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1. APRESENTAÇÃO 

A importância e a necessidade de um ordenamento das questões relacionadas ao saneamento 

básico resultaram em publicações de políticas públicas que dispõem sobre princípios, objetivos, 

diretrizes e instrumentos na forma de leis. Segundo a Lei n° 14.026 de julho de 2020 que atualiza o 

marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, considera os 

serviços públicos de esgotamento sanitário os serviços constituídos por uma ou mais das seguintes 

atividades: 

a) Coleta, inclusive ligação predial, dos esgotos sanitários; 

b) Transporte dos esgotos sanitários; 

c) Tratamento dos esgotos sanitários; e 

d) Disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de 

unidades de tratamento coletivas ou individuais, inclusive fossas sépticas. 

O SAAE de Jacareí é uma autarquia municipal criada pela Lei nº 1.761, de 21 setembro de 

1976 e em junho de 1978, o SAAE iniciou sua fase operacional, passando a responder pelos sistemas 

de abastecimento de água, afastamento, coleta e tratamento de esgoto de Jacareí. 

O Município de Jacareí pertence a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 

do estado de São Paulo. O seu povoamento teve início em 1652, e ocupa uma extensão territorial de 

464,27 km². Seu território é cortado por dois principais rios: Rio Paraíba do Sul e Rio Parateí. A 

gestão administrativa de saneamento básico de Jacareí (SAAE), divide o esgotamento e o 

abastecimento de água em três zonas: leste ao Rio Paraíba do Sul, oeste ao Rio Paraíba do Sul e locais 

isolados. 

Em atendimento à solicitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE de Jacareí), 

por meio do Convite Nº 007/2020 e contrato Nº 195/2020, contratou a Aquarum Saneamento 

Ambiental LTDA para ser a desenvolvedora deste plano. O projeto objetiva elaborar, de forma 

participativa, o Plano Diretor de Esgoto do Município de Jacareí, que resulte apresentar, de forma 

integrada, as alternativas de intervenção, visando o atendimento das demandas e prioridades da 

sociedade e as alternativas institucionais e tecnológicas a serem consideradas em uma abordagem 

regional, visando ganho de escala e redução de custos.  

Em concordância ao planejamento realizado pelo SAAE em 2019, o objetivo geral é promover 

a sustentabilidade, qualidade, regularidade e eficiência da prestação de serviço de abastecimento de 

água e de esgotamento de Jacareí, considerando os estudos de viabilidade técnica, econômica e 

ambiental (EVTEA) para seu atendimento e otimização. 
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Os trabalhos foram desenvolvidos durante 11 meses cumprindo as cinco etapas de trabalho 

propostas no termo de referência que culminaram no documento que está sendo apresentado nessa 

audiência pública. Espera-se, que esse Plano seja um marco na busca de soluções para o esgotamento 

de Jacareí com a participação de diferentes atores da sociedade. 

2. INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor de Esgoto do Município de Jacareí, visa auxiliar no planejamento, 

direcionamento de ações e na gestão adequada do esgotamento sobre seus aspectos sociais, 

econômicos e ambientais, considerando as particularidades e os desafios locais que se impõe. Dessa 

forma, o plano foi elaborado visando apontar encaminhamentos de soluções para: 

▪ Áreas sem rede coletora de esgoto; 

▪ Áreas sem tratamento de esgoto; 

▪ Trechos de redes coletoras de esgoto antigas, que necessitam de maior manutenção, além 

de estarem sobrecarregadas com o crescimento populacional;  

▪ Ligação indevida de água pluvial na rede de efluentes; 

▪ Lançamentos de efluentes diretamente nos cursos d'água; 

▪ Transbordamento de esgoto nas unidades de tratamento, elevatórias e retorno em redes, 

em períodos de chuva; 

▪ Necessidade de melhorias de projetos de EEEs e ETEs existentes, atendendo normas e o 

órgão ambiental; 

▪ Ampliação ou implantação de novas unidades de tratamento. 

Os aspectos considerados envolvem, além de questões ambientais, questões técnicas 

complexas, econômicas, de produção e consumo sustentáveis, de educação e cidadania, e sociais. 

Parte da complexidade associada à gestão de esgotamento, deve-se ao envolvimento intrínseca do 

poder público, da iniciativa privada e sociedade civil, sendo como gerador ou usuário, como prestador 

de serviços, formulador de regulamentos ou executor de políticas públicas. 

Por envolver vários agentes e várias etapas de uma cadeia, as tomadas de decisão são 

complexas. Dessa forma, a definição de alternativas deve preceder de uma ampla discussão, 

respeitando os aspectos sociais, ambientais e econômicos do local onde serão implantadas. Entende-

se que não existe uma solução única e que arranjos e associações devem ser avaliados, considerando 

as características dos esgotos, da infraestrutura já instalada, das partes interessadas, bem como os 

requisitos legais, sociais e econômicos.  
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No entanto, o planejamento de esgotamento foi elaborado de forma integrado e compatível 

aos demais planos existentes, as políticas e os regulamentos relacionados ao gerenciamento do 

território do Município de Jacareí. Sua elaboração visa definir as prioridades de investimentos, 

objetivos, metas, programas e ações e orientar a atuação do SAAE. 

Assim, é indiscutível a importância da fase do diagnóstico da situação atual do esgotamento, 

no entanto, é na fase de prognósticos que são efetivamente elaboradas as estratégias de atuação para 

melhoria das condições dos serviços de saneamento para o município.  

As informações e o levantamento de dados partiram da análise dos planos já elaborados pelo 

Município e pelo SAAE, bem como o levantamento direto de informações por meio de visitas técnicas 

e coleta de dados com o SAAE Jacareí.  A Tabela 1 apresenta as principais atividades dessa etapa e 

os métodos de obtenção de dados e informações. 

Tabela 1 - Atividades da etapa do diagnóstico e métodos de obtenção de dados e informações 

Atividades 

Levantamento de aspectos socioeconômicos 

Levantamento de problemas mais frequentes relacionados ao esgotamento na área de estudo 

Levantamento dos custos envolvidos no gerenciamento de esgoto 

Levantamento das legislações em vigor 

Levantamento da estrutura operacional, fiscalizatória e gerencial do esgotamento 

Levantamento de iniciativas de educação ambiental 

Levantamento de informações sobre a coleta e os tipos de transporte de forma qualitativa e quantitativa 

Levantamento de informações sobre destinação e disposição final de resíduos 

Levantamento das Normas Brasileiras aplicáveis à questão do esgoto 

Levantamento das iniciativas relevantes na região, ambiental e econômica sustentáveis 

Método de obtenção de informação e dados 

Levantamento de dados secundários 

Complementação de dados, se necessário 

Tratamento dos dados (tabulação) 

Análise dos dados 

Apresentação dos resultados 

Confecção de mapas com informações secundárias disponíveis 

Consulta aos Planos Municipais 

Visitas técnicas 

Elaboração de mapas temáticos 

Busca pela internet por meio de palavras-chaves de informações 

Consulta ao acervo de leis do Palácio do Planalto 

Consulta ao acervo de leis da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Consulta ao banco de dados eletrônico da Prefeitura 

Envio de e-mails solicitando informações atualizadas 

Consulta a ABNT, via site 

Análise das informações cartográficas e secundárias disponíveis 

Análise das exigências legais e normativas; condições socioeconômicas, socioculturais e ambientais 
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Também como material de apoio foram utilizados, como fonte de dados e informações sobre 

saneamento básico, os documentos apresentados na Tabela 2. E as Tabela 3 a Tabela 5 apresentam 

as legislações federais, estaduais, municipais, respectivamente, que se aplicam ao saneamento básico. 

Tabela 2 - Principais materiais de apoio e de informações 

Material Fonte 

Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico - 
Água e Esgoto Jacareí, SP. 

SAAE/ Prefeitura Municipal de Jacareí (2019) 

Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico - 

Água e Esgoto Jacareí, SP. 

Consórcio PlanSan 123/ Prefeitura Municipal de 

Jacareí (2010) 

Planos Diretor de Ordenamento Territorial Jacareí (2020) 

Plano Municipal de Saneamento Básico - Jacareí, 

SP. 

SAAE/Vallenge Engenharia/ Prefeitura Municipal 

de Jacareí (2013) 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos - Jacareí, SP. 

Vallenge Engenharia/ Prefeitura Municipal de 

Jacareí (2015) 

Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) 
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

(2013) 

Diagnóstico dos Serviços de água e esgoto 

Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria 

Nacional de Saneamento (SNS)/Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento (SNIS) (2018) 

Guias de elaboração de planos municipais de 

Saneamento 2011 

Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental (2011) 

Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH 2016 
- 2019 

São Paulo (2017) 

Revisão e atualização do Plano de Bacias da 

UGRHI 02 

Regea/Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio 

Paraíba do Sul (CBH-PS)/FEHIDRO/São Paulo 
(2015) 

Programa Município Verde Azul – PMVA Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA 

Tabela 3 - Legislação Federais relacionadas ao saneamento básico 

FEDERAIS 

Lei Nº. 6.938 de 1981 
Sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação. 

Lei Nº. 8.987 de 1995 
Sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 

previsto. 

Lei Nº. 9.433 de 1997 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Lei Nº. 10.257 de 2001 Regulamenta as diretrizes gerais da política urbana. 

Lei Nº. 11.079 de 2004 
Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada 

no âmbito da administração pública. 

Lei Nº. 11.107 de 2005 Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. 

Lei Nº. 11.445 de 2007 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Decreto Nº 7.217 de 

2010 
Regulamenta a Lei no 11.445. 

Lei Nº 13.329 de 2016 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, para criar o Regime 

Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do Saneamento Básico – 

REISB. 

Lei Nº. 13.661 de 2018 
Define as parcelas pertencentes aos Estados e aos Municípios do produto da 
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH). 

Lei N° 14.026 de 2020 Atualiza o marco legal do saneamento básico 
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Tabela 4 - Legislação Estaduais relacionadas ao saneamento básico 

ESTADUAIS 

Decreto Estadual Nº 50.079 de 

1968 

Disciplina a constituição do Centro Tecnológico de Saneamento Básico, 

prevista na Lei Estadual no 10.107, de 08/05/1968. 

Decreto Estadual Nº. 8468 de 

1976 
Sobre a Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente. 

Lei Nº. 6.134 de 1988 
Dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas 

do Estado de São Paulo. 

Lei Nº. 7.663 de 1991 

Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos 

Hídricos bem como ao Sistema Principal de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

Decreto Nº. 32.955 de 1991 Regulamenta a Lei n. 6.134. 

Lei Nº 7.750 de 1992 
Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras 

providências. 

Lei Nº 9.034 de 1994 

Dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH, a ser 

implantado no período 1994 e 1995, em conformidade com a Lei no 
7.663, de 30 de dezembro de 1991, que instituiu normas de orientação à 

Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Lei Nº. 10.020 de 1998 

Autoriza o Poder Executivo a participar da constituição de Fundações 
Agências de Bacias Hidrográficas dirigidas aos corpos de água 

superficiais e subterrâneos de domínio do Estado de São Paulo. 

Lei Complementar Estadual Nº 
1.025 de 2007 

Transforma a Comissão de Serviços Públicos de Energia – CSPE em 

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – 
Arsesp, dispõe sobre serviços públicos de saneamento básico de gás 

canalizado no Estado, e dá outras providências. 

Lei Nº 11.445 de 2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis 

nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 
8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

Decreto Estadual Nº 52.455 de 
2007 

Aprova o regulamento da Agência Reguladora de Saneamento e Energia 
do Estado de São Paulo – Arsesp. 

Decreto Estadual Nº 52.895 de 

2008 

Autoriza a Secretaria de Saneamento e Energia a representar o Estado de 

São Paulo na celebração de convênios com municípios paulistas, ou 

consórcio de municípios, visando à elaboração de planos de saneamento 
básico e sua consolidação no Plano Estadual de Saneamento Básico. 

Decreto Estadual Nº 57.479 de 

2011 

Institui o Programa Estadual Água é Vida para localidades de pequeno 

porte predominantemente ocupadas por população de baixa renda, 

mediante utilização de recursos financeiros estaduais não reembolsáveis, 
destinados a obras e serviços de infraestrutura, instalações operacionais 

e equipamentos e dá providências correlatas. 

Lei Nº 14.687 de 2012 

Institui o Programa Pró-Conexão de subsídio financeiro à população de 
baixa renda para a realização de obras necessárias à efetivação de 

ligações domiciliares de esgoto que demandem execução de ramais 

intradomiciliares. 

Decreto Nº. 60.895 de 2014 Estabelece adesão ao Pacto Nacional pela Gestão das Águas. 

Decreto Estadual Nº 50.079 de 

1968 

Disciplina a constituição do Centro Tecnológico de Saneamento Básico, 

prevista na Lei Estadual no 10.107, de 08/05/1968. 

Decreto Nº. 8468 de 1976 Sobre a Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente. 

Lei Nº. 6.134 de 1988 
Dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas 
do Estado de São Paulo. 

Lei Nº 7.663 de 1991 

Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos 

Hídricos, bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos. 
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ESTADUAIS 

Deliberação Nº 237 de 2020 

Aprova a Autoavaliação do Estado referente ao alcance das Metas de 

Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual, referentes ao 5º 

período de certificação (2019) do Programa de Consolidação do Pacto 
Nacional pela Gestão das Águas — PROGESTÃO. 

Tabela 5 - Legislação Municipais relacionadas ao saneamento básico 

MUNICIPAIS 

Lei Nº. 2.761 de 
1990 

Decreta e promulga a Lei Orgânica do Município de Jacareí. 

Lei Nº 1.761 de 21 

setembro de 1976 
Cria o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos e dá outras providências. 

Lei Nº. 4.849 de 
2005 

Sobre a implantação de conjunto habitacional destinado à população de baixa renda 
em área integrante de zona de adensamento preferencial (ZAP). 

Lei Nº. 4.847 de 

2005 
Sobre uso, ocupação e urbanização do solo do Município de Jacareí. 

Lei Complementar 
N.º 49 de 2003 

Institui o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Município de Jacareí, nos 
termos do Estatuto da Cidade, Lei Federal n.º 10.257 de 2001. 

Lei Nº. 5160 de 

2008 

Estabelece diretrizes e normas da Política Municipal de Habitação (PMH), cria o 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS). 

Lei Nº. 5481 de 
2010 

Sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos condomínios 
e conjuntos habitacionais multifamiliares no município. 

Lei Nº. 5502 de 

2010 

Estabelece a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(SAAE), os cargos de provimento em comissão, as funções gratificadas 

Decreto Nº 2.685 de 
2013 

Estabelece o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico. 

Decreto 323/17 Institui o Serviço de Regulação de Jacareí. 

Decreto 276/17 Institui o Serviço de Regulação de Jacareí. 

Lei 6151/17 
Institui o Serviço de Regulação de Jacareí, e dá outras providências, alterada pela 
Lei nº 5.998, de 3 de dezembro de 2015. 

Lei 6.220/2018 
Institui o Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí, e dá outras 

providências. 

Lei nº 5.806/2013 
Institui o Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí, e dá outras 
providências. 

Lei nº 5.998/2015 Institui o Serviço de Regulação de Jacareí, e dá outras providências. 

Lei nº 101/2018 Código de Obras e Edificações. 

Após a etapa do diagnóstico, foi possível identificar as demandas do Município de Jacareí 

para os serviços de esgotamento. Assim, foram definidas as metas, os programas, projetos e ações 

necessários para atingir os objetivos de alcance e acesso universal aos serviços, admitindo soluções 

graduais e progressivas e observada a compatibilidade com os demais planos setoriais para a 

universalização dos serviços de esgotamento, com integralidade, qualidade e de forma adequada à 

saúde pública, à proteção do meio ambiente e à redução das desigualdades sociais e identificando 

possíveis fontes de financiamento.  

Os cenários da evolução dos sistemas de esgotamento do município foram construídos para 

um horizonte de tempo de 30 anos, até 2050. E a partir das projeções, para os objetivos gerais e 
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específicos propostos, foi estabelecido planos de metas de curto, médio e longo prazos para alcançá-

los. Onde:  

▪ Metas de curto prazo (até 5 anos); 

▪ Metas de médio prazo (de 6 a 12 anos) e 

▪ Metas de longo prazo (13 a 30 anos). 

3. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO DE JACAREÍ 

Jacareí é um município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, do estado 

de São Paulo. O seu povoamento teve início em 1652, e ocupa uma extensão territorial de 464,27 

km². O município faz divisa com os municípios de São Jose dos Campos, Jambeiro, Santa Branca, 

Guararema, Santa Isabel e Igaratá e é banhado pelos rios: Rio Comprido, Rio Paraíba do Sul, Rio 

Turi e Rio Parateí (Figura 1). O Rio Paraíba do Sul é formado pela união dos rios Paraibuna e 

Paraitinga, sua nascente está no estado de São Paulo, e deságua ao norte do estado do Rio de Janeiro, 

percorrendo uma distância de 1.100 Km.  

 
Figura 1 - Localização da área de estudo 

Os principais acessos rodoviários ao município se dão pela BR-116 (Rodovia Presidente 

Dutra) a qual interliga Jacareí a São Paulo e ao Rio de Janeiro; SP-65 (Rodovia D. Pedro I) a qual 

interliga Jacareí à região de Campinas; SP-70 (Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto) que interliga 

Jacareí a São Paulo e demais cidades do Vale do Rio Paraíba do Sul; SP-66 (Estrada Velha Rio-São 

Paulo) que também interliga Jacareí a São Paulo e demais cidades do Vale do Rio Paraíba do Sul; 

SP-77 (Rodovia Nilo Máximo) a qual interliga Jacareí a Santa Branca. 
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O município encontra-se em sua totalidade dentro da parte paulista da Bacia do Rio Paraíba 

do Sul. A bacia é dotada de uma área de drenagem de aproximadamente 55.500 km², localizando-se 

na Região Sudeste entre os Estados de São Paulo (13.900km²), Minas Gerais (20.700km²) e Rio de 

Janeiro (20.900km²), conforme mostra a Figura 2. Ela está localizada na região mais desenvolvida e 

mais populosa do país e, portanto, possui grande importância socioeconômica. Fornece água para as 

localidades em que está inserida, sobretudo para as regiões metropolitanas dos estados. Isso totaliza 

cerca de 14 milhões de pessoas espalhadas em 185 municípios. 

 
Fonte: ANA, 2011 

Figura 2 - Localização da Bacia do Rio Paraíba do Sul 

3.1 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS  

3.1.1 Características Econômicas 

Em relação a participação no PIB do Estado de São Paulo, o Município de Jacareí contribuiu 

0,55 % no ao de 2017 (SEADE). O setor de serviços detém a maior participação no PIB municipal, 

com 56,98%, seguido pelo setor industrial, com 42,77%, e a participação do setor agropecuário é bem 

restrita, chegando a 0,25%. A Tabela 6 apresenta o histórico de 2010 a 2017 da participação dos 

setores econômicos no que tange ao Valor Adicionado Setorial (VA) na totalidade do Produto Interno 

Bruto (PIB), sua participação no PIB do estado e o PIB per capita municipal. 
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Tabela 6 - PIB geral, PIB per capita e valor adicionado por setores da economia de Jacareí. 

Ano PIB Geral 

(em mil R$) 

PIB Per 

capita 

(R$) 

Participação no 

PIB do Estado 

(%) 

Atividades 

Agropecuária 

(%) 

Indústria 

(%) 

Serviços 

(%) 

2010 6.682.812,58 31.666,12 0,516 0,32 53,34 46,34 

2011 7.323.539,93 34.411,57 0,509 0,33 52,07 47,6 

2012 7.652.040,78 35.654,07 0,490 0,27 48,75 50,98 

2013 8.390.720,58 38.768,39 0,489 0,31 46,52 53,16 

2014 9.320.785,27 42.704,96 0,501 0,36 46,48 53,16 

2015 9.954.836,73 45.228,08 0,513 0,36 42,29 57,35 

2016 10.535.706,07 47.533,07 0,516 0,33 45,45 54,22 

2017 11.696.354,38 52.401,38 0,551 0,25 42,77 56,98 
Fonte: SEADE  

3.1.2 Qualidade de Vida e Desenvolvimento Social 

O grau de desenvolvimento social de um município pode ser avaliado com base nos 

indicadores relativos à qualidade de vida, representados, pelo IDHM (Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal) e o IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um indicador formulado a partir 

das dimensões longevidade, educação e renda. Seu índice situa-se entre 0 (zero) a 1 (um) e os valores 

quanto mais próximos de 1 indicam níveis superiores de desenvolvimento humano. Segundo a 

classificação do PNUD (2013), os valores se distribuem em cinco categorias: 

➢ Muito baixo desenvolvimento humano: IDHM de 0 a 0,499; 

➢ Baixo desenvolvimento humano: IDHM de 0,500 a 0,599; 

➢ Médio desenvolvimento humano: IDHM de 0,600 a 0,699;  

➢ Alto desenvolvimento humano: IDHM de 0,700 a 0,799;  

➢ Muito alto desenvolvimento humano: IDHM de 0,800 a 1,000. 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) sintetiza as mesmas dimensões utilizadas 

no IDHM (longevidade, escolaridade e riqueza) que combinadas gera uma tipologia, classificando os 

municípios paulistas em cinco grupos (Tabela 7). 

Tabela 7 - Critérios de Formação dos Grupos do IPRS 

Grupos Critérios Descrição 

Grupo 1 
Dinâmicos 

Alta riqueza, média longevidade e média escolaridade Municípios que se caracterizam 

por um nível elevado de riqueza 
com bons níveis nos indicadores 

sociais 

Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 

Grupo 2 

Desiguais 

Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade 
Municípios que, embora com 

níveis de riqueza elevados, não 

são capazes de atingir bons 

indicadores sociais 

Alta riqueza, baixa longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e baixa escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  16 

Grupos Critérios Descrição 

Grupo 3 

Equitativos 

Baixa riqueza, média longevidade e média escolaridade 
Municípios com nível de 

riqueza baixo, mas com bons 

indicadores sociais 

Baixa riqueza, média longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e média escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 

Grupo 4 

Em 
transição 

Baixa riqueza, baixa longevidade e média escolaridade Municípios que apresentam 

baixos níveis de riqueza e níveis 

intermediários de longevidade 

e/ou escolaridade 

Baixa riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e baixa escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 

Grupo 5 

Vulneráveis 
Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade 

Municípios mais desfavorecidos 

do Estado, tanto em riqueza 

quanto nos indicadores sociais 
Fonte: Fundação Seade  

A Fundação Seade divulga os resultados do IPRS, com dados finais para 2014, 2016 e 

estimativas para 2018. A Tabela 8 apresenta os parâmetros para classificação dos municípios. 

Tabela 8 - Parâmetros para a classificação dos municípios, por dimensões do IPRS (2014-2018) 

Categorias Ano de referência 

Dimensões do IPRS 

Riqueza municipal Longevidade Escolaridade 
     

Baixa 

2014 Até 39 Até 66 Até 42 

2016 Até 38 Até 68 Até 49 

2018 Até 38 Até 68 Até 52     

Média 

2014 - 67 a 69 43 a 50 

2016 - 69 a 71 50 a 56 

2018 - 69 a 71 53 a 60     

Alta 

2014 40 e mais 70 e mais 51 e mais 

2016 39 e mais 72 e mais 57 e mais 

2018 39 e mais 72 e mais 61 e mais 
Fonte: Fundação Seade  

O Município de Jacareí apresenta um índice de IDHM de 0,77 (2010) e seu IPRS se enquadra 

como Grupo 1 (Dinâmicos) - municípios com nível elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores 

sociais (SEADE, 2019).  De maneira geral, Jacareí encontra-se em grau de desenvolvimento maior 

que a média nacional (Brasil – IDHM de 0,727) e estando muito próximo da média do Estado de São 

Paulo com IDHM de 0,783 no ano referência de 2010. A Tabela 9 apresenta a evolução do índice 

paulista de responsabilidade social de Jacareí. 

Tabela 9 - Evolução do IPRS de Jacareí 

Ano 
IPRS 

Riqueza 

IPRS 

Longevidade 

IPRS 

Escolaridade 
IPRS 

2014 41 70 49 Dinâmicos 

2016 40 70 53 Dinâmicos 

2018 40 72 57 Dinâmicos 
               Fonte: Fundação SEADE 
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3.2 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 O Programa Município VerdeAzul – PMVA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - 

SMA, visa o desenvolvimento e aplicação de Planos de Gestão Ambientais locais de curto, médio e 

longo prazos, por meio de uma agenda composta por 10 diretivas, cuja composição é definida 

anualmente e publicada por meio de Resolução da SMA. 

As 10 diretivas para 2019 foram as seguintes: arborização urbana, biodiversidade, conselho 

ambiental, educação ambiental, esgoto tratado; estrutura ambiental, estrutura e educação ambiental, 

gestão das águas, município sustentável, qualidade do ar, resíduos sólidos e uso do solo. 

Esse programa visa estimular a implementação e o desenvolvimento para uma agenda 

ambiental municipal, possibilitando uma avaliação anual do desempenho das gestões ambientais dos 

municípios paulistas. A partir dessa avaliação, a SMA disponibiliza ao Governo do Estado de São 

Paulo, às Prefeituras e à população o Indicador de Avaliação Ambiental - IAA. Para cada diretiva são 

previstas as ações necessárias. 

A Tabela 10 apresenta a evolução, classificação e a nota do Município de Jacareí, compondo 

o ranking ambiental, para 2019.  

Tabela 10 - Ranking ambiental do Município de Jacareí, segundo o Programa Município VerdeAzul. 

Diretivas 2019 
2018 

2 

2018 

1 

2017 

3 

2017 

2 

2017 

1 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Arborização 

Urbana 
1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2.00 2.80 4.00 2.50 1.50 

Biodiversidade 5.09 4.31 3.02 4.10 4.10 1.44 3.00 2.00 1.00 4.00 6.84 6.84 

Conselho 

Ambiental 
1.35 1.35 1.35 1.75 1.35 1.35 0.00 1.00 3.00 0.00 1.60 1.60 

Educação 

Ambiental 
- - - - - - 4.00 7.00 8.00 6.00 9.60 9.60 

Esgoto 

Tratado 
5.98 4.92 1.66 6.17 5.00 1.49 6.89 8.52 4.44 4.00 3.66 3.36 

Estrutura 

Ambiental 
- - - - - - 5.50 5.50 7.00 5.00 5.60 6.40 

Estrutura e 

Educação 

Ambiental 

2.70 2.20 0.90 2.70 3.80 0.00 - - - - - - 

Gestão das 

Águas 
4.09 5.11 1.62 7.43 4.85 1.40 0.75 1.50 1.50 4.00 0.75 2.00 

Munícipio 
Sustentável 

1.70 0.90 0.90 1.26 2.79 2.25 1.50 3.00 6.00 4.00 1.00 1.00 

Qualidade do 

AR 
2.37 2.44 0.90 6.40 3.95 0.90 0.50 2.40 2.80 2.00 1.00 2.25 

Resíduos 

Sólidos 
7.10 2.97 3.90 6.98 5.54 2.25 5.75 8.10 10.20 9.00 8.34 11.22 

Uso do Solo 1.90 1.90 0.90 1.80 1.40 3.15 - - - - - - 

Nota Final 33.48 26.10 15.15 38.59 32.78 14.23 29.39 40.02 43.74 38.48 57.89 56.12 

Colocação 241 256 0 214 209 338 275 303 323 321 245 266 

Evolução (%) 28.3 72.3 -60.7 17.7 130.4 -51.6 -26.6 -8.5 13.7 -33.5 3.2%  

Fonte: Infraestrutura e Meio Ambiente – PMVA (2019) 
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No quesito da diretiva de pró atividade de esgoto tratado, o SAAE Jacareí desenvolve ações 

para diminuir e eliminar o despejo irregular de esgoto sanitário em regiões não atendidas com coleta 

de esgoto, como as áreas rurais e/ou residências com soleira negativa. O procedimento é desenvolvido 

em conjunto com a Secretaria de Planejamento de Jacareí (SEPLAN) que emite a licença urbanística 

após aprovação, execução e fiscalização executado pelo SAAE Jacareí, o qual ao receber a solicitação 

de ligação de água solicita ao proprietário a apresentação do projeto de fossa séptica ou filtro 

anaeróbio ou sumidouro elaborado e assinado por profissional portador de registro no CREA ativo.  

Nos casos de residência econômica (famílias que comprovem renda mensal de até três 

salários-mínimos), conforme a Lei Municipal N° 6.302 de 2019, autoriza o SAAE a projetar e 

fornecer material, sem custos ao solicitante, para a implementação de soluções de tratamento 

individual de efluentes domésticos, em áreas urbanas e rurais. Esse procedimento, de fornecimento 

de projeto e implantação do sistema individual de tratamento de efluentes poderá ser obtido, também, 

junto a Fundação Pró-Lar de Jacareí. 

3.2.1 Áreas De Proteção Ambiental 

O Município de Jacareí está inserido em uma parte de uma unidade de conservação de uso 

sustentável em seu território, a APA da Bacia do Rio Paraíba do Sul. A Figura 3 aponta a parcela da 

APA localizada em Jacareí. 

 
Fonte: Unidades de conservação do Brasil  

Figura 3 – APA Bacia do Rio Paraíba do Sul 
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A Área de Proteção Ambiental Mananciais da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, foi 

criada em 1982, pelo Decreto Federal 87.561 de 13/09/1982 e possui uma área total de 292.597ha, 

onde Jacareí ocupa 10.353,16 ha (3,54%) de sua área. A APA Bacia do Rio Paraíba do Sul abrange 

os municípios: Areias, Arujá, Bananal, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, Guarulhos, Igaratá, 

Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Redenção da Serra, Santa 

Branca, Santa Isabel, São José dos Campos, Silveiras e Taubaté. 

4 SANEAMENTO E SAÚDE PÚBLICA 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), “saneamento é o controle de todos os 

fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre o seu bem-

estar físico, mental ou social”. De acordo com a Funasa (2007) o saneamento tem por objetivo 

promover um ambiente salubre, através de ações socioeconômicas. Podendo assim, inibir, prevenir 

ou impedir endemias ou epidemias, bem como possibilitar o bem-estar social. 

A compreensão das relações entre saneamento, saúde pública e meio ambiente revela-se um 

pressuposto fundamental para o planejamento de sistemas de saneamento em centros urbanos. Nesse 

sentido, mostra-se importante uma análise da relação saúde e saneamento, e de uma sistematização 

dos diversos efeitos da implementação de sistemas de abastecimento de água, de esgotamento 

sanitário, drenagem das águas pluviais e gestão dos resíduos sólidos no meio ambiente e na saúde 

pública. A avaliação desses efeitos deve garantir a análise correta das possíveis alternativas, tanto do 

ponto de vista dos objetivos ambientais, quanto dos de saúde pública (objeto primordial do 

saneamento), de modo a apontar o direcionamento mais adequado das ações (SOARES, 

BERNARDES E NETTO, 2002). 

De acordo com publicação do Ministério Público as doenças relacionadas com a água foram 

separadas por grupos de transmissão e apresentadas na Tabela 11. 

Tabela 11 – Doenças relacionadas a água  

Grupo por Transmissão Doenças 

Transmissão hídrica 

Cólera, Febre tifoide e paratifoide, Diarreia 

infecciosa, Leptospirose, Amebíase, Hepatite A, 
Ascaridíase 

Transmissão relacionada a higiene Tracoma, Tifo exantemático, escabiose 

Transmissão baseada na água Esquistossomose 

Transmissão por vetores que se relacionam 
com a água 

Malária, Febre amarela, Dengue, Filariose 

Fonte: OMS, 2006 (adapt pelo autor) 
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O Instituto Trata Brasil - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, formado por 

empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do 

país, disponibiliza em seu portal o “Painel Saneamento Brasil”, dados de casos de internações, custos, 

óbitos dentre outras informações relacionadas ao saneamento básico, o históricos de internações, 

diagnóstico, custos e óbitos do Município de Jacareí, no período do ano de 2013 a 2018 para doenças 

relacionadas água é apresentado na Tabela 12. 

Tabela 12 – Casos de doenças relacionadas a água registrados no Município de Jacareí no período de 

2013 a 2018. 

CASOS 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Internações Totais por Doenças 

de Veiculação Hídrica (n°) 
11 39 47 90 36 37 

Internações por Diarreia (n°) 10 35 42 26 34 34 

Internações por Febre Amarela(n°) 1 0 0 0 0 0 

Internações por Dengue (n°) 0 3 4 63 1 2 

Internações por Leptospirose (n°) 0 0 1 1 1 1 

Internações por Malária (n°) 0 0 0 0 0 0 

Internações por Esquistossomose (n°) 0 1 0 0 0 0 

Óbitos por Doenças de Veic. Hídrica 

(N° de Óbitos) 
0 3 0 4 1 3 

Despesas com Internações por Doenças 
de Veic. Hídrica (R$) 

4.802,9 14.543,5 17.605,3 45.568,6 11.951,4 23.725,7 

Despesas com Internações por Diarreia 

(R$) 
4.186,9 13.096,1 16.114,2 14.339,8 11.042,9 18.681,8 

Despesas Com Internações por Febre 
Amarela (R$) 

615,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas com Internações por Dengue 

(R$) 
0,00 638,79 1.151,04 30.872,91 347,94 745,51 

Despesas com Internações Por 
Leptospirose (R$) 

0,00 0,00 339,93 355,93 560,46 4.298,31 

Despesas com Internações por Malária 

(R$) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despesas com Internações por 
Esquistossomose (R$) 

0,00 808,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Painel Saneamento Brasil 

A OMS na data de 31 de dezembro de 2019 foi alertada acerca de casos de pneumonia 

advindos de uma nova cepa de coronavírus que não havia sido anteriormente identificada em seres 

humanos, denominado por SARS-CoV-2. Podendo estar presente em uma variedade de ambiente 

ainda não conhecidos, e por sua capacidade de transmissão, foram iniciados estudos em de fontes de 

possível contaminação do COVID-19, tais como os recursos hídrico, solo, lodo de esgoto e águas 

residuárias. 

A presença do vírus causador da COVID-19, já foi identificada em esgotos domésticos de 

acordo com estudos feitos pelos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que 
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identificaram material genético do novo coronavírus em amostras de esgotos, porém, ainda não há 

evidências da transmissão via feco-oral do SARS-CoV-2. 

5 PANORAMA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE JACAREÍ 

Para a avaliação da qualidade das águas superficiais é realizada a análise de sua conformidade 

frente as diferentes classes definidas pela Resolução CONAMA nº 357/2005, alterada pelas 

Resoluções nº 370/2006, nº 397/2008, nº 410/2009, e nº 430/2011, e complementada pela Resolução 

nº 393 de 2007. Assim, a Resolução CONAMA nº 357/2005 estabelece os padrões de qualidade da 

água e os limites para seus usos preponderantes, sendo eles: 

a) Classe Especial: águas destinadas: (I) ao abastecimento doméstico, sem prévia ou com 

simples desinfecção; (II) a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

b) Classe 1: águas destinadas: (I) ao abastecimento doméstico, após tratamento simplificado; 

(II) à proteção das comunidades aquáticas; (III) à recreação de contato primário (natação, esqui 

aquático e mergulho); (IV) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que são ingeridas cruas, sem remoção de película; (V) à criação natural 

e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana. 

c) Classe 2: águas destinadas: (I) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

(II) à proteção das comunidades aquáticas; (III) à recreação de contato primário (esqui aquático, 

natação e mergulho); (IV) à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; (V) à criação natural e/ou 

intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação humana. 

d) Classe 3: águas destinadas: (I) ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

(II) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; (III) à dessedentação de animais. 

e) Classe 4: águas destinadas: (I) à navegação; (II) à harmonia paisagística; (III) aos usos 

menos exigentes. 

A classificação apresentada na sequência alinha-se aos limites de referência definidos para as 

Classes 1, 2, 3 e 4 da Resolução do CONAMA nº 357/2005. 

Segundo Von Sperling (2005) a autodepuração está vinculada ao reestabelecimento do 

equilíbrio em meio aquático após sofrer alterações pelo despejo de afluentes indevidos. Esse 

equilíbrio é reestabelecido à medida que a matéria orgânica é convertida em compostos mais simples 

e estáveis como água e gás carbônico. 

Entende-se que após a depuração, o equilíbrio alcançado não é o mesmo encontrado antes da 

ocorrência desse fenômeno e que a água não estará em um estado purificado. Os produtos e 

subprodutos resultantes desse processo alteram a qualidade da água em relação ao seu estado inicial, 
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contudo, se as características atuais não entrarem em conflitos com os usos previstos desse corpo 

hídrico, ele será considerado depurado.  

É importante ressaltar que, a utilização da capacidade de diluição e assimilação dos rios sem 

apresentar alterações da sua qualidade é um recurso ambiental que pode ser explorado.  

Contudo deve ser respeitada a capacidade do mesmo para garantir que essa assimilação não 

ultrapasse níveis aceitáveis e se torne prejudicial. Uma vez que o equilíbrio físico-químico é alterado 

por despejos orgânicos o equilíbrio biológico também se altera. Nesse sentido, cada alteração do meio 

induz um estágio de sucessão ecológica com mudanças na diversidade e número de indivíduos no 

meio.  

Como a autodepuração é um processo que se desenvolve ao longo do tempo e que as alterações 

no meio se dão ao longo do curso d’água, podem-se associar esses estágios de sucessão com as zonas 

de autodepuração. As principais zonas de autodepuração são, zona de degradação, zona de 

decomposição ativa, zona de recuperação e zona de águas limpas, sendo que esta última ocorre nas 

situações de equilíbrio antes do despejo de poluente e depois da autodepuração. 

Segundo informações constantes do Plano Integrado de recursos hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio paraíba do Sul, elaborado pela AGEVAP (2018), os aspectos quantitativos do 

trecho paulista do rio Paraíba do Sul vêm mostrando significativas melhoras nos parâmetros 

qualitativos monitorados ao longo de 20 estações de monitoramento da CETESB. 

A Figura 4 apresenta a localização dos 20 pontos de monitoramento na bacia do Rio Paraíba 

do Sul (trecho paulista), realizado pela CETESB.  
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Fonte: Apêndice G – Águas dos Interiores, CETESB (2019) 

Figura 4 – Localização e tipo de monitoramento de água superficial na UGRHI 2 – Rio Paraíba do Sul 

(trecho paulista) 

A Figura 5 apresenta as frequências de atendimento de classe dos pontos avaliados na UP 

Paraíba do Sul (trecho Paulista) quanto aos teores de OD (oxigênio dissolvido) frente à Resolução 

CONAMA nº 357/2005. Verifica-se que a maior parte das estações de monitoramento apresentam-se 

compatíveis com a Classe 1, seguida depois pela Classe 2 conforme as estações PARB02300, 

PARB02200 (Jacareí), PARB02310, PARB02490, PARB02530, PARB02600 (Aparecida) e 

PARB02700.A estação PARB02400 (Caçapava) também apresenta maior percentual de Classe 2 

quanto a Classe 1. No entanto, para esta estação a Classe 4 possui maior predominância. 
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Fonte: AGEVAP (2018) 

Figura 5 - Frequências de atendimento de classe quanto ao OD –UP Paraíba do Sul (trecho Paulista) 

Na Figura 6 verifica-se a sazonalidade dos teores de OD na UP Paraíba do Sul (trecho 

Paulista) representada pelo percentil de 20%, o qual reflete que 80% dos teores são superiores aos 

valores indicados pela Classe 1 da Resolução CONAMA nº 357/2005. Nesta ilustração verifica-se 

que de forma geral, ao longo dos pontos de monitoramento, os teores de OD tendem a ser superiores 

na estação seca, onde o ponto PARB 02400 apresenta os menores percentis, corroborando as 

frequências de atendimento quanto às classes mais restritivas. 

 
Fonte: AGEVAP (2018) 

Figura 6 - Sazonalidade quanto ao OD –UP Paraíba do Sul (trecho Paulista) 

Seguindo este estudo, em 2018, o Município de Jacareí tinha um potencial de Lançamento de 

Carga Orgânica (DBO) de 11.812,79 kg/dia, a DBO remanescente após tratamento é da ordem de 

1.066,31Kg/dia, o lançamento não tratado é de 3.586,13 kg/dia resultando para o ano de 2018 um 

total de 4.652,43 kg/dia de carga orgânica lançada na bacia do rio Paraíba do Sul. 
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5.1  MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DO RIO PARAÍBA DO 

SUL  

O termo Hidrologia, por definição, se refere ao estudo da água sobre o globo terrestre. Os 

estudos hidrológicos têm como principal finalidade permitir que projetos que envolvam os recursos 

hídricos possam ser executados de maneira a garantir a preservação desses recursos de extrema 

importância a humanidade. 

O objetivo do tópico é caracterizar a rede de monitoramento quali-quantitativo existente na 

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a qual abrange o Município de Jacareí, identificando os 

postos em operação com seus tipos e entidades operadoras, de forma a subsidiar os estudos para 

atendimento às necessidades e exigências do monitoramento para fins de planejamento e gestão dos 

recursos hídricos no município de interesse de estudo. 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul possui a mais densa rede de monitoramento 

hidrológico do país. Isto se deve muito à sua localização entre os mais importantes centros 

econômicos: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

De acordo com o Plano Integrado de recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul e planos de ação de recursos hídricos das bacias afluentes da AGEVAP (2013) a rede 

hidrométrica da área de abrangência dos Comitês da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul é 

constituída por 1499 estações hidrometeorológicas, das quais, atualmente, 682 estão em operação. É 

importante ressaltar que a pesquisa no Banco de Dados HIDRO da Agência Nacional de Águas – 

ANA apresenta um total de 1.339 estações, quando selecionados os postos da Bacia 58 (Rio Paraíba 

do Sul). Entretanto, a área de abrangência do Comitê do Baixo Paraíba do Sul agrega postos da Bacia 

59, da mesma forma que a parte do Comitê do Guandu, na região da Transposição, engloba os postos 

da BH do Rio Piraí. Considerando a área total de abrangência do Plano de Bacia, tem-se, pelo HIDRO, 

o número global de estações igual a 1.468, das quais 651 estão em operação. 

As estações de monitoramento de qualidade das águas, a partir de informações extraídas do 

Plano Integrado de Recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e Planos de Ação 

de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes da AGEVAP (2013). As informações disponibilizadas 

foram a localização e entidade responsável pelas estações, bem como o número e a frequência de 

avaliação dos parâmetros AGEVAP (2013). 

No monitoramento das estações são usualmente contemplados os seguintes parâmetros: 

Alumínio Total, Alumínio Dissolvido, Arsênio Total, Atividade Estrogênica por BLYES, Atrazina, 

Bário Total, Boro Total, Cádmio Total, Carbono Orgânico Dissolvido, Carbono Orgânico Total, 

Chumbo Total, Cloreto Total, Clorofila-a, Clorpirifos, Clostridium Perfringens, Cobre Total, Cobre 
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Dissolvido, Coliformes Termotolerantes, Condutividade, Cor Verdadeira, Cromo Total, DBO (5,20), 

Dureza, DQO, Enterococos, Escherichia coli, Estanho Total, Fenóis Totais, Ferro Dissolvido, Ferro 

Total, Fósforo Total, Manganês Total, Mercúrio Total, Níquel Total, Nitrogênio amoniacal, 

Nitrogênio Kjeldahl, Nitrogênio – Nitrato, Nitrogênio - Nitrito, Óleos e Graxas, Oxigênio Dissolvido, 

pH, Potássio, Propanil, Sódio, Sólidos Dissolvidos Totais, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos Totais, 

Sulfato Total, Temperatura da Água, Temperatura do Ar, Turbidez e Zinco Total. 

Tabela 13 - Estações de monitoramento de qualidade da água no Município de Jacareí 

Corpo 

Hídrico 

Cód. 

CETESB 

Tipo de 

Amostragem 
Local Lat. S Long. W 

Rio 

Paraíba do 
Sul 

PARB 

2200 
R.B. 

Junto à captação do Município 

de Jacareí 
23°18’48’’ 45°58’20’’ 

Rio Parateí 
PTEI 
02900 

R.B. 

Ponte na estrada de acesso ao 

Res. Jaguari, próximo à 

cervejaria Brahma, em Jacareí. 

23°12’14’’ 46°00’50’’ 

 

5.1.1 IAP - Índice de Qualidade das Águas Brutas para Fins de Abastecimento 

Público (Média Anual dos Índices de Qualidade segundo dados da 

CETESB) 

 Este índice é calculado nos pontos de amostragem dos rios e reservatórios que são utilizados 

para o abastecimento público. O IAP é o produto da ponderação dos resultados atuais do IQA (Índice 

de Qualidade de Águas) e do ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas), que é composto 

pelo grupo de substâncias que afetam a qualidade organoléptica da água, bem como de substâncias 

tóxicas. Assim, o índice será composto por três grupos principais de variáveis: IQA – grupo de 

variáveis básicas (Temperatura da Água, pH, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio, Coliformes Termotolerantes, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Resíduo Total e Turbidez); 

ISTO – a) Variáveis que indicam a presença de substâncias tóxicas (Potencial de Formação de 

Trihalometanos - PFTHM, Número de Células de Cianobactérias, Cádmio, Chumbo, Cromo Total, 

Mercúrio e Níquel); b) Grupo de variáveis que afetam a qualidade organoléptica (Ferro Dissolvido, 

Manganês, Alumínio Dissolvido, Cobre Dissolvido e Zinco). 

A seguir na, Tabela 14, é apresentado o índice do ponto localizado na região do Município 

de Jacareí, assim como a comparação pela média do índice para a UGHRI 2, uma vez que a CETESB 

não disponibiliza dados gerais para o estado. 
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Tabela 14 - IAP - Índice de Qualidade das Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público. 

UGRHI Sistema 

Hídrico 

Ponto de 

Captação 

Captação/ 

Transposição (C)/(T) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 Rio Paraíba 
do Sul 

PARB02200 C 67 67 57 55 46 53 

Média de todos os pontos da UGRHI 2 59 54 53 57 50 52 

Classificação do IAP: ótima 79 < IAP ≤ 100, boa 51 < IAP ≤ 79, regular 36 < IAP ≤ 51, ruim 19 < IAP ≤ 36, péssima 

IAP ≤ 19 

O IAP do Rio Paraíba do Sul vem se mantendo na classificação boa, porém, decaindo com 

o passar dos anos, e a UGRHI 2 manteve-se na classificação boa nos últimos seis anos. 

5.1.2 IET – Índice do Estado Trófico 

O índice IET tem por finalidade classificar corpos d’água em diferentes graus de trofia, ou 

seja, de acordo com a CETESB ele tem o objetivo de avaliar a qualidade da água quanto ao 

enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao 

aumento da infestação de macrófitas aquáticas.  

Na Tabela 15 são apresentados os índices dos pontos localizados na região do Município de 

Jacareí, assim como a comparação pela média do índice para a UGHRI 2, uma vez que a CETESB 

não disponibiliza dados gerais para o estado. 

Tabela 15 - IET – Índice do Estado Trófico O Índice do Estado Trófico 

UGRHI Sistema Hídrico Ponto de Captação 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 Rio Paraíba do Sul PARB02200 51 52 54 54 54 54 

2 Rio Parateí PTEI02900 52 53 54 54 55 55 

Média de todos os pontos da UGRHI 2 52 52 53 53 54 54 
Classificação: Ultraoligotrófico (IET ≤ 47), Oligotrófico (47 < IET ≤ 52), Mesotrófico (52 < IET ≤ 59), Eutrófico (59 < 

IET ≤ 63), Supereutrófico (63 < IET ≤ 67), Hipereutrófico (IET> 67). 

Tanto o Rio Paraíba do Sul, quanto o Rio Parateí e a UGRHI 2 se apresentam no estado 

Mesotrófico, nos últimos cinco anos, ou seja, apresentam um estado trófico intermediário entre as 

situações de baixo teor em nutrientes e de grande enriquecimento em nutrientes. 

5.1.3 IQA – Índice de Qualidade das Águas 

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) disponibiliza em seu portal os 

resultados de monitoramento das águas realizado pela CETESB.  

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) é o principal indicador qualitativo para avaliar a 

qualidade da água para o abastecimento público, após o tratamento convencional.  

Para o cálculo do IQA considera às variáveis que integram o índice, utilizando-se a fórmula: 
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𝐼𝑄𝐴 =  ∏ q𝑖
𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Onde:  

IQA=Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100;  

qi=Qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva “curva média de 

variação de qualidade”, em função de sua concentração ou medida;  

wi=Peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua 

importância para a conformação global de qualidade, sendo que:  

n=Número de variáveis que entram no cálculo do IQA. 

A partir do resultado, determina-se a qualidade das águas brutas, que é indicada pelo IQA, 

variando numa escala de 0 a 100, representado na Tabela 16. 

Tabela 16 - Classificação do IQA 

Categoria Ponderação 

Ótima 79 < IQA ≤ 100 

Boa 51 < IQA ≤ 79 

Regular 36 < IQA ≤ 51 

Ruim 19 < IQA ≤ 36 

Péssima IQA ≤ 19 
Fonte: CETESB, 2019 

O IQA dos corpos hídricos de Jacareí é calculado com base nos seguintes parâmetros: 

temperatura da água, pH, Oxigênio dissolvido, resíduo total, demanda bioquímica de Oxigênio, 

coliformes termotolerantes, Nitrogênio total, Fósforo total e turbidez. Segundo a CETESB, para os 

ensaios de Escherichia coli é possível utilizar a mesma curva de qualidade que foi desenvolvida para 

coliformes termotolerantes. Constatou-se mediante estudo realizado pela própria CETESB em 2008 

que existe uma correlação entre os resultados de ambas as análises. Para cada 100 coliformes 

termotolerantes detectados em uma amostra havia aproximadamente 80 representantes de 

Escherichia coli, ou seja, aplicando-se um fator de correção de 1,25 sobre o resultado de E. coli pode 

-se utilizar o valor equivalente da curva de coliformes termotolerantes. 

O IQA dos corpos hídricos de Jacareí apresentados na Tabela 17, no ano de 2016, enquadra 

o reservatório de Santa Branca e do Jaguari com IQA ótimo, e o Rio Parateí e Paraíba do Sul, corpo 

d´águas que recebem efluente tratado, com IQA boa. 
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Tabela 17 - Índice de Qualidade das Águas (IQA) em 2016. 

Código 

Estadual 
Corpo Hídrico Regime Média Mín. Máx. 

Desvio 

Padrão 
Latitude Longitude 

SANT00100 Res. Santa Branca Lêntico 86 84 87 1 -233.347 -457.953 

PTEI02900 Rio Paratei Lótico 63 56 68 5 -232.039 -460.139 

JAGJ00900 Res. do Jaguari Lêntico 84 80 87 2 -2.319.361 -460.275 

JAGJ00200 Res. do Jaguari Lêntico 70 56 80 8 -232.939 -462.339 

PARB02310 Rio Paraíba do Sul Lótico 64 61 69 3 -231.878 -459.178 

PARB02300 Rio Paraíba do Sul Lótico 63 59 71 4 -23.195 -45.93 

PARB02200 Rio Paraíba do Sul Lótico 68 58 73 5 -233.133 -459.722 

PARB02100 Rio Paraíba do Sul Lótico 74 52 80 11 -233.681 -458.997 

PARB02050 Rio Paraíba do Sul Lótico 75 65 78 5 -233.556 -458.867 

JUZI02400 Rio Jundiazinho Lótico 56 38 66 13 -2.322.944 -4.612.889 

BQGU03150 Rio Baquirivu-Guaçu Lótico 28 18 36 8 -232.449 -462.218 
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos  

A interpretação dos resultados do IQA deve-se levar em consideração o uso da água. Ou seja, 

um valor baixo de IQA indica a má qualidade da água para abastecimento, mas essa pode ser utilizada 

em usos menos exigentes, como a navegação ou geração de energia. 

No relatório anual de qualidade das águas realizado pela CETESB em 2019, apresenta o perfil 

do IQA do Rio Paraíba do Sul, no seu trecho montante, em direção ao Rio de Janeiro, onde mostra a 

similaridade de qualidade entre as médias dos anos de 2014 a 2018, apresentando classificação ótima 

para o reservatória Santa Branca e boa ao longo de sua extensão, com exceção a Aparecida que 

apresentou IQA regular (Figura 7).  

 
Fonte: CETESB, 2019 

Barra cinza: médias dos anos; barra azul: IQA ótima; barra verde: IQA boa e barra amarela: IQA 

regular 

Figura 7 - Perfil do IQA ao longo do rio Paraíba do Sul em 2019 e nos últimos 5 anos 
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O IQA, segundo a CETESB, tem como determinante principal a sua utilização para 

abastecimento público, esse índice incorpora nove variáveis indicadoras consideradas relevantes para 

a avaliação da qualidade das águas. São elas: Coliformes Fecais, pH, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Temperatura, Turbidez, Resíduo Total e Oxigênio 

Dissolvido. 

A seguir na Tabela 18 são apresentados os índices dos pontos localizados na região do 

Município de Jacareí, assim como a comparação pela média do índice para a UGHRI 2, uma vez que 

a CETESB não disponibiliza dados gerais para o estado. 

Tabela 18 - IQA – Índice de Qualidade das Águas de Jacareí 

UGRHI Sistema Hídrico Ponto de Captação 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 Rio Paraíba do Sul PARB02200 67 67 63 62 65 67 

2 Rio Parateí PTEI02900 63 59 57 61 63 60 

Média de todos os pontos da UGRHI 2 63 63 63 65 65 64 
Classificação: Ótima (79 < IQA ≤100), Boa (51 < IQA ≤ 79), Regular (36 < IQA ≤ 51), Ruim (19 < IQA ≤ 36) e Péssima 

(IQA ≤ 19) 

 

Tanto o Rio Paraíba do Sul, quanto o Rio Parateí e a UGRHI 2 se apresentam na classificação 

boa, nos últimos seis anos. 

5.1.4 IVA - Índices de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática e 

de Comunidades Aquáticas 

 O IVA, de acordo com Zagatto et Al (1999) tem o objetivo de avaliar a qualidade das águas 

para fins de proteção da fauna e flora em geral, diferenciado, portanto, de um índice para avaliação 

da água para o consumo humano e recreação de contato primário. O IVA leva em consideração a 

presença e concentração de contaminantes químicos tóxicos, seu efeito sobre os organismos aquáticos 

(toxicidade) e duas das variáveis consideradas essenciais para a biota (pH e oxigênio dissolvido), 

variáveis essas agrupadas no IPMCA – Índice de Variáveis Mínimas para a Preservação da Vida 

Aquática, bem como o IET – Índice do Estado Trófico de Carlson modificado por Toledo (1990). 

Desta forma, o IVA fornece informações não só sobre a qualidade da água em termos 

ecotoxicológicos, como também sobre o seu grau de trofia (CETESB). 

O IVA médio anual para os 11 pontos monitorados no rio Paraíba do Sul em 2019 verificou-

se que a qualidade das águas, para fins de proteção da vida aquática, foi classificada como Boa nos 

trechos iniciais e Regular em quase toda a sua extensão, com exceção de São José dos Campos e 

Caçapava, aonde houve melhora para a qualidade Boa e Regular em relação aos últimos cinco anos 

(Figura 8). 
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Fonte: CETESB, 2019 

Barra cinza: médias dos anos; barra verde: IQA boa e barra amarela: IQA regular 

Figura 8 - Perfil do IVA ao longo do rio Paraíba do Sul em 2019 e nos últimos 5 anos 

Na Tabela 19 são apresentados os índices dos pontos localizados na região do Município de 

Jacareí, assim como a comparação pela média do índice para a UGHRI 2, uma vez que a CETESB 

não disponibiliza dados gerais para o estado. 

Tabela 19. IVA - Índices de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática e de Comunidades 

Aquáticas 

UGRHI Sistema Hídrico Ponto de Captação 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 Rio Paraíba do Sul PARB02200 2,8 3,3 3,8 3 3,3 3,5 

Rio Parateí PTEI02900 3,1 3,3 3,2 2,9 3,5 3,2 

Média de todos os pontos da UGRHI 2 3,2 3,4 3,4 3,1 3,4 3,4 
Classificação: Ótima (IVA ≤ 2,5), Boa (2,6 ≤ IVA ≤ 3,3), Regular (3,4 ≤ IVA ≤ 4,5), Ruim (4,6 ≤ IVA ≤ 6,7) e Péssima 

(6,8 ≤ IVA) 

Tanto o Rio Paraíba do Sul, quanto o Rio Parateí apresentam na classificação do IVA 

variação entre boa e regular, nos últimos anos, enquanto a UGRHI 2 se mantém na classificação 

regular no decorrer dos anos. 

5.2  REDE DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS  

O Município de Jacareí pertence a bacia do Rio Paraíba do Sul, inserido nos aquíferos Pré-

Cambriano e Taubaté, pertencente a UGRHI 2.  

A CETESB realiza e divulga em boletim anual, os resultados obtidos no monitoramento das 

águas brutas, com a exposição do Indicador de Potabilidade das Águas Subterrâneas (IPAS), a 

indicação das não conformidades em relação aos padrões nacionais de potabilidade e a avaliação 

histórica de alteração da qualidade da água por Nitrato. A localização dos pontos de monitoramento 

e seus respectivos aquíferos é apresentado na Figura 9.  
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Fonte: CETESB, 2019 

Figura 9 - Monitoramento estadual de qualidade das águas subterrâneas em 2019 

A CETESB monitora 17 poços de água subterrânea na UGRHI 2, sendo 10 poços no aquífero 

Pré–Cambriano (Cristalino) e 7 poços no aquífero Taubaté, porém nenhum desses poços estão 

localizados no Município de Jacareí.  

Apesar da CETESB não possuir poços de monitoramento de água subterrânea em Jacareí, o 

SAAE possui e monitora 9 poços de água subterrânea no município, os quais estão identificados e 

localizados na Figura 10. 
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Fonte: SAAE, 2020 

PO 16 - Rua Sebastião Lopes, 530 – Jd. Nova Esperança. 

PO 19 - Rua Iracema, 50 - Jardim Califórnia. 
PO 21 - Avenida Jarbas Porto de Mattos, 572 - Jardim Santa Maria 

PO 23 - Avenida Paulo Alves de Siqueira, 526 - Pagador de Andrade 

PO 25 - Rua Padre Joao Francisco de Siqueira Andrade, 296 - Parque Califórnia. 

PO 26 - Avenida Jose Candido Porto, 1987 - Villa Branca. 

PO 30 - Rua Sergio Rodrigues, 20 - Condomínio Residencial Mirante do Vale. 

PO 33 - Estrada do Jaguari, 402 - Pagador de Andrade. 

PO 37 - Avenida Três de Julho, 420 - Conjunto Residencial vinte e dois de abril. 

Figura 10 – Localização dos poços de monitoramento de água subterrânea para abastecimento em 

Jacareí 

A periodicidade do monitoramento dos poços do SAAE ocorre semestralmente e adota o 

escopo analítico da lista de parâmetros da Resolução CONAMA 396 de 2008. 

Nos resultados foram quantificados valores para Cloreto, Sulfato, sólidos dissolvidos totais, 

Sódio total, Fluoreto total, Nitrato, Alumínio total, Bário total, Berílio total, Chumbo total, Cobre 

total, Cromo total, Ferro total (PO21 e PO33), Manganês total, Molibdênio total e Zinco abaixo dos 

valores máximos permitidos (VMP) pelo CONAMA 396:2008, consumo humano. 

E acima do VMP, apresentaram para o parâmetro de Ferro total os poços PO16, PO30 e PO37. 

Podendo ser esse resultado decorrente a formação natural do meio, porém, é necessário um estudo 

mais aprofundado para saber a(s) causa(s). 
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5.2.1 Resultados do Monitoramento  

Segundo a CETESB os impactos causados pelos esgotos domésticos e industriais podem ser 

avaliados através de variáveis de qualidade específicas. Na Tabela 20, são apresentadas as médias de 

2019 e as históricas (2014 a 2018) das seguintes variáveis de qualidade: Condutividade, Turbidez, 

Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Oxigênio Dissolvido, DBO, Fósforo, Escherichia coli e Clorofila. 

Para estes foram estabelecidas curvas de variação da qualidade das águas de acordo com o 

estado ou a condição de cada parâmetro. Estas curvas de variação, sintetizadas em um conjunto de 

curvas médias para cada parâmetro, bem como seu peso relativo correspondente. 

Já com relação ao lançamento de efluentes industriais, a Tabela 21 apresenta as 

porcentagens de desconformidades com os padrões da legislação das seguintes variáveis de 

qualidade: Alumínio Dissolvido, Ferro Dissolvido, Manganês, Número de Células de Cianobactérias, 

Cádmio, Chumbo, Cobre Dissolvido, Mercúrio, Níquel, Zinco e Toxicidade Crônica (Ensaio 

Ecotoxicológico com Ceriodaphnia dubia). Ressalta-se que a Toxicidade é empregada para avaliar a 

presença de substâncias que produzam efeitos tóxicos em organismos aquáticos. As variáveis 

Alumínio Dissolvido, Ferro Dissolvido e Manganês Total podem indicar também a intensificação de 

processos erosivos, a partir do qual ocorre o transporte e a entrada no corpo d’água de material 

particulado advindo do solo. Apresenta-se, também, o Número de Células de Cianobactérias, pois a 

presença desses organismos pode indicar a presença de cianotoxinas no meio aquático (CETESB). 
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Tabela 20 - Análise da qualidade de água para os parâmetros Condutividade, Turbidez, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Oxigênio Dissolvido, DBO, Fósforo, 

Escherichia coli e Clorofila a. 

UGHRI 
Corpo 

Hídrico 
Ponto 

Condutividade 

(µS/cm) 

"Turbidez 

(UNT)" 

"Nitrogênio-

Nitrato 

(mg/L)" 

Nitrogênio 

Amoniacal 

(mg/L) 

Oxigênio 

Dissolvido 

(mg/L) 

DBO 

(5, 20) 

(mg/L) 

Fósforo 

Total 

(mg/L) 

Escherichia coli 

(UFC/100mL) 

Clorofila-a 

(µg/L) 

2019 
2014 

a 2018 
2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 
2014 a 

2018 
2019 

2014 a 

2018 

2 

Rio 

Paraíba 
do Sul 

PARB02200 96 124 29 18 0,29 0,31 0,5 0,39 6,9 5,8 3 3 0,05 0,06 971 1,00E+03 1,5 1,2 

2 
Rio 

Parateí 
PTEI02900 188 180 39 48 1,1 1,1 0,59 0,66 6,5 6 3,7 3,2 0,09 0,06 2,70E+03 1,60E+03 1,5 1,3 

Tabela 21 – Porcentagem (%) de resultados não conformes (NC) com os padrões de qualidade, para o ano de 2019 e para o período 2014 a 2018 para os Pontos 

de interesse do Município de Jacareí 

U
G

R
H

I 

Corpo 

Hídrico 
Ponto 

Mn Total Ni Total Zn Total 

Ens. Ecotoxic. 

c/ 

Ceriodaphnia 

dubia 

Cd Total Hg Total Pb Total 
Al 

Dissolvido 

Fe 

Dissolvido 

Cu 

Dissolvido 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2019 

2014 

a 

2018 

2 

Rio 

Paraíba 

do Sul 

PARB02200 50 15 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 50 65 50 30 0 0 

2 
Rio 

Parateí 
PTEI02900 25 40 0 0 0 0 0 15 0 5 0 0 0 0 100 60 100 90 0 0 

Mn – Manganês, Ni – Níquel, Zn – Zinco, Cd – Cádmio, Hg – Mercúrio, Pb – Chumbo, Al – Alumínio, Fe – Ferro, Cu - Cobre 

Os resultados para “Número de Células de Cianobactérias” - não informado/não disponibilizado. 
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Conforme apresentado no item 5.1.3 o índice de qualidade das águas do Rio Paraíba do Sul e 

do Rio Parateí se apresentam boas. E se compararmos os resultados para os parâmetros da Tabela 20 

(Turbidez, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Oxigênio Dissolvido, DBO, Fósforo, Escherichia coli e 

Clorofila) com os valores de referência da Resolução CONAMA 357/05 para classe 2, todos os 

parâmetros estão abaixo dos valores máximos permitidos tanto para o Rio Paraíba do Sul quanto para 

o Rio Parateí.  

5.2.2  Dados de Saneamento para o Município de Jacareí 

A seguir na Tabela 22 é apresentado os dados da CETESB presentes no Apêndice C do 

Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo, referentes ao Município de 

Jacareí. 

Tabela 22 - Dados de saneamento do ano de 2018, conforme CETESB e SNIS 

Concessão 
Pop. 

Urbana 

Atendimento (%) 
Eficiência 

Carga Poluidora 

(kg DBO/dia) ICTEM 
Corpo 

Receptor 
Coleta Tratamento Potencial Remanesc. 

SAAE1 230.434 98,2 71 97,6 12.443 3.973 7,46 

R. Paraíba 

do Sul e 

Rib. Turi 

Média para 

Estado de São 

Paulo1 

45,5 

milhões 
89 63 87 - - - - 

Média para o 

País2 

209,5 

milhões 
53 46 - - - - - 

Fonte1: CETESB - Apêndice C - Dados de saneamento por município 2018 

Fonte2: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS 2018 
 

5.2.3 Condições Ambientais das Bacias de Esgotamento Sanitário do Município 

de Jacareí 

O sistema de esgotamento sanitário do Município de Jacareí é divido por Bacias de 

Esgotamento Sanitário, estas bacias de esgotamento seguem as bacias hidrográficas dos cursos d’água 

existentes no território municipal como exibido na Figura 11, o principal curso d’água que corta o 

município é o Rio Paraíba do Sul, seguido de cursos d’água menores como o Ribeirão da Colônia, 

Rio Comprido, Córrego Guatinga, Córrego Quatro Ribeiras, Córrego Santa Cruz e o Córrego Jardim. 

Na porção nordeste do município, encontra-se passando pelo território municipal o Rio Parateí, o Rio 

Jaguari, o Ribeirão dos Pinheiros, o Córrego Santa Cruz e o Córrego Cachoerinha. 
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Figura 11 - Hidrografia do Município de Jacareí. 

As bacias de esgotamento sanitário do Município de Jacareí estão descritas na Tabela 23, para 

realizar a caracterização ambiental de cada bacia de esgotamento sanitário do Município de Jacareí 

foi consultado a Agência Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, a qual aprovou a Decisão 

de Diretoria nº 038/2017/C, com base na Lei nº 13.577/2009 e em seu Regulamento, aprovado pelo 

Decreto nº 59.263/2013, onde contém os procedimentos para a proteção da qualidade do solo e das 

águas subterrâneas e estabelece as condições que deverão ser observadas no monitoramento 

preventivo das áreas com potencial de contaminação (AP) onde ocorre o lançamento de efluentes 

e/ou resíduos no solo como parte de sistemas de tratamento ou disposição final, das áreas com 

potencial de contaminação onde ocorre o uso de solventes halogenados e das áreas com potencial de 

contaminação onde ocorre a fundição secundária ou a recuperação de chumbo ou mercúrio, como 

previsto no artigo 17 do Decreto nº 59.263/2013. A Figura 12 demonstra os pontos de contaminação 

dentro de cada sub bacia de esgoto. 
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Tabela 23 - Bacias de esgotamento sanitário do Município de Jacareí. 

Bacia 

(Sub Bacia) 
Principais bairros Atendidos 

B 1.1 a B 1.3 
Centro, Jardins São José, Paraíba, Pitoresco, das Oliveiras, Coleginho, Yolanda, 
Paraíso, Colônia, Santo Antônio da Boa Vista, Vilas Formosa e Zezé, Conjunto 

Novo Amanhecer, Parque Santo Antônio, Nova América, dos Príncipes 

B 2.1 a B 2.3 
Jardins Boa Vista, do Cruzeiro, do Vale, Colinas, Maria Amélia, Vila Santa Rita, 

Califórnia, Altos de Santana, CDHU Campo Grande 

B 3.1 a B 3.3 
Jardins Santa Maria, Primavera, Santa Marina, Cidade Salvador, Conjunto São 

Benedito, Parque Brasil, Altos de Santana II 

B 4.1, B 4.2 e B 
4.3 

Rio Comprido e Vila Branca 

B 5 Parque Nova Lua 

B 6.1 a B 6.4 
Jardins Emília, América, Flórida, Siesta, São João, Didinha, Cidade Jardim, Jardim 

Paraíba 

B 7.1 a B 7.5 
Jardins Nova Esperança, São Luiz, Pedramar, Terras de São João, Terras de Santa 
Helena, Parque Imperial 

B 8 Bandeira Branca 

B 9.1 e B 9.2 Igarapés, Jardim Alvorada, 1º de Maio 

B 10 Jardim São Gabriel, Chácara Marília, Jardim Boa Vista 

B 11 Vila Garcia, Vila São Simão, Vila São João I e II 

B 12 Distrito de Pagador Andrade 

B 13 Bairro Pinheirinho 

B 14 Recanto dos Pássaros 

B 15.1 e B 15.2 Parateí de Cima e Parateí de Baixo 

B 16 Veraneio Ijal 

B 17.1 e B17.2 Jardim Santana e Chácara Santa Maria 

B 18 Veraneio Irajá 

B 19 Arthur Ville Oeste 

B 20 Arthur Ville Leste e Remédios 

B 21 Residencial Parque Lago Dourado 

B 22 Parque Residencial Jequitibá 

B 23 Chácara Guararema 

B 24 Bairrinho 

B 25 Itapema 

B 26 Bom Jesus 

B 27 Angola de Baixo 

B 28 Angola de Cima 

 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  39 

 

Figura 12 - Bacias de esgotamento sanitário do Município de Jacareí. 

Até dezembro de 2019, em Jacareí apresentava 40 áreas cadastradas com contaminação, 

sendo que dessas, 36 áreas também teve a água subterrânea dos lençóis freáticos (zona saturada do 

subsolo) como meio impactado e dentre os contaminantes dessas áreas estão: metais, inorgânicos, 

solventes halogenados, solventes aromáticos, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs), 

biocidas, hidrocarbonetos totais de petróleo (TPHs), combustível automotivo e fase livre (Tabela 24).  

 

 

. 
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Tabela 24 – Relação de Áreas contaminadas com a água subterrânea impactada em Jacareí. 

Razão Social Local Bairro UTM 
E 

UTM 
N 

Status
* 

Meio 
Impactado 
(águas sub.) 

Metais 
Outros 

Inorgânico
s 

Solv. 
Halog

. 

Solv. 
Arom

. 

PA
H 

PC
B 

TP
H 

Comb. 
Autom

. 

Fase 
livre 

Rohm And Haas Química Ltda. Av. Pres. Humberto De Alencar Castelo Branco Rio Abaixo 399400 7424800 AME x x x  x      
Cervejarias Kaiser Brasil S/A Av. Pres. Humberto De Alencar Castelo Branco Rio Abaixo 399829 7424422 AR      x   x  
Fibria Celulose S/A (Aterro (Célula 1)) Rod. Gal. Euryale De Jesus Zerbine (Km 84) São Silvestre 396545 7413499 AME x x    x     
Schrader International Brasil Ltda. Av. Malek Assad Meia Lua 400723 7425061 ACI x x  x       
Jacareí Transporte Urbano Ltda. Av. Getúlio Vargas Jd. Luiza 403017 7426949 AR x x       x  
Concessão Ambiental Jacareí Ltda. R. Bom Jesus Cid Salvador 405662 7422284 ACRI x x         
Supermix Concreto S/A Av. Getúlio Dorneles Vargas Jd. Califórnia 402627 7425506 ACI        x   
Latas Ind De Embalagens De Aluminio Do Brasil Ltda. 
(Antiga Latapack) Rod. Geraldo Scavone Jd. Califórnia 404370 7425419 AME x x      x   

Basf S/A Rod. Presidente Dutra (Br-116) Pq Meia Lua 400298 7425780 ACRE x x x x x x    x 
SETE Estrelas Comércio De Derivados De Petróleo Ltda. R. Barão De Jacareí Centro 401482 7422490 AME x    x x   x  
Condomínio Resid. Morada Casabella Av. David Monteiro Lino Do Rio Abaixo 402341 7425649 AR x x  x       
Auto Posto Rnm Ltda. Rod. Nilo Máximo Jd. Colônia 405518 7421313 ACRI x    x    x  
Auto Posto Jacareí Av. Dos Migrantes Pq Meia Lua 401594 7426668 ACI x    x    x  
Jacareí Auto Posto Esperança Ltda. Av. Lucas Nogueira Garcez Jd. Esperança 397199 7421960 ACRE x    x    x  
Auto Posto Victoria Valentina Ltda. - Epp Av. Santa Helena São João 399721 7421810 AME x    x    x  
Millenium & Auto Posto Eireli 
(Ant Auto Posto Rodoviária Central Ltda) R. Rui Barbosa Centro 401422 7422362 ACRE x    x    x x 

Auto Center Rodrigão Ltda. Av. Siqueira Campos Jd. Esper 401997 7423250 ACRI x    x   x x  
Centro Automotivo SETE Estrelas Ltda. Av. Getúlio Dorneles Vargas Corrego Seco 402800 7426200 AME x     x   x  
Silva E Leão Incor. Imob. Ltda. 
(Antiga Indústria De Meias Avante) R. Jorge Madid Centro 401855 7422813 ACI       x    

Es Martins Rod. Presidente Dutra (Br-116) Meia Lua 400424 7425680 AME x    x    x  
Rede De Postos SETE Estrelas Ltda. 
(Posto 06) Av. São João São João 399760 7421883 ACI x    x    x  

A. B. O. Distruibuidora De Derivados De Petróleo Ltda. R. Dr. Lúcio Malta Centro 401131 7422496 ACRE x    x    x  
Dmr Auto Posto Ltda. R. Hans Leon Jd. São Gabriel 395135 7415768 AME x    x    x  
Caiapo Posto De Serviços Ltda. Av. Sen Joaquim Miguel Martins De Siqueira Jd. Pereira 401016 7422892 ACRI x    x    x  
Hr Auto Posto Ltda. Av. Maria Augusta Fagundes Gomes São João 399337 7421473 AME x    x x   x  
Posto De Serviço Santa Maria Ltda. Av. Faria Lima  401160 7423923 AME x    x x   x  
Auto Posto Barão De Jacareí Ltda. R. Barão De Jacareí Centro 402342 7423117 ACRE x    x    x x 
Colusa Auto Posto Ltda. Av. Getúlio Dorneles Vargas Jardim Luiza 402768 7425520 ACI x        x x 
Naef Postos E Combustíveís Ltda. R. Bernardino De Campos Centro 401250 7422523 ACRI x    x    x  
Auto Posto Retão Da Dutra Ltda. Rod. Presidente Dutra (Br-116) Jd. Emília 396068 7422763 ACRE x    x x   x  
Petrotruck Auto Posto Ltda. R. Antônio De Oliveira Filho Cid Nova Jacareí 396148 7422432 ACRE x    x    x  
Posto De Serviços Shopping De Jacareí Ltda. Av. Siqueira Campos V. Pinheiro 402231 7423793 ACRE x    x x   x  
Posto De Serviços Portal Do Vale Ltda. Av. 9 De Julho Centro 401068 7423127 AME x    x    x  
Cr Auto Posto Ltda. Av. Getúlio Dorneles Vargas Jd. Califórnia 402698 7425308 ACRE x    x x   x x 
Auto Posto Pensilvânia Ltda. Av. Pensilvânia Jd. Florida 399438 7422753 AME x    x    x  
Inylbra TapETEs E Veludos Ltda. Av. Getúlio Dorneles Vargas Jd. Califórnia 402672 7426131 ACRI x x         
Auto Posto Rhima Ltda. Av. Siqueira Campos Centro 401800 7422950 ACRI x    x x   x  
Auto Posto 1000 Ltda. Av. Nove De Julho Centro 400824 7422775 ACRI x    x    x  
Auto Posto, Churrascaria E Padaria SETE Vidas Ltda. Rod. Presidente Dutra (Br-116) Meia Lua 402123 7427026 AME x    x x   x  
Tonolli Do Brasil Indústria E Comércio De Metais Ltda. Rod. Dom Pedro I (Sp-065) Parateí 391551 7426840 ACRI x x         
*Status: AME - Em processo de monitoramento para encerramento; ACRE - Em processo de remediação; ACRI - Contaminada com risco confirmado; ACI - Contaminada sob investigação; AR - Reabilitada para o uso declarado. 
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Dentre as áreas contaminadas cadastradas em Jacareí, 12 áreas tiveram como medida de 

controle institucional a restrição do uso da água subterrâneas na avaliação de risco ou no plano de 

intervenção (Tabela 25). 

Tabela 25 – Relação de áreas contaminadas com restrição de uso da água subterrânea em Jacareí. 

Razão Social Endereço Bairro UTM-E UTM-N 
Status

* 

Latas Ind. De Embalagens De 

Alumínio Do Brasil Ltda. 

(Antiga Latapack) 

Rod. Geraldo 

Scavone 
Jd. Califórnia 404370 7425419 Ame 

Basf S/A 
Rod. Presidente 

Dutra (Br-116) 
Pq Meia Lua 400298 7425780 Acre 

SETE Estrelas Comércio De 

Derivados De Petróleo Ltda. 
R. Barão De Jacareí Centro 401482 7422490 Ame 

Auto Posto Victoria Valentina 

Ltda. - Epp 
Av. Santa Helena São João 399721 7421810 Ame 

Millenium & Auto Posto Eireli 

(Ant Auto Posto Rodoviária 

Central Ltda) 

R. Rui Barbosa Centro 401422 7422362 Acre 

A. B. O. Distruibuidora De 

Derivados De Petróleo Ltda. 
R. Dr. Lúcio Malta Centro 401131 7422496 Acre 

Caiapo Posto De Serviços 

Ltda. 

Av. Sen Joaquim 

Miguel Martins De 

Siqueira 

Jd. Pereira 401016 7422892 Acri 

Posto De Serviço Santa Maria 

Ltda. 
Av. Faria Lima  401160 7423923 Ame 

Colusa Auto Posto Ltda. 
Av. Getúlio Dorneles 

Vargas 
Jardim Luiza 402768 7425520 Aci 

Posto De Serviços Shopping 

De Jacareí Ltda. 
Av. Siqueira Campos V. Pinheiro 402231 7423793 Acre 

Cr Auto Posto Ltda. 
Av. Getúlio Dorneles 

Vargas 
Jd. Califórnia 402698 7425308 Acre 

Inylbra Tapetes E Veludos 

Ltda. 

Av. Getúlio Dorneles 

Vargas 
Jd. Califórnia 402672 7426131 Acri 

*Status: Ame - Em processo de monitoramento para encerramento; Acre - Em processo de remediação; Acri - 

Contaminada com risco confirmado; Aci - Contaminada sob investigação. 

6 DEMANDA HÍDRICA 

A AGEVAP (2006) aponta que os usos dos recursos hídricos da nascente até o Município de 

Jacareí, que merecem destaque são os listados, mas não se limitam, a seguir (SAAE, 2019): 
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Usos urbano Agrícola Industrial Usos não consumptivos 

Consumo humano Irrigação Processos Pesca 

Atividades comerciais 
Dessedentação de 
animais 

Resfriamento Lazer 

Perdas Lavagem Lavagem Transporte 

Proteção contra 

incêndio 
 

Incorporação 

no produto 

Geração de energia 

(Paraitinga/Paraibuna, Santa Branca, 
Jaguari) 

Cabe destacar que as águas do Rio Paraíba do Sul respondem diretamente pelo abastecimento 

de cerca de 14 milhões de pessoas, das quais 4,85 milhões vivem em áreas urbanas na própria bacia 

e o restante na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que consome uma vazão de aproximadamente 

50 m³/s (SAAE, 2019). 

Consequentemente, é necessário fazer uma estimativa de demandas dos usos consumptivos 

de água e vazões de efluentes produzidos. Para tanto, é preciso adotar alguns parâmetros de 

dimensionamento (SAAE, 2019).  

Assim sendo, normalmente, o consumo doméstico, consumo per capita, se vale, mas não se 

restringem aos: 

• Coeficiente do dia de maior consumo; 

• Índices de atendimento; 

• Índices de perdas dos sistemas; 

• Coeficiente de retorno de esgotos; 

• Vazão de infiltração. 

Considerando que são diversos fatores que influenciam o consumo per capita e que se busca 

determinar a demanda de consumo por economias para um município que possui bairros com 

características fisiosocioeconômicas diversificadas, recomenda-se adotar o que foi recomendado pela 

AGEVAP, 2006). 

Tabela 26 - Consumo Per Capita por faixa de população urbana 

Faixa de população urbana 

(Habitantes) 

Per Capita 

(L/hab.dia) 

0 a 10.000 165 

10.000 a 50.000 196 

50.000 a 100.000 211 

100.000 a 200.000 221 

200.000 a 1.000.000 251 

Fonte: SAAE (2019) apud AGEVAP (2006). 

 

Embora, existem dados consagrados em literatura que, quando disponíveis as informações 

necessárias, recomendam-se que sejam adotados nos cálculos de demanda, tais como os 

disponibilizados nas tabelas a continuação (SAAE, 2019).  
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Tabela 27 - Taxa de ocupação de acordo com a natureza do local 

Natureza do local Taxa de Ocupação 

Prédios de apartamentos Duas pessoas por dormitório 

Prédio de escritório de uma só entidade locadora Uma pessoa por 7 m² de área 

Prédio de escritório de mais de uma entidade locadora Uma pessoa por 5 m² de área 

Prédio de escritório segundo o Código de Obras do Rio de 

Janeiro 

6 litros por m² de área útil 

Restaurantes Uma pessoa por 1,5 m² de área 

Teatros e cinemas Uma cadeira para cada 0,70 m² de área 

Lojas no pavimento térreo Uma pessoa por 2,5 m² de área 

Lojas em pavimentos superiores Uma pessoa por 5 m² de área 

Supermercados Uma pessoa por 2,5 m² de área 

Shopping Center Uma pessoa por 5 m² de área 

Salões de hotéis Uma pessoa por 6 m² de área 

Museus Uma pessoa por 8 m² de área 
Fonte: SAAE (2019) apud Macintyre (1982) 

Tabela 28 - Estimativa de consumo diário de água para Serviços Domésticos 

Tipo de Prédio Unidade Consumo litro/dia 

Apartamento Per capita 201 

Apartamentos de luxo Per capita 300 a 401 

Apartamento de luxo Por quarto de empregada 201 

Residência de luxo Per capita 300 a 401 

Residência de médio valor Per capita 151 

Residências Populares Per capita 120 a 151 

Alojamento provisório de obra Per capita 81 

Apartamento de zelador Apartamento 600 a 1.001 

Fonte: SAAE (2019) apud Macintyre (1982) 

Tabela 29 - Coeficientes Residenciais em litros por metro quadrado de área e níveis de renda do 

usuário. 

Níveis de renda Coeficiente Residencial (litros/m² x dia) 

Classe A 5,3 a 6,2 

Classe B 4,1 a 7,7 

Classe C e D 10 a 18 

Valor Médio 6,77 a 7,5 
Fonte: SAAE (2019) apud Macintyre (1982) 

Tabela 30 - Uso da água por dia e por metro quadrado de área comercial 

Tipos de Comércio Litros/dia/m² 

Depósitos 2 

Edifícios de Escritórios 4 

Edifícios Financeiros 4 

Edifícios Médicos 7 

Fábricas 3 

Hotéis e Motéis 1 

Lojas 5 

Restaurantes 2 a 3 

Shopping Centers 4 

Teatros 7 
Fonte: SAAE (2019) apud Billings (1996)  
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7 ASPECTO POPULACIONAL DE JACAREÍ 

Para o levantamento de histórico de população, densidade demográfica e distribuição da 

população, entre outras, do Município de Jacareí foram utilizados dados do Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE), o qual realiza, mensalmente, uma pesquisa nos Cartórios de Registro 

Civil de todos os municípios do Estado de São Paulo, coletando informações detalhadas sobre o 

registro legal dos eventos vitais – nascimentos, casamentos e óbitos –, que compõem a base de dados 

das estatísticas vitais paulistas. Esses dados, associados àqueles provenientes dos Censos 

Demográficos (IBGE), possibilitam o acompanhamento contínuo da dinâmica demográfica do 

Estado, de forma tanto agregada como desagregada por regiões, municípios e distritos da capital. Esse 

conjunto detalhado de informações habilita a Fundação Seade a adotar metodologia de projeção que, 

reconhecidamente, soma uma série de vantagens em relação a outros métodos. Trata-se do “método 

dos componentes demográficos”, cujo processo analítico, que destaca o papel da fecundidade, da 

mortalidade e da migração no crescimento populacional, possibilita a construção de hipóteses de 

projeção mais seguras e eficazes, para áreas de diferentes características e dimensões, além de simular 

o mecanismo real de reprodução da população e permitir certo controle sobre o resultado final, no 

qual efeitos e consequências na composição e no volume da população podem ser explicados 

demograficamente. Assim, é proposto pela CETESB o uso dos dados de crescimento propostos pela 

fundação SEADE, que utiliza nos cálculos de projeção dados do próprio IBGE, dos censos oficiais 

dos anos anteriores, dessa forma, seguindo orientações padrões quando se tratando de trabalhar com 

produtos voltados ao saneamento básico, optou-se pela adoção das taxas de crescimentos propostas 

pelo SEADE para o Município de Jacareí. 

O Município de Jacareí, em 2020, estima ter 227.945 habitantes, correspondendo 0,51% da 

população total do Estado de São Paulo, e sua taxa de crescimento populacional é de 0,77% ao ano. 

O grau de urbanização de Jacareí é de 98,62% em 2020 enquanto a do Estado de SP é de 

96,52% e sua taxa de crescimento anual populacional, em termos percentuais, é de 0,77 % a.a. 

enquanto a do Estado de São Paulo é de 80 % a.a. (SEADE,2020).  

A Tabela 31 apresenta o histórico de crescimento populacional, a densidade demográfica e a 

distribuição urbana e rural de Jacareí nos últimos 10 (dez) anos. 
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Tabela 31 – Histórico da população, densidade demográfica e distribuição da população urbana e 

rural 

Ano 
População 

(hab) 

Densidade 

Demográfica 

(hab/km²) 

Grau de 

Urbanização 

(%) 

População 

Urbana 

(hab) 

População 

Rural 

(hab) 

2010 211.040 45.456 98,62 208.128 2.912 

2011 212.822 45.840 98,62 209.885 2.937 

2012 214.619 46.227 98,62 211.657 2.962 

2013 216.432 46.618 98,62 213.445 2.987 

2014 218.260 47.011 98,62 215.248 3.012 

2015 220.103 47.408 98,62 217.066 3.037 

2016 221.650 47.742 98,62 218.591 3.059 

2017 223.207 48.077 98,62 220.127 3.080 

2018 224.775 48.415 98,62 221.673 3.102 

2019 226.355 48.755 98,62 223.231 3.124 

2020 227.945 28.296 98,62 224.799 3.146 
Fonte: SEADE adaptado pelo autor. 

As projeções populacionais constituem uma das mais importantes atividades desenvolvidas 

para o desenvolvimento do Plano Diretor de Esgoto do Município de Jacareí. 

As projeções populacionais são essenciais para orientação de políticas públicas e tornam-se 

instrumentos valiosos para todas as esferas de planejamento, tanto na administração pública quanto 

na privada. Tais informações viabilizam estudos prospectivos da demanda por serviços públicos, 

como o fornecimento de água ou a quantidade de vagas necessárias na rede de ensino, além de serem 

fundamentais para pesquisadores e estudo de determinados segmentos populacionais para os quais 

são a formuladas políticas específicas, como os idosos, jovens e crianças e mulheres, bem como para 

o setor privado no dimensionamento de mercados. 

As projeções populacionais entram ainda no cálculo de vários indicadores econômicos e 

sociais, como, por exemplo, PIB per capita, taxa de participação no mercado de trabalho e leitos por 

mil habitantes, utilizados para avaliar e monitorar o grau de desenvolvimento de uma região 

geográfica e os esforços do governo para atender às demandas da sociedade. 

Através da adoção de cálculos de equações consolidadas pode ser oferecido neste trabalho 

valores confiáveis para as projeções populacionais e cenários demográficos futuros, procurando evitar 

a proliferação de estatísticas díspares, construídas com diversas metodologias, algumas longe do rigor 

científico necessário a esse tipo de cálculo.   

As projeções elaboradas levaram em conta os modelos de crescimento populacional com as 

equações de Ajuste Linear, Ajuste Exponencial e Curva Logística, além dos valores apresentados 

pelo sistema SEADE com as projeções populacionais por sexo, faixas etárias quinquenais e idade 

escolar, para o período de 2018 a 2050, com diversas possibilidades de agregação regional.  
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Neste Plano Diretor de Esgotos serão considerados quatro (04) cenários de projeção 

populacional com valores de população máxima, média e mínima, que irão concorrer para o 

dimensionamento da infraestrutura de Esgotos Sanitários. 

Assim na sequência são apresentados os modelos de crescimento populacional ajustados para 

o Município de Jacareí – SP. 

7.1  MODELO LINEAR DE CRESCIMENTO POPULACIONAL  

Através do ajuste Linear foi possível obter a Equação 01 que estima a população do 

Município de Jacareí em função do ano de interesse, a equação foi desenvolvida a partir do método 

de regressão linear, utilizando-se de dados obtidos do IBGE, sendo os cálculos realizados pela equipe 

de elaboração do relatório. 

Pop = 3169,812 (Ano) - 6154188,536 (Eq.01) 

Na Figura 13 é apresentado o gráfico do ajuste linear do crescimento populacional para o 

Município de Jacareí – SP. Observe que o coeficiente de correlação (R2) obtido no ajuste Linear foi 

igual a 0,97, ou seja, estatisticamente o modelo apresentou um excelente ajuste aos dados reais. 

 
Fonte: Aquarum Saneamento Ambiental, 2020 

Figura 13 - Crescimento populacional linear 

Na Tabela 32 são apresentadas as populações estimadas pelo modelo Linear para o Município 

de Jacareí no período de 2010 até o ano de 2050. Observe que na Tabela 33 são apresentados os erros 

relativos aos dados reais, ou seja, às populações dos anos 1991, 1996, 2000, 2007 e 2010. Observe 

que o erro relativo tendeu a 2,735% para o ano do último Censo. Desta forma a população estimada 

para o ano de 2050 foi igual a 343.926 habitantes para o Município de Jacareí – SP. 
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Tabela 32 - Populações estimadas pelo modelo Linear para o Município de Jacareí até o ano de 2050 

Ano 
População 

(habitantes) 
Ano 

População 

(habitantes) 
Ano 

População 

(habitantes) 

1990 153.737 2011 220.303 2031 283.700 

1991 156.907 2012 223.473 2032 286.870 

1992 160.077 2013 226.643 2033 290.039 

1993 163.247 2014 229.813 2034 293.209 

1994 166.417 2015 232.983 2035 296.379 

1995 169.586 2016 236.153 2036 299.549 

1996 172.756 2017 239.322 2037 302.719 

1997 175.926 2018 242.492 2038 305.888 

1998 179.096 2019 245.662 2039 309.058 

1999 182.266 2020 248.832 2040 312.228 

2000 185.436 2021 252.002 2041 315.398 

2001 188.605 2022 255.171 2042 318.568 

2002 191.775 2023 258.341 2043 321.737 

2003 194.945 2024 261.511 2044 324.907 

2004 198.115 2025 264.681 2045 328.077 

2005 201.285 2026 267.851 2046 331.247 

2006 204.454 2027 271.020 2047 334.417 

2007 207.624 2028 274.190 2048 337.587 

2008 210.794 2029 277.360 2049 340.756 

2009 213.964 2030 280.530 2050 343.926 

2010 217.134   
Fonte: Cálculos desenvolvidos pela Aquarum Saneamento Ambiental 

Tabela 33 - Erro Relativo – Crescimento Linear 

ERRO RELATIVO 

Ano População 

(IBGE/SEADE) 

População 

Estimada 

ER 

(%) 

1970 61.216 90.341 32,24 

1980 115.738 122.039 5,16 

1991 163.869 156.907 4,44 

1996 167.751 172.756 2,90 

2000 191.291 185.436 3,16 

2007 207.028 207.624 0,29 

2010 211.214 217.134 2,73 

2015 220.103 232.983 5,53 

Fonte: Cálculos desenvolvidos pela Aquarum 

Saneamento Ambiental 

7.2  MODELO EXPONENCIAL DE CRESCIMENTO POPULACIONAL  

 

Na Figura 14 é apresentado o gráfico do ajuste exponencial do crescimento populacional do 

Município de Jacareí – SP. Através do ajuste Exponencial foi possível obter a Equação 02 que estima 

a população do Município de Jacareí em função do ano de interesse, sendo a equação desenvolvida a 

partir do método de ajuste exponencial aplicado pelo software Microsoft Excel®, utilizando-se de 

dados obtidos do IBGE, sendo os cálculos realizados pela equipe de elaboração do relatório. 
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População = 1E-10e0,0175 x Ano 

 

(Eq.02) 

 
Fonte: Aquarum Saneamento Ambiental, 2020 

Figura 14 - Ajuste do modelo Exponencial do crescimento populacional 

Na Tabela 34 são apresentadas as populações estimadas pelo modelo Exponencial para o 

Município de Jacareí até o ano de 2050. Observe que na Tabela 35 são apresentados os erros relativos 

aos dados reais, ou seja, às populações dos anos de 1991, 1996, 2000, 2007, 2010 e 2015. O modelo 

Exponencial tende a majorar a população futura, pois como o modelo é exponencial a taxa de 

crescimento tende a ser cada vez mais acentuada na medida em que os anos se passam, sendo que 

este fato não é o esperado uma vez que a taxa de crescimento tende a se estabilizar e não aumentar 

para as condições atuais e futuras. No entanto, verifica-se que para o período de 1991 a 2010 o 

Município de Jacareí apresentou um crescimento exponencial, no entanto espera-se que esta taxa de 

crescimento acentuada não se mantenha nos próximos anos. Segundo o modelo exponencial, a 

população estimada para o ano de 2050 foi igual a 374.043 habitantes para o Município de Jacareí – 

SP. 

Tabela 34 - Populações estimadas pelo modelo Exponencial para o Município de Jacareí até o ano de 

2050 

Ano 
População 

(hab.) 
Ano 

População 

(hab.) 
Ano 

População 

(hab.) 

1990 133.139 2011 192.269 2032 277.659 

1991 135.489 2012 195.663 2033 282.561 

1992 137.881 2013 199.117 2034 287.549 

1993 140.316 2014 202.632 2035 292.626 

1994 142.793 2015 206.210 2036 297.792 

1995 145.314 2016 209.850 2037 303.049 

1996 147.879 2017 213.555 2038 308.399 

1997 150.490 2018 217.325 2039 313.843 

1998 153.146 2019 221.162 2040 319.384 

y = 1E-10e0,0175x

R² = 0,9439
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Ano 
População 

(hab.) 
Ano 

População 

(hab.) 
Ano 

População 

(hab.) 

1999 155.850 2020 225.066 2041 325.022 

2000 158.601 2021 229.039 2042 330.760 

2001 161.401 2022 233.083 2043 336.599 

2002 164.251 2023 237.198 2044 342.542 

2003 167.150 2024 241.385 2045 348.589 

2004 170.101 2025 245.647 2046 354.743 

2005 173.104 2026 249.983 2047 361.006 

2006 176.160 2027 254.396 2048 367.379 

2007 179.270 2028 258.888 2049 373.865 

2008 182.435 2029 263.458 2050 380.465 

2009 185.656 2030 268.109 
 

2010 188.933 2031 272.842 

Fonte: Cálculos desenvolvidos pela Aquarum Saneamento Ambiental 

Tabela 35 - Erro Relativo – Crescimento Exponencial 

Ano 
População 

(IBGE/SEADE) 

População 

Estimada 

ER 

(%) 

1970 61.216 93.821 34,75 

1980 115.738 111.764 3,56 

1991 163.869 135.489 20,95 

1996 167.751 147.879 13,44 

2000 191.291 158.601 20,61 

2007 207.028 179.270 15,48 

2010 211.214 188.933 11,79 

2015 220.103 206.210 6,74 

Fonte: Cálculos desenvolvidos pela Aquarum 

Saneamento Ambiental 

7.3  MODELO DA CURVA LOGÍSTICA DO CRESCIMENTO 

POPULACIONAL  

Na Figura 15 é apresentado o gráfico do ajuste da curva logística do crescimento populacional 

do Município de Jacareí – SP. O interessante que este método ressalta que todo município tende a 

uma população de saturação, enquanto os outros métodos estabelecem sempre um crescimento, 

independente do ano de interesse. Através do ajuste da curva logística foi possível obter a Equação 03 

que estima a população do Município de Jacareí em função do ano de interesse, sendo a equação 

desenvolvida a partir do método da Curva Logística, desenvolvido em software Microsoft Excel®, 

utilizando-se de dados obtidos do IBGE, sendo os cálculos realizados pela equipe de elaboração do 

relatório, conforme aplicação das formulas apresentadas na Tabela 36. 
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(Eq.03) 

 

Tabela 36 – Metodologia de cálculo – Método da Curva logística  

Método Descrição 
Forma da 

curva 

Taxa de 

crescimento 

Fórmula da 

projeção 

Coeficientes (se 

não for efetuada 

análise da 

regressão) 

Crescimento 

logístico 

O crescimento 

populacional 

segue uma 
relação 

matemática, 

que estabelece 

uma curva em 
forma de S. A 

população 

tende 
assintoticamen

te a um valor 

de saturação. 
Os parâmetros 

podem ser 

também 

estimados por 
regressão não 

linear. 

Condições 
necessárias: 

P0<P1 

 
  

 

Fonte: adaptado de Qasim (1985)  

Onde: 

• dP/dt = taxa de crescimento da população em função do tempo  

• Po, P1, P2 = populações nos anos t0, t1, t2 (as fórmulas para taxa decrescente e crescimento logístico exigem 

valores equidistantes, caso não sejam baseadas na análise da regressão) (hab)  

• Pt = população estimada no ano t (hab); Ps = população de saturação (hab)  
• Ka, Kg, Kd, Kl, i, c = coeficientes (a obtenção dos coeficientes pela análise da regressão é preferível, já que se 

pode utilizar toda a série de dados existentes, e não apenas P0, P1 e P2) 

 
Fonte: Cálculos desenvolvidos pela Aquarum Saneamento Ambiental 

Figura 15 - Ajuste do modelo Logístico do crescimento populacional 
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O modelo estimou que a população de saturação para o Município de Jacareí é igual a 249.457 

habitantes. 

Na Tabela 37 são apresentadas as populações estimadas pelo modelo da curva logística para 

o Município de Jacareí até o ano de 2050. Observe que na Tabela 38 são apresentados os erros 

relativos aos dados reais, ou seja, às populações dos anos de 1991, 2000, 2007 e 2010. Observe que 

os erros relativos tendem a serem inferiores a 4,5% para o período de 1990 a 2010. Desta forma a 

população estimada para o ano de 2050 foi igual a 243.018 habitantes para o Município de Jacareí – 

SP. 

Tabela 37 - Populações estimadas pelo modelo da curva logística para o Município de Jacareí até o ano 

de 2050 

Ano 
População 

(habitantes) 
Ano 

População 

(habitantes) 
Ano 

População 

(habitantes) 

1990 111.496 2011 212.744 2032 234.691 

1991 141.312 2012 214.223 2033 235.345 

1992 171.906 2013 215.652 2034 235.971 

1993 184.131 2014 217.032 2035 236.571 

1994 192.966 2015 218.363 2036 237.146 

1995 206.310 2016 219.647 2037 237.696 

1996 211.214 2017 220.886 2038 238.223 

1997 212.744 2018 222.079 2039 238.727 

1998 214.223 2019 223.228 2040 239.210 

1999 215.652 2020 224.335 2041 239.672 

2000 217.032 2021 225.400 2042 240.114 

2001 218.363 2022 226.424 2043 240.536 

2002 219.647 2023 227.409 2044 240.940 

2003 220.886 2024 228.356 2045 241.327 

2004 222.079 2025 229.266 2046 241.696 

2005 223.228 2026 230.139 2047 242.050 

2006 224.335 2027 230.979 2048 242.387 

2007 225.400 2028 231.784 2049 242.710 

2008 226.424 2029 232.557 2050 243.018 

2009 227.409 2030 233.298  
2010 228.356 2031 234.009 

Fonte: Cálculos desenvolvidos pela Aquarum Saneamento Ambiental 

Tabela 38 - Erro Relativo – Crescimento Logístico 

Ano População (IBGE/SEADE) População Estimada ER (%) 

1991 163.869 171.906 4,68 

1996 167.751 184.131 8,90 

2000 191.291 192.966 0,87 

2007 207.028 206.310 0,35 

2010 211.214 211.214 0,00 

2015 220.103 218.363 0,80 

2018 224.775 222.079 1,21 

Fonte: Cálculos desenvolvidos pela Aquarum Saneamento Ambiental 
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7.4  ESTIMATIVA POPULACIONAL – FUNDAÇÃO SEADE 

Na sequência será apresentado o estudo da estimativa populacional para o Município de 

Jacareí efetuado pela Fundação Seade. 

Segundo o próprio o SEADE, o sistema apresenta as projeções populacionais por sexo e faixas 

etárias quinquenais, para o período de 2011 a 2050, com diversas possibilidades de agregação 

regional, que vão desde os municípios até o total do Estado. O Sistema Seade de Projeções 

Populacionais – SSPP permite ainda o download dos resultados da pesquisa, no formato CSV. A 

Fundação Seade realiza, mensalmente, uma pesquisa nos Cartórios de Registro Civil de todos os 

municípios do Estado de São Paulo, coletando informações detalhadas sobre o registro legal dos 

eventos vitais – nascimentos, casamentos e óbitos. Esses dados, associados àqueles provenientes dos 

Censos Demográficos, possibilitam o acompanhamento contínuo da dinâmica demográfica do Estado 

de São Paulo, de forma tanto agregada como desagregada por regiões, municípios e distritos da 

capital. 

Esse conjunto detalhado de informações habilita a Fundação Seade a aplicar uma metodologia 

de projeção que, reconhecidamente, possui uma série de vantagens em relação a outros métodos. 

Trata-se do método dos componentes demográficos, processo analítico que destaca os papéis da 

fecundidade, mortalidade e migração no crescimento populacional, permitindo a construção de 

hipóteses de projeções mais seguras e eficazes. O modelo de projeção considerado adota uma 

hierarquia que parte da projeção para o total do Estado e se desagrega em regiões administrativas e 

municípios. 

Os estudos detalhados e aprofundados dos componentes da dinâmica demográfica, no passado 

e no presente, orientam a formulação das hipóteses necessárias para aplicação do modelo demográfico 

de projeções. A combinação das diversas hipóteses fornece uma gama de situações possíveis de 

ocorrer no período a ser projetado. A aplicação deste método exige estimativas das funções de 

mortalidade, fecundidade e migração para cada área a ser projetada. Para que estas estimativas sejam 

realizadas e reflitam a real dinâmica demográfica regional e municipal, é preciso contar com dados 

precisos e detalhados por idade e sexo. 

O método dos componentes demográficos parte de uma divisão da população de base em 

cortes ou grupos etários definidos. Para cada corte, são considerados os componentes do crescimento 

populacional, que possibilitam determinar a população do período de projeção. 

As populações projetadas ora disponibilizadas correspondem a uma revisão daquelas 

anteriormente realizadas em 2002, que tiveram como base a população por idade e sexo recenseada 

em 2000, pelo IBGE, e as estatísticas vitais produzidas pela Fundação Seade até 2001. Nessa revisão, 
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foram consideradas as novas tendências apontadas para os componentes demográficos a partir das 

estatísticas vitais atualizadas até 2007 e das mudanças bruscas de tendência de crescimento 

populacional reveladas pela Contagem Populacional de 2007 (IBGE). No caso da fecundidade, o 

indicador utilizado é a taxa de fecundidade total elaborada a partir das estatísticas de nascimento, 

segundo a idade da mãe, produzidas pela Fundação Seade. O estabelecimento das hipóteses sobre a 

evolução futura da fecundidade baseia-se na análise da tendência observada nessas taxas de 

fecundidade e no comportamento de outros países. 

Para a mortalidade, o principal indicador utilizado no modelo de projeção é a esperança de 

vida ao nascer, determinada por meio da construção de tábuas de mortalidade baseadas nas estatísticas 

de óbitos por idade e sexo, calculadas pelo Seade. Também são analisadas as tendências das causas 

de morte, que fundamentam a evolução passada da mortalidade e as perspectivas futuras. 

Em relação à migração, considera-se uma estimativa indireta dos saldos migratórios a partir 

da diferença entre o crescimento populacional observado entre dois recenseamentos e o saldo 

vegetativo (nascimentos menos óbitos produzidos pela Fundação Seade). O indicador utilizado no 

modelo de projeção corresponde à taxa líquida de migração, e a formulação de hipóteses para a 

tendência futura leva em conta, além da análise das tendências passadas, o diálogo com especialistas 

na temática socioeconômica. 

Na primeira etapa de execução do método dos componentes demográficos, são elaboradas as 

projeções de população, por sexo e grupos de idade, para o Estado de São Paulo e suas regiões 

administrativas. Em um segundo momento, projetam-se as populações municipais, cujos resultados 

posteriormente são compatibilizados, de modo que a soma de suas populações corresponda à projeção 

populacional de cada região administrativa, em cada período de projeção. Esta metodologia 

apresenta-se como a mais adequada para realizar projeções populacionais, por reproduzir o processo 

de crescimento demográfico e permitir o acompanhamento analítico dos resultados finais, conforme 

se verifiquem as hipóteses esperadas no futuro. Essa avaliação não seria possível se fossem 

empregadas metodologias de projeção puramente matemáticas. 

A partir da Tabela 39 até a Tabela 45 são apresentadas as projeções populacionais realizadas 

pela Fundação SEADE para o Município de Jacareí, em função da faixa etária. 

Tabela 39 - Projeção Populacional realizada pela Fundação SEADE para o ano de 2020 do Município 

de Jacareí 

Faixa Etária Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 7.676 7.304 14.980 

05 a 09 anos 8.014 7.628 15.642 

10 a 14 anos 7.132 6.983 14.115 

15 a 19 anos 7.642 7.405 15.047 
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Faixa Etária Quinquenal Homem Mulher Total 

20 a 24 anos 8.939 8.533 17.472 

25 a 29 anos 8.638 8.313 16.951 

30 a 34 anos 8.613 8.740 17.353 

35 a 39 anos 8.802 9.301 18.103 

40 a 44 anos 8.534 9.276 17.810 

45 a 49 anos 7.819 8.405 16.224 

50 a 54 anos 7.259 7.882 15.141 

55 a 59 anos 6.329 7.302 13.631 

60 a 64 anos 5.408 6.237 11.645 

65 a 69 anos 4.243 5.121 9.364 

70 a 74 anos 2.984 3.733 6.717 

75 anos e mais 3.047 4.703 7.750 

Total da Seleção 111.079 116.866 227.945 

Total Geral da População 111.079 116.866 227.945 

Fonte: Fundação Seade 

Tabela 40 - Projeção Populacional realizada pela Fundação SEADE para o ano de 2025 do Município 

de Jacareí 

Faixa Etária Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 7.200 6.850 14.050 

05 a 09 anos 7.667 7.294 14.961 

10 a 14 anos 8.008 7.624 15.632 

15 a 19 anos 7.119 6.978 14.097 

20 a 24 anos 7.618 7.399 15.017 

25 a 29 anos 8.902 8.524 17.426 

30 a 34 anos 8.591 8.300 16.891 

35 a 39 anos 8.549 8.719 17.268 

40 a 44 anos 8.707 9.264 17.971 

45 a 49 anos 8.393 9.213 17.606 

50 a 54 anos 7.624 8.311 15.935 

55 a 59 anos 6.980 7.739 14.719 

60 a 64 anos 5.955 7.088 13.043 

65 a 69 anos 4.934 5.947 10.881 

70 a 74 anos 3.693 4.750 8.443 

75 anos e mais 4.044 6.116 10.160 

Total da Seleção 113.984 120.116 234.100 

Total Geral da População 113.984 120.116 234.100 
Fonte: Fundação Seade 

Tabela 41 - Projeção Populacional realizada pela Fundação SEADE para o ano de 2030 do Município 

de Jacareí 

Faixa Etária Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 6.748 6.420 13.168 

05 a 09 anos 7.192 6.842 14.034 

10 a 14 anos 7.662 7.292 14.954 

15 a 19 anos 7.995 7.621 15.616 

20 a 24 anos 7.100 6.974 14.074 

25 a 29 anos 7.592 7.393 14.985 

30 a 34 anos 8.861 8.514 17.375 

35 a 39 anos 8.535 8.283 16.818 

40 a 44 anos 8.469 8.689 17.158 
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Faixa Etária Quinquenal Homem Mulher Total 

45 a 49 anos 8.581 9.209 17.790 

50 a 54 anos 8.206 9.122 17.328 

55 a 59 anos 7.358 8.176 15.534 

60 a 64 anos 6.601 7.535 14.136 

65 a 69 anos 5.469 6.788 12.257 

70 a 74 anos 4.334 5.552 9.886 

75 anos e mais 5.224 7.939 13.163 

Total da Seleção 115.927 122.349 238.276 

Total Geral da População 115.927 122.349 238.276 

Fonte: Fundação Seade 

Tabela 42 - Projeção Populacional realizada pela Fundação SEADE para o ano de 2035 do Município 

de Jacareí 

Faixa Etária Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 6.426 6.113 12.539 

05 a 09 anos 6.741 6.412 13.153 

10 a 14 anos 7.188 6.840 14.028 

15 a 19 anos 7.652 7.289 14.941 

20 a 24 anos 7.978 7.616 15.594 

25 a 29 anos 7.080 6.969 14.049 

30 a 34 anos 7.562 7.384 14.946 

35 a 39 anos 8.813 8.498 17.311 

40 a 44 anos 8.467 8.257 16.724 

45 a 49 anos 8.362 8.642 17.004 

50 a 54 anos 8.413 9.126 17.539 

55 a 59 anos 7.948 8.988 16.936 

60 a 64 anos 6.993 7.980 14.973 

65 a 69 anos 6.103 7.245 13.348 

70 a 74 anos 4.850 6.378 11.228 

75 anos e mais 6.480 9.854 16.334 

Total da Seleção 117.056 123.591 240.647 

Total Geral da População 117.056 123.591 240.647 
Fonte: Fundação Seade 

Tabela 43 - Projeção Populacional realizada pela Fundação SEADE para o ano de 2040 do Município 

de Jacareí 

Faixa Etária Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 6.168 5.868 12.036 

05 a 09 anos 6.420 6.107 12.527 

10 a 14 anos 6.739 6.411 13.150 

15 a 19 anos 7.181 6.837 14.018 

20 a 24 anos 7.639 7.285 14.924 

25 a 29 anos 7.960 7.611 15.571 

30 a 34 anos 7.059 6.962 14.021 

35 a 39 anos 7.529 7.372 14.901 

40 a 44 anos 8.755 8.474 17.229 

45 a 49 anos 8.378 8.217 16.595 

50 a 54 anos 8.220 8.572 16.792 

55 a 59 anos 8.178 9.006 17.184 

60 a 64 anos 7.592 8.794 16.386 

65 a 69 anos 6.509 7.705 14.214 
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70 a 74 anos 5.461 6.853 12.314 

75 anos e mais 7.705 11.884 19.589 

Total da Seleção 117.493 123.958 241.451 

Total Geral da População 117.493 123.958 241.451 
Fonte: Fundação Seade 

Tabela 44 - Projeção Populacional realizada pela Fundação SEADE para o ano de 2045 do Município 

de Jacareí 

Faixa Etária Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 5.932 5.644 11.576 

05 a 09 anos 6.164 5.863 12.027 

10 a 14 anos 6.418 6.106 12.524 

15 a 19 anos 6.734 6.409 13.143 

20 a 24 anos 7.172 6.834 14.006 

25 a 29 anos 7.626 7.280 14.906 

30 a 34 anos 7.941 7.604 15.545 

35 a 39 anos 7.034 6.951 13.985 

40 a 44 anos 7.488 7.353 14.841 

45 a 49 anos 8.676 8.437 17.113 

50 a 54 anos 8.253 8.158 16.411 

55 a 59 anos 8.015 8.471 16.486 

60 a 64 anos 7.843 8.832 16.675 

65 a 69 anos 7.104 8.522 15.626 

70 a 74 anos 5.867 7.329 13.196 

75 anos e mais 9.003 13.681 22.684 

Total da Seleção 117.270 123.474 240.744 

Total Geral da População 117.270 123.474 240.744 
Fonte: Fundação Seade 

Tabela 45 - Projeção Populacional realizada pela Fundação SEADE para o ano de 2050 do Município 

de Jacareí 

Faixa Etária Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 5.711 5.434 11.145 

05 a 09 anos 5.928 5.639 11.567 

10 a 14 anos 6.162 5.862 12.024 

15 a 19 anos 6.413 6.104 12.517 

20 a 24 anos 6.725 6.406 13.131 

25 a 29 anos 7.160 6.830 13.990 

30 a 34 anos 7.608 7.273 14.881 

35 a 39 anos 7.913 7.593 15.506 

40 a 44 anos 6.996 6.934 13.930 

45 a 49 anos 7.420 7.321 14.741 

50 a 54 anos 8.548 8.376 16.924 

55 a 59 anos 8.047 8.061 16.108 

60 a 64 anos 7.686 8.307 15.993 

65 a 69 anos 7.339 8.558 15.897 

70 a 74 anos 6.403 8.106 14.509 

75 anos e mais 10.084 15.232 25.316 

Total da Seleção 116.143 122.036 238.179 
Fonte: Fundação Seade 
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Na Tabela 46 são apresentados os dados referentes às estimativas populacionais do Município 

de Jacareí de acordo com as metodologias analisadas no presente estudo, enquanto que na Figura 16 

é apresentado o gráfico que ilustra esse modelo de crescimento populacional. 

Tabela 46. Dados do Município de Jacareí de acordo com a base de dados da Fundação Seade 

Ano População (Habitantes) 

2020 227.945 

2025 234.100 

2030 238.276 

2035 240.647 

2040 241.451 

2045 240.744 

2050 238.179 
Valor estimado considerando uma 

extrapolação linear do período de 2020 a 

2050 

 
Figura 16 - Crescimento populacional previsto pelo SEADE 

7.5  COMPARAÇÃO DAS METODOLOGIAS UTILIZADAS 

A projeção do crescimento populacional depende de fatores locais e externos de ordem social, 

econômica, política, além de condições ambientais e do meio físico da região. Esses fatores tornam 

bastante complexos uma projeção que venha a se confirmar ao longo do tempo, mas, mesmo com 

essas dificuldades é fundamental efetuá-la de forma consistente, embasada em hipóteses verificadas 

a partir de visitas e inspeções de campo, consultas a órgãos e entidades ligados ao desenvolvimento 

urbano e econômico. 

Na Tabela 47 são apresentados os dados referentes as estimativas populacionais do Município 

de Jacareí de acordo com as metodologias analisadas no presente estudo. 
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Tabela 47 - Resumo das estimativas populacionais do Município de Jacareí 

Modelo 
Ano 

2020 

Ano 

2025 

Ano 

2030 

Ano 

2035 

Ano 

2040 

Ano 

2045 

Ano 

2050 

Linear 248.832 264.681 280.530 296.379 312.228 328.077 343.926 

Exponencial 225.066 245.647 268.109 292.626 319.384 348.589 380.465 

Curva Logística 224.335 229.266 233.298 236.571 239.210 241.327 243.018 

Fundação Seade 227.945 234.100 238.276 240.647 241.451 240.744 238.179 

Observa-se que dos métodos de cálculo de crescimento populacional estudados o que mais 

retrata com fidelidade o cenário atual, comparando com os dados do SEADE, é o modelo da Curva 

Logística, pois, este considera a tendência de saturação do crescimento, além de levar em 

consideração a tendência dos anos mais recentes para a análise do crescimento. 

O método da Fundação Seade consiste em atualização mensal, através de pesquisa nos 

Cartórios de Registro Civil de todos os municípios do Estado de São Paulo, pesquisas nas quais são 

coletadas informações detalhadas sobre o registro legal dos eventos vitais, como nascimentos, 

casamentos e óbitos. Esses dados, associados àqueles provenientes dos Censos Demográficos 

(IBGE), possibilitam um acompanhamento mais fiel e contínuo da dinâmica demográfica do Estado, 

de forma tanto agregada como desagregada por regiões, municípios e distritos da capital. Esse 

conjunto detalhado de informações habilita a Fundação Seade a adotar metodologia de projeção que, 

reconhecidamente, agrega uma série de vantagens em relação a outros métodos, o que o tornaram a 

escolha da CETESB na área de projeções para a elaboração de estudos sobre o saneamento básico.  

Além disso, o método proposto pelo SEADE e aprovado pela CETESB que consiste no 

chamado “método dos componentes demográficos”, possui um processo analítico, que destaca o 

papel da fecundidade, da mortalidade e da migração no crescimento populacional, possibilitando a 

construção de hipóteses de projeção mais seguras e eficazes, para áreas e municípios de diferentes 

características e dimensões. Esse método além de simular o mecanismo real de reprodução da 

população e permite certo controle sobre o resultado final, no qual efeitos e consequências na 

composição e no volume da população podem ser explicados demograficamente (SEADE).  

Em suma, essa projeção obtida do SEADE é recomendada na composição de projeções na 

área de saneamento pela própria CETESB, logo, para os demais cálculos de projeção, que envolvem 

estimativas de crescimentos populacionais, tanto para os bairros no município sede, com para os 

demais sistemas isolados, está sendo adotado a utilização das taxas de crescimentos proposta pela 

Fundação SEADE para o Município de Jacareí. 
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8 PROJEÇÃO POR BAIRRO E BACIA DE CONTRIBUIÇÃO 

Para a elaboração dos cálculos de previsão de crescimento populacional por bairro e bacia 

de contribuição (bacia de esgotamento), foram utilizadas duas fontes de dados, o primeiro e mais 

importante foram os dados disponibilizados pelo SAAE, referentes aos anos de 2017, 2018 até 2019, 

esses dados cobriram em quase totalidade as necessidades para a elaboração dos cálculos inerentes 

ao processo de determinação do crescimento populacional do município, a segunda fonte de dados 

foi proveniente da análise do sistema Google Earth, para o Município de Jacareí. Alguns bairros mais 

isolados, ou até mesmo bairros bastantes recentes em sua formação não tinham estimativas anteriores 

de população, portanto, para dimensioná-los da melhor maneira possível foi necessário a utilização 

do Software Google Earth, através do qual foi possível obter a contagem de lotes residenciais, 

tomando as devidos precauções no mapeamento correto das áreas de estudo envolvidas. 

Os bairros que foram analisados pela contagem via Google Earth são: Arthur Ville Oeste da 

Rodovia Nicola Cappuci, Arthur Ville Leste da Rodovia Nicola Cappuci, Paratei De Baixo, Angola 

De Baixo, Angola De Cima, Residencial Fogaça, Vale dos Lagos, Residencial Golden Park, Park 

Residencial Jequitibá, Remédios, Veraneio Ijal, Veraneio Irajá e Itapema. 

É importante ressaltar também que para os cálculos foram analisadas as regiões conhecidas 

pela sua população flutuante, não sendo contabilizados essa população conforme especificações 

fornecidas pelo SAAE. 

A partir das análises desses dados e das taxas de crescimento populacional obtidas do 

SEADE foi possível dimensionar o crescimento populacional nos bairros em função das bacias de 

contribuição, sendo esses resultados obtidos apresentados na Tabela 48. 
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Tabela 48 - Crescimento populacional dos bairros por bacias de contribuição 

Bairro Bacia Tratamento 

Economias 

Residenciais 

(2018) 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

TOTAL ISOLADO 3235 15.015 15.136 15.648 16.121 16.442 16.585 16.584 16.461 

Cj 1. De Maio B9.2 
Rede sem 

Tratamento 
575 1.580 1.584 1.627 1.656 1.673 1.678 1.673 1.656 

Cj 22 de Abril B 9.3 
ETE Conjunto 22 de 

Abril 
268 681 683 701 714 721 723 721 714 

Parateí do Meio B 15.1 Fossa Negra 11 31 33 39 53 56 59 58 56 

Pagador Andrade B 12 
Rede sem 

Tratamento 
172 430 431 443 451 455 457 455 451 

Pinheirinho B 13 Fossa Negra 97 243 243 250 254 257 258 257 254 

Recanto dos Pássaros B 14 
Fossa / Filtro / 

Sumidouro 
274 685 687 705 718 725 728 726 718 

Distrito de São Silvestre B11/B10 ETE São Silvestre 1842 4.605 4.618 4.743 4.827 4.875 4.892 4.877 4.825 

Chácara Marilia B 10 ETE São Silvestre 103 258 258 265 270 273 274 273 270 

Jd. boa vista B 10 ETE São Silvestre 82 205 206 211 215 217 218 217 215 

Jd. São Gabriel B 10 ETE São Silvestre 170 425 426 438 446 450 451 450 445 

São João B 11 ETE São Silvestre 597 1.493 1.497 1.537 1.565 1.580 1.585 1.581 1.564 

São Silvestre B 11 ETE São Silvestre 1 3 4 5 5 5 5 4 4 

Vila Garcia B 11 ETE São Silvestre 193 483 484 497 506 511 513 511 506 

Vila São João B 11 ETE São Silvestre 670 1.675 1.680 1.725 1.756 1.773 1.779 1.774 1.755 

Vila São Simão B 11 ETE São Silvestre 26 76 76 78 80 80 81 80 80 

Jd. Santana B 17.1 Fossa Negra 17 43 43 44 45 45 45 45 45 

Chácara Sta. Maria B 17.2 Fossa Negra 14 35 35 36 37 37 37 37 37 

Arthur Ville Oeste Da 
Rodovia Nicola Cappuci 

B 19 Fossa Negra 10 25 25 26 31 33 35 36 40 

Arthur Ville Leste Da 

Rodovia Nicola Cappuci 
B 20 Fossa Negra 21 53 54 58 60 63 66 68 69 

Remédios B 20 Fossa Negra 19 48 48 49 50 50 50 50 50 

Ch. Guararema B 23 Fossa Negra 117 293 293 301 307 310 311 310 306 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 
                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  61 

Bairro Bacia Tratamento 

Economias 

Residenciais 

(2018) 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Pq. Res jequitibá B 22 
Fossa / Filtro / 

Sumidouro 
40 100 170 245 369 473 525 553 573 

Bairrinho B 24 Fossa Negra 7 20 23 43 94 143 164 176 184 

Bom Jesus B 26 Fossa Negra 12 30 32 35 38 41 44 44 43 

Itapema B 25 Fossa Negra 540 1.350 1.354 1.390 1.415 1.429 1.434 1.430 1.415 

Parateí de Baixo B 15.2 Fossa Negra 35 88 88 90 92 94 95 96 99 

Angola de Baixo B 27 Fossa Negra 10 25 25 26 26 27 29 29 33 

Angola de Cima B 28 Fossa Negra 15 38 38 41 44 46 50 53 57 

TOTAL LESTE 56.903 142.258 153.035 157.294 160.225 161.936 162.517 162.048 160.341 

Altos de Santana B 3.2 
ETE Central – EEE 

Malek Assad 
258 645 647 664 676 683 685 683 676 

Avareí B 1.1 ETE Central 399 998 1.000 1.027 1.046 1.056 1.060 1.056 1.045 

Bairro do Poço B 5 Fossa Negra 3 8 9 11 14 17 18 17 16 

Região Central B 1.1 ETE Central 6367 15.918 15.962 16.393 16.686 16.852 16.908 16.859 16.679 

CDHU Campo Grande B 2.2 ETE Central 600 1.500 1.504 1.545 1.572 1.588 1.593 1.589 1.572 

Cidade Salvador B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
2916 7.290 7.311 7.508 7.642 7.718 7.744 7.721 7.639 

Cidade Salvador B 3.3 
SOLEIRA 

NEGATIVA 
2835 7.088 7.108 7.300 7.430 7.504 7.529 7.507 7.427 

Conj. São Benedito B 3.3 

ETE Central – 

Coletor Tronco Turi 

3 

1139 2.848 2.856 2.933 2.985 3.015 3.025 3.016 2.984 

Crystal Park B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
202 505 506 520 529 535 536 535 529 

Altos Santana II – 70% B 3.2 
ETE Central – EEE 

Malek Assad 
596 1.490 1.494 1.535 1.562 1.577 1.583 1.578 1.561 

Altos Santana II – 30% B 3.2 
ETE Central – Parte 

Alto Santana II 
266 665 667 685 697 704 706 704 697 

Jd. Bela Vista B 2.1 ETE Central 176 440 441 453 461 466 467 466 461 

Jd. Califórnia B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
1576 3.940 3.951 4.058 4.130 4.171 4.185 4.173 4.129 
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Bairro Bacia Tratamento 

Economias 

Residenciais 

(2018) 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Jd. Coléginho B 1.2 
ETE Central – 

Coletor Tronco Turi 

3 

194 485 486 500 508 513 515 514 508 

Jardim Colinas B 2.2 ETE Central 191 478 479 492 501 506 507 506 500 

Jd. Conquista B 5 ETE Meia Lua 194 485 486 500 508 513 515 514 508 

Jd. Colônia B 1.3 
ETE Central – EEE 

Nilo Máximo 
663 1.658 1.662 1.707 1.738 1.755 1.761 1.756 1.737 

Jd. Indústrias 
B 1.1 / B 

1.2 

ETE Central – EEE 

Malek Assad 
1422 3.555 3.565 3.661 3.727 3.764 3.776 3.765 3.725 

Jd. Oliveiras B 1.1 
ETE Central - 

Coletor Aliança 
162 405 406 417 425 429 430 429 424 

Jd. Cruzeiro B 2.1 ETE Central 56 140 140 144 147 148 149 148 147 

Jd. do Marques B 1.2 
ETE Central – 
Interligação Jd. 

Marques 

167 418 419 430 438 442 443 442 437 

Jd. Dora B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
1412 3.530 3.540 3.636 3.700 3.737 3.750 3.739 3.699 

Jd. Esper B 1.1 ETE Central 116 290 291 299 304 307 308 307 304 

Jd. Yolanda B 1.2 
ETE Central – EEE 

Jd. Pitoresco 
84 210 211 216 220 222 223 222 220 

Jd. Leblon B 1.3 ETE Central 111 278 278 286 291 294 295 294 291 

Jd. Leonidia B 1.1 ETE Central 65 163 163 167 170 172 173 172 170 

Jd. Liberdade B 2.2 ETE Central 164 410 411 422 430 434 436 434 430 

Jd. Luiza B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
165 413 414 425 432 437 438 437 432 

Jd. Marcondes B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
747 1.868 1.873 1.923 1.958 1.977 1.984 1.978 1.957 

Jd. Maria Amélia B 2.3 

ETE Central – 

Coletor Tronco Turi 
3 

2096 5.240 5.255 5.397 5.493 5.548 5.566 5.550 5.491 

Jd. Mesquita B 1.1 ETE Central 264 660 662 680 692 699 701 699 692 
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Bairro Bacia Tratamento 

Economias 

Residenciais 

(2018) 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

N.S. Fátima B 2.1 ETE Central 218 545 547 561 571 577 579 577 571 

N. S. Lourdes B 1.1 ETE Central 11 33 33 36 38 39 40 39 39 

Jd. Nicélia B 3.3 ETE Central 250 625 627 644 655 662 664 662 655 

Conjunto Novo 

Amanhecer 
B 1.2 

ETE Central – EEE 

Jd. Pitoresco 
702 1.755 1.760 1.807 1.840 1.858 1.864 1.859 1.839 

Jd. Olympia B 2.5 Fossa Negra 70 175 175 180 183 185 186 185 183 

Jd. Paraíba B 1.1 ETE Central 528 1.320 1.324 1.359 1.384 1.397 1.402 1.398 1.383 

Jd. Paraíba B 1.1 
SOLEIRA 

NEGATIVA 
200 500 501 515 524 529 531 530 524 

Jd. Paraiso B 1.2 
ETE Central – EEE 

Jd. Pitoresco 
2563 6.408 6.426 6.599 6.717 6.784 6.806 6.786 6.714 

Jd. Pereira do Amparo B 1.1 ETE Central 32 95 98 107 113 115 118 117 114 

Jd. Pitoresco B 1.2 
ETE Central – EEE 

Jd. Pitoresco 
302 755 757 778 791 799 802 800 791 

Jd. Primavera B 3.2 
ETE Central – EEE 

Malek Assad 
1354 3.385 3.395 3.486 3.548 3.584 3.596 3.585 3.547 

Jd. Real B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
206 515 516 530 540 545 547 545 540 

Pedregulho B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
101 253 253 260 265 267 268 267 265 

Jd. São José B 1.1 ETE Central 469 1.173 1.176 1.208 1.229 1.241 1.245 1.242 1.229 

Jd. S. Manoel B 1.1 ETE Central 123 308 308 317 322 326 327 326 322 

Jd. Sol Nascente B 1.2 

ETE Central – 

Coletor Tronco Turi 

3 

178 445 446 458 466 471 473 471 466 

Jd. Sta. Maria B 3.1 
ETE Central – EEE 

Malek Assad 
1515 3.788 3.798 3.901 3.970 4.010 4.023 4.011 3.969 

Santa Marina B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
1814 4.535 4.548 4.671 4.754 4.801 4.817 4.803 4.752 

Jd. Sta. Terezinha B 1.1 ETE Central 74 185 186 191 194 196 197 196 194 

Sunset Garden B 3.3 ETE Vila Branca 83 208 208 214 218 220 220 220 217 
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Bairro Bacia Tratamento 

Economias 

Residenciais 

(2018) 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Vem Viver B 4.2 ETE Vila Branca 44 110 145 249 354 447 464 477 496 

Jd. Vera Lucia B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
319 798 805 830 848 861 866 863 854 

Lagoa Azul B 5.1 ETE Meia Lua 275 688 689 708 721 728 730 728 720 

Mirante do Vale I B 4.2 
Fossa / Filtro / 

Sumidouro 
285 713 715 734 747 754 757 755 747 

Mirante do Vale II B 4.2 
Fossa / Filtro / 

Sumidouro 
197 493 494 507 516 521 523 522 516 

Pedras Preciosas B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
508 1.270 1.274 1.308 1.331 1.345 1.349 1.345 1.331 

Pq. Brasil B 3.1 

ETE Central – 

Coletor Tronco Turi 

3 

357 967 970 1.003 1.026 1.043 1.050 1.047 1.036 

Pq. Califórnia B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
1062 2.655 2.662 2.734 2.783 2.811 2.820 2.812 2.782 

Pq. Príncipes B 3.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
2424 6.060 6.077 6.241 6.353 6.416 6.437 6.418 6.350 

Parque dos Sinos B 3.1 
ETE Parque dos 

Sinos 
748 1.870 1.875 1.926 1.960 1.980 1.986 1.981 1.959 

Pq. Itamarati B 1.1 

ETE Central – 

Coletor Tronco Turi 
3 

198 495 496 510 519 524 526 524 519 

Meia Lua B 5 ETE Meia Lua 2467 6.168 6.185 6.352 6.465 6.530 6.551 6.532 6.463 

Pq. Nova América B 1.1 

ETE Central – 

Coletor Tronco Turi 
3 

382 955 958 984 1.001 1.011 1.014 1.011 1.001 

Santa Paula B 4.2 ETE Santa Paula 1081 2.703 2.710 2.783 2.833 2.861 2.871 2.862 2.832 

Parque Santo Antônio B 1.1 
ETE Central - 

Coletor Aliança 
2850 7.125 7.145 7.338 7.469 7.543 7.568 7.546 7.466 

Prolong. Jd. Sta. Maria B 3.1 
ETE Central – EEE 

Malek Assad 
1249 3.123 3.131 3.216 3.273 3.306 3.317 3.307 3.272 
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Bairro Bacia Tratamento 

Economias 

Residenciais 

(2018) 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Res. Brasília B 1.1 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
14 41 42 46 51 55 59 58 57 

Rio Comprido B 4.1 ETE Vila Branca 1052 2.630 3.080 3.163 3.220 3.252 3.262 3.253 3.218 

Sto. Ant. Boa Vista B 1.3 
ETE Central – EEE 

Nilo Máximo 
966 2.415 2.422 2.487 2.532 2.557 2.565 2.558 2.531 

Vale Ind. Paulista B 4.2 Fossa Negra - - - - - - - - - 

Vila Aprazível B 1.1 
ETE Central - 

Coletor Aliança 
672 1.680 1.685 1.730 1.761 1.779 1.785 1.779 1.760 

Vila Denize B 2.3 
ETE Central – Bacia 

3 Córrego Seco 
13 33 33 33 34 34 35 34 34 

Vila Formosa B 1.1 
ETE Central - 

Coletor Aliança 
395 988 990 1.017 1.035 1.045 1.049 1.046 1.035 

Vila Guedes B 2.2 
ETE Central - 

Coletor Aliança 
106 265 266 273 278 281 281 281 278 

Vila Maria B 1.1 
ETE Central - 

Coletor Aliança 
82 205 206 211 215 217 218 217 215 

Vila Martinez B 1.1 ETE Central 140 350 351 360 367 371 372 371 367 

Vila Natalia B 1.1 ETE Central 55 138 138 142 144 146 146 146 144 

Vila Nova Aliança B 1.1 
ETE Central - 

Coletor Aliança 
232 580 582 597 608 614 616 614 608 

Vila Pinheiro B 1.1 ETE Central 387 968 970 996 1.014 1.024 1.028 1.025 1.014 

Vila Romana B 1.2 
ETE Central – EEE 

Nilo Máximo 
150 375 376 386 393 397 398 397 393 

Vila Santa Monica B 1.1 
ETE Central - 

Coletor Aliança 
22 60 62 67 73 82 92 87 85 

Vila Santa Rita B 2.2 ETE Central 1279 3.198 3.207 3.293 3.352 3.385 3.397 3.387 3.350 

Vila Zezé B 1.2 

ETE Central – 

Interligação Jd. 

Marques 

788 1.970 1.976 2.029 2.065 2.086 2.093 2.086 2.064 

Villa Branca B 4.1 ETE Vila Branca 1520 3.800 3.811 3.914 3.983 4.023 4.037 4.025 3.982 

Villa Branca II B 4.1 ETE Vila Branca 1939 4.848 4.861 4.992 5.081 5.132 5.149 5.134 5.079 
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Bairro Bacia Tratamento 

Economias 

Residenciais 

(2018) 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Vista das Araucárias B 1.3 
ETE Central – EEE 

Nilo Máximo 
147 368 369 378 385 389 390 389 385 

TOTAL OESTE 22.006 55.015 58.804 60.674 62.032 62.928 63.314 63.213 62.612 

Balneária Paraíba B 6.3 
Rede sem 

Tratamento 
433 1.083 1.086 1.115 1.135 1.146 1.150 1.147 1.134 

Bandeira Branca B 8 
ETE Bandeira 

Branca 
2192 5.480 5.495 5.644 5.745 5.802 5.821 5.804 5.742 

CDHU Bandeira Branca B 8 
ETE Bandeira 

Branca 
454 1.136 1.139 1.170 1.190 1.202 1.206 1.203 1.190 

Bela Vista B 9.1 
Rede sem 

Tratamento 
163 408 409 420 427 431 433 432 427 

Bela Vista II B 9.1 
Rede sem 

Tratamento 
56 140 140 144 147 148 149 148 147 

Cepinho B 6.1.1 
Rede sem 

Tratamento 
3 8 8 10 12 13 14 13 12 

Cidade Jardim B 6.3 
Rede sem 

Tratamento 
1081 2.703 2.710 2.783 2.833 2.861 2.871 2.862 2.832 

Cidade Nova Jacareí B 7.1 
Rede sem 

Tratamento 
1701 4.253 4.264 4.380 4.458 4.502 4.517 4.504 4.456 

Estância Porto Velho B 6.4 Fossa Negra 109 273 273 281 286 288 289 289 286 

Igarapés B 9.1 
Rede sem 

Tratamento 
952 2.380 2.387 2.451 2.495 2.520 2.528 2.521 2.494 

Itapeva B 7.2 
Rede sem 

Tratamento 
7 18 18 18 18 19 19 19 18 

Jd. Alvorada B9.2 
Rede sem 

Tratamento 
345 863 865 888 904 913 916 913 904 

Jd. América B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
75 188 188 193 197 199 199 199 196 

Jd. Arice B 6.1 
Rede sem 

Tratamento 
113 283 283 291 296 299 300 299 296 
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Bairro Bacia Tratamento 

Economias 

Residenciais 

(2018) 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Jd. Beira Rio B 6.3 
Rede sem 

Tratamento 
435 1.088 1.091 1.120 1.140 1.151 1.155 1.152 1.140 

Jd. Central Park B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
27 68 68 70 71 71 72 71 71 

Jd. Didinha B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
1078 2.695 2.703 2.776 2.825 2.853 2.863 2.854 2.824 

Jd. Do Portal B 7.1 
Rede sem 

Tratamento 
408 1.020 1.023 1.050 1.069 1.080 1.083 1.080 1.069 

Jd. Do Vale B 2.2 ETE Central 1171 2.928 2.936 3.015 3.069 3.099 3.110 3.101 3.068 

Jardim Do Vale B 2.2 Soleira negativa 399 998 1.000 1.027 1.046 1.056 1.060 1.056 1.045 

Jd. Elza Maria B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
43 108 108 111 113 114 114 114 113 

Jd. Emília B 6.1 
Rede sem 

Tratamento 
785 1.963 1.968 2.021 2.057 2.078 2.085 2.079 2.056 

Jd. Esperança B 7.1 
Rede sem 

Tratamento 
222 555 557 572 582 588 590 588 582 

Jd. Florida B 6.1 
Rede sem 

Tratamento 
1716 4.290 4.302 4.418 4.497 4.542 4.557 4.544 4.495 

Jd. Independência B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
349 873 875 899 915 924 927 924 914 

Jd. Jacinto B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
748 1.870 1.875 1.926 1.960 1.980 1.986 1.981 1.959 

Jd. Marister B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
135 338 338 348 354 357 359 357 354 

Jd. Nova Esperança B 7.1 
Rede sem 

Tratamento 
1189 2.973 2.981 3.061 3.116 3.147 3.158 3.148 3.115 

Jd. Panorama B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
654 1.635 1.640 1.684 1.714 1.731 1.737 1.732 1.713 

Jd. Paulistano B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
241 603 604 621 632 638 640 638 631 

Jd. Pedramar B 7.4 ETE Imperial 431 1.078 1.081 1.110 1.130 1.141 1.145 1.141 1.129 
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Bairro Bacia Tratamento 

Economias 

Residenciais 

(2018) 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Jd. São Luiz B 7.1 
Rede sem 

Tratamento 
308 770 772 793 807 815 818 816 807 

Jd. Siesta B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
280 700 702 721 734 741 744 741 733 

Jd. Terras São Joao B 7.1 
Rede sem 

Tratamento 
607 1.518 1.522 1.563 1.591 1.607 1.612 1.607 1.590 

Jd. Terras Sta. Clara B 1.1 ETE Central 93 233 233 239 244 246 247 246 244 

Terras Sta. Helena – 

70% 
B 7.2 

ETE Terras Sta. 

Helena 
258 645 647 664 676 683 685 683 676 

Terras Sta. Helena (30%) B 7.2 
Fossa / Filtro / 

Sumidouro 
110 275 276 283 288 291 292 291 288 

Lagoinha B 7.1.1 
Fossa / Filtro / 

Sumidouro 
70 196 197 202 205 208 208 208 205 

Pq. Imperial B 7.3 
Rede sem 

Tratamento 
1208 3.352 3.361 3.452 3.514 3.549 3.561 3.550 3.512 

Res Pq. Lago Dourado B 21 
Fossa / Filtro / 

Sumidouro 
86 215 216 221 225 228 228 228 225 

Resid.. Golden Park B 7.1 
Rede sem 

Tratamento 
33 94 122 161 183 200 209 213 216 

Resid. São Paulo B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
270 675 677 695 708 715 717 715 707 

Residencial Fogaça B 7.2 ETE Golden Park 48 134 235 371 514 645 707 715 717 

Ressaca B. 6.1.1 Fossa Negra 94 235 236 242 246 249 250 249 246 

Rio Abaixo B 6.1.1 Fossa Negra 19 53 57 64 68 71 72 73 72 

Sta. Cruz Dos Lázaros B 6.2 
Rede sem 

Tratamento 
257 643 644 662 674 680 682 680 673 

Terras Da Conceição B 6.1 
ETE Terras 

Conceição 
378 945 948 973 991 1.000 1.004 1.001 990 

Vale Dos Lagos B 8.1 
Fossa / Filtro / 

Sumidouro 
70 175 255 332 408 492 554 582 596 

Veraneio Ijal B 16 Fossa Negra 299 748 837 870 890 909 927 939 947 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 
                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  69 

Bairro Bacia Tratamento 

Economias 

Residenciais 

(2018) 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Veraneio Irajá B 18 Fossa Negra 156 438 446 488 537 587 619 642 656 

Vila Ita B 6.1 
Rede sem 

Tratamento 
128 320 321 330 335 339 340 339 335 

Vila Machado B 6.1 
Rede sem 

Tratamento 
450 1.125 1.128 1.159 1.179 1.191 1.195 1.192 1.179 

Vila S. J. Tadeu B 7.1 
Rede sem 

Tratamento 
223 558 559 574 584 590 592 590 584 

TOTAL ISOLADO NO FINAL DE PLANO (30 ANOS) 16.461 

TOTAL LESTE NO FINAL DE PLANO (30 ANOS) 160.341 

TOTAL OESTE NO FINAL DE PLANO (30 ANOS) 62.612 

*TOTAL GERAL NO FINAL DE PLANO CONSIDERANDO TODOS OS BAIRROS 239.414 
*Para os cálculos foram considerados dados fornecidos pelo SAAE (2018), além de contabilização de lotes via Software Google Earth, adaptando as taxas de crescimento fornecido 

pelo sistema SEADE para o município, conforme nível de saturação populacional de cada área de estudo. 
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A seguir na Tabela 49 é apresentado um resumo da população esperada para o Ano de 2050, 

conforme bacia de contribuição. 

Tabela 49 - População no final de plano por bacia de contribuição 

Bacia População em 2050 Bacia População em 2050 

B. 1.1 37.631 B. 8 5.742 

B. 1.2 17.158 B. 8.1 596 

B. 1.30 4.943 B. 9.1 3.068 

B. 2.1 1.179 B. 9.2 2.559 

B. 2.2 9.197 B. 9.3 714 

B. 2.3 5.525 B. 10 930 

B. 2.5 183 B. 11 3.908 

B. 3.1 7.241 B. 10-11 4.825 

B. 3.2 6.481 B. 12 451 

B. 3.3 46.540 B. 13 254 

B. 4.1 12.280 B. 14 718 

B. 4.2 4.591 B. 15.1 56 

B. 5 524 B. 16 947 

B. 5.1 720 B. 17 81 

B. 6.1 9.352 B. 18 656 

B. 6.1.1 84 B. 19 40 

B. 6.2 10.890 B. 21 225 

B. 6.3 3.966 B. 22 7.626 

B. 6.4 286 B. 23 306 

B. 7.1 12.418 B.24 184 

B. 7.1.1 205 B. 25 1.415 

B. 7.2 1.700 B. 26 43 

B. 7.3 3.512 B. 27 33 

B. 7.4 1230 B. 28 57 

9 PROJEÇÕES DAS VAZÕES DE ESGOTO  

O sistema de esgotamento sanitário é dividido em bacias que podem ser observadas na 

ilustração apresentada na Figura 17 . 
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Fonte: SAAE (2019) 

Figura 17 - Mapa com as divisões das Bacia de contribuição de esgoto do Município de Jacareí - SP.
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Em relação ao sistema de destinação do esgoto e/ou tratamento ao total são doze (12) ETEs 

(ETE Bandeira Branca, ETE Vila Branca, ETE Meia Lua, ETE São Silvestre, ETE Central, ETE 

Santa Helena, ETE Terras da Conceição, ETE 22 de abril, ETE Santa Paula, ETE Parque dos Sinos, 

ETE Imperial e ETE Floradas de Arbovile), quatro (04) Fossas Filtros ativas (Fogaça, Jardim Leblon, 

Golden Park e Santana do Pedregulho), seis (06) locais não atendidos por rede coletora esgoto 

(Chácaras Guararema, Veraneio Ijal, Veraneio Irajá, Jardim Colinas (parcial), Chácaras Reunidas 

Ygarapés (parcial) e Pagador Andrade), além de três (03) pontos que apresentam soleira negativa 

(Cidade Salvador, Jardim do Vale e Jardim Paraíba). 

A seguir nos próximos tópicos serão apresentados os resultados dos cálculos de vazão de 

esgoto atuais e também para um cenário de 30 anos de plano, para todo o sistema de esgotamento 

sanitário do Município de Jacareí, conforme a divisão da destinação do esgoto gerado pela população 

(ETEs, sistema Fossa/Filtro, fossa negra ou soleira negativa), é importante ressaltar que os cálculos 

foram realizados considerando as expectativas de crescimento estimadas pela Fundação SEADE para 

o município, considerando a tendência principal de saturação do crescimento populacional no final 

do plano, principalmente para as regiões centrais. 

No plano, foram estimadas as vazões de esgoto para cada sistema de esgotamento sanitário 

que é proposto para o Município de Jacareí. Para os cálculos foi estimado um consumo per capita de 

micromedição de água através da divisão do volume micromedido pela população do município, 

sendo este igual a 160,20 L/hab.dia. Porém, considerando que existe submedição nos hidrômetros 

bem como ligações clandestinas, considerou que o consumo per capta micromedido de água, no 

município, fosse aumentado em 25% (200,25 L/hab.dia) e como taxa de retorno de esgoto sanitário 

de 0,8. Assim, o per capta de esgoto sanitário adotado é de 160,20 L/hab.dia. 

Quanto a taxa de infiltração foi considerada o valor 0,20 L/s.km, valor este já adotado pelo 

SAAE, conforme SAAE em 2019.  

Na Tabela 50 são apresentadas as projeções de crescimento populacional em função dos 

sistemas de tratamento existente no município. 

Tabela 50 - Crescimento Populacional por Sistema de Tratamento de Esgoto 

Ano 

ETE 

Vila 

Branca 

ETE 

São 

Silvestre 

ETE 

Meia 

Lua 

ETE 

Bandeira 

Branca 

ETE 

Santa 

Paula 

ETE 

Conjunto 

22 de 

Abril 

ETE 

Parque 

dos 

Sinos 

ETE 

Terras 

Sta. 

Helena 

ETE 

Central 

2019 12.905 4.616 8.231 6.101 3.153 681 2.137 373 137.212 

2020 12.963 4.625 8.261 6.123 3.163 684 2.146 374 137.560 

2021 13.022 4.634 8.292 6.145 3.173 686 2.154 376 137.910 

2022 13.080 4.644 8.322 6.167 3.183 689 2.163 377 138.311 

2023 13.139 4.653 8.353 6.189 3.193 692 2.171 379 138.664 

2024 13.198 4.662 8.384 6.211 3.204 695 2.180 381 139.138 
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Ano 

ETE 

Vila 

Branca 

ETE 

São 

Silvestre 

ETE 

Meia 

Lua 

ETE 

Bandeira 

Branca 

ETE 

Santa 

Paula 

ETE 

Conjunto 

22 de 

Abril 

ETE 

Parque 

dos 

Sinos 

ETE 

Terras 

Sta. 

Helena 

ETE 

Central 

2025 13.265 4.671 8.420 6.237 3.216 698 2.190 382 139.560 

2026 13.331 4.681 8.456 6.263 3.228 701 2.200 384 139.983 

2027 13.398 4.690 8.492 6.289 3.240 704 2.210 386 140.407 

2028 13.466 4.699 8.529 6.316 3.253 708 2.220 388 140.830 

2029 13.533 4.709 8.565 6.342 3.265 711 2.231 389 141.107 

2030 13.558 4.718 8.589 6.359 3.272 713 2.237 391 141.246 

2031 13.582 4.727 8.612 6.376 3.280 715 2.244 392 141.485 

2032 13.607 4.737 8.636 6.392 3.287 717 2.251 393 141.624 

2033 13.631 4.746 8.660 6.409 3.295 719 2.258 394 141.814 

2034 13.656 4.756 8.683 6.426 3.302 722 2.265 395 142.054 

2035 13.662 4.765 8.695 6.434 3.305 722 2.266 395 142.134 

2036 13.669 4.775 8.708 6.443 3.308 722 2.267 396 142.229 

2037 13.676 4.784 8.720 6.451 3.311 723 2.268 396 142.299 

2038 13.682 4.794 8.732 6.460 3.314 723 2.270 396 142.395 

2039 13.689 4.803 8.744 6.468 3.317 724 2.271 396 142.490 

2040 13.678 4.813 8.737 6.462 3.313 723 2.270 396 142.563 

2041 13.668 4.822 8.730 6.456 3.309 723 2.269 396 142.644 

2042 13.657 4.832 8.724 6.451 3.305 723 2.268 396 142.725 

2043 13.647 4.842 8.717 6.445 3.301 722 2.266 396 142.806 

2044 13.636 4.841 8.710 6.439 3.296 722 2.265 395 142.887 

2045 13.604 4.840 8.691 6.425 3.288 721 2.261 395 142.478 

2046 13.573 4.840 8.673 6.411 3.279 719 2.257 394 142.070 

2047 13.541 4.839 8.655 6.397 3.271 718 2.253 393 141.663 

2048 13.510 4.839 8.637 6.382 3.263 717 2.249 393 141.256 

2049 13.479 4.838 8.619 6.368 3.254 715 2.245 392 140.850 

2050 13.447 4.838 8.600 6.354 3.246 714 2.241 391 140.445 

A seguir na Tabela 51 são apresentadas as vazões média e máxima atuais para as ETEs, assim 

como as vazões previstas para o fim do plano, enquanto da Tabela 52 a Tabela 81, são apresentadas a 

evolução das vazões de esgoto ao longo do cenário de 30 anos do plano, para cada ETEs existentes 

no municipio, assim como para as regiões que ainda não disponibilizam de tratamento via ETE e 

novos empreendimentos e sistemas isolados. 

Tabela 51 - Vazões de projeto das ETEs no Município de Jacareí – SP. 
Ano Média Máxima Unidade 

ETE Vila Branca 

2020 30,77 38,46 L/s 

2050 32,19 40,24 L/s 

ETE São Silvestre 

2020 11,03 13,78 L/s 

2050 11,54 14,43 L/s 

ETE Meia Lua 

2020 19,70 24,62 L/s 

2050 20,59 25,73 L/s 

ETE Bandeira Branca 

2020 14,60 18,25 L/s 
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Ano Média Máxima Unidade 

2050 15,22 19,02 L/s 

ETE Santa Paula 

2020 7,54 9,43 L/s 

2050 7,78 9,73 L/s 

ETE Conjunto 22 de Abril 

2020 1,58 1,97 L/s 

2050 1,66 2,08 L/s 

ETE Parque do Sinos 

2020 4,96 6,20 L/s 

2050 5,20 6,50 L/s 

ETE Terras Sta. Helena 

2020 0,89 1,12 L/s 

2050 0,94 1,18 L/s 

ETE Terras Conceição 

2020 2,45 3,06 L/s 

2050 2,57 3,21 L/s 

ETE Central 

2020 327,97 409,96 L/s 

2050 336,14 420,18 L/s 

PAC 2 

2020 103,24 129,05 L/s 

2050 118,84 148,54 L/s 

Parque Imperial 

2020 9,86 12,33 L/s 

2050 12,46 15,57 L/s 

Golden Park 

2020 0,85 1,06 L/s 

2050 0,74 0,93 L/s 

Santana do Pedregulho 

2020 6,00 7,50 L/s 

2050 6,37 7,96 L/s 

Fogaça 

2020 4,75 5,94 L/s 

2050 5,05 6,31 L/s 
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Tabela 52 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Vila Branca e da evolução da população dos bairros Vila Branca, Rio Comprido e Sunset Garden 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 12.905 100% 160,2 23,93 34198 0,2 30,77 38,46 57,69 

2020 12.963 100% 160,2 24,04 34352 0,2 30,91 38,63 57,95 

2021 13.022 100% 160,2 24,14 34507 0,2 31,05 38,81 58,21 

2022 13.080 100% 160,2 24,25 34663 0,2 31,19 38,98 58,47 

2023 13.139 100% 160,2 24,36 34819 0,2 31,33 39,16 58,74 

2024 13.198 100% 160,2 24,47 34976 0,2 31,47 39,33 59,00 

2025 13.265 100% 160,2 24,59 35151 0,2 31,63 39,53 59,30 

2026 13.331 100% 160,2 24,72 35328 0,2 31,78 39,73 59,60 

2027 13.398 100% 160,2 24,84 35505 0,2 31,94 39,93 59,89 

2028 13.466 100% 160,2 24,97 35684 0,2 32,10 40,13 60,20 

2029 13.533 100% 160,2 25,09 35863 0,2 32,27 40,33 60,50 

2030 13.558 100% 160,2 25,14 35928 0,2 32,32 40,40 60,61 

2031 13.582 100% 160,2 25,18 35993 0,2 32,38 40,48 60,72 

2032 13.607 100% 160,2 25,23 36058 0,2 32,44 40,55 60,83 

2033 13.631 100% 160,2 25,27 36123 0,2 32,50 40,62 60,94 

2034 13.656 100% 160,2 25,32 36188 0,2 32,56 40,70 61,05 

2035 13.662 100% 160,2 25,33 36205 0,2 32,57 40,72 61,08 

2036 13.669 100% 160,2 25,34 36223 0,2 32,59 40,74 61,10 

2037 13.676 100% 160,2 25,36 36240 0,2 32,60 40,76 61,13 

2038 13.682 100% 160,2 25,37 36258 0,2 32,62 40,78 61,16 

2039 13.689 100% 160,2 25,38 36275 0,2 32,64 40,80 61,19 

2040 13.678 100% 160,2 25,36 36278 0,2 32,62 40,77 61,16 

2041 13.668 100% 160,2 25,34 36281 0,2 32,60 40,75 61,12 

2042 13.657 100% 160,2 25,32 36283 0,2 32,58 40,72 61,09 

2043 13.647 100% 160,2 25,30 36286 0,2 32,56 40,70 61,05 

2044 13.636 100% 160,2 25,28 36289 0,2 32,54 40,68 61,01 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2045 13.604 100% 160,2 25,22 36291 0,2 32,48 40,60 60,91 

2046 13.573 100% 160,2 25,17 36294 0,2 32,43 40,53 60,80 

2047 13.541 100% 160,2 25,11 36296 0,2 32,37 40,46 60,69 

2048 13.510 100% 160,2 25,05 36299 0,2 32,31 40,39 60,58 

2049 13.479 100% 160,2 24,99 36302 0,2 32,25 40,32 60,47 

2050 13.447 100% 160,2 24,93 36304 0,2 32,19 40,24 60,37 

Tabela 53 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE São Silvestre e da evolução da população dos bairros Jd. Boa Vista, Chácara Marilia, Jd. São Gabriel, 

Vila Garcia, Vila S. Simão e Vila S. João 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 
Máx 

Horária 

2019 4.616 100% 160,2 8,56 12232 0,2 11,01 13,76 20,63 

2020 4.625 100% 160,2 8,58 12257 0,2 11,03 13,78 20,68 

2021 4.634 100% 160,2 8,59 12281 0,2 11,05 13,81 20,72 

2022 4.644 100% 160,2 8,61 12306 0,2 11,07 13,84 20,76 

2023 4.653 100% 160,2 8,63 12330 0,2 11,09 13,87 20,80 

2024 4.662 100% 160,2 8,64 12355 0,2 11,12 13,89 20,84 

2025 4.671 100% 160,2 8,66 12379 0,2 11,14 13,92 20,88 

2026 4.681 100% 160,2 8,68 12404 0,2 11,16 13,95 20,92 

2027 4.690 100% 160,2 8,70 12429 0,2 11,18 13,98 20,97 

2028 4.699 100% 160,2 8,71 12453 0,2 11,20 14,01 21,01 

2029 4.709 100% 160,2 8,73 12478 0,2 11,23 14,03 21,05 

2030 4.718 100% 160,2 8,75 12503 0,2 11,25 14,06 21,09 

2031 4.727 100% 160,2 8,77 12528 0,2 11,27 14,09 21,13 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2032 4.737 100% 160,2 8,78 12553 0,2 11,29 14,12 21,18 

2033 4.746 100% 160,2 8,80 12578 0,2 11,32 14,14 21,22 

2034 4.756 100% 160,2 8,82 12603 0,2 11,34 14,17 21,26 

2035 4.765 100% 160,2 8,84 12628 0,2 11,36 14,20 21,30 

2036 4.775 100% 160,2 8,85 12653 0,2 11,38 14,23 21,34 

2037 4.784 100% 160,2 8,87 12678 0,2 11,41 14,26 21,39 

2038 4.794 100% 160,2 8,89 12703 0,2 11,43 14,29 21,43 

2039 4.803 100% 160,2 8,91 12729 0,2 11,45 14,31 21,47 

2040 4.813 100% 160,2 8,92 12754 0,2 11,47 14,34 21,51 

2041 4.822 100% 160,2 8,94 12779 0,2 11,50 14,37 21,56 

2042 4.832 100% 160,2 8,96 12805 0,2 11,52 14,40 21,60 

2043 4.842 100% 160,2 8,98 12830 0,2 11,54 14,43 21,64 

2044 4.841 100% 160,2 8,98 12833 0,2 11,54 14,43 21,64 

2045 4.840 100% 160,2 8,98 12836 0,2 11,54 14,43 21,64 

2046 4.840 100% 160,2 8,97 12838 0,2 11,54 14,43 21,64 

2047 4.839 100% 160,2 8,97 12841 0,2 11,54 14,43 21,64 

2048 4.839 100% 160,2 8,97 12843 0,2 11,54 14,43 21,64 

2049 4.838 100% 160,2 8,97 12846 0,2 11,54 14,43 21,64 

2050 4.838 100% 160,2 8,97 12849 0,2 11,54 14,43 21,64 
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Tabela 54 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Meia Lua e da evolução da população dos bairros Lagoa Azul, Jd. Conquista e Meia Lua 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 8.231 100% 160,2 15,26 21812 0,2 19,62 24,53 36,80 

2020 8.261 100% 160,2 15,32 21893 0,2 19,70 24,62 36,93 

2021 8.292 100% 160,2 15,37 21973 0,2 19,77 24,71 37,07 

2022 8.322 100% 160,2 15,43 22054 0,2 19,84 24,80 37,20 

2023 8.353 100% 160,2 15,49 22136 0,2 19,92 24,89 37,34 

2024 8.384 100% 160,2 15,55 22218 0,2 19,99 24,99 37,48 

2025 8.420 100% 160,2 15,61 22313 0,2 20,07 25,09 37,64 

2026 8.456 100% 160,2 15,68 22408 0,2 20,16 25,20 37,80 

2027 8.492 100% 160,2 15,75 22505 0,2 20,25 25,31 37,96 

2028 8.529 100% 160,2 15,81 22601 0,2 20,33 25,42 38,13 

2029 8.565 100% 160,2 15,88 22698 0,2 20,42 25,53 38,29 

2030 8.589 100% 160,2 15,93 22760 0,2 20,48 25,60 38,39 

2031 8.612 100% 160,2 15,97 22823 0,2 20,53 25,67 38,50 

2032 8.636 100% 160,2 16,01 22885 0,2 20,59 25,74 38,61 

2033 8.660 100% 160,2 16,06 22948 0,2 20,65 25,81 38,71 

2034 8.683 100% 160,2 16,10 23011 0,2 20,70 25,88 38,82 

2035 8.695 100% 160,2 16,12 23043 0,2 20,73 25,91 38,87 

2036 8.708 100% 160,2 16,15 23075 0,2 20,76 25,95 38,93 

2037 8.720 100% 160,2 16,17 23107 0,2 20,79 25,99 38,98 

2038 8.732 100% 160,2 16,19 23140 0,2 20,82 26,02 39,03 

2039 8.744 100% 160,2 16,21 23172 0,2 20,85 26,06 39,09 

2040 8.737 100% 160,2 16,20 23175 0,2 20,84 26,04 39,07 

2041 8.730 100% 160,2 16,19 23177 0,2 20,82 26,03 39,04 

2042 8.724 100% 160,2 16,17 23180 0,2 20,81 26,01 39,02 

2043 8.717 100% 160,2 16,16 23183 0,2 20,80 26,00 39,00 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2044 8.710 100% 160,2 16,15 23185 0,2 20,79 25,98 38,97 

2045 8.691 100% 160,2 16,12 23188 0,2 20,75 25,94 38,91 

2046 8.673 100% 160,2 16,08 23191 0,2 20,72 25,90 38,85 

2047 8.655 100% 160,2 16,05 23193 0,2 20,69 25,86 38,79 

2048 8.637 100% 160,2 16,01 23196 0,2 20,65 25,82 38,72 

2049 8.619 100% 160,2 15,98 23199 0,2 20,62 25,77 38,66 

2050 8.600 100% 160,2 15,95 23201 0,2 20,59 25,73 38,60 

Tabela 55 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Bandeira Branca e da evolução da população do bairro Bandeira Branca e do CDHU Bandeira Branca 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 6.101 100% 160,2 11,31 16168 0,2 14,55 18,18 27,27 

2020 6.123 100% 160,2 11,35 16226 0,2 14,60 18,25 27,37 

2021 6.145 100% 160,2 11,39 16284 0,2 14,65 18,31 27,47 

2022 6.167 100% 160,2 11,43 16342 0,2 14,70 18,38 27,57 

2023 6.189 100% 160,2 11,48 16401 0,2 14,76 18,44 27,67 

2024 6.211 100% 160,2 11,52 16459 0,2 14,81 18,51 27,77 

2025 6.237 100% 160,2 11,56 16528 0,2 14,87 18,59 27,88 

2026 6.263 100% 160,2 11,61 16597 0,2 14,93 18,67 28,00 

2027 6.289 100% 160,2 11,66 16667 0,2 14,99 18,74 28,12 

2028 6.316 100% 160,2 11,71 16737 0,2 15,06 18,82 28,23 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2029 6.342 100% 160,2 11,76 16807 0,2 15,12 18,90 28,35 

2030 6.359 100% 160,2 11,79 16851 0,2 15,16 18,95 28,43 

2031 6.376 100% 160,2 11,82 16895 0,2 15,20 19,00 28,50 

2032 6.392 100% 160,2 11,85 16940 0,2 15,24 19,05 28,58 

2033 6.409 100% 160,2 11,88 16984 0,2 15,28 19,10 28,65 

2034 6.426 100% 160,2 11,92 17029 0,2 15,32 19,15 28,73 

2035 6.434 100% 160,2 11,93 17051 0,2 15,34 19,18 28,76 

2036 6.443 100% 160,2 11,95 17073 0,2 15,36 19,20 28,80 

2037 6.451 100% 160,2 11,96 17095 0,2 15,38 19,23 28,84 

2038 6.460 100% 160,2 11,98 17118 0,2 15,40 19,25 28,88 

2039 6.468 100% 160,2 11,99 17140 0,2 15,42 19,28 28,91 

2040 6.462 100% 160,2 11,98 17143 0,2 15,41 19,26 28,89 

2041 6.456 100% 160,2 11,97 17145 0,2 15,40 19,25 28,88 

2042 6.451 100% 160,2 11,96 17148 0,2 15,39 19,24 28,86 

2043 6.445 100% 160,2 11,95 17151 0,2 15,38 19,22 28,84 

2044 6.439 100% 160,2 11,94 17153 0,2 15,37 19,21 28,82 

2045 6.425 100% 160,2 11,91 17156 0,2 15,34 19,18 28,77 

2046 6.411 100% 160,2 11,89 17158 0,2 15,32 19,15 28,72 

2047 6.397 100% 160,2 11,86 17161 0,2 15,29 19,12 28,67 

2048 6.382 100% 160,2 11,83 17164 0,2 15,27 19,08 28,63 

2049 6.368 100% 160,2 11,81 17166 0,2 15,24 19,05 28,58 

2050 6.354 100% 160,2 11,78 17169 0,2 15,22 19,02 28,53 
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Tabela 56 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Santa Paula e da evolução da população do bairro Santa Paula 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 3.153 100% 160,2 5,85 8355 0,2 7,52 9,40 14,09 

2020 3.163 100% 160,2 5,86 8382 0,2 7,54 9,43 14,14 

2021 3.173 100% 160,2 5,88 8409 0,2 7,57 9,46 14,19 

2022 3.183 100% 160,2 5,90 8436 0,2 7,59 9,49 14,23 

2023 3.193 100% 160,2 5,92 8463 0,2 7,61 9,52 14,28 

2024 3.204 100% 160,2 5,94 8490 0,2 7,64 9,55 14,32 

2025 3.216 100% 160,2 5,96 8522 0,2 7,67 9,58 14,38 

2026 3.228 100% 160,2 5,99 8554 0,2 7,70 9,62 14,43 

2027 3.240 100% 160,2 6,01 8587 0,2 7,73 9,66 14,49 

2028 3.253 100% 160,2 6,03 8620 0,2 7,75 9,69 14,54 

2029 3.265 100% 160,2 6,05 8652 0,2 7,78 9,73 14,60 

2030 3.272 100% 160,2 6,07 8672 0,2 7,80 9,75 14,63 

2031 3.280 100% 160,2 6,08 8692 0,2 7,82 9,77 14,66 

2032 3.287 100% 160,2 6,10 8711 0,2 7,84 9,80 14,69 

2033 3.295 100% 160,2 6,11 8731 0,2 7,86 9,82 14,73 

2034 3.302 100% 160,2 6,12 8751 0,2 7,87 9,84 14,76 

2035 3.305 100% 160,2 6,13 8759 0,2 7,88 9,85 14,78 

2036 3.308 100% 160,2 6,13 8767 0,2 7,89 9,86 14,79 

2037 3.311 100% 160,2 6,14 8775 0,2 7,89 9,87 14,80 

2038 3.314 100% 160,2 6,15 8783 0,2 7,90 9,88 14,82 

2039 3.317 100% 160,2 6,15 8791 0,2 7,91 9,89 14,83 

2040 3.313 100% 160,2 6,14 8794 0,2 7,90 9,88 14,82 

2041 3.309 100% 160,2 6,14 8796 0,2 7,89 9,87 14,80 

2042 3.305 100% 160,2 6,13 8799 0,2 7,89 9,86 14,79 

2043 3.301 100% 160,2 6,12 8802 0,2 7,88 9,85 14,78 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2044 3.296 100% 160,2 6,11 8804 0,2 7,87 9,84 14,76 

2045 3.288 100% 160,2 6,10 8807 0,2 7,86 9,82 14,73 

2046 3.279 100% 160,2 6,08 8810 0,2 7,84 9,80 14,70 

2047 3.271 100% 160,2 6,06 8812 0,2 7,83 9,78 14,68 

2048 3.263 100% 160,2 6,05 8815 0,2 7,81 9,77 14,65 

2049 3.254 100% 160,2 6,03 8818 0,2 7,80 9,75 14,62 

2050 3.246 100% 160,2 6,02 8820 0,2 7,78 9,73 14,59 

Tabela 57 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Conjunto 22 de Abril e da evolução da população do bairro 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 681 100% 153,792 1,21 1805 0,2 1,57 1,97 2,95 

2020 684 100% 153,792 1,22 1812 0,2 1,58 1,97 2,96 

2021 686 100% 153,792 1,22 1819 0,2 1,59 1,98 2,97 

2022 689 100% 153,792 1,23 1826 0,2 1,59 1,99 2,99 

2023 692 100% 153,792 1,23 1834 0,2 1,60 2,00 3,00 

2024 695 100% 153,792 1,24 1841 0,2 1,60 2,01 3,01 

2025 698 100% 153,792 1,24 1849 0,2 1,61 2,02 3,02 

2026 701 100% 153,792 1,25 1858 0,2 1,62 2,02 3,04 

2027 704 100% 153,792 1,25 1866 0,2 1,63 2,03 3,05 

2028 708 100% 153,792 1,26 1875 0,2 1,63 2,04 3,06 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2029 711 100% 153,792 1,27 1884 0,2 1,64 2,05 3,08 

2030 713 100% 153,792 1,27 1889 0,2 1,65 2,06 3,09 

2031 715 100% 153,792 1,27 1895 0,2 1,65 2,06 3,10 

2032 717 100% 153,792 1,28 1901 0,2 1,66 2,07 3,11 

2033 719 100% 153,792 1,28 1907 0,2 1,66 2,08 3,12 

2034 722 100% 153,792 1,28 1912 0,2 1,67 2,08 3,13 

2035 722 100% 153,792 1,29 1913 0,2 1,67 2,08 3,13 

2036 722 100% 153,792 1,29 1915 0,2 1,67 2,09 3,13 

2037 723 100% 153,792 1,29 1916 0,2 1,67 2,09 3,13 

2038 723 100% 153,792 1,29 1917 0,2 1,67 2,09 3,13 

2039 724 100% 153,792 1,29 1918 0,2 1,67 2,09 3,13 

2040 723 100% 153,792 1,29 1920 0,2 1,67 2,09 3,13 

2041 723 100% 153,792 1,29 1923 0,2 1,67 2,09 3,13 

2042 723 100% 153,792 1,29 1926 0,2 1,67 2,09 3,13 

2043 722 100% 153,792 1,29 1928 0,2 1,67 2,09 3,13 

2044 722 100% 153,792 1,28 1931 0,2 1,67 2,09 3,13 

2045 721 100% 153,792 1,28 1934 0,2 1,67 2,09 3,13 

2046 719 100% 153,792 1,28 1936 0,2 1,67 2,08 3,13 

2047 718 100% 153,792 1,28 1939 0,2 1,67 2,08 3,12 

2048 717 100% 153,792 1,28 1942 0,2 1,66 2,08 3,12 

2049 715 100% 153,792 1,27 1944 0,2 1,66 2,08 3,12 

2050 714 100% 153,792 1,27 1947 0,2 1,66 2,08 3,11 
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Tabela 58 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Parque dos Sinos e da evolução da população do bairro 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 2.137 100% 153,792 3,80 5663 0,2 4,94 6,17 9,26 

2020 2.146 100% 153,792 3,82 5686 0,2 4,96 6,20 9,29 

2021 2.154 100% 153,792 3,83 5708 0,2 4,98 6,22 9,33 

2022 2.163 100% 153,792 3,85 5731 0,2 5,00 6,24 9,37 

2023 2.171 100% 153,792 3,87 5754 0,2 5,02 6,27 9,40 

2024 2.180 100% 153,792 3,88 5777 0,2 5,04 6,29 9,44 

2025 2.190 100% 153,792 3,90 5804 0,2 5,06 6,32 9,49 

2026 2.200 100% 153,792 3,92 5830 0,2 5,08 6,35 9,53 

2027 2.210 100% 153,792 3,93 5857 0,2 5,11 6,38 9,57 

2028 2.220 100% 153,792 3,95 5884 0,2 5,13 6,41 9,62 

2029 2.231 100% 153,792 3,97 5911 0,2 5,15 6,44 9,66 

2030 2.237 100% 153,792 3,98 5929 0,2 5,17 6,46 9,69 

2031 2.244 100% 153,792 3,99 5947 0,2 5,18 6,48 9,72 

2032 2.251 100% 153,792 4,01 5965 0,2 5,20 6,50 9,75 

2033 2.258 100% 153,792 4,02 5983 0,2 5,22 6,52 9,78 

2034 2.265 100% 153,792 4,03 6001 0,2 5,23 6,54 9,81 

2035 2.266 100% 153,792 4,03 6004 0,2 5,23 6,54 9,81 

2036 2.267 100% 153,792 4,04 6008 0,2 5,24 6,55 9,82 

2037 2.268 100% 153,792 4,04 6011 0,2 5,24 6,55 9,83 

2038 2.270 100% 153,792 4,04 6015 0,2 5,24 6,55 9,83 

2039 2.271 100% 153,792 4,04 6018 0,2 5,25 6,56 9,84 

2040 2.270 100% 153,792 4,04 6021 0,2 5,24 6,56 9,83 

2041 2.269 100% 153,792 4,04 6023 0,2 5,24 6,55 9,83 

2042 2.268 100% 153,792 4,04 6026 0,2 5,24 6,55 9,83 

2043 2.266 100% 153,792 4,03 6029 0,2 5,24 6,55 9,83 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2044 2.265 100% 153,792 4,03 6031 0,2 5,24 6,55 9,82 

2045 2.261 100% 153,792 4,03 6034 0,2 5,23 6,54 9,81 

2046 2.257 100% 153,792 4,02 6037 0,2 5,23 6,53 9,80 

2047 2.253 100% 153,792 4,01 6039 0,2 5,22 6,52 9,78 

2048 2.249 100% 153,792 4,00 6042 0,2 5,21 6,51 9,77 

2049 2.245 100% 153,792 4,00 6045 0,2 5,20 6,51 9,76 

2050 2.241 100% 153,792 3,99 6047 0,2 5,20 6,50 9,75 

Tabela 59 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Terra de Santa Helena e da evolução da população do bairro 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 373 100% 160,2 0,69 988 0,2 0,89 1,11 1,67 

2020 374 100% 160,2 0,69 992 0,2 0,89 1,12 1,67 

2021 376 100% 160,2 0,70 996 0,2 0,90 1,12 1,68 

2022 377 100% 160,2 0,70 1000 0,2 0,90 1,12 1,69 

2023 379 100% 160,2 0,70 1004 0,2 0,90 1,13 1,69 

2024 381 100% 160,2 0,71 1008 0,2 0,91 1,13 1,70 

2025 382 100% 160,2 0,71 1013 0,2 0,91 1,14 1,71 

2026 384 100% 160,2 0,71 1018 0,2 0,92 1,14 1,72 

2027 386 100% 160,2 0,72 1022 0,2 0,92 1,15 1,72 

2028 388 100% 160,2 0,72 1027 0,2 0,92 1,15 1,73 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2029 389 100% 160,2 0,72 1032 0,2 0,93 1,16 1,74 

2030 391 100% 160,2 0,72 1035 0,2 0,93 1,16 1,75 

2031 392 100% 160,2 0,73 1038 0,2 0,93 1,17 1,75 

2032 393 100% 160,2 0,73 1041 0,2 0,94 1,17 1,76 

2033 394 100% 160,2 0,73 1044 0,2 0,94 1,17 1,76 

2034 395 100% 160,2 0,73 1047 0,2 0,94 1,18 1,77 

2035 395 100% 160,2 0,73 1048 0,2 0,94 1,18 1,77 

2036 396 100% 160,2 0,73 1049 0,2 0,94 1,18 1,77 

2037 396 100% 160,2 0,73 1049 0,2 0,94 1,18 1,77 

2038 396 100% 160,2 0,73 1050 0,2 0,94 1,18 1,77 

2039 396 100% 160,2 0,73 1050 0,2 0,95 1,18 1,77 

2040 396 100% 160,2 0,73 1053 0,2 0,95 1,18 1,77 

2041 396 100% 160,2 0,73 1056 0,2 0,95 1,18 1,77 

2042 396 100% 160,2 0,73 1058 0,2 0,95 1,18 1,77 

2043 396 100% 160,2 0,73 1061 0,2 0,95 1,18 1,77 

2044 395 100% 160,2 0,73 1064 0,2 0,95 1,18 1,77 

2045 395 100% 160,2 0,73 1066 0,2 0,95 1,18 1,77 

2046 394 100% 160,2 0,73 1069 0,2 0,94 1,18 1,77 

2047 393 100% 160,2 0,73 1072 0,2 0,94 1,18 1,77 

2048 393 100% 160,2 0,73 1074 0,2 0,94 1,18 1,77 

2049 392 100% 160,2 0,73 1077 0,2 0,94 1,18 1,77 

2050 391 100% 160,2 0,73 1080 0,2 0,94 1,18 1,76 
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Tabela 60 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Terras Conceição e da evolução da população do bairro Terras de Conceição 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 1.023 100% 160,2 1,90 2711 0,2 2,44 3,05 4,57 

2020 1.027 100% 160,2 1,90 2722 0,2 2,45 3,06 4,59 

2021 1.031 100% 160,2 1,91 2733 0,2 2,46 3,07 4,61 

2022 1.035 100% 160,2 1,92 2744 0,2 2,47 3,09 4,63 

2023 1.039 100% 160,2 1,93 2755 0,2 2,48 3,10 4,65 

2024 1.044 100% 160,2 1,94 2766 0,2 2,49 3,11 4,67 

2025 1.048 100% 160,2 1,94 2778 0,2 2,50 3,12 4,69 

2026 1.053 100% 160,2 1,95 2791 0,2 2,51 3,14 4,71 

2027 1.058 100% 160,2 1,96 2804 0,2 2,52 3,15 4,73 

2028 1.063 100% 160,2 1,97 2817 0,2 2,53 3,17 4,75 

2029 1.068 100% 160,2 1,98 2830 0,2 2,55 3,18 4,77 

2030 1.071 100% 160,2 1,99 2838 0,2 2,55 3,19 4,79 

2031 1.074 100% 160,2 1,99 2847 0,2 2,56 3,20 4,80 

2032 1.078 100% 160,2 2,00 2855 0,2 2,57 3,21 4,82 

2033 1.081 100% 160,2 2,00 2864 0,2 2,58 3,22 4,83 

2034 1.084 100% 160,2 2,01 2873 0,2 2,58 3,23 4,85 

2035 1.085 100% 160,2 2,01 2874 0,2 2,59 3,23 4,85 

2036 1.085 100% 160,2 2,01 2876 0,2 2,59 3,23 4,85 

2037 1.086 100% 160,2 2,01 2878 0,2 2,59 3,24 4,85 

2038 1.087 100% 160,2 2,01 2879 0,2 2,59 3,24 4,86 

2039 1.087 100% 160,2 2,02 2881 0,2 2,59 3,24 4,86 

2040 1.087 100% 160,2 2,01 2884 0,2 2,59 3,24 4,86 

2041 1.086 100% 160,2 2,01 2886 0,2 2,59 3,24 4,86 

2042 1.086 100% 160,2 2,01 2889 0,2 2,59 3,24 4,86 

2043 1.085 100% 160,2 2,01 2892 0,2 2,59 3,24 4,86 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2044 1.084 100% 160,2 2,01 2894 0,2 2,59 3,24 4,86 

2045 1.082 100% 160,2 2,01 2897 0,2 2,59 3,23 4,85 

2046 1.081 100% 160,2 2,00 2899 0,2 2,58 3,23 4,84 

2047 1.079 100% 160,2 2,00 2902 0,2 2,58 3,23 4,84 

2048 1.077 100% 160,2 2,00 2905 0,2 2,58 3,22 4,83 

2049 1.075 100% 160,2 1,99 2907 0,2 2,57 3,22 4,83 

2050 1.073 100% 160,2 1,99 2910 0,2 2,57 3,21 4,82 

Tabela 61 - Cálculo das vazões de esgoto para a Coletor Aliança – ETE Central 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 13.081 100,00% 160,2 24,25 34.665 0,2 31,19 38,98 58,48 

2020 13.114 100,00% 160,2 24,32 34.753 0,2 31,27 39,08 58,62 

2021 13.148 100,00% 160,2 24,38 34.841 0,2 31,35 39,18 58,77 

2022 13.186 100,00% 160,2 24,45 34.942 0,2 31,44 39,30 58,94 

2023 13.219 100,00% 160,2 24,51 35.031 0,2 31,52 39,40 59,09 

2024 13.265 100,00% 160,2 24,59 35.151 0,2 31,62 39,53 59,30 

2025 13.305 100,00% 160,2 24,67 35.258 0,2 31,72 39,65 59,48 

2026 13.345 100,00% 160,2 24,74 35.365 0,2 31,82 39,77 59,66 

2027 13.386 100,00% 160,2 24,82 35.472 0,2 31,91 39,89 59,84 

2028 13.426 100,00% 160,2 24,89 35.579 0,2 32,01 40,01 60,02 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2029 13.452 100,00% 160,2 24,94 35.649 0,2 32,07 40,09 60,14 

2030 13.466 100,00% 160,2 24,97 35.684 0,2 32,10 40,13 60,20 

2031 13.488 100,00% 160,2 25,01 35.744 0,2 32,16 40,20 60,30 

2032 13.502 100,00% 160,2 25,03 35.779 0,2 32,19 40,24 60,36 

2033 13.520 100,00% 160,2 25,07 35.827 0,2 32,23 40,29 60,44 

2034 13.543 100,00% 160,2 25,11 35.888 0,2 32,29 40,36 60,54 

2035 13.550 100,00% 160,2 25,12 35.908 0,2 32,31 40,38 60,57 

2036 13.559 100,00% 160,2 25,14 35.932 0,2 32,33 40,41 60,61 

2037 13.566 100,00% 160,2 25,15 35.950 0,2 32,34 40,43 60,64 

2038 13.575 100,00% 160,2 25,17 35.974 0,2 32,37 40,46 60,68 

2039 13.584 100,00% 160,2 25,19 35.998 0,2 32,39 40,48 60,73 

2040 13.591 100,00% 160,2 25,20 36.016 0,2 32,40 40,50 60,76 

2041 13.599 100,00% 160,2 25,21 36.037 0,2 32,42 40,53 60,79 

2042 13.607 100,00% 160,2 25,23 36.057 0,2 32,44 40,55 60,83 

2043 13.614 100,00% 160,2 25,24 36.078 0,2 32,46 40,57 60,86 

2044 13.622 100,00% 160,2 25,26 36.098 0,2 32,48 40,60 60,89 

2045 13.583 100,00% 160,2 25,19 36.101 0,2 32,41 40,51 60,76 

2046 13.544 100,00% 160,2 25,11 36.104 0,2 32,33 40,42 60,63 

2047 13.505 100,00% 160,2 25,04 36.106 0,2 32,26 40,33 60,49 

2048 13.467 100,00% 160,2 24,97 36.109 0,2 32,19 40,24 60,36 

2049 13.428 100% 160,2 24,90 36.112 0,2 32,12 40,15 60,22 

2050 13.389 100% 160,2 24,83 36.114 0,2 32,05 40,06 60,09 
Bairros: Vila Guedes, Jd. Nova Aliança, Vila Formosa, Residencial Brasília, Vila Aprazível, Jd. Oliveiras, Pq. Sto. Antônio, V. Sta. Monica e Vila Maria. 
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Tabela 62 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Central – Região Central 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 40.511 100,00% 160,2 75,11 107.354 0,2 96,58 120,73 181,10 

2020 40.614 100,00% 160,2 75,30 107.627 0,2 96,83 121,04 181,56 

2021 40.717 100,00% 160,2 75,50 107.900 0,2 97,08 121,35 182,02 

2022 40.835 100,00% 160,2 75,72 108.214 0,2 97,36 121,70 182,55 

2023 40.940 100,00% 160,2 75,91 108.490 0,2 97,61 122,01 183,01 

2024 41.080 100,00% 160,2 76,17 108.861 0,2 97,94 122,43 183,64 

2025 41.204 100,00% 160,2 76,40 109.191 0,2 98,24 122,80 184,20 

2026 41.329 100,00% 160,2 76,63 109.522 0,2 98,54 123,17 184,75 

2027 41.454 100,00% 160,2 76,86 109.854 0,2 98,83 123,54 185,31 

2028 41.579 100,00% 160,2 77,09 110.185 0,2 99,13 123,91 185,87 

2029 41.661 100,00% 160,2 77,25 110.402 0,2 99,33 124,16 186,24 

2030 41.702 100,00% 160,2 77,32 110.510 0,2 99,42 124,28 186,42 

2031 41.773 100,00% 160,2 77,45 110.697 0,2 99,59 124,49 186,74 

2032 41.814 100,00% 160,2 77,53 110.806 0,2 99,69 124,61 186,92 

2033 41.870 100,00% 160,2 77,63 110.955 0,2 99,82 124,78 187,17 

2034 41.940 100,00% 160,2 77,76 111.142 0,2 99,99 124,99 187,49 

2035 41.964 100,00% 160,2 77,81 111.205 0,2 100,05 125,06 187,59 

2036 41.992 100,00% 160,2 77,86 111.280 0,2 100,12 125,15 187,72 

2037 42.013 100,00% 160,2 77,90 111.335 0,2 100,17 125,21 187,81 

2038 42.041 100,00% 160,2 77,95 111.409 0,2 100,23 125,29 187,94 

2039 42.069 100,00% 160,2 78,00 111.483 0,2 100,30 125,37 188,06 

2040 42.091 100,00% 160,2 78,04 111.540 0,2 100,35 125,44 188,16 

2041 42.115 100,00% 160,2 78,09 111.604 0,2 100,41 125,51 188,27 

2042 42.139 100,00% 160,2 78,13 111.667 0,2 100,47 125,58 188,37 

2043 42.162 100,00% 160,2 78,18 111.731 0,2 100,52 125,65 188,48 

2044 42.186 100,00% 160,2 78,22 111.794 0,2 100,58 125,72 188,59 

2045 42.066 100,00% 160,2 78,00 111.797 0,2 100,36 125,45 188,17 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2046 41.945 100,00% 160,2 77,77 111.799 0,2 100,13 125,17 187,75 

2047 41.825 100,00% 160,2 77,55 111.802 0,2 99,91 124,89 187,33 

2048 41.705 100,00% 160,2 77,33 111.805 0,2 99,69 124,61 186,92 

2049 41.585 100% 160,2 77,11 111.807 0,2 99,47 124,33 186,50 

2050 41.466 100% 160,2 76,88 111.810 0,2 99,25 124,06 186,09 
Bairros: Jardim do Vale, Jardim Colinas, Santa Rita, CDHU Campo Grande, Jd. Liberdade, Jd. Bela Vista, Jd. Cruzeiro, Região Central, Jd. Sta. Terezinha, Jd. São José, Avareí, V. 

Pinheiro, V. Natália, Jd. Esper, Jd. Leblon, Jd. Leonidia, Jd. Mesquita, Jd. Nicélia, N. S. Lourdes, N.S. Fátima, d. Paraíba, Jd. Pereira do Amparo, Jd. S. Manoel, Terras Sta. Clara, V. 

Aprazível e V. Martinez.  

Tabela 63 - Cálculo das vazões de esgoto para a Bacia 3 Córrego Seco – ETE Central 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 36.189 100,00% 160,2 67,10 95.901 0,2 86,28 107,85 161,78 

2020 36.281 100,00% 160,2 67,27 96.144 0,2 86,50 108,12 162,19 

2021 36.373 100,00% 160,2 67,44 96.389 0,2 86,72 108,40 162,60 

2022 36.479 100,00% 160,2 67,64 96.669 0,2 86,97 108,71 163,07 

2023 36.572 100,00% 160,2 67,81 96.915 0,2 87,19 108,99 163,49 

2024 36.697 100,00% 160,2 68,04 97.247 0,2 87,49 109,36 164,05 

2025 36.808 100,00% 160,2 68,25 97.542 0,2 87,76 109,70 164,54 

2026 36.920 100,00% 160,2 68,46 97.838 0,2 88,02 110,03 165,04 

2027 37.032 100,00% 160,2 68,66 98.134 0,2 88,29 110,36 165,54 

2028 37.143 100,00% 160,2 68,87 98.430 0,2 88,56 110,69 166,04 

2029 37.216 100,00% 160,2 69,01 98.623 0,2 88,73 110,91 166,37 

2030 37.253 100,00% 160,2 69,07 98.720 0,2 88,82 111,02 166,53 

2031 37.316 100,00% 160,2 69,19 98.887 0,2 88,97 111,21 166,81 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2032 37.353 100,00% 160,2 69,26 98.985 0,2 89,06 111,32 166,98 

2033 37.403 100,00% 160,2 69,35 99.117 0,2 89,17 111,47 167,20 

2034 37.466 100,00% 160,2 69,47 99.285 0,2 89,33 111,66 167,48 

2035 37.487 100,00% 160,2 69,51 99.341 0,2 89,38 111,72 167,58 

2036 37.512 100,00% 160,2 69,55 99.408 0,2 89,44 111,79 167,69 

2037 37.531 100,00% 160,2 69,59 99.457 0,2 89,48 111,85 167,77 

2038 37.556 100,00% 160,2 69,63 99.523 0,2 89,54 111,92 167,89 

2039 37.581 100,00% 160,2 69,68 99.590 0,2 89,60 112,00 168,00 

2040 37.600 100,00% 160,2 69,72 99.641 0,2 89,65 112,06 168,08 

2041 37.622 100,00% 160,2 69,76 99.697 0,2 89,70 112,12 168,18 

2042 37.643 100,00% 160,2 69,80 99.754 0,2 89,75 112,18 168,28 

2043 37.664 100,00% 160,2 69,84 99.810 0,2 89,80 112,25 168,37 

2044 37.686 100,00% 160,2 69,88 99.867 0,2 89,85 112,31 168,47 

2045 37.578 100,00% 160,2 69,68 99.870 0,2 89,65 112,06 168,09 

2046 37.470 100,00% 160,2 69,48 99.872 0,2 89,45 111,81 167,72 

2047 37.363 100,00% 160,2 69,28 99.875 0,2 89,25 111,56 167,35 

2048 37.256 100,00% 160,2 69,08 99.878 0,2 89,05 111,32 166,98 

2049 37.149 100% 160,2 68,88 99.880 0,2 88,86 111,07 166,60 

2050 37.042 100% 160,2 68,68 99.883 0,2 88,66 110,82 166,23 
Bairros: Santa Marina, Cidade Salvador, Pq. Príncipes, Jd. Califórnia, Pq. Califórnia, Crystal Park, Jd. Marcondes, Jd. Luiza, Jd. Real, Pedras Preciosas, Pedregulho, Jd. Vera Lucia, 

V. Denize, Res. Brasília e Jd. Dora. 
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Tabela 64 - Cálculo das vazões de esgoto para a Parte Alto Santana II – ETE Central 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 447 100,00% 160,2 0,83 1.185 0,2 1,07 1,33 2,00 

2020 448 100,00% 160,2 0,83 1.188 0,2 1,07 1,34 2,00 

2021 449 100,00% 160,2 0,83 1.191 0,2 1,07 1,34 2,01 

2022 451 100,00% 160,2 0,84 1.194 0,2 1,07 1,34 2,01 

2023 452 100,00% 160,2 0,84 1.197 0,2 1,08 1,35 2,02 

2024 453 100,00% 160,2 0,84 1.201 0,2 1,08 1,35 2,03 

2025 455 100,00% 160,2 0,84 1.205 0,2 1,08 1,35 2,03 

2026 456 100,00% 160,2 0,85 1.208 0,2 1,09 1,36 2,04 

2027 457 100,00% 160,2 0,85 1.212 0,2 1,09 1,36 2,04 

2028 459 100,00% 160,2 0,85 1.216 0,2 1,09 1,37 2,05 

2029 460 100,00% 160,2 0,85 1.218 0,2 1,10 1,37 2,05 

2030 460 100,00% 160,2 0,85 1.219 0,2 1,10 1,37 2,06 

2031 461 100,00% 160,2 0,85 1.221 0,2 1,10 1,37 2,06 

2032 461 100,00% 160,2 0,86 1.223 0,2 1,10 1,37 2,06 

2033 462 100,00% 160,2 0,86 1.224 0,2 1,10 1,38 2,07 

2034 463 100,00% 160,2 0,86 1.226 0,2 1,10 1,38 2,07 

2035 463 100,00% 160,2 0,86 1.227 0,2 1,10 1,38 2,07 

2036 463 100,00% 160,2 0,86 1.228 0,2 1,10 1,38 2,07 

2037 464 100,00% 160,2 0,86 1.228 0,2 1,11 1,38 2,07 

2038 464 100,00% 160,2 0,86 1.229 0,2 1,11 1,38 2,07 

2039 464 100,00% 160,2 0,86 1.230 0,2 1,11 1,38 2,08 

2040 464 100,00% 160,2 0,86 1.231 0,2 1,11 1,38 2,08 

2041 465 100,00% 160,2 0,86 1.231 0,2 1,11 1,38 2,08 

2042 465 100,00% 160,2 0,86 1.232 0,2 1,11 1,39 2,08 

2043 465 100,00% 160,2 0,86 1.233 0,2 1,11 1,39 2,08 

2044 465 100,00% 160,2 0,86 1.234 0,2 1,11 1,39 2,08 

2045 464 100,00% 160,2 0,86 1.236 0,2 1,11 1,38 2,08 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2046 463 100,00% 160,2 0,86 1.239 0,2 1,11 1,38 2,07 

2047 461 100,00% 160,2 0,86 1.241 0,2 1,10 1,38 2,07 

2048 460 100,00% 160,2 0,85 1.244 0,2 1,10 1,38 2,07 

2049 459 100% 160,2 0,85 1.247 0,2 1,10 1,38 2,06 

2050 458 100% 160,2 0,85 1.249 0,2 1,10 1,37 2,06 
Bairros: Altos do Santana II.  

Tabela 65 - Cálculo das vazões de esgoto para o Coletor Tronco Turi 3 – ETE Central 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 12.435 100,00% 160,2 23,06 32.953 0,2 29,65 37,06 55,59 

2020 12.467 100,00% 160,2 23,12 33.036 0,2 29,72 37,15 55,73 

2021 12.498 100,00% 160,2 23,17 33.120 0,2 29,80 37,25 55,87 

2022 12.535 100,00% 160,2 23,24 33.217 0,2 29,88 37,36 56,03 

2023 12.567 100,00% 160,2 23,30 33.301 0,2 29,96 37,45 56,18 

2024 12.610 100,00% 160,2 23,38 33.415 0,2 30,06 37,58 56,37 

2025 12.648 100,00% 160,2 23,45 33.517 0,2 30,15 37,69 56,54 

2026 12.686 100,00% 160,2 23,52 33.618 0,2 30,25 37,81 56,71 

2027 12.725 100,00% 160,2 23,59 33.720 0,2 30,34 37,92 56,88 

2028 12.763 100,00% 160,2 23,66 33.822 0,2 30,43 38,04 57,05 

2029 12.788 100,00% 160,2 23,71 33.888 0,2 30,49 38,11 57,17 

2030 12.801 100,00% 160,2 23,73 33.922 0,2 30,52 38,15 57,22 

2031 12.822 100,00% 160,2 23,77 33.979 0,2 30,57 38,21 57,32 

2032 12.835 100,00% 160,2 23,80 34.012 0,2 30,60 38,25 57,38 

2033 12.852 100,00% 160,2 23,83 34.058 0,2 30,64 38,30 57,45 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2034 12.874 100,00% 160,2 23,87 34.116 0,2 30,69 38,37 57,55 

2035 12.881 100,00% 160,2 23,88 34.135 0,2 30,71 38,39 57,58 

2036 12.890 100,00% 160,2 23,90 34.158 0,2 30,73 38,41 57,62 

2037 12.896 100,00% 160,2 23,91 34.175 0,2 30,75 38,43 57,65 

2038 12.905 100,00% 160,2 23,93 34.197 0,2 30,77 38,46 57,69 

2039 12.913 100,00% 160,2 23,94 34.220 0,2 30,79 38,48 57,73 

2040 12.920 100,00% 160,2 23,96 34.238 0,2 30,80 38,50 57,76 

2041 12.927 100,00% 160,2 23,97 34.257 0,2 30,82 38,53 57,79 

2042 12.935 100,00% 160,2 23,98 34.277 0,2 30,84 38,55 57,82 

2043 12.942 100,00% 160,2 24,00 34.296 0,2 30,86 38,57 57,85 

2044 12.949 100,00% 160,2 24,01 34.316 0,2 30,87 38,59 57,89 

2045 12.912 100,00% 160,2 23,94 34.318 0,2 30,81 38,51 57,76 

2046 12.875 100,00% 160,2 23,87 34.321 0,2 30,74 38,42 57,63 

2047 12.838 100,00% 160,2 23,80 34.324 0,2 30,67 38,34 57,50 

2048 12.801 100,00% 160,2 23,74 34.326 0,2 30,60 38,25 57,38 

2049 12.765 100% 160,2 23,67 34.329 0,2 30,53 38,17 57,25 

2050 12.728 100% 160,2 23,60 34.331 0,2 30,47 38,08 57,12 
Bairros: Jd. Maria Amélia, Conj. São Benedito, Jd. Coléginho, Pq. Nova América, Pq. Itamarati, Pq. Brasil e Jd. Sol Nascente. 
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Tabela 66 - Cálculo das vazões de esgoto para a EEE Jd. Pitoresco – ETE Central 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 9.631 100,00% 160,2 17,86 25.522 0,2 22,96 28,70 43,05 

2020 9.655 100,00% 160,2 17,90 25.587 0,2 23,02 28,78 43,16 

2021 9.680 100,00% 160,2 17,95 25.652 0,2 23,08 28,85 43,27 

2022 9.708 100,00% 160,2 18,00 25.727 0,2 23,15 28,93 43,40 

2023 9.733 100,00% 160,2 18,05 25.792 0,2 23,20 29,01 43,51 

2024 9.766 100,00% 160,2 18,11 25.880 0,2 23,28 29,11 43,66 

2025 9.796 100,00% 160,2 18,16 25.959 0,2 23,35 29,19 43,79 

2026 9.825 100,00% 160,2 18,22 26.038 0,2 23,43 29,28 43,92 

2027 9.855 100,00% 160,2 18,27 26.117 0,2 23,50 29,37 44,06 

2028 9.885 100,00% 160,2 18,33 26.195 0,2 23,57 29,46 44,19 

2029 9.904 100,00% 160,2 18,36 26.247 0,2 23,61 29,52 44,28 

2030 9.914 100,00% 160,2 18,38 26.272 0,2 23,64 29,55 44,32 

2031 9.931 100,00% 160,2 18,41 26.317 0,2 23,68 29,60 44,39 

2032 9.941 100,00% 160,2 18,43 26.343 0,2 23,70 29,63 44,44 

2033 9.954 100,00% 160,2 18,46 26.378 0,2 23,73 29,67 44,50 

2034 9.971 100,00% 160,2 18,49 26.423 0,2 23,77 29,72 44,57 

2035 9.977 100,00% 160,2 18,50 26.438 0,2 23,79 29,73 44,60 

2036 9.983 100,00% 160,2 18,51 26.455 0,2 23,80 29,75 44,63 

2037 9.988 100,00% 160,2 18,52 26.468 0,2 23,81 29,77 44,65 

2038 9.995 100,00% 160,2 18,53 26.486 0,2 23,83 29,79 44,68 

2039 10.001 100,00% 160,2 18,54 26.504 0,2 23,85 29,81 44,71 

2040 10.007 100,00% 160,2 18,55 26.517 0,2 23,86 29,82 44,73 

2041 10.012 100,00% 160,2 18,56 26.532 0,2 23,87 29,84 44,76 

2042 10.018 100,00% 160,2 18,57 26.548 0,2 23,88 29,86 44,78 

2043 10.024 100,00% 160,2 18,59 26.563 0,2 23,90 29,87 44,81 

2044 10.029 100,00% 160,2 18,60 26.578 0,2 23,91 29,89 44,83 

2045 10.001 100,00% 160,2 18,54 26.580 0,2 23,86 29,82 44,74 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2046 9.972 100,00% 160,2 18,49 26.583 0,2 23,81 29,76 44,64 

2047 9.943 100,00% 160,2 18,44 26.586 0,2 23,75 29,69 44,54 

2048 9.915 100,00% 160,2 18,38 26.588 0,2 23,70 29,63 44,44 

2049 9.886 100% 160,2 18,33 26.591 0,2 23,65 29,56 44,34 

2050 9.858 100% 160,2 18,28 26.594 0,2 23,60 29,50 44,24 
Bairros: Jd. Paraiso, Cj Novo Amanhecer, Jd. Pitoresco e Jd. Yolanda. 

Tabela 67 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Central – Interligação Jd. Marques 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 2.809 100,00% 160,2 5,21 7.444 0,2 6,70 8,37 12,56 

2020 2.816 100,00% 160,2 5,22 7.463 0,2 6,71 8,39 12,59 

2021 2.823 100,00% 160,2 5,23 7.482 0,2 6,73 8,41 12,62 

2022 2.831 100,00% 160,2 5,25 7.503 0,2 6,75 8,44 12,66 

2023 2.839 100,00% 160,2 5,26 7.523 0,2 6,77 8,46 12,69 

2024 2.848 100,00% 160,2 5,28 7.548 0,2 6,79 8,49 12,73 

2025 2.857 100,00% 160,2 5,30 7.571 0,2 6,81 8,51 12,77 

2026 2.866 100,00% 160,2 5,31 7.594 0,2 6,83 8,54 12,81 

2027 2.874 100,00% 160,2 5,33 7.617 0,2 6,85 8,57 12,85 

2028 2.883 100,00% 160,2 5,35 7.640 0,2 6,87 8,59 12,89 

2029 2.889 100,00% 160,2 5,36 7.655 0,2 6,89 8,61 12,91 

2030 2.892 100,00% 160,2 5,36 7.663 0,2 6,89 8,62 12,93 

2031 2.896 100,00% 160,2 5,37 7.676 0,2 6,91 8,63 12,95 

2032 2.899 100,00% 160,2 5,38 7.683 0,2 6,91 8,64 12,96 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 
                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  98 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2033 2.903 100,00% 160,2 5,38 7.694 0,2 6,92 8,65 12,98 

2034 2.908 100,00% 160,2 5,39 7.707 0,2 6,93 8,67 13,00 

2035 2.910 100,00% 160,2 5,40 7.711 0,2 6,94 8,67 13,01 

2036 2.912 100,00% 160,2 5,40 7.716 0,2 6,94 8,68 13,02 

2037 2.913 100,00% 160,2 5,40 7.720 0,2 6,95 8,68 13,02 

2038 2.915 100,00% 160,2 5,41 7.725 0,2 6,95 8,69 13,03 

2039 2.917 100,00% 160,2 5,41 7.730 0,2 6,95 8,69 13,04 

2040 2.919 100,00% 160,2 5,41 7.734 0,2 6,96 8,70 13,05 

2041 2.920 100,00% 160,2 5,41 7.739 0,2 6,96 8,70 13,05 

2042 2.922 100,00% 160,2 5,42 7.743 0,2 6,97 8,71 13,06 

2043 2.924 100,00% 160,2 5,42 7.747 0,2 6,97 8,71 13,07 

2044 2.925 100,00% 160,2 5,42 7.752 0,2 6,97 8,72 13,08 

2045 2.917 100,00% 160,2 5,41 7.754 0,2 6,96 8,70 13,05 

2046 2.908 100,00% 160,2 5,39 7.757 0,2 6,94 8,68 13,02 

2047 2.900 100,00% 160,2 5,38 7.760 0,2 6,93 8,66 12,99 

2048 2.892 100,00% 160,2 5,36 7.762 0,2 6,91 8,64 12,96 

2049 2.883 100% 160,2 5,35 7.765 0,2 6,90 8,62 12,94 

2050 2.875 100% 160,2 5,33 7.768 0,2 6,88 8,61 12,91 

Bairros: Vila Zezé e Jardim do Marques. 
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Tabela 68 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Central – EEE Nilo Máximo  

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 4.539 100,00% 160,2 8,42 12.028 0,2 10,82 13,53 20,29 

2020 4.551 100,00% 160,2 8,44 12.059 0,2 10,85 13,56 20,34 

2021 4.562 100,00% 160,2 8,46 12.090 0,2 10,88 13,60 20,39 

2022 4.575 100,00% 160,2 8,48 12.125 0,2 10,91 13,64 20,45 

2023 4.587 100,00% 160,2 8,51 12.156 0,2 10,94 13,67 20,51 

2024 4.603 100,00% 160,2 8,53 12.197 0,2 10,97 13,72 20,58 

2025 4.617 100,00% 160,2 8,56 12.234 0,2 11,01 13,76 20,64 

2026 4.631 100,00% 160,2 8,59 12.271 0,2 11,04 13,80 20,70 

2027 4.645 100,00% 160,2 8,61 12.308 0,2 11,07 13,84 20,76 

2028 4.659 100,00% 160,2 8,64 12.346 0,2 11,11 13,88 20,83 

2029 4.668 100,00% 160,2 8,65 12.370 0,2 11,13 13,91 20,87 

2030 4.672 100,00% 160,2 8,66 12.382 0,2 11,14 13,92 20,89 

2031 4.680 100,00% 160,2 8,68 12.403 0,2 11,16 13,95 20,92 

2032 4.685 100,00% 160,2 8,69 12.415 0,2 11,17 13,96 20,94 

2033 4.691 100,00% 160,2 8,70 12.432 0,2 11,18 13,98 20,97 

2034 4.699 100,00% 160,2 8,71 12.453 0,2 11,20 14,00 21,01 

2035 4.702 100,00% 160,2 8,72 12.460 0,2 11,21 14,01 21,02 

2036 4.705 100,00% 160,2 8,72 12.468 0,2 11,22 14,02 21,03 

2037 4.707 100,00% 160,2 8,73 12.474 0,2 11,22 14,03 21,04 

2038 4.710 100,00% 160,2 8,73 12.483 0,2 11,23 14,04 21,06 

2039 4.714 100,00% 160,2 8,74 12.491 0,2 11,24 14,05 21,07 

2040 4.716 100,00% 160,2 8,74 12.497 0,2 11,24 14,05 21,08 

2041 4.719 100,00% 160,2 8,75 12.504 0,2 11,25 14,06 21,09 

2042 4.721 100,00% 160,2 8,75 12.512 0,2 11,26 14,07 21,11 

2043 4.724 100,00% 160,2 8,76 12.519 0,2 11,26 14,08 21,12 

2044 4.727 100,00% 160,2 8,76 12.526 0,2 11,27 14,09 21,13 

2045 4.713 100,00% 160,2 8,74 12.528 0,2 11,24 14,06 21,08 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2046 4.700 100,00% 160,2 8,71 12.531 0,2 11,22 14,03 21,04 

2047 4.686 100,00% 160,2 8,69 12.534 0,2 11,20 13,99 20,99 

2048 4.673 100,00% 160,2 8,66 12.536 0,2 11,17 13,96 20,95 

2049 4.659 100% 160,2 8,64 12.539 0,2 11,15 13,93 20,90 

2050 4.646 100% 160,2 8,61 12.542 0,2 11,12 13,90 20,86 
Bairros: Vila Romana, Jd. Colônia, Santo Antônio da Boa Vista e Vista Araucárias. 

Tabela 69 - Cálculo das vazões de esgoto para a EEE Malek Assad – ETE Central 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 17.570 100,00% 160,2 32,58 46.561 0,2 41,89 52,36 78,54 

2020 17.615 100,00% 160,2 32,66 46.679 0,2 42,00 52,50 78,74 

2021 17.659 100,00% 160,2 32,74 46.797 0,2 42,10 52,63 78,94 

2022 17.711 100,00% 160,2 32,84 46.933 0,2 42,23 52,78 79,17 

2023 17.756 100,00% 160,2 32,92 47.053 0,2 42,33 52,92 79,37 

2024 17.817 100,00% 160,2 33,03 47.214 0,2 42,48 53,10 79,65 

2025 17.871 100,00% 160,2 33,14 47.357 0,2 42,61 53,26 79,89 

2026 17.925 100,00% 160,2 33,24 47.501 0,2 42,74 53,42 80,13 

2027 17.979 100,00% 160,2 33,34 47.645 0,2 42,87 53,58 80,37 

2028 18.033 100,00% 160,2 33,44 47.788 0,2 42,99 53,74 80,61 

2029 18.069 100,00% 160,2 33,50 47.882 0,2 43,08 53,85 80,77 

2030 18.087 100,00% 160,2 33,54 47.929 0,2 43,12 53,90 80,85 

2031 18.117 100,00% 160,2 33,59 48.010 0,2 43,19 53,99 80,99 

2032 18.135 100,00% 160,2 33,63 48.058 0,2 43,24 54,05 81,07 

2033 18.159 100,00% 160,2 33,67 48.122 0,2 43,29 54,12 81,18 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2034 18.190 100,00% 160,2 33,73 48.203 0,2 43,37 54,21 81,31 

2035 18.200 100,00% 160,2 33,75 48.231 0,2 43,39 54,24 81,36 

2036 18.212 100,00% 160,2 33,77 48.263 0,2 43,42 54,28 81,42 

2037 18.221 100,00% 160,2 33,79 48.287 0,2 43,44 54,30 81,46 

2038 18.234 100,00% 160,2 33,81 48.319 0,2 43,47 54,34 81,51 

2039 18.246 100,00% 160,2 33,83 48.351 0,2 43,50 54,38 81,56 

2040 18.255 100,00% 160,2 33,85 48.376 0,2 43,52 54,40 81,61 

2041 18.266 100,00% 160,2 33,87 48.404 0,2 43,55 54,44 81,65 

2042 18.276 100,00% 160,2 33,89 48.431 0,2 43,57 54,47 81,70 

2043 18.286 100,00% 160,2 33,91 48.459 0,2 43,60 54,50 81,75 

2044 18.297 100,00% 160,2 33,93 48.486 0,2 43,62 54,53 81,79 

2045 18.244 100,00% 160,2 33,83 48.489 0,2 43,53 54,41 81,61 

2046 18.192 100,00% 160,2 33,73 48.491 0,2 43,43 54,29 81,43 

2047 18.140 100,00% 160,2 33,63 48.494 0,2 43,33 54,17 81,25 

2048 18.088 100,00% 160,2 33,54 48.497 0,2 43,24 54,05 81,07 

2049 18.036 100% 160,2 33,44 48.499 0,2 43,14 53,93 80,89 

2050 17.984 100% 160,2 33,35 48.502 0,2 43,05 53,81 80,71 
Bairros: Altos Santana II – 70%, Alto de Santana, Jd. Primavera, Jd. Sta. Maria, Prolong. Jd. Sta. Maria e Jd. Indústrias. 
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Tabela 70 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Central (Geral) e da evolução da população dos bairros envolvidos 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 137.212 100% 160,2 254,41 363.612 0,2 327,14 408,92 613,38 

2020 137.560 100% 160,2 255,06 364.535 0,2 327,97 409,96 614,94 

2021 137.910 100% 160,2 255,71 365.461 0,2 328,80 411,00 616,50 

2022 138.311 100% 160,2 256,45 366.524 0,2 329,76 412,20 618,29 

2023 138.664 100% 160,2 257,11 367.459 0,2 330,60 413,25 619,87 

2024 139.138 100% 160,2 257,98 368.715 0,2 331,73 414,66 621,99 

2025 139.560 100% 160,2 258,77 369.833 0,2 332,73 415,92 623,88 

2026 139.983 100% 160,2 259,55 370.955 0,2 333,74 417,18 625,77 

2027 140.407 100% 160,2 260,34 372.080 0,2 334,75 418,44 627,67 

2028 140.830 100% 160,2 261,12 373.200 0,2 335,76 419,70 629,56 

2029 141.107 100% 160,2 261,64 373.934 0,2 336,42 420,53 630,79 

2030 141.246 100% 160,2 261,89 374.302 0,2 336,75 420,94 631,41 

2031 141.485 100% 160,2 262,34 374.935 0,2 337,32 421,65 632,48 

2032 141.624 100% 160,2 262,59 375.304 0,2 337,66 422,07 633,10 

2033 141.814 100% 160,2 262,95 375.807 0,2 338,11 422,63 633,95 

2034 142.054 100% 160,2 263,39 376.442 0,2 338,68 423,35 635,02 

2035 142.134 100% 160,2 263,54 376.656 0,2 338,87 423,59 635,39 

2036 142.229 100% 160,2 263,72 376.908 0,2 339,10 423,87 635,81 

2037 142.299 100% 160,2 263,85 377.093 0,2 339,27 424,08 636,12 

2038 142.395 100% 160,2 264,02 377.345 0,2 339,49 424,37 636,55 

2039 142.490 100% 160,2 264,20 377.598 0,2 339,72 424,65 636,97 

2040 142.563 100% 160,2 264,33 377.791 0,2 339,89 424,87 637,30 

2041 142.644 100% 160,2 264,48 378.005 0,2 340,09 425,11 637,66 

2042 142.725 100% 160,2 264,64 378.220 0,2 340,28 425,35 638,02 

2043 142.806 100% 160,2 264,79 378.435 0,2 340,47 425,59 638,39 

2044 142.887 100% 160,2 264,94 378.650 0,2 340,67 425,83 638,75 

2045 142.478 100% 160,2 264,18 378.653 0,2 339,91 424,89 637,33 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2046 142.070 100% 160,2 263,42 378.655 0,2 339,15 423,94 635,91 

2047 141.663 100% 160,2 262,67 378.658 0,2 338,40 423,00 634,50 

2048 141.256 100% 160,2 261,91 378.660 0,2 337,64 422,06 633,08 

2049 140.850 100% 160,2 261,16 378.663 0,2 336,89 421,12 631,67 

2050 140.445 100% 160,2 260,41 378.666 0,2 336,14 420,18 630,27 

 Tabela 71 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Parque Imperial 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 
Máx 

Horária 

2019 3.352 100% 207 8,03 8.883 0,2 9,81 12,26 18,39 

2020 3.370 100% 207 8,07 8.931 0,2 9,86 12,33 18,49 

2021 4.469 100% 205 10,60 11.842 0,2 12,97 16,21 24,32 

2022 4.493 100% 200 10,40 11.906 0,2 12,78 15,98 23,97 

2023 4.517 100% 190 9,93 11.971 0,2 12,33 15,41 23,11 

2024 4.542 100% 170 8,94 12.035 0,2 11,34 14,18 21,27 

2025 4.566 100% 160,2 8,47 12.100 0,2 10,89 13,61 20,41 

2026 4.591 100% 160,2 8,51 12.166 0,2 10,95 13,68 20,52 

2027 4.616 100% 160,2 8,56 12.231 0,2 11,00 13,76 20,63 

2028 4.641 100% 160,2 8,60 12.297 0,2 11,06 13,83 20,74 

2029 4.666 100% 160,2 8,65 12.364 0,2 11,12 13,90 20,86 

2030 4.691 100% 160,2 8,70 12.431 0,2 11,18 13,98 20,97 

2031 4.716 100% 160,2 8,74 12.498 0,2 11,24 14,06 21,08 

2032 4.742 100% 160,2 8,79 12.565 0,2 11,30 14,13 21,20 

2033 4.767 100% 160,2 8,84 12.633 0,2 11,37 14,21 21,31 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2034 4.793 100% 160,2 8,89 12.701 0,2 11,43 14,28 21,43 

2035 4.819 100% 160,2 8,93 12.770 0,2 11,49 14,36 21,54 

2036 4.845 100% 160,2 8,98 12.839 0,2 11,55 14,44 21,66 

2037 4.871 100% 160,2 9,03 12.908 0,2 11,61 14,52 21,77 

2038 4.897 100% 160,2 9,08 12.978 0,2 11,68 14,60 21,89 

2039 4.924 100% 160,2 9,13 13.048 0,2 11,74 14,67 22,01 

2040 4.950 100% 160,2 9,18 13.118 0,2 11,80 14,75 22,13 

2041 4.977 100% 160,2 9,23 13.189 0,2 11,87 14,83 22,25 

2042 5.004 100% 160,2 9,28 13.261 0,2 11,93 14,91 22,37 

2043 5.031 100% 160,2 9,33 13.332 0,2 11,99 14,99 22,49 

2044 5.058 100% 160,2 9,38 13.404 0,2 12,06 15,07 22,61 

2045 5.085 100% 160,2 9,43 13.477 0,2 12,12 15,16 22,73 

2046 5.113 100% 160,2 9,48 13.549 0,2 12,19 15,24 22,86 

2047 5.141 100% 160,2 9,53 13.622 0,2 12,26 15,32 22,98 

2048 5.168 100% 160,2 9,58 13.696 0,2 12,32 15,40 23,10 

2049 5.196 100% 160,2 9,63 13.770 0,2 12,39 15,49 23,23 

2050 5.224 100% 160,2 9,69 13.844 0,2 12,46 15,57 23,35 
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Tabela 72 - Cálculo das vazões de esgoto para a ETE Golden Park 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 228 100% 160,2 0,42 605 0,2 0,54 0,68 1,02 

2020 357 100% 160,2 0,66 946 0,2 0,85 1,06 1,60 

2021 359 100% 160,2 0,67 951 0,2 0,86 1,07 1,60 

2022 435 100% 160,2 0,81 1.154 0,2 1,04 1,30 1,95 

2023 498 100% 160,2 0,92 1.318 0,2 1,19 1,48 2,22 

2024 589 100% 160,2 1,09 1.560 0,2 1,40 1,75 2,63 

2025 161 100% 160,2 0,30 1.563 0,2 0,61 0,76 1,14 

2026 161 100% 160,2 0,30 1.565 0,2 0,61 0,77 1,15 

2027 162 100% 160,2 0,30 1.568 0,2 0,61 0,77 1,15 

2028 168 100% 160,2 0,31 1.583 0,2 0,63 0,79 1,18 

2029 176 100% 160,2 0,33 1.604 0,2 0,65 0,81 1,21 

2030 183 100% 160,2 0,34 1.624 0,2 0,66 0,83 1,25 

2031 189 100% 160,2 0,35 1.639 0,2 0,68 0,85 1,27 

2032 193 100% 160,2 0,36 1.648 0,2 0,69 0,86 1,29 

2033 196 100% 160,2 0,36 1.656 0,2 0,69 0,87 1,30 

2034 196 100% 160,2 0,36 1.657 0,2 0,70 0,87 1,30 

2035 200 100% 160,2 0,37 1.668 0,2 0,71 0,88 1,32 

2036 201 100% 160,2 0,37 1.669 0,2 0,71 0,88 1,32 

2037 202 100% 160,2 0,37 1.673 0,2 0,71 0,89 1,33 

2038 204 100% 160,2 0,38 1.677 0,2 0,71 0,89 1,34 

2039 206 100% 160,2 0,38 1.683 0,2 0,72 0,90 1,35 

2040 209 100% 160,2 0,39 1.691 0,2 0,73 0,91 1,36 

2041 210 100% 160,2 0,39 1.694 0,2 0,73 0,91 1,37 

2042 211 100% 160,2 0,39 1.697 0,2 0,73 0,91 1,37 

2043 212 100% 160,2 0,39 1.700 0,2 0,73 0,92 1,38 

2044 213 100% 160,2 0,39 1.701 0,2 0,73 0,92 1,38 

2045 213 100% 160,2 0,40 1.703 0,2 0,74 0,92 1,38 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2046 214 100% 160,2 0,40 1.705 0,2 0,74 0,92 1,38 

2047 215 100% 160,2 0,40 1.708 0,2 0,74 0,93 1,39 

2048 215 100% 160,2 0,40 1.710 0,2 0,74 0,93 1,39 

2049 216 100% 160,2 0,40 1.712 0,2 0,74 0,93 1,39 

2050 216 100% 160,2 0,40 1.713 0,2 0,74 0,93 1,39 

 Tabela 73 - Cálculo das vazões de esgoto para o sistema Fossa/Filtro - Jardim Nova Aliança  

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 
Máx 

Horária 

2019 2.500 100% 160,2 4,64 6.625 0,2 5,96 7,45 11,18 

2020 2.512 100% 160,2 4,66 6.656 0,2 5,99 7,49 11,23 

2021 2.524 100% 160,2 4,68 6.687 0,2 6,02 7,52 11,28 

2022 2.535 100% 160,2 4,70 6.719 0,2 6,04 7,56 11,33 

2023 2.547 100% 160,2 4,72 6.750 0,2 6,07 7,59 11,39 

2024 2.559 100% 160,2 4,75 6.782 0,2 6,10 7,63 11,44 

2025 2.573 100% 160,2 4,77 6.819 0,2 6,13 7,67 11,50 

2026 2.587 100% 160,2 4,80 6.856 0,2 6,17 7,71 11,56 

2027 2.601 100% 160,2 4,82 6.893 0,2 6,20 7,75 11,63 

2028 2.615 100% 160,2 4,85 6.930 0,2 6,23 7,79 11,69 

2029 2.629 100% 160,2 4,87 6.967 0,2 6,27 7,84 11,75 

2030 2.639 100% 160,2 4,89 6.992 0,2 6,29 7,86 11,80 

2031 2.648 100% 160,2 4,91 7.017 0,2 6,31 7,89 11,84 

2032 2.657 100% 160,2 4,93 7.042 0,2 6,34 7,92 11,88 

2033 2.667 100% 160,2 4,94 7.067 0,2 6,36 7,95 11,92 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2034 2.676 100% 160,2 4,96 7.092 0,2 6,38 7,98 11,96 

2035 2.686 100% 160,2 4,98 7.118 0,2 6,40 8,00 12,01 

2036 2.688 100% 160,2 4,98 7.123 0,2 6,41 8,01 12,02 

2037 2.690 100% 160,2 4,99 7.127 0,2 6,41 8,02 12,02 

2038 2.691 100% 160,2 4,99 7.132 0,2 6,42 8,02 12,03 

2039 2.693 100% 160,2 4,99 7.137 0,2 6,42 8,03 12,04 

2040 2.695 100% 160,2 5,00 7.142 0,2 6,43 8,03 12,05 

2041 2.693 100% 160,2 4,99 7.144 0,2 6,42 8,03 12,04 

2042 2.692 100% 160,2 4,99 7.147 0,2 6,42 8,03 12,04 

2043 2.690 100% 160,2 4,99 7.150 0,2 6,42 8,02 12,03 

2044 2.689 100% 160,2 4,99 7.152 0,2 6,42 8,02 12,03 

2045 2.687 100% 160,2 4,98 7.155 0,2 6,41 8,02 12,02 

2046 2.681 100% 160,2 4,97 7.158 0,2 6,40 8,00 12,01 

2047 2.676 100% 160,2 4,96 7.160 0,2 6,39 7,99 11,99 

2048 2.670 100% 160,2 4,95 7.163 0,2 6,38 7,98 11,97 

2049 2.664 100% 160,2 4,94 7.165 0,2 6,37 7,97 11,95 

2050 2.659 100% 160,2 4,93 7.168 0,2 6,36 7,95 11,93 
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Tabela 74 - Cálculo das vazões de esgoto para o sistema Fossa/Filtro - Vila Romana 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 10.486 100% 160,2 19,44 27.788 0,2 25,00 31,25 46,88 

2020 10.528 100% 160,2 19,52 27.899 0,2 25,10 31,38 47,06 

2021 10.570 100% 160,2 19,60 28.010 0,2 25,20 31,50 47,25 

2022 10.612 100% 160,2 19,68 28.122 0,2 25,30 31,63 47,44 

2023 10.655 100% 160,2 19,76 28.235 0,2 25,40 31,75 47,63 

2024 10.697 100% 160,2 19,83 28.348 0,2 25,50 31,88 47,82 

2025 10.746 100% 160,2 19,93 28.478 0,2 25,62 32,03 48,04 

2026 10.796 100% 160,2 20,02 28.608 0,2 25,74 32,17 48,26 

2027 10.845 100% 160,2 20,11 28.740 0,2 25,86 32,32 48,48 

2028 10.895 100% 160,2 20,20 28.872 0,2 25,98 32,47 48,70 

2029 10.945 100% 160,2 20,29 29.004 0,2 26,09 32,62 48,93 

2030 10.978 100% 160,2 20,36 29.092 0,2 26,17 32,72 49,08 

2031 11.011 100% 160,2 20,42 29.180 0,2 26,25 32,82 49,22 

2032 11.045 100% 160,2 20,48 29.269 0,2 26,33 32,92 49,37 

2033 11.078 100% 160,2 20,54 29.358 0,2 26,41 33,02 49,52 

2034 11.112 100% 160,2 20,60 29.447 0,2 26,49 33,12 49,67 

2035 11.146 100% 160,2 20,67 29.536 0,2 26,57 33,22 49,82 

2036 11.152 100% 160,2 20,68 29.553 0,2 26,59 33,24 49,85 

2037 11.158 100% 160,2 20,69 29.569 0,2 26,60 33,25 49,88 

2038 11.165 100% 160,2 20,70 29.586 0,2 26,62 33,27 49,91 

2039 11.171 100% 160,2 20,71 29.603 0,2 26,63 33,29 49,94 

2040 11.177 100% 160,2 20,72 29.620 0,2 26,65 33,31 49,97 

2041 11.172 100% 160,2 20,71 29.623 0,2 26,64 33,30 49,95 

2042 11.166 100% 160,2 20,70 29.625 0,2 26,63 33,29 49,93 

2043 11.161 100% 160,2 20,69 29.628 0,2 26,62 33,27 49,91 

2044 11.155 100% 160,2 20,68 29.630 0,2 26,61 33,26 49,89 

2045 11.150 100% 160,2 20,67 29.633 0,2 26,60 33,25 49,87 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2046 11.129 100% 160,2 20,64 29.636 0,2 26,56 33,20 49,81 

2047 11.109 100% 160,2 20,60 29.638 0,2 26,53 33,16 49,74 

2048 11.089 100% 160,2 20,56 29.641 0,2 26,49 33,11 49,67 

2049 11.069 100% 160,2 20,52 29.644 0,2 26,45 33,07 49,60 

2050 11.049 100% 160,2 20,49 29.646 0,2 26,42 33,02 49,53 

 Tabela 75 - Cálculo das vazões de esgoto para o sistema Fossa/Filtro - Crystal Park  

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 
Máx 

Horária 

2019 900 100% 160,2 1,67 2.385 0,2 2,15 2,68 4,02 

2020 904 100% 160,2 1,68 2.396 0,2 2,16 2,69 4,04 

2021 908 100% 160,2 1,68 2.406 0,2 2,16 2,71 4,06 

2022 911 100% 160,2 1,69 2.415 0,2 2,17 2,72 4,07 

2023 915 100% 160,2 1,70 2.425 0,2 2,18 2,73 4,09 

2024 919 100% 160,2 1,70 2.435 0,2 2,19 2,74 4,11 

2025 923 100% 160,2 1,71 2.446 0,2 2,20 2,75 4,13 

2026 927 100% 160,2 1,72 2.457 0,2 2,21 2,76 4,14 

2027 931 100% 160,2 1,73 2.468 0,2 2,22 2,78 4,16 

2028 936 100% 160,2 1,74 2.480 0,2 2,23 2,79 4,18 

2029 940 100% 160,2 1,74 2.491 0,2 2,24 2,80 4,20 

2030 943 100% 160,2 1,75 2.499 0,2 2,25 2,81 4,22 

2031 946 100% 160,2 1,75 2.506 0,2 2,25 2,82 4,23 

2032 949 100% 160,2 1,76 2.514 0,2 2,26 2,83 4,24 

2033 952 100% 160,2 1,76 2.521 0,2 2,27 2,84 4,25 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 
                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  110 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2034 954 100% 160,2 1,77 2.529 0,2 2,28 2,84 4,27 

2035 957 100% 160,2 1,77 2.537 0,2 2,28 2,85 4,28 

2036 958 100% 160,2 1,78 2.538 0,2 2,28 2,85 4,28 

2037 958 100% 160,2 1,78 2.540 0,2 2,28 2,86 4,28 

2038 959 100% 160,2 1,78 2.541 0,2 2,29 2,86 4,29 

2039 959 100% 160,2 1,78 2.543 0,2 2,29 2,86 4,29 

2040 960 100% 160,2 1,78 2.544 0,2 2,29 2,86 4,29 

2041 960 100% 160,2 1,78 2.547 0,2 2,29 2,86 4,29 

2042 959 100% 160,2 1,78 2.549 0,2 2,29 2,86 4,29 

2043 959 100% 160,2 1,78 2.552 0,2 2,29 2,86 4,29 

2044 958 100% 160,2 1,78 2.555 0,2 2,29 2,86 4,29 

2045 958 100% 160,2 1,78 2.557 0,2 2,29 2,86 4,29 

2046 956 100% 160,2 1,77 2.560 0,2 2,28 2,86 4,28 

2047 954 100% 160,2 1,77 2.563 0,2 2,28 2,85 4,28 

2048 952 100% 160,2 1,77 2.565 0,2 2,28 2,85 4,27 

2049 951 100% 160,2 1,76 2.568 0,2 2,28 2,85 4,27 

2050 949 100% 160,2 1,76 2.571 0,2 2,27 2,84 4,26 
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Tabela 76  - Cálculo das vazões de esgoto para o Sistema Fossa/Filtro - Jardim do Marques  

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 4.435 100% 160,2 8,22 11.753 0,2 10,57 13,22 19,83 

2020 4.453 100% 160,2 8,26 11.800 0,2 10,62 13,27 19,91 

2021 4.471 100% 160,2 8,29 11.847 0,2 10,66 13,32 19,98 

2022 4.488 100% 160,2 8,32 11.894 0,2 10,70 13,38 20,06 

2023 4.506 100% 160,2 8,36 11.942 0,2 10,74 13,43 20,14 

2024 4.524 100% 160,2 8,39 11.989 0,2 10,79 13,48 20,23 

2025 4.545 100% 160,2 8,43 12.044 0,2 10,84 13,55 20,32 

2026 4.566 100% 160,2 8,47 12.100 0,2 10,89 13,61 20,41 

2027 4.587 100% 160,2 8,50 12.155 0,2 10,94 13,67 20,50 

2028 4.608 100% 160,2 8,54 12.211 0,2 10,99 13,73 20,60 

2029 4.629 100% 160,2 8,58 12.267 0,2 11,04 13,80 20,69 

2030 4.643 100% 160,2 8,61 12.304 0,2 11,07 13,84 20,76 

2031 4.657 100% 160,2 8,64 12.342 0,2 11,10 13,88 20,82 

2032 4.671 100% 160,2 8,66 12.379 0,2 11,14 13,92 20,88 

2033 4.686 100% 160,2 8,69 12.417 0,2 11,17 13,96 20,95 

2034 4.700 100% 160,2 8,71 12.454 0,2 11,20 14,01 21,01 

2035 4.714 100% 160,2 8,74 12.492 0,2 11,24 14,05 21,07 

2036 4.717 100% 160,2 8,75 12.499 0,2 11,25 14,06 21,08 

2037 4.719 100% 160,2 8,75 12.506 0,2 11,25 14,06 21,10 

2038 4.722 100% 160,2 8,76 12.513 0,2 11,26 14,07 21,11 

2039 4.725 100% 160,2 8,76 12.520 0,2 11,26 14,08 21,12 

2040 4.722 100% 160,2 8,76 12.523 0,2 11,26 14,08 21,11 

2041 4.720 100% 160,2 8,75 12.526 0,2 11,26 14,07 21,11 

2042 4.718 100% 160,2 8,75 12.528 0,2 11,25 14,07 21,10 

2043 4.715 100% 160,2 8,74 12.531 0,2 11,25 14,06 21,09 

2044 4.713 100% 160,2 8,74 12.534 0,2 11,25 14,06 21,09 

2045 4.711 100% 160,2 8,73 12.536 0,2 11,24 14,05 21,08 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2046 4.702 100% 160,2 8,72 12.539 0,2 11,23 14,03 21,05 

2047 4.694 100% 160,2 8,70 12.542 0,2 11,21 14,01 21,02 

2048 4.685 100% 160,2 8,69 12.544 0,2 11,20 13,99 20,99 

2049 4.677 100% 160,2 8,67 12.547 0,2 11,18 13,98 20,96 

2050 4.668 100% 160,2 8,66 12.550 0,2 11,17 13,96 20,94 

 Tabela 77 – Cálculo das vazões de esgoto para o sistema Fossa/Filtro - Santa Terezinha 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 
Máx 

Horária 

2019 1.680 100% 160,2 3,12 4.452 0,2 4,01 5,01 7,51 

2020 1.688 100% 160,2 3,13 4.473 0,2 4,02 5,03 7,55 

2021 1.696 100% 160,2 3,14 4.494 0,2 4,04 5,05 7,58 

2022 1.704 100% 160,2 3,16 4.515 0,2 4,06 5,08 7,62 

2023 1.712 100% 160,2 3,17 4.536 0,2 4,08 5,10 7,65 

2024 1.720 100% 160,2 3,19 4.558 0,2 4,10 5,13 7,69 

2025 1.729 100% 160,2 3,21 4.582 0,2 4,12 5,15 7,73 

2026 1.738 100% 160,2 3,22 4.607 0,2 4,14 5,18 7,77 

2027 1.748 100% 160,2 3,24 4.632 0,2 4,17 5,21 7,81 

2028 1.757 100% 160,2 3,26 4.657 0,2 4,19 5,24 7,86 

2029 1.767 100% 160,2 3,28 4.682 0,2 4,21 5,27 7,90 

2030 1.773 100% 160,2 3,29 4.699 0,2 4,23 5,28 7,93 

2031 1.779 100% 160,2 3,30 4.716 0,2 4,24 5,30 7,95 

2032 1.786 100% 160,2 3,31 4.732 0,2 4,26 5,32 7,98 

2033 1.792 100% 160,2 3,32 4.749 0,2 4,27 5,34 8,01 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto 

(l/s) 

Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2034 1.799 100% 160,2 3,33 4.766 0,2 4,29 5,36 8,04 

2035 1.805 100% 160,2 3,35 4.783 0,2 4,30 5,38 8,07 

2036 1.806 100% 160,2 3,35 4.786 0,2 4,31 5,38 8,07 

2037 1.807 100% 160,2 3,35 4.790 0,2 4,31 5,39 8,08 

2038 1.809 100% 160,2 3,35 4.793 0,2 4,31 5,39 8,08 

2039 1.810 100% 160,2 3,36 4.796 0,2 4,31 5,39 8,09 

2040 1.811 100% 160,2 3,36 4.799 0,2 4,32 5,40 8,10 

2041 1.810 100% 160,2 3,36 4.802 0,2 4,32 5,40 8,09 

2042 1.809 100% 160,2 3,35 4.804 0,2 4,31 5,39 8,09 

2043 1.808 100% 160,2 3,35 4.807 0,2 4,31 5,39 8,09 

2044 1.807 100% 160,2 3,35 4.810 0,2 4,31 5,39 8,08 

2045 1.806 100% 160,2 3,35 4.812 0,2 4,31 5,39 8,08 

2046 1.802 100% 160,2 3,34 4.815 0,2 4,30 5,38 8,07 

2047 1.798 100% 160,2 3,33 4.818 0,2 4,30 5,37 8,06 

2048 1.794 100% 160,2 3,33 4.820 0,2 4,29 5,36 8,05 

2049 1.790 100% 160,2 3,32 4.823 0,2 4,28 5,36 8,03 

2050 1.787 100% 160,2 3,31 4.826 0,2 4,28 5,35 8,02 
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Tabela 78 - Cálculo das vazões de esgoto para o sistema Fossa/Filtro - Fogaça  

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto (l/s) 
Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 1.985 100% 160,2 3,68 5.260 0,2 4,73 5,92 8,87 

2020 1.994 100% 160,2 3,70 5.285 0,2 4,75 5,94 8,92 

2021 2.004 100% 160,2 3,72 5.310 0,2 4,78 5,97 8,96 

2022 2.013 100% 160,2 3,73 5.335 0,2 4,80 6,00 9,00 

2023 2.023 100% 160,2 3,75 5.360 0,2 4,82 6,03 9,04 

2024 2.032 100% 160,2 3,77 5.385 0,2 4,84 6,06 9,08 

2025 2.043 100% 160,2 3,79 5.414 0,2 4,87 6,09 9,13 

2026 2.054 100% 160,2 3,81 5.443 0,2 4,90 6,12 9,18 

2027 2.065 100% 160,2 3,83 5.473 0,2 4,92 6,15 9,23 

2028 2.076 100% 160,2 3,85 5.502 0,2 4,95 6,19 9,28 

2029 2.088 100% 160,2 3,87 5.532 0,2 4,98 6,22 9,33 

2030 2.095 100% 160,2 3,88 5.552 0,2 4,99 6,24 9,37 

2031 2.102 100% 160,2 3,90 5.572 0,2 5,01 6,27 9,40 

2032 2.110 100% 160,2 3,91 5.591 0,2 5,03 6,29 9,43 

2033 2.118 100% 160,2 3,93 5.611 0,2 5,05 6,31 9,47 

2034 2.125 100% 160,2 3,94 5.631 0,2 5,07 6,33 9,50 

2035 2.133 100% 160,2 3,95 5.652 0,2 5,08 6,36 9,53 

2036 2.134 100% 160,2 3,96 5.655 0,2 5,09 6,36 9,54 

2037 2.136 100% 160,2 3,96 5.659 0,2 5,09 6,36 9,55 

2038 2.137 100% 160,2 3,96 5.663 0,2 5,09 6,37 9,55 

2039 2.138 100% 160,2 3,96 5.667 0,2 5,10 6,37 9,56 

2040 2.137 100% 160,2 3,96 5.669 0,2 5,10 6,37 9,56 

2041 2.136 100% 160,2 3,96 5.672 0,2 5,09 6,37 9,55 

2042 2.135 100% 160,2 3,96 5.675 0,2 5,09 6,37 9,55 

2043 2.133 100% 160,2 3,96 5.677 0,2 5,09 6,36 9,55 

2044 2.132 100% 160,2 3,95 5.680 0,2 5,09 6,36 9,54 

2045 2.131 100% 160,2 3,95 5.683 0,2 5,09 6,36 9,54 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto (l/s) 
Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2046 2.126 100% 160,2 3,94 5.685 0,2 5,08 6,35 9,52 

2047 2.122 100% 160,2 3,93 5.688 0,2 5,07 6,34 9,51 

2048 2.117 100% 160,2 3,93 5.690 0,2 5,06 6,33 9,49 

2049 2.113 100% 160,2 3,92 5.693 0,2 5,06 6,32 9,48 

2050 2.108 100% 160,2 3,91 5.696 0,2 5,05 6,31 9,47 

 Tabela 79 - Cálculo das vazões de esgoto para o sistema Fossa/Filtro - Leblon 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto (l/s) 
Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 
Máx 

Horária 

2019 1.078 100% 160,2 2,00 2.857 0,2 2,57 3,21 4,82 

2020 1.083 100% 160,2 2,01 2.870 0,2 2,58 3,23 4,84 

2021 1.088 100% 160,2 2,02 2.884 0,2 2,59 3,24 4,86 

2022 1.093 100% 160,2 2,03 2.897 0,2 2,61 3,26 4,89 

2023 1.098 100% 160,2 2,04 2.911 0,2 2,62 3,27 4,91 

2024 1.104 100% 160,2 2,05 2.924 0,2 2,63 3,29 4,93 

2025 1.110 100% 160,2 2,06 2.940 0,2 2,65 3,31 4,96 

2026 1.116 100% 160,2 2,07 2.956 0,2 2,66 3,32 4,99 

2027 1.122 100% 160,2 2,08 2.972 0,2 2,67 3,34 5,01 

2028 1.128 100% 160,2 2,09 2.988 0,2 2,69 3,36 5,04 

2029 1.134 100% 160,2 2,10 3.004 0,2 2,70 3,38 5,07 

2030 1.138 100% 160,2 2,11 3.015 0,2 2,71 3,39 5,09 

2031 1.142 100% 160,2 2,12 3.026 0,2 2,72 3,40 5,10 

2032 1.146 100% 160,2 2,12 3.037 0,2 2,73 3,41 5,12 

2033 1.150 100% 160,2 2,13 3.047 0,2 2,74 3,43 5,14 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto (l/s) 
Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2034 1.154 100% 160,2 2,14 3.058 0,2 2,75 3,44 5,16 

2035 1.158 100% 160,2 2,15 3.069 0,2 2,76 3,45 5,18 

2036 1.159 100% 160,2 2,15 3.071 0,2 2,76 3,45 5,18 

2037 1.160 100% 160,2 2,15 3.073 0,2 2,76 3,46 5,18 

2038 1.161 100% 160,2 2,15 3.075 0,2 2,77 3,46 5,19 

2039 1.161 100% 160,2 2,15 3.077 0,2 2,77 3,46 5,19 

2040 1.161 100% 160,2 2,15 3.080 0,2 2,77 3,46 5,19 

2041 1.160 100% 160,2 2,15 3.083 0,2 2,77 3,46 5,19 

2042 1.159 100% 160,2 2,15 3.085 0,2 2,77 3,46 5,19 

2043 1.159 100% 160,2 2,15 3.088 0,2 2,77 3,46 5,19 

2044 1.158 100% 160,2 2,15 3.091 0,2 2,77 3,46 5,18 

2045 1.157 100% 160,2 2,15 3.093 0,2 2,76 3,46 5,18 

2046 1.155 100% 160,2 2,14 3.096 0,2 2,76 3,45 5,18 

2047 1.152 100% 160,2 2,14 3.099 0,2 2,76 3,45 5,17 

2048 1.150 100% 160,2 2,13 3.101 0,2 2,75 3,44 5,16 

2049 1.147 100% 160,2 2,13 3.104 0,2 2,75 3,44 5,15 

2050 1.145 100% 160,2 2,12 3.107 0,2 2,74 3,43 5,15 
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Tabela 80 - Cálculo das vazões de esgoto para o sistema Fossa/Filtro - Santana do Pedregulho  

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto (l/s) 
Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2019 2.505 100% 160,2 4,64 6.638 0,2 5,97 7,47 11,20 

2020 2.517 100% 160,2 4,67 6.669 0,2 6,00 7,50 11,25 

2021 2.529 100% 160,2 4,69 6.701 0,2 6,03 7,54 11,30 

2022 2.540 100% 160,2 4,71 6.732 0,2 6,06 7,57 11,36 

2023 2.552 100% 160,2 4,73 6.764 0,2 6,09 7,61 11,41 

2024 2.564 100% 160,2 4,75 6.796 0,2 6,11 7,64 11,46 

2025 2.578 100% 160,2 4,78 6.832 0,2 6,15 7,68 11,53 

2026 2.592 100% 160,2 4,81 6.869 0,2 6,18 7,73 11,59 

2027 2.606 100% 160,2 4,83 6.906 0,2 6,21 7,77 11,65 

2028 2.620 100% 160,2 4,86 6.944 0,2 6,25 7,81 11,71 

2029 2.634 100% 160,2 4,88 6.981 0,2 6,28 7,85 11,78 

2030 2.644 100% 160,2 4,90 7.006 0,2 6,30 7,88 11,82 

2031 2.653 100% 160,2 4,92 7.031 0,2 6,33 7,91 11,86 

2032 2.663 100% 160,2 4,94 7.056 0,2 6,35 7,94 11,90 

2033 2.672 100% 160,2 4,95 7.081 0,2 6,37 7,96 11,95 

2034 2.682 100% 160,2 4,97 7.107 0,2 6,39 7,99 11,99 

2035 2.691 100% 160,2 4,99 7.132 0,2 6,42 8,02 12,03 

2036 2.693 100% 160,2 4,99 7.137 0,2 6,42 8,03 12,04 

2037 2.695 100% 160,2 5,00 7.142 0,2 6,43 8,03 12,05 

2038 2.697 100% 160,2 5,00 7.146 0,2 6,43 8,04 12,06 

2039 2.699 100% 160,2 5,00 7.151 0,2 6,43 8,04 12,06 

2040 2.697 100% 160,2 5,00 7.154 0,2 6,43 8,04 12,06 

2041 2.695 100% 160,2 5,00 7.156 0,2 6,43 8,04 12,05 

2042 2.694 100% 160,2 4,99 7.159 0,2 6,43 8,03 12,05 

2043 2.692 100% 160,2 4,99 7.162 0,2 6,42 8,03 12,05 

2044 2.691 100% 160,2 4,99 7.164 0,2 6,42 8,03 12,04 

2045 2.689 100% 160,2 4,99 7.167 0,2 6,42 8,02 12,04 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto (l/s) 
Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2046 2.683 100% 160,2 4,98 7.170 0,2 6,41 8,01 12,02 

2047 2.678 100% 160,2 4,96 7.172 0,2 6,40 8,00 12,00 

2048 2.672 100% 160,2 4,95 7.175 0,2 6,39 7,99 11,98 

2049 2.666 100% 160,2 4,94 7.178 0,2 6,38 7,97 11,96 

2050 2.661 100% 160,2 4,93 7.180 0,2 6,37 7,96 11,94 

 Tabela 81 - Cálculo das vazões de esgoto para os bairros atendidos pelo PAC 2 Seleção 2013* 

Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto (l/s) 
Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 
Máx 

Horária 

2019 43.099 100% 160,2 79,91 114.212 0,2 102,76 128,44 192,67 

2020 43.302 100% 160,2 80,29 114.749 0,2 103,24 129,05 193,57 

2021 43.505 100% 160,2 80,67 115.289 0,2 103,72 129,65 194,48 

2022 43.710 100% 160,2 81,05 115.831 0,2 104,21 130,26 195,40 

2023 43.915 100% 160,2 81,43 116.375 0,2 104,70 130,88 196,31 

2024 44.122 100% 160,2 81,81 116.922 0,2 105,19 131,49 197,24 

2025 44.329 100% 160,2 82,19 117.472 0,2 105,69 132,11 198,16 

2026 44.537 100% 160,2 82,58 118.024 0,2 106,18 132,73 199,10 

2027 44.747 100% 160,2 82,97 118.579 0,2 106,68 133,35 200,03 

2028 44.957 100% 160,2 83,36 119.136 0,2 107,19 133,98 200,97 

2029 45.168 100% 160,2 83,75 119.696 0,2 107,69 134,61 201,92 

2030 45.381 100% 160,2 84,14 120.259 0,2 108,20 135,24 202,87 

2031 45.594 100% 160,2 84,54 120.825 0,2 108,70 135,88 203,82 

2032 45.808 100% 160,2 84,94 121.393 0,2 109,22 136,52 204,78 

2033 46.024 100% 160,2 85,34 121.963 0,2 109,73 137,16 205,74 
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Ano 
População 

Total 

Atendimento 

Esgoto (%) 

Per Capita 

Adotado 

(l/hab.dia) 

Vazão de esgoto (l/s) 
Extensão Rede 

Esgoto (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Máx 

Diária 

Máx 

Horária 

2034 46.240 100% 160,2 85,74 122.537 0,2 110,24 137,81 206,71 

2035 46.458 100% 160,2 86,14 123.113 0,2 110,76 138,45 207,68 

2036 46.676 100% 160,2 86,55 123.691 0,2 111,28 139,10 208,66 

2037 46.895 100% 160,2 86,95 124.273 0,2 111,81 139,76 209,64 

2038 47.116 100% 160,2 87,36 124.857 0,2 112,33 140,42 210,62 

2039 47.337 100% 160,2 87,77 125.444 0,2 112,86 141,08 211,61 

2040 47.560 100% 160,2 88,18 126.034 0,2 113,39 141,74 212,61 

2041 47.783 100% 160,2 88,60 126.626 0,2 113,92 142,40 213,61 

2042 48.008 100% 160,2 89,01 127.221 0,2 114,46 143,07 214,61 

2043 48.234 100% 160,2 89,43 127.819 0,2 115,00 143,75 215,62 

2044 48.461 100% 160,2 89,85 128.420 0,2 115,54 144,42 216,63 

2045 48.688 100% 160,2 90,28 129.024 0,2 116,08 145,10 217,65 

2046 48.917 100% 160,2 90,70 129.631 0,2 116,63 145,78 218,68 

2047 49.147 100% 160,2 91,13 130.240 0,2 117,18 146,47 219,70 

2048 49.378 100% 160,2 91,56 130.852 0,2 117,73 147,16 220,74 

2049 49.610 100% 160,2 91,99 131.467 0,2 118,28 147,85 221,77 

2050 49.844 100% 160,2 92,42 132.085 0,2 118,84 148,54 222,82 
Bairros: Jd. Paulistano, V. São Judas Tadeu, Bela Vista, Bela Vista II, Cid Nova Jacareí, Cidade Jardim, Balneário Paraíba, Conj. 1.º maio, Chac. R. Ygarapés, Jd. Alvorada, Jd. 

América, V. Machado, Vila Ita, Sta. Cruz Lázaros, São João, Jd. Nova Esperança, Jd. Arice, Jd. Beira Rio, Jd. Didinha, Jd. Do Portal, Jd. Elza Maria, Jd. Emília, Jd. Esperança, Jd. 

Flórida, Jd. Independência, Jd. Jacinto, Terras de S. João, Jd. Marister, Jd. Panorama e Jd. Siesta. 

*Bairros a serem atendidos pelas obras do PAC-2 Seleção 2013 conforme Termo de Compromisso n.º 2578.0424434-05/2014 - Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, com 

a conclusão das obras previstas para 3 anos após o início das obras. O esgoto dos referidos bairros será encaminhado para tratamento na duplicação da Estação de Tratamento de Esgoto 

Central. 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  120 

Na Tabela 82 são apresentados o resumo das vazões médias de esgoto sanitário estimadas 

para o ano de 2050 para cada sistema de tratamento e destinação do esgoto do Município de Jacareí. 

Tabela 82 - Vazões médias de esgoto sanitário estimadas para o ano de 2050 para cada sistema de 

tratamento do Município de Jacareí. 

Sistema 
Vazão Média (L/s) 

Ano 2050 

Vila Branca 32,19 

São Silvestre 11,54 

Meia Lua 20,59 

Bandeira Branca 15,22 

Santa Paula 7,78 

Conjunto 22 de Abril 1,66 

Parque dos Sinos 5,20 

Terras de Santa Helena 0,94 

Terras de conceição 2,57 

ETE Central 336,14 

Fogaça 5,05 

Leblon 2,74 

Santana do Pedregulho 6,37 

Parque Imperial 12,46 

Golden Park 0,74 

PAC 2* 118,84 
*Bairros a serem atendidos pelas obras do PAC-2 Seleção 2013 conforme 

Termo de Compromisso n.º 2578.0424434-05/2014 - Ministério das 
Cidades/Caixa Econômica Federal, com a conclusão das obras previstas 

para 3 anos após o início das obras. O esgoto dos referidos bairros será 

encaminhado para tratamento na duplicação da Estação de Tratamento de 

Esgoto Central. 

Na Tabela 83 são apresentadas as vazões de projeto, vazões operacionais e vazões do final do 

plano (2050) para as estações de tratamento em operação/futura no Município de Jacareí. Assim, é 

possível observar que em todas as ETEs a vazão do final de plano é atendida pela vazão de projeto, 

exceto a ETE Fogaça em que a vazão de projeto será menor que a necessária, demandando assim, 

alternativas para esse atender o cenário futuro. A ETE Leblon e a ETE Santana do Pedregulho serão 

desativadas e o esgoto bruto será conectado diretamente na rede coletora da ETE Central, assunto 

abordado no 17e – Estações de Tratamento de Esgoto (ETE).  

Para ETE Central está prevista a duplicação para atender a demanda futura, portanto é previsto 

que seja suficiente para suprir o crescimento populacional estimado. 
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Tabela 83 - Comparação entre vazões de projeto, operacional e vazões de fim de plano para os sistemas de destinação e tratamento de esgoto de Jacareí/SP. 

ETE 

PROJETO OPERACIONAL 2020 2050 Análise da 

Capacidade de 

Operação no final 

de Plano 

Q Q 
Carga Org. 

(KgDBO/dia) 

Q Q 
Carga Org.  

(KgDBO/dia) 

Q Q 
População 

(hab) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) (m³/h) (l/s) (m³/h) (l/s) (m³/h) (l/s) 

SÃO 

SILVESTRE 
57,31 15,92 529,38 30,24 8,4 138,16 41,54 11,54 4838 144,51 

Capacidade de 

Operação o 

Suficiente 

TERRAS DE 

SANTA 

HELENA 

7,4 2,06 50 2,77 0,77 11,27 3,39 0,94 391 15,65 

Capacidade de 

Operação o 

Suficiente 

22 DE ABRIL 10,62 2,95 115 4,61 1,28 39,81 5,98 1,66 714 41,58 

Capacidade de 

Operação o 

Suficiente 

SANTA 

PAULA 
42,66 11,85 345,09 9,86 2,74 97,01 28,02 7,78 3.246 146,05 

Capacidade de 

Operação o 

Suficiente 

PARQUE DOS 

SINOS 
76,25 21,18 573,85 0 0 0 18,71 5,2 2.241 100,80 

Capacidade de 

Operação o 

Suficiente 

PARQUE 

IMPERIAL 
54 15 446,09 36,07 10,02 210,62 44,84 12,46 5.224 246,23 

Capacidade de 

Operação o 

Suficiente 

TERRAS DA 

CONCEIÇÃO 
51,98 14,44 300 4,68 1,3 8,25 9,26 2,57 1.073 15,08 

Capacidade de 

Operação o 

Suficiente 

FOGAÇA 8,28 2,3 107,19 1,22 0,34 4,05 18,17 5,05 2.108 84,33 
Vazão (2050) > 

Vazão de projeto 
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ETE 

PROJETO OPERACIONAL 2020 2050 Análise da 

Capacidade de 

Operação no final 

de Plano 

Q Q 
Carga Org. 

(KgDBO/dia) 

Q Q 
Carga Org.  

(KgDBO/dia) 

Q Q 
População 

(hab) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) (m³/h) (l/s) (m³/h) (l/s) (m³/h) (l/s) 

SANTANA DO 

PEDREGULHO 
24,19 6,72 135,27 1,73 0,48 8,29 22,93 6,37 2.661 26,61 

Capacidade de 

Operação o 

Suficiente 

JARDIM 

LEBLON 
8,06 2,24 80,46 1,69 0,47 10,44 9,88 2,74 1.145 22,90 

Vazão (2050) > 

Vazão de projeto 

GOLDEN 

PARK 
5,26 1,46 45,36 0,72 0,2 5,4 2,61 0,74 216 9,72 

Capacidade de 

Operação o 

Suficiente 

FLORADAS 

DE ARBOVILE 
ND ND 237,6 ND ND ND ND ND ND ND 

Capacidade de 

Operação o 

Suficiente 

CENTRAL 954 265 5854 1138,28 316,19 2542,14 1210,11 336,14 140.445 3511,13 
Vazão (2050) > 

Vazão de projeto 

Bairros PAC-2 

– Interligação a 

ETE 

CENTRAL* 

954 265 5854 - - - 427,81 118,84 49.844 51,25 - 

Fonte: Valores Calculados pela empresa Aquarum Saneamento Ambiental 

* Para ETE Central é importante considerar que deverá ter aumento significativo na vazão até o final do plano devido a implantação das obras vinculadas ao Programa PAC-2 Seleção 

2013 conforme Termo de Compromisso n.º 2578.0424434-05/2014 - Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, com a conclusão das obras previstas para 3 anos após o início 

das obras. O esgoto dos referidos bairros será encaminhado para tratamento na duplicação da Estação de Tratamento de Esgoto Central. 

 

 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  123 

10 NOVOS EMPREENDIMENTOS 

Foram levantados e analisados, em conjunto com o SAAE, os novos empreendimentos 

horizontais, verticais, loteamentos abertos e comerciais previstos nos próximos anos, o seu 

crescimento populacional e as vazões de esgoto gerada.  

EMPREENDIMENTO VERTICAIS 

Na Tabela 84 são apresentados os novos empreendimentos verticais previstos. Na Tabela 85 

até na Tabela 89 são apresentados os resultados para os crescimentos populacionais estimados, assim 

como para as vazões em função da destinação do esgoto gerado. 

Tabela 84 - Novos Empreendimentos Verticais 

Endereço Bairro 
Nº 

Unidades 
Projeto Esgoto 

Rua Alencar Mazzeo Jardim Elza Maria 420 

1) ETE ou 

2) EEE Chiquinha Schurig e 
Recalque 

Estrada do Limoeiro, s/n Limoeiro 168 
1) R. Tupynambas e Iracema 

L=550 m MND 

R. Santa Cruz, 190/196 Jardim Califórnia 80 1) Somente Ramal 

R. José Antônio de Faria, 74 Jardim Califórnia 9 1) Somente Ramal 

Rua Helgoland Balneário Paraíba 372 
1) ETE 

2) R. Helgoland L=30 m 

Rua Arkansas, 123 Jardim Flórida 28 1) ETE 

Rua Sabaúna Cidade Salvador 28 1) Somente Ramal 

Av. Adhemar de Barros Santa Maria 120 1) Somente Ramal 

Av. das Letras Villa Branca 90 1) Somente Ramal 

R. Armando Peralli Centro 28 1) Somente Ramal 

R. das Avenças 
Santo Antônio da 

Boa Vista 
16 1) Somente Ramal 

Rua Emygdio Pereira de 

Mesquita 

Jardim das 

Indústrias 
120 1) R. Emygdio Pereira L=80 m 

Av. Estados Unidos Jardim Siesta 18 1) Somente Ramal 

R. Padre Eugênio Jardim Siesta 560 1) Somente Ramal 

Rua Montana Jardim Flórida 36 1) ETE 

Av. São João, 6040 São João 160 1) ETE 

Av. Nilo David, 155 Parque Imperial 16 1) Somente Ramal 

R. Dinamarca Jardim Colônia 4 1) Somente Ramal 

R. São Diego Jardim Colônia 140 1) R. São Diego L=70 m 

R. Antônio Lelis Parque Califórnia 50 1) Somente Ramal 

R Azevedo Sampaio Vila Aprazível 65 1) Somente Ramal 

Av. Jorge Madid Centro 60 1) Somente Ramal 

R. Prof. Olinda de Almeida 

Mercadante 

Parque Santo 

Antônio 
580 1) R. Padre André Lenz L=210 m 

Av. das Letras Villa Branca 90 1) Somente Ramal 

Av. Guarda Civil Josué Santana Itamarati 402 1) Av. Guarda Civil Josué L=75 m 

R. Nadim Ruston 
Jardim Sol 
Nascente 

348 1) Somente Ramal 
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Endereço Bairro 
Nº 

Unidades 
Projeto Esgoto 

R. São Diego, 500 Jardim Califórnia 288 1) Somente Ramal 

R. Prof. Olinda de Almeida 
Mercadante 

Jardim Colônia 188 1) Faixa de servidão L=36 m 

R. Bartolomeu Fernandes Faria Centro 90 1) Somente Ramal 

Rua Mauro Matheus Moreira 

Nascimento Silva 
Bairro do Itapeva 112 1) Somente Ramal 

Rod. Nilo Máximo Jardim Colônia 500 1) Av. Pedro Gonçalves L=18 m 

Av. Pensilvania Jardim Flórida 60 1) ETE 

Rod. Geraldo Scavone Rio Comprido 720 
1) ETE ou Ampliação ETE Santa 

Paula 

Av. Benedita Martins de Siqueira 
Terras da 
Conceição 

52 
1) EEE Interna e Linha de 

Recalque L=96 m 

R. Padre Eugenio Jardim Jacinto 290 1) Somente Ramal 

R. Athenas Paulista 
Jardim das 

Indústrias 
63 1) R. Athenas Paulista L=71 m 

Av Getúlio Vargas Jardim Primavera 300 
1) Av. Eng Davi Monteiro Lino 

L=100 m 

R. Palmyra Moreira Altos de Santana 8 1) Somente Ramal 

Av. Joaquim Bernardino de 
Souza 

Jardim Colônia 352 
1) Av. José Theodoro de Siqueira 

L=590 m 

Av. das Notas Villa Branca 72 1) Somente Ramal 

Av. Edmundo de Souza Jardim América 28 
1) ETE 

2) Av. Edmundo de Souza L=15 m 

Prolongamento da Av. Joaquim 

Bernardino de Souza 
Quatro Ribeiros 656 

1) Av. José Theodoro de Siqueira 

L=590 m 

Av. Malek Assad Santa Maria 144 1) Av. Malek Assad L=485 m 

Av. Pereira Campos Jardim Didinha 208 
1) ETE 

2) Av. Pereira Campos L=440m 

Rua Vitória Vila Aprazível 32 1) Somente Ramal 

Rua Um Jd. Sol Nascente 224 1) Somente Ramal 

R. Ricardo Verdelli 
Jardim das 
Indústrias 

102 1) Somente Ramal 

Av. Pereira Campos São João 704 1) ETE ou EEE Chiquinha Schurig 
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Tabela 85 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Empreendimentos Verticais – ETE Central 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 3 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 5 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 852 160,2 1,58 2.263 0,2 2,03 2,54 3,81 

2023 1.905 160,2 3,53 5.053 0,2 4,54 5,68 8,52 

2024 2.958 160,2 5,48 7.843 0,2 7,05 8,82 13,22 

2025 4.211 160,2 7,81 11.165 0,2 10,04 12,55 18,83 

2026 5.580 160,2 10,35 14.793 0,2 13,30 16,63 24,95 

2027 7.159 160,2 13,27 18.978 0,2 17,07 21,34 32,01 

2028 8.528 160,2 15,81 22.605 0,2 20,33 25,42 38,13 

2029 9.897 160,2 18,35 26.232 0,2 23,60 29,50 44,24 

2030 10.950 160,2 20,30 29.022 0,2 26,11 32,63 48,95 

2031 12.002 160,2 22,25 31.812 0,2 28,62 35,77 53,66 

2032 13.055 160,2 24,21 34.602 0,2 31,13 38,91 58,36 

2033 13.687 160,2 25,38 36.276 0,2 32,63 40,79 61,19 

2034 13.692 160,2 25,39 36.289 0,2 32,65 40,81 61,21 

2035 13.699 160,2 25,40 36.308 0,2 32,66 40,83 61,24 

2036 13.694 160,2 25,39 36.310 0,2 32,65 40,82 61,22 

2037 13.692 160,2 25,39 36.313 0,2 32,65 40,81 61,22 

2038 13.692 160,2 25,39 36.316 0,2 32,65 40,81 61,22 

2039 13.690 160,2 25,38 36.318 0,2 32,65 40,81 61,21 

2040 13.693 160,2 25,39 36.326 0,2 32,65 40,82 61,23 

2041 13.695 160,2 25,39 36.332 0,2 32,66 40,82 61,24 

2042 13.694 160,2 25,39 36.334 0,2 32,66 40,82 61,23 

2043 13.691 160,2 25,39 36.337 0,2 32,65 40,82 61,22 

2044 13.695 160,2 25,39 36.347 0,2 32,66 40,83 61,24 

2045 13.702 160,2 25,41 36.366 0,2 32,68 40,85 61,27 

2046 13.697 160,2 25,40 36.369 0,2 32,67 40,84 61,26 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2047 13.695 160,2 25,39 36.371 0,2 32,67 40,83 61,25 

2048 13.693 160,2 25,39 36.374 0,2 32,66 40,83 61,24 

2049 13.690 160,2 25,38 36.377 0,2 32,66 40,82 61,24 

2050 13.687 160,2 25,38 36.379 0,2 32,65 40,82 61,23 

Tabela 86 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Empreendimentos Verticais – ETE São Silvestre 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 3 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 5 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 252 160,2 0,47 673 0,2 0,60 0,75 1,13 

2023 554 160,2 1,03 1.474 0,2 1,32 1,65 2,48 

2024 986 160,2 1,83 2.619 0,2 2,35 2,94 4,41 

2025 1.246 160,2 2,31 3.306 0,2 2,97 3,71 5,57 

2026 1.678 160,2 3,11 4.451 0,2 4,00 5,00 7,50 

2027 2.160 160,2 4,01 5.729 0,2 5,15 6,44 9,66 

2028 2.162 160,2 4,01 5.735 0,2 5,16 6,44 9,67 

2029 2.164 160,2 4,01 5.740 0,2 5,16 6,45 9,68 

2030 2.166 160,2 4,02 5.745 0,2 5,17 6,46 9,68 

2031 2.168 160,2 4,02 5.751 0,2 5,17 6,46 9,69 

2032 2.170 160,2 4,02 5.756 0,2 5,17 6,47 9,70 

2033 2.173 160,2 4,03 5.764 0,2 5,18 6,48 9,72 

2034 2.175 160,2 4,03 5.769 0,2 5,19 6,48 9,72 

2035 2.178 160,2 4,04 5.777 0,2 5,19 6,49 9,74 

2036 2.180 160,2 4,04 5.782 0,2 5,20 6,50 9,75 

2037 2.182 160,2 4,05 5.788 0,2 5,20 6,50 9,76 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2038 2.185 160,2 4,05 5.796 0,2 5,21 6,51 9,77 

2039 2.187 160,2 4,06 5.801 0,2 5,22 6,52 9,78 

2040 2.189 160,2 4,06 5.806 0,2 5,22 6,53 9,79 

2041 2.187 160,2 4,06 5.809 0,2 5,22 6,52 9,78 

2042 2.185 160,2 4,05 5.811 0,2 5,21 6,52 9,78 

2043 2.182 160,2 4,05 5.814 0,2 5,21 6,51 9,77 

2044 2.180 160,2 4,04 5.817 0,2 5,21 6,51 9,76 

2045 2.177 160,2 4,04 5.819 0,2 5,20 6,50 9,75 

2046 2.174 160,2 4,03 5.822 0,2 5,20 6,49 9,74 

2047 2.170 160,2 4,02 5.825 0,2 5,19 6,49 9,73 

2048 2.167 160,2 4,02 5.827 0,2 5,18 6,48 9,72 

2049 2.163 160,2 4,01 5.830 0,2 5,18 6,47 9,71 

2050 2.160 160,2 4,01 5.833 0,2 5,17 6,46 9,70 

Tabela 87 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Empreendimentos Verticais – ETE Terras da Conceição 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 3 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 5 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 25 160,2 0,05 72 0,2 0,06 0,08 0,11 

2023 52 160,2 0,10 143 0,2 0,13 0,16 0,23 

2024 107 160,2 0,20 289 0,2 0,26 0,32 0,48 

2025 130 160,2 0,24 350 0,2 0,31 0,39 0,58 

2026 131 160,2 0,24 352 0,2 0,31 0,39 0,59 

2027 133 160,2 0,25 358 0,2 0,32 0,40 0,60 

2028 134 160,2 0,25 360 0,2 0,32 0,40 0,60 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2029 132 160,2 0,24 363 0,2 0,32 0,40 0,60 

2030 133 160,2 0,25 366 0,2 0,32 0,40 0,60 

2031 136 160,2 0,25 374 0,2 0,33 0,41 0,61 

2032 138 160,2 0,26 379 0,2 0,33 0,41 0,62 

2033 135 160,2 0,25 382 0,2 0,33 0,41 0,61 

2034 136 160,2 0,25 384 0,2 0,33 0,41 0,62 

2035 139 160,2 0,26 392 0,2 0,34 0,42 0,63 

2036 140 160,2 0,26 395 0,2 0,34 0,42 0,63 

2037 142 160,2 0,26 400 0,2 0,34 0,43 0,64 

2038 140 160,2 0,26 403 0,2 0,34 0,43 0,64 

2039 141 160,2 0,26 405 0,2 0,34 0,43 0,64 

2040 140 160,2 0,26 408 0,2 0,34 0,43 0,64 

2041 139 160,2 0,26 411 0,2 0,34 0,42 0,64 

2042 140 160,2 0,26 413 0,2 0,34 0,43 0,64 

2043 139 160,2 0,26 416 0,2 0,34 0,43 0,64 

2044 138 160,2 0,26 419 0,2 0,34 0,42 0,64 

2045 137 160,2 0,25 421 0,2 0,34 0,42 0,63 

2046 136 160,2 0,25 424 0,2 0,34 0,42 0,63 

2047 135 160,2 0,25 427 0,2 0,34 0,42 0,63 

2048 133 160,2 0,25 429 0,2 0,33 0,42 0,62 

2049 131 160,2 0,24 432 0,2 0,33 0,41 0,62 

2050 130 160,2 0,24 435 0,2 0,33 0,41 0,61 
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Tabela 88 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Empreendimentos Verticais – ETE Vila Branca 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 3 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 5 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 207 160,2 0,38 554 0,2 0,49 0,62 0,93 

2023 329 160,2 0,61 876 0,2 0,78 0,98 1,47 

2024 784 160,2 1,45 2.083 0,2 1,87 2,34 3,51 

2025 1.392 160,2 2,58 3.693 0,2 3,32 4,15 6,22 

2026 1.756 160,2 3,26 4.659 0,2 4,19 5,23 7,85 

2027 2.121 160,2 3,93 5.625 0,2 5,06 6,32 9,48 

2028 2.394 160,2 4,44 6.349 0,2 5,71 7,14 10,70 

2029 2.397 160,2 4,44 6.357 0,2 5,72 7,14 10,72 

2030 2.430 160,2 4,51 6.445 0,2 5,79 7,24 10,86 

2031 2.431 160,2 4,51 6.447 0,2 5,80 7,25 10,87 

2032 2.432 160,2 4,51 6.450 0,2 5,80 7,25 10,87 

2033 2.433 160,2 4,51 6.453 0,2 5,80 7,25 10,88 

2034 2.434 160,2 4,51 6.455 0,2 5,80 7,26 10,88 

2035 2.435 160,2 4,51 6.458 0,2 5,81 7,26 10,89 

2036 2.436 160,2 4,52 6.461 0,2 5,81 7,26 10,89 

2037 2.437 160,2 4,52 6.463 0,2 5,81 7,26 10,90 

2038 2.438 160,2 4,52 6.466 0,2 5,81 7,27 10,90 

2039 2.439 160,2 4,52 6.469 0,2 5,82 7,27 10,91 

2040 2.440 160,2 4,52 6.471 0,2 5,82 7,27 10,91 

2041 2.439 160,2 4,52 6.474 0,2 5,82 7,27 10,91 

2042 2.437 160,2 4,52 6.477 0,2 5,81 7,27 10,90 

2043 2.436 160,2 4,52 6.479 0,2 5,81 7,27 10,90 

2044 2.435 160,2 4,51 6.482 0,2 5,81 7,26 10,90 

2045 2.435 160,2 4,51 6.485 0,2 5,81 7,26 10,90 

2046 2.434 160,2 4,51 6.487 0,2 5,81 7,26 10,89 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2047 2.433 160,2 4,51 6.490 0,2 5,81 7,26 10,89 

2048 2.433 160,2 4,51 6.492 0,2 5,81 7,26 10,89 

2049 2.431 160,2 4,51 6.495 0,2 5,81 7,26 10,89 

2050 2.430 160,2 4,51 6.498 0,2 5,81 7,26 10,88 

Tabela 89 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Empreendimentos Verticais – ETE Sem Rede 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 3 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 5 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 306 160,2 0,57 816 0,2 0,73 0,91 1,37 

2023 612 160,2 1,13 1.627 0,2 1,46 1,82 2,74 

2024 1.049 160,2 1,94 2.785 0,2 2,50 3,13 4,69 

2025 1.704 160,2 3,16 4.522 0,2 4,06 5,08 7,62 

2026 2.491 160,2 4,62 6.606 0,2 5,94 7,42 11,14 

2027 3.278 160,2 6,08 8.691 0,2 7,82 9,77 14,65 

2028 3.715 160,2 6,89 9.849 0,2 8,86 11,07 16,61 

2029 4.152 160,2 7,70 11.007 0,2 9,90 12,37 18,56 

2030 4.370 160,2 8,10 11.586 0,2 10,42 13,02 19,54 

2031 4.371 160,2 8,10 11.588 0,2 10,42 13,03 19,54 

2032 4.372 160,2 8,11 11.591 0,2 10,42 13,03 19,55 

2033 4.374 160,2 8,11 11.596 0,2 10,43 13,04 19,56 

2034 4.375 160,2 8,11 11.599 0,2 10,43 13,04 19,56 

2035 4.376 160,2 8,11 11.602 0,2 10,43 13,04 19,56 

2036 4.378 160,2 8,12 11.607 0,2 10,44 13,05 19,57 

2037 4.379 160,2 8,12 11.610 0,2 10,44 13,05 19,58 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 
                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  131 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2038 4.381 160,2 8,12 11.615 0,2 10,45 13,06 19,59 

2039 4.382 160,2 8,12 11.618 0,2 10,45 13,06 19,59 

2040 4.383 160,2 8,13 11.620 0,2 10,45 13,06 19,60 

2041 4.382 160,2 8,12 11.623 0,2 10,45 13,06 19,59 

2042 4.380 160,2 8,12 11.626 0,2 10,45 13,06 19,59 

2043 4.379 160,2 8,12 11.628 0,2 10,45 13,06 19,58 

2044 4.378 160,2 8,12 11.631 0,2 10,44 13,05 19,58 

2045 4.378 160,2 8,12 11.634 0,2 10,44 13,06 19,58 

2046 4.377 160,2 8,12 11.636 0,2 10,44 13,05 19,58 

2047 4.376 160,2 8,11 11.639 0,2 10,44 13,05 19,58 

2048 4.376 160,2 8,11 11.641 0,2 10,44 13,05 19,58 

2049 4.374 160,2 8,11 11.644 0,2 10,44 13,05 19,57 

2050 4.372 160,2 8,11 11.647 0,2 10,44 13,04 19,57 
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EMPREENDIMENTO HORIZONTAIS 

Na Tabela 90 são apresentados os novos empreendimentos horizontais previstos. E nas 

Tabela 91 e na Tabela 92 são apresentados os resultados para os crescimentos populacionais 

estimados, assim como as vazões em função da destinação do esgoto gerado. 

Tabela 90  - Novos Empreendimentos Horizontais 

Endereço Bairro Nº Unidades Projeto Esgoto 

R. Danton Siqueira Malta Prolongamento Santa Maria 18 1) Somente Ramal 

Est. Arlindo Alves Vieira Campo Grande 395 

1) ETE 

2) Est. Theophilo Resende 
L=3300 m 

R. Jeronimo Paes Nova Esperança 75 1) ETE Fossa Filtro 

Rua Padre Juca Jardim Didinha 10 1) ETE 

Pingo d'Água 
(Regularização) 

Pingo d'Água 58 
1) ETE Coletiva 
2) Fossas individuais 

Rua Maxacali Igarapés 224 
1) ETE 

2) R. Guarani 

Est. Dos Pintassilgos Estância do Porto Velho 13 1) ETE 

R João Rosa da Silva 
Jardim Santana do 

Pedregulho 
200 

1) EEE Interna 
2) Linha de Recalque 

L=460 m 

R. Exped. Manuel Vitorino Jardim Pitoresco 8 1) Somente Ramal 

R. Padre Eugenio Jardim Jacinto 114 1) Somente Ramal 

Av. Edouard Six e a Av. 

Sérgio Prado 
Jardim Paraíba 727 

1) Ramais 

2) Rede coletora existente 
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Tabela 91 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Empreendimentos Horizontais – ETE Central 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 3 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 5 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 419 160,2 0,78 1.116 0,2 1,00 1,25 1,88 

2023 713 160,2 1,32 1.893 0,2 1,70 2,12 3,19 

2024 1.132 160,2 2,10 3.004 0,2 2,70 3,37 5,06 

2025 1.760 160,2 3,26 4.670 0,2 4,20 5,25 7,87 

2026 2.599 160,2 4,82 6.892 0,2 6,20 7,75 11,62 

2027 3.018 160,2 5,60 8.002 0,2 7,20 8,99 13,49 

2028 3.395 160,2 6,29 9.002 0,2 8,10 10,12 15,18 

2029 3.353 160,2 6,22 9.004 0,2 8,02 10,02 15,03 

2030 3.354 160,2 6,22 9.007 0,2 8,02 10,03 15,04 

2031 3.356 160,2 6,22 9.012 0,2 8,03 10,03 15,05 

2032 3.357 160,2 6,22 9.015 0,2 8,03 10,03 15,05 

2033 3.360 160,2 6,23 9.023 0,2 8,03 10,04 15,06 

2034 3.360 160,2 6,23 9.026 0,2 8,04 10,04 15,07 

2035 3.363 160,2 6,24 9.034 0,2 8,04 10,05 15,08 

2036 3.363 160,2 6,24 9.036 0,2 8,04 10,05 15,08 

2037 3.364 160,2 6,24 9.039 0,2 8,05 10,06 15,08 

2038 3.365 160,2 6,24 9.042 0,2 8,05 10,06 15,09 

2039 3.365 160,2 6,24 9.044 0,2 8,05 10,06 15,09 

2040 3.367 160,2 6,24 9.050 0,2 8,05 10,07 15,10 

2041 3.370 160,2 6,25 9.057 0,2 8,06 10,08 15,11 

2042 3.368 160,2 6,24 9.060 0,2 8,06 10,07 15,11 

2043 3.364 160,2 6,24 9.063 0,2 8,05 10,06 15,09 

2044 3.360 160,2 6,23 9.065 0,2 8,04 10,05 15,08 

2045 3.367 160,2 6,24 9.084 0,2 8,06 10,07 15,11 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2046 3.364 160,2 6,24 9.087 0,2 8,05 10,07 15,10 

2047 3.362 160,2 6,23 9.089 0,2 8,05 10,06 15,10 

2048 3.360 160,2 6,23 9.092 0,2 8,05 10,06 15,09 

2049 3.357 160,2 6,22 9.095 0,2 8,04 10,05 15,08 

2050 3.353 160,2 6,22 9.097 0,2 8,04 10,05 15,07 

Tabela 92 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Empreendimentos Horizontais – Rede sem Tratamento 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 3 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 5 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 287 160,2 0,53 766 0,2 0,69 0,86 1,29 

2023 581 160,2 1,08 1.544 0,2 1,39 1,73 2,60 

2024 790 160,2 1,47 2.099 0,2 1,88 2,36 3,53 

2025 1.209 160,2 2,24 3.210 0,2 2,88 3,61 5,41 

2026 1.628 160,2 3,02 4.320 0,2 3,88 4,85 7,28 

2027 1.723 160,2 3,19 4.571 0,2 4,11 5,14 7,70 

2028 1.724 160,2 3,20 4.574 0,2 4,11 5,14 7,71 

2029 1.726 160,2 3,20 4.579 0,2 4,12 5,15 7,72 

2030 1.727 160,2 3,20 4.582 0,2 4,12 5,15 7,72 

2031 1.729 160,2 3,21 4.587 0,2 4,12 5,15 7,73 

2032 1.730 160,2 3,21 4.590 0,2 4,13 5,16 7,74 

2033 1.732 160,2 3,21 4.595 0,2 4,13 5,16 7,74 

2034 1.732 160,2 3,21 4.598 0,2 4,13 5,16 7,75 

2035 1.733 160,2 3,21 4.600 0,2 4,13 5,17 7,75 

2036 1.734 160,2 3,22 4.603 0,2 4,14 5,17 7,75 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2037 1.735 160,2 3,22 4.606 0,2 4,14 5,17 7,76 

2038 1.736 160,2 3,22 4.608 0,2 4,14 5,18 7,76 

2039 1.737 160,2 3,22 4.611 0,2 4,14 5,18 7,77 

2040 1.738 160,2 3,22 4.614 0,2 4,15 5,18 7,77 

2041 1.740 160,2 3,23 4.619 0,2 4,15 5,19 7,78 

2042 1.738 160,2 3,22 4.622 0,2 4,15 5,18 7,78 

2043 1.734 160,2 3,22 4.624 0,2 4,14 5,17 7,76 

2044 1.730 160,2 3,21 4.627 0,2 4,13 5,17 7,75 

2045 1.737 160,2 3,22 4.645 0,2 4,15 5,19 7,78 

2046 1.734 160,2 3,22 4.648 0,2 4,14 5,18 7,77 

2047 1.732 160,2 3,21 4.651 0,2 4,14 5,18 7,77 

2048 1.730 160,2 3,21 4.653 0,2 4,14 5,17 7,76 

2049 1.727 160,2 3,20 4.656 0,2 4,13 5,17 7,75 

2050 1.723 160,2 3,19 4.659 0,2 4,13 5,16 7,74 
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LOTEAMENTOS ABERTOS 

Na Tabela 93 são apresentados os novos loteamentos abertos previstos. E nas Tabela 94 até 

na Tabela 98 são apresentados os resultados para os crescimentos populacionais estimados, assim 

como as vazões em função da destinação do esgoto gerado. 

Tabela 93  - Novos Empreendimentos - Loteamentos Abertos 

Endereço Bairro Nº  

Unidades 

Projeto Esgoto 

R. Anita de Oliveira 

Cordeiro Gomes 
Esperança 196 

1) ETE 
2) Redes internas 

3) EEE interna 

Est. do Tanquinho Nova Esperança 224 
1) R. Jeronimo Paes L= 25m 
2) Redes internas 

Estrada do Jardim Bairro do Jardim 87 
1) ETE 

2) Fossas Individuais 

R. Capitão Edu 
Figueiredo 

Parque dos Sinos 380 1) Ruas do Loteamento 

Av. José Theodoro de 

Siqueira 
Jardim Maria Amélia 195 

1) Av. José Theodoro de Siqueira L=9 m 

2) Ruas do Loteamento 

R. José Carlos 
Lamanna 

Rio Comprido 300 
1) R. Apolônio de Carvalho Pinto L= 140 m 
2) Ruas do Loteamento 

Santa Laura 

(Regularização) 
Santa Laura 65 1) Ruas do Loteamento L=1470 m 

Estrada do Jardim Bairro do Jardim 193 1) Ruas do loteamento 

Av. Rodrigo de Melo 

Franco Andrade 
Nova Esperança 295 

1) R. Joaquim Machado de Lima L= 540 m 
2) Ruas do Loteamento 

3) ETE 

Estrada dos Paturis Bandeira Branca 300 1) Ruas do Loteamento 

Av. Wilson Nogueira 

Soares 
Jardim São Luiz 434 

1) Ruas do Loteamento 

2) ETE 

Av. Rodrigo de Melo 

Franco Andrade 
Nova Esperança 376 

1) ETE 

2) EEE 
3) Av. Rodrigo Melo Andrade L=80 m 

Rua. Prof. Olinda de 

Almeida Mercadante 
Parque Santo Antônio 123 

1) R. Padre André Lins L=210 m 

2) Ruas do Loteamento 

Rua Prof. Olinda 
Almeida Mercadante 

Jardim Colônia 120 1) Ruas do Loteamento 

R. Capitão Edu 

Figueiredo 
Parque dos Sinos 380 1) Ruas do Loteamento 
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Tabela 94 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Loteamentos Abertos – ETE Central 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 3 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 5 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 96 160,2 0,18 259 0,2 0,23 0,29 0,43 

2023 192 160,2 0,36 513 0,2 0,46 0,57 0,86 

2024 287 160,2 0,53 767 0,2 0,69 0,86 1,29 

2025 411 160,2 0,76 1.093 0,2 0,98 1,23 1,84 

2026 602 160,2 1,12 1.601 0,2 1,44 1,80 2,69 

2027 890 160,2 1,65 2.363 0,2 2,12 2,65 3,98 

2028 999 160,2 1,85 2.653 0,2 2,38 2,98 4,47 

2029 1.068 160,2 1,98 2.835 0,2 2,55 3,18 4,77 

2030 1.095 160,2 2,03 2.907 0,2 2,61 3,26 4,90 

2031 1.096 160,2 2,03 2.910 0,2 2,61 3,27 4,90 

2032 1.097 160,2 2,03 2.912 0,2 2,62 3,27 4,91 

2033 1.100 160,2 2,04 2.920 0,2 2,62 3,28 4,92 

2034 1.100 160,2 2,04 2.923 0,2 2,62 3,28 4,92 

2035 1.103 160,2 2,05 2.931 0,2 2,63 3,29 4,93 

2036 1.103 160,2 2,05 2.934 0,2 2,63 3,29 4,93 

2037 1.104 160,2 2,05 2.936 0,2 2,63 3,29 4,94 

2038 1.106 160,2 2,05 2.942 0,2 2,64 3,30 4,95 

2039 1.107 160,2 2,05 2.944 0,2 2,64 3,30 4,95 

2040 1.108 160,2 2,05 2.947 0,2 2,64 3,30 4,96 

2041 1.109 160,2 2,06 2.949 0,2 2,65 3,31 4,96 

2042 1.107 160,2 2,05 2.952 0,2 2,64 3,30 4,96 

2043 1.103 160,2 2,05 2.955 0,2 2,64 3,30 4,94 

2044 1.099 160,2 2,04 2.957 0,2 2,63 3,29 4,93 

2045 1.099 160,2 2,04 2.960 0,2 2,63 3,29 4,93 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2046 1.096 160,2 2,03 2.963 0,2 2,62 3,28 4,92 

2047 1.094 160,2 2,03 2.965 0,2 2,62 3,28 4,92 

2048 1.092 160,2 2,02 2.968 0,2 2,62 3,27 4,91 

2049 1.090 160,2 2,02 2.971 0,2 2,62 3,27 4,90 

2050 1.088 160,2 2,02 2.973 0,2 2,61 3,26 4,90 

Tabela 95 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Loteamentos Abertos – ETE Parque dos Sinos 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 222 160,2 0,41 593 0,2 0,53 0,66 0,99 

2023 443 160,2 0,82 1.180 0,2 1,06 1,32 1,98 

2024 760 160,2 1,41 2.019 0,2 1,81 2,27 3,40 

2025 1.077 160,2 2,00 2.858 0,2 2,57 3,21 4,82 

2026 1.488 160,2 2,76 3.949 0,2 3,55 4,44 6,66 

2027 1.868 160,2 3,46 4.956 0,2 4,46 5,57 8,35 

2028 1.900 160,2 3,52 5.040 0,2 4,53 5,66 8,50 

2029 1.901 160,2 3,52 5.043 0,2 4,53 5,67 8,50 

2030 1.903 160,2 3,53 5.048 0,2 4,54 5,67 8,51 

2031 1.904 160,2 3,53 5.051 0,2 4,54 5,68 8,51 

2032 1.907 160,2 3,54 5.059 0,2 4,55 5,68 8,53 

2033 1.908 160,2 3,54 5.062 0,2 4,55 5,69 8,53 

2034 1.910 160,2 3,54 5.067 0,2 4,55 5,69 8,54 

2035 1.912 160,2 3,55 5.072 0,2 4,56 5,70 8,55 

2036 1.913 160,2 3,55 5.075 0,2 4,56 5,70 8,55 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2037 1.915 160,2 3,55 5.080 0,2 4,57 5,71 8,56 

2038 1.917 160,2 3,55 5.085 0,2 4,57 5,71 8,57 

2039 1.918 160,2 3,56 5.088 0,2 4,57 5,72 8,58 

2040 1.920 160,2 3,56 5.093 0,2 4,58 5,72 8,58 

2041 1.921 160,2 3,56 5.096 0,2 4,58 5,73 8,59 

2042 1.919 160,2 3,56 5.099 0,2 4,58 5,72 8,58 

2043 1.915 160,2 3,55 5.101 0,2 4,57 5,71 8,57 

2044 1.911 160,2 3,54 5.104 0,2 4,56 5,71 8,56 

2045 1.911 160,2 3,54 5.107 0,2 4,56 5,71 8,56 

2046 1.908 160,2 3,54 5.109 0,2 4,56 5,70 8,55 

2047 1.906 160,2 3,53 5.112 0,2 4,56 5,70 8,54 

2048 1.904 160,2 3,53 5.115 0,2 4,55 5,69 8,54 

2049 1.902 160,2 3,53 5.117 0,2 4,55 5,69 8,53 

2050 1.900 160,2 3,52 5.120 0,2 4,55 5,68 8,53 

Tabela 96 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Loteamentos Abertos – ETE Vila Branca 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 3 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 5 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 38 160,2 0,07 105 0,2 0,09 0,11 0,17 

2023 259 160,2 0,48 692 0,2 0,62 0,77 1,16 

2024 576 160,2 1,07 1.531 0,2 1,37 1,72 2,58 

2025 893 160,2 1,65 2.370 0,2 2,13 2,66 3,99 

2026 1.304 160,2 2,42 3.461 0,2 3,11 3,89 5,83 

2027 751 160,2 1,39 3.464 0,2 2,09 2,61 3,91 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2028 751 160,2 1,39 3.467 0,2 2,09 2,61 3,91 

2029 752 160,2 1,39 3.469 0,2 2,09 2,61 3,92 

2030 754 160,2 1,40 3.475 0,2 2,09 2,62 3,92 

2031 755 160,2 1,40 3.477 0,2 2,10 2,62 3,93 

2032 758 160,2 1,41 3.485 0,2 2,10 2,63 3,94 

2033 759 160,2 1,41 3.488 0,2 2,10 2,63 3,95 

2034 761 160,2 1,41 3.493 0,2 2,11 2,64 3,96 

2035 763 160,2 1,41 3.498 0,2 2,11 2,64 3,96 

2036 764 160,2 1,42 3.501 0,2 2,12 2,65 3,97 

2037 766 160,2 1,42 3.506 0,2 2,12 2,65 3,98 

2038 768 160,2 1,42 3.512 0,2 2,13 2,66 3,99 

2039 769 160,2 1,43 3.514 0,2 2,13 2,66 3,99 

2040 771 160,2 1,43 3.520 0,2 2,13 2,67 4,00 

2041 772 160,2 1,43 3.522 0,2 2,14 2,67 4,00 

2042 770 160,2 1,43 3.525 0,2 2,13 2,67 4,00 

2043 766 160,2 1,42 3.528 0,2 2,13 2,66 3,99 

2044 762 160,2 1,41 3.530 0,2 2,12 2,65 3,97 

2045 761 160,2 1,41 3.533 0,2 2,12 2,65 3,97 

2046 758 160,2 1,41 3.536 0,2 2,11 2,64 3,96 

2047 756 160,2 1,40 3.538 0,2 2,11 2,64 3,96 

2048 754 160,2 1,40 3.541 0,2 2,11 2,63 3,95 

2049 752 160,2 1,39 3.543 0,2 2,10 2,63 3,94 

2050 750 160,2 1,39 3.546 0,2 2,10 2,62 3,94 
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Tabela 97 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Loteamentos Abertos – ETE Bandeira Branca 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 44 160,2 0,08 121 0,2 0,11 0,13 0,20 

2023 265 160,2 0,49 709 0,2 0,63 0,79 1,19 

2024 582 160,2 1,08 1.548 0,2 1,39 1,74 2,60 

2025 899 160,2 1,67 2.387 0,2 2,14 2,68 4,02 

2026 1.310 160,2 2,43 3.478 0,2 3,13 3,91 5,86 

2027 750 160,2 1,39 3.481 0,2 2,09 2,61 3,91 

2028 751 160,2 1,39 3.483 0,2 2,09 2,61 3,92 

2029 753 160,2 1,40 3.489 0,2 2,09 2,62 3,93 

2030 755 160,2 1,40 3.494 0,2 2,10 2,62 3,93 

2031 756 160,2 1,40 3.496 0,2 2,10 2,63 3,94 

2032 759 160,2 1,41 3.504 0,2 2,11 2,64 3,95 

2033 760 160,2 1,41 3.507 0,2 2,11 2,64 3,96 

2034 762 160,2 1,41 3.512 0,2 2,12 2,64 3,97 

2035 764 160,2 1,42 3.518 0,2 2,12 2,65 3,98 

2036 765 160,2 1,42 3.520 0,2 2,12 2,65 3,98 

2037 766 160,2 1,42 3.523 0,2 2,12 2,66 3,98 

2038 768 160,2 1,42 3.528 0,2 2,13 2,66 3,99 

2039 769 160,2 1,43 3.531 0,2 2,13 2,67 4,00 

2040 771 160,2 1,43 3.536 0,2 2,14 2,67 4,01 

2041 772 160,2 1,43 3.539 0,2 2,14 2,67 4,01 

2042 770 160,2 1,43 3.542 0,2 2,14 2,67 4,01 

2043 766 160,2 1,42 3.544 0,2 2,13 2,66 3,99 

2044 762 160,2 1,41 3.547 0,2 2,12 2,65 3,98 

2045 761 160,2 1,41 3.549 0,2 2,12 2,65 3,98 

2046 758 160,2 1,41 3.552 0,2 2,12 2,64 3,97 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2047 756 160,2 1,40 3.555 0,2 2,11 2,64 3,96 

2048 754 160,2 1,40 3.557 0,2 2,11 2,64 3,96 

2049 752 160,2 1,39 3.560 0,2 2,11 2,63 3,95 

2050 750 160,2 1,39 3.563 0,2 2,10 2,63 3,94 

Tabela 98 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Empreendimentos Horizontais – Rede Sem Tratamento 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 3 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 0 160,2 0,00 5 0,2 0,00 0,00 0,00 

2022 140 160,2 0,26 377 0,2 0,34 0,42 0,63 

2023 421 160,2 0,78 1.120 0,2 1,00 1,26 1,88 

2024 982 160,2 1,82 2.607 0,2 2,34 2,93 4,39 

2025 1.449 160,2 2,69 3.846 0,2 3,46 4,32 6,48 

2026 2.151 160,2 3,99 5.704 0,2 5,13 6,41 9,62 

2027 2.805 160,2 5,20 7.439 0,2 6,69 8,36 12,54 

2028 3.460 160,2 6,41 9.173 0,2 8,25 10,31 15,47 

2029 3.974 160,2 7,37 10.536 0,2 9,48 11,84 17,77 

2030 4.441 160,2 8,23 11.775 0,2 10,59 13,24 19,86 

2031 4.675 160,2 8,67 12.394 0,2 11,15 13,93 20,90 

2032 4.676 160,2 8,67 12.397 0,2 11,15 13,94 20,91 

2033 4.678 160,2 8,67 12.402 0,2 11,15 13,94 20,91 

2034 4.679 160,2 8,68 12.405 0,2 11,16 13,95 20,92 

2035 4.682 160,2 8,68 12.413 0,2 11,16 13,95 20,93 

2036 4.684 160,2 8,68 12.418 0,2 11,17 13,96 20,94 

2037 4.685 160,2 8,69 12.421 0,2 11,17 13,96 20,95 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2038 4.688 160,2 8,69 12.429 0,2 11,18 13,97 20,96 

2039 4.689 160,2 8,69 12.431 0,2 11,18 13,98 20,96 

2040 4.692 160,2 8,70 12.439 0,2 11,19 13,98 20,98 

2041 4.695 160,2 8,71 12.447 0,2 11,19 13,99 20,99 

2042 4.694 160,2 8,70 12.450 0,2 11,19 13,99 20,99 

2043 4.692 160,2 8,70 12.452 0,2 11,19 13,99 20,98 

2044 4.690 160,2 8,70 12.455 0,2 11,19 13,98 20,98 

2045 4.688 160,2 8,69 12.458 0,2 11,18 13,98 20,97 

2046 4.686 160,2 8,69 12.460 0,2 11,18 13,98 20,96 

2047 4.683 160,2 8,68 12.463 0,2 11,18 13,97 20,95 

2048 4.680 160,2 8,68 12.466 0,2 11,17 13,96 20,94 

2049 4.677 160,2 8,67 12.468 0,2 11,17 13,96 20,94 

2050 4.675 160,2 8,67 12.471 0,2 11,16 13,95 20,93 
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EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS 

Na Tabela 99 são apresentados os novos empreendimentos comerciais previstos. E na Tabela 

100 é apresentado o crescimento populacional esperado vinculado aos imóveis localizados na Rua 

Azevedo Sampaio, que consistirão de um salão comercial, mais 64 (sessenta e quatro) apartamentos, 

que deverão encaminhar seu esgoto gerado para a ETE Central, entrando assim no cálculo previsional 

de vazão da ETE para o plano de 30 anos. 

Tabela 99  - Novos Empreendimentos - Comerciais 

Endereço Bairro Nº  

Unidades 

Projeto Esgoto 

Rua General Carneiro Centro 37 1) Somente Ramal 

Av. São João São João 12 1) R. Café Filho L=250 m 

Av. Getúlio Vargas, 
3640 

Jardim Califórnia 1 
1) Av. Getúlio Vargas 
L=370m 

Av. São João São João 18 1) ETE 

Est. Biagino Chieffi, 

200 
Rio Abaixo 

13 lojas térreo +  

3 pavimentos 
comerciais 

1) ETE 

Av. Lucas Nogueira 

Garcez 
Nova Esperança 1 1) Av. Projetada L=2500 m 

R. Moises Ruston Itamarati 1 
1) R. Moisés Ruston L=50 
m 

R Azevedo Sampaio Vila Aprazível 
1 salão comercial + 

64 aptos 
1) Somente Ramal 

Av. São Jorge, 2207 Jardim Santa Marina 20 1) Somente Ramal 

Av. Getúlio Vargas, n 

454 
Jardim Primavera 1 

1) Av. Eng. Davi Monteiro 

Lino L=300 m 

Av. Ângelo Henrique da 

Silva 
Rio Abaixo 40 1) ETE 
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Tabela 100 - Análise do Crescimento populacional dos Novos Empreendimentos Comerciais – ETE Central 

Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext. Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2019 0 160,2 0,00 0 0,2 0,00 0,00 0,00 

2020 0 160,2 0,00 3 0,2 0,00 0,00 0,00 

2021 41 160,2 0,08 111 0,2 0,10 0,12 0,18 

2022 83 160,2 0,15 223 0,2 0,20 0,25 0,37 

2023 122 160,2 0,23 326 0,2 0,29 0,36 0,55 

2024 160 160,2 0,30 427 0,2 0,38 0,48 0,72 

2025 161 160,2 0,30 429 0,2 0,38 0,48 0,72 

2026 163 160,2 0,30 435 0,2 0,39 0,49 0,73 

2027 162 160,2 0,30 437 0,2 0,39 0,48 0,73 

2028 163 160,2 0,30 440 0,2 0,39 0,49 0,73 

2029 162 160,2 0,30 443 0,2 0,39 0,49 0,73 

2030 161 160,2 0,30 445 0,2 0,39 0,48 0,73 

2031 162 160,2 0,30 448 0,2 0,39 0,49 0,73 

2032 163 160,2 0,30 451 0,2 0,39 0,49 0,74 

2033 166 160,2 0,31 458 0,2 0,40 0,50 0,75 

2034 168 160,2 0,31 464 0,2 0,40 0,51 0,76 

2035 171 160,2 0,32 472 0,2 0,41 0,51 0,77 

2036 173 160,2 0,32 477 0,2 0,42 0,52 0,78 

2037 174 160,2 0,32 480 0,2 0,42 0,52 0,78 

2038 176 160,2 0,33 485 0,2 0,42 0,53 0,79 

2039 178 160,2 0,33 490 0,2 0,43 0,54 0,80 

2040 179 160,2 0,33 493 0,2 0,43 0,54 0,81 

2041 181 160,2 0,34 498 0,2 0,44 0,54 0,82 

2042 179 160,2 0,33 501 0,2 0,43 0,54 0,81 

2043 175 160,2 0,32 504 0,2 0,43 0,53 0,80 

2044 171 160,2 0,32 506 0,2 0,42 0,52 0,78 

2045 171 160,2 0,32 509 0,2 0,42 0,52 0,79 
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Ano Pop. Atendida 
Per Capita Adotado 

(L/hab/dia) 

Vazão de 

Esgoto 

Ext. Rede 

Esg. (m) 

Vazão 

Infiltração 

(l/s/Km) 

Vazões de Esgoto (consumo + 

infiltração) (l/s) 

Média 
Max. 

Diária 

Max. 

Horária 

2046 168 160,2 0,31 511 0,2 0,41 0,52 0,78 

2047 166 160,2 0,31 514 0,2 0,41 0,51 0,77 

2048 164 160,2 0,30 517 0,2 0,41 0,51 0,76 

2049 162 160,2 0,30 519 0,2 0,40 0,51 0,76 

2050 160 160,2 0,30 522 0,2 0,40 0,50 0,75 
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EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 

Na Tabela 101 são apresentados os novos empreendimentos industriais previstos. 

Tabela 101  - Novos Empreendimentos - Industriais 

Endereço Bairro Nº  

Unidades 

Projeto Esgoto 

R. Harold Barnsley Holland Rio Abaixo 35 
1) R. Harold Barnsley L=450 m  

2) ETE 

Av. Getúlio Vargas, 3069 Jardim Luiza 1 1) ETE 

R. Oswaldo Montenegro Veraneio Ijal 1 1) ETE 

Est. do Jardim Jardim Colônia 1 1) ETE 

Est. Biagino Chieffi Pagador Andrade 1 1) ETE 

Av. Malek Assad Parque Brasil 56 1) Av. Malek Assad L= 500 m 

Av. Expedicionário 
Gumercindo Monteiro 

Rio Abaixo 2 1) ETE 

R. Harold Barnsley Holland Rio Abaixo 10 
1) ETE 

2) R. Harold Barnsley L=250 m 

Rod. Geraldo Scavone Jardim Califórnia 1 1) R. Alziro de Oliveira Santos 

R. Harold Barnsley Holland Rio Abaixo 86 1) ETE 

R. Harold Barnsley Holland Rio Abaixo 62 1) ETE 

Est. São Benedito do Fogio Esperança 1 
1) Av. Lucas Nogueira Garcez L=378 

m 

Estrada Municipal JCR Esperança 17 
1) Nova rua e Rua Projetada L=2,7 km 

2) Ruas do Loteamento 

Av. Ângelo Henrique da 

Silva 
Rio Abaixo 40 1) ETE 

Rod. Geraldo Scavone Rio Comprido 50 1) Ruas do Loteamento 

Rod. Geraldo Scavone Rio Comprido 106 1) Ruas do Loteamento 

11  DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O território do Município de Jacareí é cortado por dois principais rios: Rio Paraíba do Sul e 

Rio Parateí. A gestão administrativa de saneamento básico de Jacareí, divide o esgotamento e o 

abastecimento de água em três zonas: leste ao Rio Paraíba do Sul, oeste ao Rio Paraíba do Sul e locais 

isolados. 

Segundo os dados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento - SNIS em 2019 a 

infraestrutura de Jacareí atende 78,15% no tratamento de esgoto de toda população e segundo dados 

do SAAE, 99.07% da população tem acesso a coleta de esgoto (SAAE, 2021). 

A Figura 18 apresenta a proporção da população atendida com abastecimento de água e coleta 

de esgoto no ano referência de 2019, considerando a estimativa populacional do IBGE (2019).  
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Figura 18 – Abrangência do saneamento básico em Jacareí 

O SAAE iniciou sua fase operacional, passando a responder pelos sistemas de abastecimento 

de água, afastamento, coleta e tratamento de esgoto de Jacareí a partir de junho de 1978.  O histórico 

disponível da evolução do esgotamento sanitário em Jacareí dos últimos 25 anos é apresentado na 

Tabela 102. 

233.662

231.084

232.168

POPULAÇÃO TOTAL JACAREÍ, SP (IBGE 2019)

POPULAÇÃO TOTAL COM ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO (SNIS 2019)

POPULAÇÃO TOTAL COM ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA  (SNIS 2019)

Habitantes (2019)

Situação do Saneamento Básico em 
Jacareí
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Tabela 102 – Histórico da evolução do esgotamento sanitário de Jacareí. 

Ano 

População 
total do 

município 
(IBGE) 

População 
urbana do 
município  
(IBGE) 

População 
rural do 
município 

População 
total 

atendida com 
esgotamento 

sanitário 
(SNIS 2019) 

População 
urbana 

residente com 
esgotamento 

sanitário 

Índice da 
população 

com 
esgotamento 

Quantidade 
de ligações 
totais de 

esgotos (un) 

Quantidade 
de ligações 
ativas de 

esgotos (un)  
(SNIS 2019) 

Quantidade 
de economias 

ativas de 
esgotos 

(Economias) 

Extensão 
da Rede 
Coletora 

(km)  
(SNIS 
2019) 

Volume 
de esgotos 
coletado 
(x1000 
m³) 

(SNIS 
2019) 

Volume 
de 

esgotos 
tratado 
(x1000 

m³) 
(SNIS 
2019) 

Volume 
de esgotos 
faturado 

(m³) 

Consumo 
total de 
energia 
elétrica 

nos 
sistemas 

de esgotos 
(kW) 

Índice de 
tratamento 
de esgoto 

Geração 
de 

resíduos 
(ton)¹ 

1995 179.385 169.150 10.235 151.000 - - - 33.661 37.850 429 - 0 8.030,00 - - - 
1996 167.751 158.180 9.571 135.000 - - - - - - - - 8.135,85 - - - 
1997 168.719 159.093 9.626 140.566 - - - 37.466 42.417 477,59 7.738,00 0 5.336,30 - 0 - 
1998 169.538 159.865 9.673 150.152 164.402 - 41.329 40.304 46.304 486,4 7.738,00 0 7.519,00 - 0 - 
1999 170.356 160.636 9.720 166.287 175.845 - 45.535 44.510 50.880 490,39 8.769,09 0 8.522,79 - 0 - 
2000 191.291 183.377 7.914 186.924 183.444 - 48.200 47.800 54.950 509 7.754,79 0,02 7.555,00 - 0 - 
2001 194.733 186.677 8.056 208.728 183.444 100 49.260 49.225 56.413 510,76 8.085,50 150 8.086,00 - 1,86 - 
2002 197.061 188.908 8.153 213.780 183.444 100 50.508 49.508 57.711 510,8 10.117,40 150 10.117,40 - 1,48 - 
2003 199.739 191.475 8.264 201.280 191.475 100 51.814 49.742 59.295 521,5 7.638,40 166,2 9.971,00 461 2,18 - 
2004 205.360 196.864 8.496 202.280 196.864 98,5 52.747 48.818 60.548 522,3 7.250,40 238,1 9.554,40 709 3,28 - 
2005 208.471 199.846 8.625 194.561 199.846 93,33 52.175 50.857 56.546 533,1 7.726,80 763,2 9.553,60 717,9 9,88 - 
2006 211.559 202.806 8.753 194.561 202.806 91,97 73.516 53.359 61.703 545 9.164,00 1.592,80 8.355,60 774,2 17,38 - 
2007 207.028 198.463 8.565 198.747 198.463 96 73.831 54.745 63.322 560,34 10.076,00 1.803,90 10.487,00 1.369,00 17,9 - 
2008 210.988 202.259 8.729 188.582 202.259 89,38 74.314 55.842 64.668 567 10.925,60 1.754,27 10.913,30 2.003,00 16,06 - 
2009 212.824 204.019 8.805 189.413 204.019 89 75.581 57.281 66.297 572 11.856,00 1.864,00 11.856,00 2.380,00 15,72 - 
2010 211.214 208.297 2.917 187.960 208.297 88,99 76.903 59.090 68.370 574,5 12.220,00 1.928,00 12.220,00 1.860,83 15,78 - 
2011 212.744 209.806 2.938 189.308 209.806 88,98 78.508 61.171 71.016 575,5 12.968,00 1.776,24 12.074,04 1.896,05 13,7 - 
2012 214.223 211.264 2.959 194.363 211.264 90,73 79.642 62.947 74.200 591 12.977,00 1.163,09 12.214,40 2.074,87 8,96 - 
2013 223.064 219.983 3.081 208.984 219.983 93,69 81.192 64.692 77.829 593 13.288,00 1.046,29 12.392,40 2.379,85 7,87 - 
2014 224.826 221.721 3.105 176.312 221.721 78,42 68.364 66.372 80.572 602 12.095,22 2.564,00 11.369,51 3.566,69 21,2 - 
2015 226.539 223.410 3.129 203.519 223.410 89,84 76.954 68.105 82.901 606,01 9.079,95 5.720,37 13.501,33 3.289,22 63 - 
2016 228.214 225.062 3.152 226.388 225.062 99,2 78.156 69.120 84.558 608,23 10.344,68 6.529,27 13.589,03 3.379,48 63,12 - 
2017 229.851 226.677 3.174 226.677 226.677 98,62 79.228 70.253 85.925 610,88 10.162,15 7.215,12 13.798,55 4.993,18 71 2602,51 
2018 231.863 228.661 3.202 228.922 228.661 98,73 72.006 71.987 87.729 616,27 10.244,38 7.726,66 11.967,35 9.608,65 75,42 3367,11 
2019 233.662 230.435 3.227 231.084 230.435 98,9 73.721 73.634 89.617 620,16 10.480,06 8.189,75 12.109,57 9.729,55 78,15 3899,77 
2020 235.416 - - 233.217,24 - 99,07 - - - - 11.180,51 9.478,91 - - - - 

Nota: (¹) Quantidade total de resíduos de lodo, areia e sólidos retidos nos gradeamentos das ETE s (ETE Bandeira Branca, ETE Vila Branca, ETE Meia Lua, ETE São Silvestre, ETE Central, ETE Santa Helena, ETE 22 de abril, ETE Santa Paula, ETE 
Parque dos Sinos, ETE Imperial), das Fossas Filtros (Fogaça, Jardim Leblon, Golden Park, Terras da Conceição e Santana do Pedregulho) e das EEE (EEE Pitoresco, EEE Santos Dumont, EEE Parque dos Sinos, EEE Aliança e EEE Paraíba-final). 
Fonte: SNIS 2019/ SAAE 2020-2021 
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Atualmente, o SAAE abastece com água tratada e coleta de esgoto quase a totalidade da 

população do Município de Jacareí, com exceção de algumas áreas afastadas. 

Em 2019 os bairros com tratamento residencial individual, os quais não possuem rede de 

coleta de esgoto pelo SAAE são apresentados no Tabela 103.  

Tabela 103 - Bairros que possuem tratamento residencial individual e o tipo de tratamento 

Bairros Tipo de Tratamento 
População (hab) 

2018 

Mirante do Vale Fossa / Filtro / Sumidouro 1.319 

Vale dos Lagos Fossa / Filtro / Sumidouro 191 

Parque Residencial Jequitibá Fossa / Filtro / Sumidouro 331 

Terras Santa Helena (30%) Fossa / Filtro / Sumidouro 160 

Lago Dourado Fossa / Filtro / Sumidouro 235 

Recanto dos Pássaros Fossa / Filtro / Sumidouro 755 

Lagoinha Fossa Negra 196 

Ressaca Fossa Negra 263 

Rio Abaixo Fossa Negra 53 

Vale Ind. Paulista Fossa Negra ... 

Bairro do Poço Fossa Negra 9 

Estância Porto Velho Fossa Negra 305 

Veraneio Ijal Fossa Negra 837 

Jardim Olympia Fossa Negra 196 

Pinheirinho Fossa Negra 272 

Pagador Andrade Fossa Negra 482 

Parateí do Meio Fossa Negra 31 

Veraneio Irajá Fossa Negra 438 

Chácara Guararema Fossa Negra 722 

Jardim do Vale Soleira Negativa 588 

Fonte: SAAE (2020) 

“...” N° de habitantes desconhecido 

No período de 2019-2020 o SAAE realizou o levantamento da situação dos imóveis com 

soleiras negativas da parte leste do município (leste ao Rio Paraíba do Sul). Esses apresentam a cota 

do imóvel inferior à cota do greide da via, necessitando assim, geralmente, a elevação do esgoto para 

a rede coletora.  

O objetivo do levantamento foi vistoriar todos os imóveis da região leste do município que 

não pagam pelo serviço de coleta e afastamento de esgoto. Ao todo foram vistoriados 743 imóveis, 

onde 130 destes imóveis foram comprovadamente de soleira positiva e estão ligados a rede de esgoto, 

porém, não pagam pelo serviço e após o acerto de cadastro gerarão ao SAAE um incremento de 

receita em torno de R$ 40.000,00 reais ao ano. 

A Tabela 104 apresenta o resultado do levantamento de imóveis, por bairro, com soleiras 

negativas e a situação do descarte do esgoto desses. 
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Tabela 104 – Levantamento de imóveis, da parte leste do Município de Jacareí, com soleira negativa 

em 2020. 

N° de 

imóveis 
Bairro Soleira Situação esgoto Observação 

7 Centro Negativa Lançamento em córrego  

6 Centro Negativa Fossa séptica  

1 Centro Negativa Sem confirmação  

29 Cidade Salvador Negativa Sem confirmação  

6 Cidade Salvador Negativa Ligação (fundos)  

30 Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego  

18 Cidade Salvador Negativa Fossa séptica  

5 Cidade Salvador Negativa Ligação (fundos) C/ Cx. de Inspeção 

1 Crystal Park Negativa Ligação (fundos)  

4 Jd Bela Vista Negativa Fossa séptica  

4 Jd California Negativa Sem confirmação  

2 Jd California Negativa Fossa séptica  

3 Jd Colônia Negativa Fossa séptica  

4 Jd Colônia Negativa Sem confirmação  

13 Jd Colônia Negativa Ligação (fundos)  

2 Jd Das Indústrias Negativa Sem confirmação  

1 Jd Das Indústrias Negativa Fossa séptica  

1 Jd Das Indústrias Negativa Ligação (fundos)  

1 Jd Yolanda Negativa Fossa séptica  

22 Jd Maria Amélia Negativa Fossa séptica  

6 Jd Maria Amélia Negativa Sem confirmação  

1 Jd Maria Amélia Negativa Sem confirmação Lançamento Irregular 

1 Jd N S Fatima Negativa Sem confirmação  

1 Jd N S Fatima Negativa Fossa séptica  

6 Jd Paraíba Negativa Lançamento em córrego  

9 Jd. Paraíso Negativa Sem confirmação  

3 Jd. Paraíso Negativa Ligação (fundos)  

4 Jd. Paraíso Negativa Ligação (fundos) C/ Cx. de Inspeção 

19 Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego  

9 Jd. Paraíso Negativa Fossa séptica  

1 Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego C/ Cx. de Inspeção 

1 Jd Pitoresco Negativa Sem confirmação  

2 Jd Pitoresco Negativa Lançamento em córrego  

9 Jd Pitoresco Negativa Ligação (fundos)  

1 Jd Pitoresco Negativa Fossa séptica  

4 Jd Primavera Negativa Sem confirmação  

4 Jd Primavera Negativa Fossa séptica  

2 Jd Primavera Negativa Ligação (fundos) C/ Caixa De Inspeção 

1 Jd Real Negativa Ligação (fundos)  

1 Jd Real Negativa/Positiva Fossa séptica  

1 Jd Real Negativa Sem confirmação  

1 Jd Sol Nascente Negativa Ligação (fundos)  

1 Jd Sta. Maria Negativa Fossa séptica  

1 Jd Terras São Joao Negativa/Positiva Sem confirmação  

20 
Jd Terras Sta. 

Helena 
Negativa Fossa séptica  

1 
Jd Terras Sta. 

Helena 
Negativa Sem confirmação  
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N° de 

imóveis 
Bairro Soleira Situação esgoto Observação 

4 Pq Brasil Negativa Sem confirmação  

11 Pq Brasil Negativa Fossa séptica  

3 Pq Dos Príncipes Negativa Sem confirmação  

16 Pq Dos Príncipes Negativa Fossa séptica  

1 Pq Meia Lua Negativa Fossa séptica  

3 Pq Meia Lua Negativa Sem confirmação  

2 Pq Sto. Antônio Negativa Sem confirmação  

1 Pq Sto. Antônio Negativa Lançamento em córrego  

3 Pq Sto. Antônio Negativa Fossa séptica  

1 Pç. Sta. Maria Negativa Fossa séptica  

21 Sto. A Boa Vista Negativa Fossa séptica  

21 Sto. A Boa Vista Negativa Sem confirmação  

3 Sto. A Boa Vista Negativa Ligação (fundos)  

3 Sto. A Boa Vista Negativa Ligação (fundos) C/ Caixa De Inspeção 

1 Sto. A Boa Vista Negativa/Positiva Ligado na rede de esgoto C/ Bomba 

1 Sto. A Boa Vista Negativa/Positiva Ligado na rede de esgoto Fossa (Fundos) 

3 Vila Aprazível Negativa Sem confirmação  

3 Vila Aprazível Negativa Lançamento em córrego  

6 Vila Formosa Negativa Lançamento em córrego  

3 Vila Formosa Negativa Sem confirmação  

1 Vila Nova Aliança Negativa Sem confirmação  

5 Vila Nova Aliança Negativa Fossa séptica  

5 Vila Nova Aliança Negativa Ligação (fundos)  

2 Vila Nova Aliança Negativa/Positiva Ligado na rede de esgoto 02 Economias 

1 Vila Nova Aliança Negativa Lançamento em córrego  

1 Vila Santa Monica Negativa Sem confirmação  

1 Vila Santa Rita Negativa Sem confirmação  

2 Vila Zezé Negativa Fossa séptica  

2 Vila Zezé Negativa Ligação (fundos)  

2 Vila Zezé Negativa Sem confirmação  

Fonte: SAAE, 2020 

Sem confirmação: Não foi possível verificar a situação do esgoto/soleira (falta de acesso, casa fechada, casa vaga, 

impedimento e etc.).  
Soleira negativa/positiva: Imóvel possui dois pavimentos, sendo um no nível da rua e o outro abaixo. Ambos 

possuem instalações hidráulicas.      

Lançamento em córrego: Esgoto lançado sem tratamento em córrego, geralmente localizado atrás do imóvel. 

Ligação (fundos): Devido à soleira negativa, imóvel lança o esgoto em rede localizada na rua de trás. 

Ligado na rede de esgoto: Imóvel utiliza a rede pública de esgoto, constatada através de verificação da caixa de 

inspeção.       

Na parte leste do município foi contabilizado 397 imóveis com soleiras negativas onde: 14 

imóveis são do bairro Centro, 87 no bairro Cidade Salvador, 01 no bairro Crystal, 04 no bairro Jardim 

Bela Vista, 06 no bairro Jardim Califórnia, 20 no bairro Jardim Colônia, 04 no bairro Jardim das 

Industrias, 01 no Jardim Yolanda, 28 no Jardim Maria Amélia, 02 no Jardim Fátima, 06 no Jardim 

Paraíba, 44 no Jardim Paraíso, 13 no Jardim Pitoresco, 10 no Jardim Primavera, 03 no Jardim Real, 

sendo uma mista, 01 no Jardim Sol Nascente, 01 no Jardim Santa Maria, 01 mista (negativa e positiva) 

no Jardim Terras de São João, 21 no Jardim Terras da Santa Helena, 15 no Parque Brasil, 18 no 
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Parque dos Príncipes, 04 no Parque Meia Lua, 06 no Parque Santo Antônio, 01 na Praça Santa Maria, 

50 no bairro Santo Antônio da Boa Vista (sendo 2 mistas), 06 Vila Aprazível, 09 na Vila Formosa, 

13 na Vila Nova Aliança (uma mista), 01 na Vila Santa Mônica, 01 na Vila Santa Rica e 06 na Vila 

Zezé.    

Na vistoria, também foram constatados 84 imóveis que lançam esgoto bruto no córrego, onde 

7 desses (seis imóveis na Rua Augusto Stock Sobrinho e um na Rua Maria Augusta Malta) são de 

soleira positiva. 

Através da Lei Municipal nº 6.302/2019 publicada no boletim oficial em 23 de agosto de 2019, 

autoriza ao SAAE Jacareí projetar e fornecer materiais para instalação de soluções individuais de 

tratamento de efluentes domésticos no município.  

A referida Lei é um marco para o saneamento da cidade de Jacareí, pois visa atender, 

principalmente, a uma demanda de imóveis muitos deles de pessoas carentes situados em locais 

destituídas de redes públicas e que necessitam uma solução individual ao tratamento de esgoto. 

A Tabela 105 apresenta a estimativa de imóveis que poderão ser beneficiados com o projeto 

e fornecimento de material para sistemas individuais. 

Tabela 105 - Quantidade prevista de imóveis a serem atendidos com a Lei Municipal nº 6.302/2019 

Localidades Quantidade de imóveis 

Chácaras Guararema 200 

Veraneio Ijal 450 

Veraneio Irajá 200 

Jardim Colinas (parcial) 20 

Chácaras Reunidas Ygarapés (parcial) 650 

Pagador Andrade 200 

Bairrinho 130 

Estrada Amizade 90 

São Sebastião 120 

Estrada do Alambique 90 

Estrada Angola de Baixo 20 

Estrada da Balsa 20 

Estrada do Barreirinho 40 

Estrada Honda Japão 120 

Estrada João Honorato de Souza 20 

Estrada do Mato Dentro 40 

Estrada da Pindaiuva 50 

Estrada do Pinheiral 20 

Estrada Rio Comprido 100 

Estrada Varadouro 80 

Jardim Santana 90 

Parateí de Baixo 40 
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Localidades Quantidade de imóveis 

Parateí do Meio 60 

Santa Maria 80 

Total de imóveis 2.930 

Fonte: SAAE, 2020 

Desde o ano 2000, o SAAE iniciou o levantamento de pontos de despejo de esgoto in natura 

em todo o Município de Jacareí, totalizando 104 pontos. No levantamento em 2019 foram 

quantificados 33 pontos, redução de 68,27%, que ainda descartam esgoto bruto no meio ambiente. 

Também, no ano de 2019 o SAAE realizou teste de nebulização (fumaça) nas redes coletoras de 

esgoto na região central do município e bairros próximos para a detecção de ligações clandestinas, 

lançamentos irregulares de águas pluviais nas redes de esgoto e vice-versa. A localização e a 

quantidade desses pontos são apresentadas na Tabela 106. 

Tabela 106 - Quantificação de pontos, por bairro, de lançamentos de esgoto sem tratamento 

Bairro 
N° de pontos de descartes de esgoto 

sem tratamento (2019) 

Cidade Jardim 1 

Cidade Nova Jacareí 1 

Cidade Salvador 5 

Jardim Beira Rio 1 

Jardim Esperança 1 

Jardim Florida 4 

Jardim Independência 1 

Jardim Nova Esperança 1 

Jardim Panorama 2 

Jardim Paulistano 1 

Jardim Pedramar 4 

Jardim São Luiz 1 

Jardim Siesta 4 

Pagador Andrade 1 

Parque Imperial 1 

Residencial Brasília 1 

Vila Garcia 1 

Vila S. J. Tadeu 2 

Total 33 
Fonte: SAAE, 2019 

A fim de sanar essa problemática, de lançamentos de esgoto sem tratamento, e atingir o 

esgotamento sanitário em 100% em Jacareí, o SAAE no decorrer dos anos vem realizando obras 

assim como planejando obras futuras conforme a Tabela 107. 
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Tabela 107 – Obras de saneamento realizadas e planejadas nos últimos 3 anos e população beneficiada 

Obra Bairros Beneficiados 
Nº 

Economias 

Nº  

Habitantes 

Incremento da % da 

População com 

Tratamento 

PORCENTAGEM DO NÚMERO DA POPULAÇÃO COM TRATAMENTO 

DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP EM 2016 
66,40% 

OBRAS IMPLANTADAS EM 2017: 

ETE Terras da 
Conceição 

Jd. Terras da Conceição 366 1.023 0,45% 

PORCENTAGEM DO NÚMERO DA POPULAÇÃO COM TRATAMENTO 

DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP EM 2017 
68,85% 

OBRAS IMPLANTADAS EM 2018: 

Coletor Aliança 
(6,44%) 

V. Guedes 108 356 0,15% 

V. Formosa 390 1.287 0,56% 

Residencial Brasília 15 48 0,02% 

Vila Aprazível 848 2.797 1,21% 

Jd. Oliveiras 166 548 0,24% 

Pq. Sto. Antônio 2.895 9.548 4,12% 

V. Sta. Monica 21 70 0,03% 

V. Maria 83 274 0,12% 

Rede de Esgoto 
Jardim do Marquês 

Jd. Do Marquês 24 80 0,03% 

Rede de Esgoto 

Francisco Lima 

Sobrinho 

Rua Francisco Lima 

Sobrinho 
178 588 0,25% 

PORCENTAGEM DO NÚMERO DA POPULAÇÃO COM TRATAMENTO 

DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP EM 2018 
75,58% 

OBRAS EM CONCLUÍDAS E EM ANDAMENTO 2020 

E.T.E. – Pq. Imperial 
e Jd. Pedramar – 

Parcialmente 

concluído (Jd. 
Pedramar não 

concluída) 

Pq. Imperial 1.208 3.352 1,43% 77,01% 

Jd. Pedramar 431 1.176 0,50% 77,51% 

E.E.E Tratado Rio Abaixo Polo Industrial   

E.E.E do Jd. 
SIESTA (Concluída) 

Jd. Siesta 278 748 0,32% 77,83% 

E.E.E do Jd. 

JACINTO 

(Concluída) 

Jd. Jacinto 752 2.075 0,89% 78,72% 

E.E.E do Jd. 

PAULISTANO 

(Concluída) 

Jd. Paulistano 241 644 0,28% 79,00% 

Esgotamento 
Sanitário (Parte do 

bairro concluído) 

Jd. Panorama 529 1.451 0,62% 79,62% 

Coletor tronco Rua 
Chiquinha Schurig 

no Jardim Marister 

(Concluído) 

Jd. Marister 132 339 0,15% 79,77% 

Rede Coletora 
(Concluída) 

Jd. Independência 340 922 0,39% 80,16% 
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Obra Bairros Beneficiados 
Nº 

Economias 

Nº  

Habitantes 

Incremento da % da 

População com 

Tratamento 

Rede Coletora 
(Concluída) 

Jd. Didinha 1.081 2.996 1,28% 81,44% 

Rede Coletora 

(Concluída) 
Jd. América 88 216 0,09% 81,53% 

Rede Coletora 
(Concluída) 

Estância Porto Velho 115 292 0,12% 81,65% 

Rede Coletora 

(Concluída) 
Jd. Primavera - - - - 

PORCENTAGEM DO NÚMERO DA POPULAÇÃO COM TRATAMENTO 
DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP APÓS CONCLUSÃO DAS 

OBRAS EM ANDAMENTO 2020 

81,65% 

OBRAS PREVISTAS PARA 2020 

E.T.E. - Compacta 

do Ygarapés 
(2,50%) 

Chac. Reun. Ygarapés 982 2.719 1,16% 82,81% 

Bela Vista 215 572 0,24% 83,05% 

1º de maio 575 1.580 0,68% 83,73% 

Jd. Alvorada 362 983 0,42% 84,15% 

Esgotamento 
Sanitário do bairro 

Veraneio Ijal - FASE 

1 

Veraneio Ijal 200 530 0,23% 84,38% 

Esgotamento 
Sanitário do bairro 

Veraneio Irajá - 

FASE 1 

Veraneio Irajá 300 810 0,35% 84,73% 

Redes de Esgoto 
Complementares 

para o Saneamento 

do Turi 

Região Central 275 740 0,32% 85,05% 

Obra de 

Esgotamento 

Sanitário do bairro 

Cidade Salvador 
(zona baixa) 

Cidade Salvador 1.400 3.890 1,66% 86,71% 

PORCENTAGEM DO NÚMERO DA POPULAÇÃO COM TRATAMENTO 

DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP APÓS CONCLUSÃO DAS 
OBRAS PREVISTAS PARA INÍCIO 2020 

86,71% 

 

OBRAS DE REALIZAÇÃO FUTURA 

Esgotamento 

Sanitário do bairro 

Veraneio Ijal - FASE 

2 

Veraneio Ijal 200 530 0,23% 86,94% 

Esgotamento 

Sanitário do bairro 

Veraneio Irajá - 

FASE 2 

Veraneio Irajá 300 810 0,35% 87,29% 
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Rede Coletora de 

Esgoto da Avenida 

Santos Dumont 

Avenida Santos Dumont 95 236 0,10% 87,39% 

Afastamento de 

esgoto Estância 

Porto Velho 

Estância Porto Velho 115 292 0,12% 87,51% 

Esgotamento 

Sanitário do Jd. 

Panorama 

Rua Serra Negra e 

 Rua do Lago 
131 336 0,14% 87,65% 

Esgotamento 

Sanitário 

Jd. Panorama 529 1.451 0,62% 88,27% 

São João 608 1.672 0,72% 88,99% 

Jd. Florida 1.724 4.797 2,05% 91,04% 

Jd. Beira Rio 437 1.193 0,51% 91,55% 

Cidade Jardim 1.082 2.999 1,28% 92,83% 

Balneário Paraíba 427 1.165 0,50% 93,33% 

Jd. Elza Maria 45 96 0,04% 93,37% 

Esgotamento 

Sanitário 

Sta. Cruz dos Lázaros 257 689 0,29% 93,66% 

Jd. São Luiz 309 835 0,36% 94,02% 

Jd. Esperança 229 611 0,26% 94,28% 

Jd. Do Portal 407 1.109 0,47% 94,75% 

Jd. Nova Esperança 1.223 3.394 1,45% 96,20% 

Jd. Terras São João 616 1.694 0,72% 96,92% 

Cidade Nova Jacareí 1.681 4.676 2,00% 98,92% 

Esgotamento 

Sanitário do bairro 

Jd. Olimpia 

Jd. Olímpia 70 166 0,07% 98,99% 

Esgotamento 

Sanitário do bairro 

Rio Comprido 

Rio Comprido 160 418 0,18% 99,17% 

Esgotamento 

Sanitário do bairro 

Chácaras Guararema 

Chácaras Guararema 200 530 0,23% 99,40% 

ETE Ressaca / 

Cepinho 
Ressaca e Cepinho 99 247 0,11% 99,51% 

ETE Pagador 

Andrade 
Pagador Andrade 178 468 0,20% 99,71% 

PREVISÃO DA PORCENTAGEM DO NÚMERO DA POPULAÇÃO COM 

TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP: 
99,71% 

Fonte: SAAE, 2020 

Após o término dessas obras o percentual para totalizar o esgoto coletado em Jacareí, será de 

0,28%, o qual refere-se aos bairros e áreas isoladas, os quais destacam-se principalmente os bairros:  

Pinheirinho, Bairro do Poço, Chácaras Santa Maria, Lagoinha, Jardim Santana, Parateí, Itapuã, 

Angola de Baixo, Angola de Cima, Jamic e Remedinho. 
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A Tabela 108 apresenta os valores de investimento, o número dos habitantes beneficiados e 

os objetivos de cada projeto das principais obras relacionadas diretamente ou indiretamente (águas 

pluviais) do esgotamento sanitário de Jacareí, realizadas de 2007 a 2020, que apresentam seus status 

concluídos e em andamento. 

Tabela 108 – Investimento, população beneficiada e objetivo das obras de esgotamento, em andamento 

e concluídas até início de 2020 

Obra 
Investimento 

(R$) 

População 

Beneficiada 

(hab) 

Objetivo 

ETE Pq. Imperial 3.005.074,39 16.539 

Possibilitar a regularização das ligações 

de água e esgoto do bairro Parque 
Imperial e do Jardim Pedramar, além de 

propiciar no futuro o tratamento de todo 

efluente gerado nesses bairros. 

EEE Jd. Siesta 715.449,25 1.018 
Sanear o canal do bairro Jardim Siesta 
para eliminação do mau cheiro e 

proliferação de mosquitos. 

EEE Jd. Paulistano 1.410.814,41 914 
Coleta e encaminhamento para tratamento 
do esgoto gerado no bairro Jd. Paulistano. 

EEE Jd. Jacinto 220.213,28 2.284 

Coletar e encaminhar para tratamento o 

esgoto gerado no bairro Jd. Jacinto e com 

isso contribuir no saneamento do canal do 
Jd. Siesta. 

Coletor tronco de 

esgoto da Rua 

Chiquinha Schurig no 
Jd. Marister 

501.208,81 6.181 

Sanear os bairros da região do São João 

(Jardim América, Jardim Didinha, São 

João, parte do Jardim Panorama e Jardim 
Independência). 

Rede coletora de esgoto 

da Rua Francisco Lima 
Sobrinho 

181.201,44 882 
Eliminação do lançamento de esgoto sem 

tratamento no córrego do Turi. 

Coleta e tratamento de 

esgoto do bairro 

Estância Porto Velho 

146.191,66 716 
Atender o bairro Estância Porto Velho 
com sistema público de saneamento. 

Coleta e tratamento de 

esgoto da parte baixa do 

bairro Cidade Salvador 

66.468,84 13.660 

Atender a parte baixa do bairro Cidade 

Salvador com sistema público de 

saneamento. 

Coletor Tronco Aliança 1.552.024,68 4.943 
Propiciar a eliminação do lançamento de 
esgoto sem tratamento no córrego do Turi. 

Estação Elevatória de 

Esgoto Tratado do 

bairro Rio Abaixo 

1.182.740,88 Polo industrial 

Lançamento do efluente tratado dos 

empreendimentos localizados no polo 

industrial do Rio Abaixo, trazendo 
maiores oportunidades e condições 

favoráveis para que essas empresas se 

instalem. 

Redes de abastecimento 

de água e coleta de 

esgoto em todo bairro 

Jd. do Marquês 

115.103,51 315 

Regularização das ligações de água e 

esgoto do bairro e o encaminhamento do 

esgoto doméstico para tratamento na ETE 

Central. 

Rede coletora de esgoto 
do Jd. Primavera 

144.299,30 6.688 

Sanear o córrego Primavera que 

anteriormente recebia os esgotos bruto de 

imóveis em soleira negativa. 
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Obra 
Investimento 

(R$) 

População 

Beneficiada 

(hab) 

Objetivo 

Drenagem de águas 
pluviais no bairro São 

João 

2.794.575,80 4.376 
Possibilitar a solução dos problemas com 
alagamentos no bairro São João em 

período de chuva. 

Drenagem de águas 

pluviais no bairro 
Jardim Emília 

1.425.547,85 3.400 

Possibilitar a solução dos problemas com 

alagamentos no bairro Jardim Emília em 
período de chuva. 

Retaludeamento e 

drenagem de águas 
pluviais na área de 

empréstimo de solo das 

obras do Turi 

1.074.276,66 Todo Município 
Atendimento de compromisso de 
recuperação ambiental assinado junto à 

CETESB. 

Total 14.535.190,76 
Fonte: SAAE, 2020 

Além dessas obras citadas na Tabela 107, há previsão de ampliação da ETE Santa Paula e 

duplicação da ETE Central, essas estão aguardando liberação de recursos para serem iniciadas. Os 

investimentos previstos para as obras futuras, previstas para 2020, é apresentado na Tabela 109. 

Tabela 109 – Investimento previsto das futuras obras de saneamento 

Obras Futuras 
Investimento previsto 

(R$) 

Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Ygarapés 5.498.995,98 

Implantação de rede de coleta de esgoto de parte do bairro Veraneio Ijal 2.748.984,68 

Implantação de rede de coleta de esgoto de parte do bairro Ygarapés 2.332.837,97 

Projeto de ampliação e readequação da Estação de Tratamento de Esgoto 
do bairro Santa Paula 

528.706,44¹ 

Execução da rede coletora de esgoto do bairro Estância Porto Velho 5.458.915,85¹ 

Duplicação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Central 21.215.979,98¹ 

Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Plano de Saneamento 
Integrado (PAC2)² na Bacia 6 do Município 

22.012.236,61¹ 

Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Plano de Saneamento 

Integrado (PAC2)² na Bacia 6 do Município 
17.000.813,50¹ 

Total 76.797.471,01 
¹ O SAAE aguarda a liberação de recursos para seu início, obras financiadas.  

² PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, recurso para execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, 
logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável. 

Fonte: SAAE, 2020. 

INFRAESTRUTURA DO SANEAMENTO 

Atualmente, a estrutura do saneamento básico em Jacareí é, sucintamente, apresentada no 

Tabela 110. 

Tabela 110 - Resumo do sistema de saneamento básico em Jacareí 

 Tipo Descrição 

Á
G

U
A

 

Estação de Captação de 

Água (ECA) 

Os mananciais de captação são no Rio Paraíba do Sul, represa 

Jaguari e aquíferos subterrâneos. Os pontos de captação subterrânea 

ocorrem em 11 poços ativos, e na captação superficial em: 3 ECAs 
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no bairro Recanto dos Pássaros, 1 ECA no bairro Jardim Liberdade e 

1 ECA no bairro São Silvestre 

Estação de Tratamento de 

Água (ETA) 

3 ETAs (Recanto dos Pássaros) 

ETA Central 
ETA São Silvestre 

Reservatórios de água 64 (sessenta e quatro) reservatórios ativos 

Estação Elevatória de Água 

Tratada (EEA) 

33 EEA ativas 

Bombas Pressurizadoras de 

Rede – Boosters 

23 bombas pressurizadoras de rede ativas 

 

E
S

G
O

T
O

 

Elevatória de Esgoto Bruto 

(EEE) 

53 EEE ativas 

Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE) 

Ao total são 12 ETEs (ETE Bandeira Branca, ETE Vila Branca, ETE 

Meia Lua, ETE São Silvestre, ETE Central, ETE Santa Helena, ETE 

Terras da Conceição, ETE 22 de abril, ETE Santa Paula, ETE Parque 
dos Sinos, ETE Imperial e ETE Floradas de Arbovile). 

Fossa Filtro (F.F) 4 Fossas Filtros ativas (Fogaça, Jardim Leblon, Golden Park e 

Santana do Pedregulho) 

Estação Elevatória de Esgoto 
Tratado (EEET) 

EEET Bandeira Branca e EEET Rio Abaixo 

Fossa Negra (F.N) 24 locais não atendidos por rede coletora esgoto 

Soleira Negativa (S.N) 1 32 bairros com pontos que apresentam soleira negativa 

Notas: (¹) Soleira negativa: descartam o esgoto in natura no meio ambiente 

Fonte: SAAE, 2020.  

A Figura 19 apresenta a localização dos sistemas de tratamento existentes em Jacareí. 
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Figura 19 – Espacialização das ETEs existentes no território de Jacareí 
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11.1 REDE COLETORA DE ESGOTO BRUTO 

O SAAE Jacareí subdivide os bairros do município em bacias de esgotamento, conforme o 

limite das sub bacias hidrográficas da bacia do Rio Paraíba do Sul, totalizando em 51 (cinquenta e 

um) sub bacias de esgotamento conforme Tabela 111.  

Tabela 111 – Bacias de esgotamento e diretriz de tratamento de esgoto 

Bairros 

Identificação da 

Bacia de 

Esgotamento 

Sanitário 

Tratamento De Esgoto 

BAIRROS ISOLADOS 

Cj. 1. De Maio B9.2 Rede sem Tratamento 

Cj. 22 De Abril B 9.3 ETE Conjunto 22 de Abril 

Parateí Do Meio (Jamic) B 15.1 Fossa Negra 

Pagador Andrade B 12 Rede sem Tratamento 

Pinheirinho B 13 Fossa Negra 

Recanto Dos Pássaros B 14 Fossa / Filtro / Sumidouro 

Dist. São Silvestre B 11 / B 10 ETE São Silvestre 

Chácara Marília B 10 ETE São Silvestre 

Jd. Boa Vista B 10 ETE São Silvestre 

Jd. São Gabriel B 10 ETE São Silvestre 

São Joao B 11 ETE São Silvestre 

São Silvestre B 11 ETE São Silvestre 

Vila Garcia B 11 ETE São Silvestre 

Vila São Joao B 11 ETE São Silvestre 

Vila São Simão B 11 ETE São Silvestre 

Jd. Santana B 17.1 Fossa Negra 

Chácara Sta. Maria B 17.2 Fossa Negra 

Arthur Ville Oeste da Rod. Nicola Cappuci B 19 Fossa Negra 

Arthur Ville Leste da Rod. Nicola Cappuci B 20 Fossa Negra 

Remédios B 20 Fossa Negra 

Ch. Guararema B 23 Fossa Negra 

Pq. Res Jequitibá B 22 Fossa / Filtro / Sumidouro 

Bairrinho B 24 Fossa Negra 

Bom Jesus B 26 Fossa Negra 

Itapema B 25 Fossa Negra 

Paratei De Baixo B 15.2 Fossa Negra 

Angola De Baixo B 27 Fossa Negra 

Angola De Cima B 28 Fossa Negra 

Itapuã B 17.2 Fossa Negra 

LADO LESTE AO RIO PARAÍBA DO SUL 

Altos De Sant'anna B 3.2 ETE Central – EEE Malek Assad 

Avarei B 1.1 ETE Central 

Bairro Do Poço B 5 Fossa Negra 

Centro B 1.1 ETE Central 

Jd. do Vale B 2.2 ETE Central 

Cidade Salvador B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Cidade Salvador B 3.3 Soleira Negativa 

Cj. São Benedito B 3.3 ETE Central – Coletor Tronco Turi 3 

Crystal Park B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 
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Bairros 

Identificação da 

Bacia de 

Esgotamento 

Sanitário 

Tratamento De Esgoto 

Jd. Altos De Santanna II B 3.2 ETE Central – EEE Malek Assad 

Jd. Altos De Santanna II B 3.2 ETE Central – Parte Alto Santana II 

Jd. Bela Vista B 2.1 ETE Central 

Jd. Califórnia B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Jd. Coleginho B 1.2 ETE Central – Coletor Tronco Turi 3 

Jd. Colinas B 2.2 ETE Central 

Jd. Colônia B 1.3 ETE Central – EEE Nilo Máximo 

Jd. Conquista B 5 ETE Meia Lua 

Jd. Das Indústrias B 1.1 / B 1.2 ETE Central – EEE Malek Assad 

Jd. Das Oliveiras B 1.1 ETE Central - Coletor Aliança 

Jd. Do Cruzeiro B 2.1 ETE Central 

Jd. Do Marques B 1.2 
ETE Central – Interligação Jd. 

Marques 

Jd. Dora B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Jd. Esper B 1.1 ETE Central 

Jd. Yolanda B 1.2 ETE Central – EEE Jd. Pitoresco 

Jd. Leblon B 1.3 ETE Central 

Jd. Leonidia B 1.1 ETE Central 

Jd. Liberdade B 2.2 ETE Central 

Jd. Luiza B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Jd. Marcondes B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Jd. Maria Amélia B 2.3 ETE Central – Coletor Tronco Turi 3 

Jd. Mesquita B 1.1 ETE Central 

Jd. N S Fatima B 2.1 ETE Central 

Jd. N S Lourdes B 1.1 ETE Central 

Jd. Nicelia B 3.3 ETE Central 

Jd. Novo Amanhecer B 1.2 ETE Central – EEE Jd. Pitoresco 

Jd. Olympia B 2.5 Fossa Negra 

Jd. Paraíba B 1.1 ETE Central 

Jd. Paraíba B 1.1 Soleira Negativa 

Jd. Paraiso B 1.2 ETE Central – EEE Jd. Pitoresco 

Jd. Pereira Amparo B 1.1 ETE Central 

Jd. Pitoresco B 1.2 ETE Central – EEE Jd. Pitoresco 

Jd. Primavera B 3.2 ETE Central – EEE Malek Assad 

Jd. Real B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Jd. Santanna Do Pedregulho B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Jd. São Jose B 1.1 ETE Central 

Jd. São Manoel B 1.1 ETE Central 

Jd. Sol Nascente B 1.2 ETE Central – Coletor Tronco Turi 3 

Jd. Sta. Maria B 3.1 ETE Central – EEE Malek Assad 

Jd. Sta. Marina B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Jd. Sta. Terezinha B 1.1 ETE Central 

Jd. Sunset Garden B 3.3 ETE Vila Branca 

Jd. Vem Viver Jacareí B 4.2 ETE Vila Branca 

Jd. Vera Lucia B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Lagoa Azul B 5.1 ETE Meia Lua 

Mirante Do Vale I B 4.2 Fossa / Filtro / Sumidouro 

Mirante Do Vale II B 4.2 Fossa / Filtro / Sumidouro 
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Bairros 

Identificação da 

Bacia de 

Esgotamento 

Sanitário 

Tratamento De Esgoto 

Pedras Preciosas B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Pq. Brasil B 3.1 ETE Central – Coletor Tronco Turi 3 

Pq. Califórnia B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Pq. Dos Príncipes B 3.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Pq. Dos Sinos B 3.1 ETE Parque dos Sinos 

Pq. Itamaraty B 1.1 ETE Central – Coletor Tronco Turi 3 

Pq. Meia Lua B 5 ETE Meia Lua 

Pq. Nova América B 1.1 ETE Central – Coletor Tronco Turi 3 

Pq. Res Sta. Paula B 4.2 ETE Santa Paula 

Pq. Sto. Antônio B 1.1 ETE Central - Coletor Aliança 

Pr. Sta. Maria B 3.1 ETE Central – EEE Malek Assad 

Resid. Brasília B 1.1 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Rio Comprido B 4.1 ETE Vila Branca 

Sto. A Boa Vista B 1.3 ETE Central – EEE Nilo Máximo 

Vale Industrial Paulista B 4.2 Fossa Negra 

Vila Aprazível B 1.1 ETE Central - Coletor Aliança 

Vila Denize B 2.3 ETE Central – Bacia 3 Córrego Seco 

Vila Formosa B 1.1 ETE Central - Coletor Aliança 

Vila Guedes B 2.2 ETE Central - Coletor Aliança 

Vila Maria B 1.1 ETE Central - Coletor Aliança 

Vila Martinez B 1.1 ETE Central 

Vila Natalia B 1.1 ETE Central 

Vila Nova Aliança B 1.1 ETE Central - Coletor Aliança 

Vila Pinheiro B 1.1 ETE Central 

Vila Romana B 1.2 ETE Central – EEE Nilo Máximo 

Vila Santa Monica B 1.1 ETE Central - Coletor Aliança 

Vila Santa Rita B 2.2 ETE Central 

Vila Zezé B 1.2 
ETE Central – Interligação Jd. 

Marques 

Villa Branca B 4.1 ETE Vila Branca 

Villa Branca II B 4.1 ETE Vila Branca 

Vista Das Araucárias B 1.3 ETE Central – EEE Nilo Máximo 

Jd. Guarani B 1.1 ETE Central 

Jd. Rosa Craveiro B 1.1 ETE Central 

V. São José B 1.1 ETE Central 

V. Vilma B 1.1 ETE Central 

Viveiro B 2.4 ETE Central 

LADO OESTE AO RIO PARAÍBA DO SUL 

Balneário Paraíba B 6.3 Rede sem Tratamento 

Bandeira Branca B 8 ETE Bandeira Branca 

Bela Vista B 9.1 Rede sem Tratamento 

Bela Vista II B 9.1 Rede sem Tratamento 

Cepinho B 6.1.1 Rede sem Tratamento 

Cidade Jardim B 6.3 Rede sem Tratamento 

Cidade Nova Jacareí B 7.1 Rede sem Tratamento 

Estância Porto Velho B 6.4 Fossa Negra 

Igarapés B 9.1 Rede sem Tratamento 

Itapeva B 7.2 Rede sem Tratamento 
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Bairros 

Identificação da 

Bacia de 

Esgotamento 

Sanitário 

Tratamento De Esgoto 

Jd. Alvorada B 9.2 Rede sem Tratamento 

Jd. América B 6.2 Rede sem Tratamento 

Jd. Arice B 6.1 Rede sem Tratamento 

Jd. Beira Rio B 6.3 Rede sem Tratamento 

Jd. Central Park B 6.2 Rede sem Tratamento 

Jd. Didinha B 6.2 Rede sem Tratamento 

Jd. Do Portal B 7.1 Rede sem Tratamento 

Jd. Do Vale B 2.2 ETE Central 

Jd. Do Vale B 2.2 Soleira Negativa 

Jd. Elza Maria B 6.2 Rede sem Tratamento 

Jd. Emília B 6.1 Rede sem Tratamento 

Jd. Esperança B 7.1 Rede sem Tratamento 

Jd. Florida B 6.1 Rede sem Tratamento 

Jd. Independência B 6.2 Rede sem Tratamento 

Jd. Jacinto B 6.2 Rede sem Tratamento 

Jd. Marister B 6.2 Rede sem Tratamento 

Jd. Nova Esperança B 7.1 Rede sem Tratamento 

Jd. Panorama B 6.2 Rede sem Tratamento 

Jd. Paulistano B 6.2 Rede sem Tratamento 

Jd. Pedramar B 7.4 
ETE Imperial em obras de 

interligação 

Jd. São Luiz B 7.1 Rede sem Tratamento 

Jd. Siesta B 6.2 Rede sem Tratamento 

Jd. Terras São Joao B 7.1 Rede sem Tratamento 

Jd. Terras Sta. Clara B 1.1 ETE Central 

Jd. Terras Sta. Helena B 7.2 ETE Terras Sta. Helena 

Jd. Terras Sta. Helena B 7.2 Fossa / Filtro / Sumidouro 

Lagoinha B 7.1.1 Fossa Negra 

Pq. Imperial B 7.3 ETE Parque Imperial 

Res Pq. Lago Dourado B 21 Fossa / Filtro / Sumidouro 

Resid. Golden Park B 7.1 ETE Golden Park 

Resid. São Paulo B 6.2 Rede sem Tratamento 

Residencial Fogaça B 7.2 ETE Golden Park 

Ressaca B 6.1.1 Fossa Negra 

Rio Abaixo B 6.1.1 Fossa Negra 

Sta. Cruz Dos Lázaros B 6.2 Rede sem Tratamento 

Terras Da Conceição B 6.1 ETE Terras Conceição 

Vale Dos Lagos B 8.1 Fossa / Filtro / Sumidouro 

Veraneio Ijal B 16 Fossa Negra 

Veraneio Irajá B 18 Fossa Negra 

Vila Ita B 6.1 Rede sem Tratamento 

Vila Machado B 6.1 Rede sem Tratamento 

Vila S J Tadeu B 7.1 Rede sem Tratamento 
Fonte: SAAE, 2019 

Para os bairros sem rede de tratamento, citados na tabela anterior, existem duas situações com 

relação as redes coletoras de esgoto: aquela em que os domicílios ainda não têm acesso à rede de 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  166 

esgotamento sanitário e aquela em que tem, mas ainda não está conectada à uma estação de 

tratamento. Segundo SNIS (2019) a extensão da rede coletora em Jacareí é de 620,16 Km e o número 

de ligações de esgoto ativas do município é de 73.634 ligações. 

Atualmente, há em Jacareí 20 (vinte) coletores troncos, os quais estão localizados em: Vila 

Romana, Turi I, Turi II, Vila Guedes, Santos Dumont, Margem Direita do Paraíba, Marcondes, no 

Córrego Seco, Santa Maria, Rio Comprido, Guatinga I, Rua Georgia (Jardim Flórida), Avenida Lucas 

N. Garcês, Bandeira Branca, Bela Vista, Jardim Marister (Rua Chiquinha Schuring), Rua Francisco 

Lima Sobrinho, Estância Porto Velho, Cidade Salvador (parte baixa) e Aliança. 

Os cinco últimos coletores troncos tiverem suas obras iniciadas a partir de 2017 e a sua 

situação e objetivo, até início de 2020, é apresentado na Tabela 112. 

Tabela 112 – Novos coletores troncos em Jacareí 

Localização do Coletor 

Tronco 
Status Descrição 

Rua Chiquinha Schurig 
(Jardim Marister) 

Concluída 

Sanear os bairros da região do São João (Jardim 

América, Jardim Didinha, São João, parte do 
Jardim Panorama e Jardim Independência), onde 

6.181 hab. foram atendidos. 

Rua Francisco Lima 
Sobrinho 

Concluída 

Eliminação do lançamento de esgoto sem 

tratamento no córrego do Turi, que gera mau 
cheiro nas bocas de lobo e poluição ambiental, 

onde 882 hab. foram atendidos. 

Bairro Estância Porto 
Velho 

Licitação 

prevista para o 
1° semestre de 

2021 

Atender o bairro Estância Porto Velho com 

sistema público de saneamento, onde 76 hab. 

foram atendidos. 

Bairro Cidade Salvador 

(parte baixa do bairro) 

Em elaboração 
do projeto 

(licitação 

prevista para o 

1° semestre de 
2021) 

Atender a parte baixa do bairro Cidade Salvador 
com sistema público de saneamento, onde 13660 

hab. serão atendidos. 

Coletor Tronco Aliança Concluída 

Propiciar a eliminação do lançamento de esgoto 

sem tratamento no córrego do Turi, que gera 
mau cheiro nas bocas de lobo e poluição 

ambiental, onde 4943 hab. foram atendidos 
Fonte: SAAE, 2020 

As redes coletoras de esgoto sanitário apresentam diversos diâmetros e tipo de materiais. 

Assim, merecem destaque sete trechos problemáticos (Figura 21 a Figura 27), os de tubulações de 

concreto, os quais estão propensos a acarretar vazamento, contaminação do meio ambiente e no 

enfraquecimento do substrato onde estão localizados, e que pode levar a acidentes.  

Em 2020 houve a substituição do trecho do coletor (da EEE até o Condomínio Verville), 

porém existe a pretensão de substituição do trecho todo (Figura 24).  
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Figura 20 - Vista geral dos trechos de rede coletora de esgoto com tubulação de concreto 

 
Figura 21 - Trecho com tubulação de concreto na Av. Major Acácio Ferreira.  Jd. Paraíba –– Trecho 

Entre a Rua Dom Pedro II e Rua São Mateus 
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Figura 22 - Trecho com tubulação de concreto na Av. São Jerônimo, Jd. das Indústrias – Trecho Entre 

a Rua Volta Redonda e Rod. Geraldo Scavone 

 
Figura 23 - Trecho com tubulação de concreto na Av. Dr. Luiz Pereira Barreto e Av. São Francisco, 

Jd. Paraíba – Trecho Entre a Rua Luiz Simon e Av. Amazonas 
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Figura 24 - Trecho com tubulação de concreto na Av. Malek Assad, Jd. Santa Maria – Entre a Av. 

Antônio Alves de Carvalho Rosa e Av. Ademar Pereira de Barros 

 
Figura 25 - Trecho com tubulação de concreto na Rua Dr. Lúcio Malta, Rua Luíz Simon e Rua 

Ernesto Leman, CENTRO – Trecho Entre a Av. Senador Joaquim Miguel de Siqueira e Rua Tietê 
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Figura 26 - Trecho com tubulação de concreto na Rua Cap. João José de Macedo e Rua Dom Pedro II, 

CENTRO – Trecho Entre a Av. Santos Dumont e Av. Major Acácio Ferreira 

 
Figura 27 - Trecho com tubulação de concreto na Rua Leopoldo Leite, Rua Pedro Bassi e Trav. Prof. 

Maria G. Oliveira 
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Além desses trechos problemáticos citados acima, em outubro de 2020 o SAAE realizou o 

levantamento dos pontos críticos para execução de limpeza preventiva, pontos com maior incidência 

de extravasamento de esgoto em via pública, em todo o Município de Jacareí. O objetivo da execução 

da limpeza preventiva nas redes e em PVs é de evitar obstruções nas redes de esgoto, e assim, o 

extravasamento em via pública e/ou retorno em residências assim como, o impacto ambiental que 

pode vir a causar com os extravasamentos de esgoto na via e em rios e outros danos como, danos 

morais e materiais. O levantamento foi realizado com base nas reclamações registradas e constatou 

159 pontos críticos num total de 63 bairros e concluiu-se que em época de chuvas há um aumento de 

16% nas ocorrências de extravasamento. A Tabela 113 apresenta os endereços dos trechos 

considerados críticos por sua suscetibilidade a extravasamento e necessidade de limpezas preventivas.  

Tabela 113 – Trechos suscetíveis a extravasamento de esgoto 
 Bairro Logradouros dos trechos críticos 

1 Jardim Colônia Rua Bruxelas e Rua Egito 

2 Cidade Salvador Rua Alberto Paiva e Rua Eurípedes Barsanulfo 

3 Jardim Paraiso 
Rua Exp. Lourenço Nogueira, Rua Exp. Paulo A. Siqueira, Rua Hilário 

Villar e Rua Nelson Costa Marrelli. 

4 Jardim Yolanda 
Rua Antonieta Di Domenico, Rua Reinaldo G Assessor e Rua Hilário 

Villar 

5 Jardim Pitoresco Av. São Jorge e Coletor Principal Fazenda Coleginho 

6 Parque dos Príncipes Rua Dona Maria I (R-44), Rua Dom Manoel (R-47) e Rua Dom Sancho 

7 Parque Califórnia Av. Dr. João Victor Lamana 

8 Jardim California Rua Santa Cruz 

9 Jardim Vera Lúcia Rua Osvaldo Scavone 

10 Jardim Primavera Rua das Prímulas 

11 Jardim das Indústrias Rua Atenas Paulista e Av. Emygdio Pereira de Mesquita 

12 Parque Nova América Rua Anésia Ruston e Rod. Geraldo Scavone 

13 Vila Pinheiro Rua Minas Gerais e Rua Santa Catarina 

14 Avareí Rua João da C. Mariano, Rua João Guardia, Rua Artur G. Vianna 

15 Condomínio Res. Brasília Rua Pedro Gueri e Rua Juca de Azevedo 

16 Jardim Pereira do Amparo Rua Jose Medeiros e Rua Reinaldo Leite 

17 Centro 
Av. Dr. Lucio Malta, Rua Luiz Simon, Ladeira Rodolfo Siqueira, Rua 

Alfredo Schuring e Rua Orlando Hart 

18 Jardim Leonidia 
Av. Major Acácio Ferreira, Rua Leonor C. Dias e Rua Armando S. de 

Oliveira. 

19 Jardim Bela Vista 
Rua Cap. Jose Neves Bicudo, Rua Santa Terezinha, Rua João Porto, Rua 

Nossa Senhora de Fatima e Rua Jose de Paula Abreu 

20 Parque Santo Antônio 
Av. Pedra Santa, Vale do Paraíba, Rua dos Cravos, Rua Prof. Olinda de 

A. Mercadante, Rua Camélias e Rua das Orquídeas 

21 Jardim Maria Amélia Av. Augusto Rodrigues e Av. Henrique Hasmann 

22 Vila Santa Rita 
Est. Theophilo Theodoro Rezende, Est Francisco e Azevedo Bicudo e 

São Daniel 

23 Jardim do Vale Av. Gilberto Marcelino (Av. 04) e Jesus Romero (Av. 02). 

24 Parque Meia Lua 
Av. dos Migrantes, Lourenço da Silva, Rua Vicente Lamana, Arthur 

Cazarino e Alberto Lukaschek 

25 Jardim Panorama Est. Galdino T De Rezende e Rua do Lago 

26 Cidade Jardim Av. Moriaki Ueno e Av. Carlos F Werneck Lacerda. 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  172 

 Bairro Logradouros dos trechos críticos 

27 Jardim Didinha Av. Pereira Campos e Rua São Benedito. 

28 Bandeira Branca Rua Luiz Gonzaga Rosa da Silva e Sgt. Felício A. de Araujo 

29 Santa Cruz dos Lázaros Av. Santa Crus dos Lázaro. 

30 Cidade Nova Jacareí 
Rua Domingos L. Botelho, Isidoro Colaço Vilela, Francisco Maciel e 
Domingos Reis 

31 Jardim Nova Esperança Av. Sebastião Lopes e Oliveira Viana. 

32 Jardim Marister Rua Lions Club 

33 Jardim Jacinto Rua Padre Eugenio, Hermes da Fonseca 

34 Jardim Paulistano Rua José de Souza Lima 

35 Jardim Flórida Av. Pres. Humberto A C Branco, Pensilvânia, Rua Havaí e Utah 

36 Jardim Emília 
Av. Amaury Teixeira Vasques, Paschoal de Oliveira Dias e Rua Hélio 

A. de Souza 

37 
Jardim Terras de 

Conceição 
Av. Alfredo de Moraes (Av. 01) 

38 Parque Res. Santa Paula Rua Armando de Arruda Pereira (R. 01) 

39 Rio Comprido 
Av. Rio de Janeiro, Trv. Montes Claros e Trv. Duque de Caxias e Rua 
Bahia 

40 Bairro São João Av. São João, Santa Helena e Rua Duque de Caxias 

41 Balneário Paraíba Rua Danúbio e Miami. 

42 Chácaras Marilia Rua Cezarina Ribeiro Casimiro. 

43 Igarapés Rua Potiguara e Eng. Flavio da Silva Freitas 

44 Novo Amanhecer Rua Geraldo Mathias Da Silva (R.09) 

45 Conjunto 1º de Maio Estrada Velha Igaratá 

46 Conjunto 22 de Abril Rua 1º de Junho 

47 Conjunto São Benedito Av. Paulo Setúbal e Alfredo Sedalyrio de Moraes 

48 Vila Garcia Rua Antônio Garcia Romero (fundos) e José R. de Araújo 

49 Jardim Alvorada Rua Ezequiel Da Silva (R.11) e Arlindo Ayres (R.10) 

50 Bela Vista I e II Rua Urupá e Arajá 

51 Jardim Conquista Av. Edson Mega de Miranda (Av.01) 

52 Jardim Mesquita Rua dos Ferroviários 

53 Jardim Pedramar 
v. Prof. Beatriz J S Santos (Av.01), Rua Padre Saint Clair M de Barros 

(R.10) 

54 Jardim Portal Av. Aracy Siqueira Moscatello 

55 Jardim Santa Maria 
Rua Jose Carlos Macedo Soares, Danton Siqueira Malta e Av. Orual 
Salvador 

56 PR. Santa Maria Av. Orlando Felipe Bonano, Malek Assad e Jose Pereira De Andrade 

57 
Santo Antônio da Boa 

Vista 
Av. Romulo Rossi e Rua dos Jacintos 

58 Jardim São Jose Av. São Matheus e São Marcos e São Judas Tadeu 

59 Jardim São Manoel Rua Anésio Ruston, José de Barros e Av. Siqueira Campos 

60 Parque dos Sinos Av. Ver. Egídio Antônio Coimbra (Av. A) 

61 Parque Imperial 
Av. Nurimar F De Freitas (Av.01), Ver Joel Carlos Alves (Av.02) e Nilo 

David 

62 Vila Branca 
Rua Mario de Sá Carneiro (R.38), Rua Sergio Porto (R.53) fundos, Rua 

Volpe (R.44) e Av. Almeida Junior (Av.04) 

63 Vila Zezé Rua Machado de Assis e Francisca Julia 
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11.2 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO 

As estações de esgoto bruto, chamadas de EEEs, são unidades de reservatórios compostas por 

tanque, válvulas, equipamentos elétricos e bombas hidráulicas capazes de elevar o efluente de áreas 

mais baixas a níveis mais elevados. 

Geralmente o esgoto bombeado para as estações de tratamento passam por gradeamentos, e/ou 

peneiras, e/ou caixas de areias para retirada de resíduos sólidos. Isso evita que grandes volumes de 

resíduos se acumulem e provoquem entupimento e problemas estruturais nas tubulações.  

Atualmente, o Município de Jacareí possui um total de 55 (cinquenta e cinco) elevatórias de 

esgoto bruto ativas, onde 02 (dois) são elevatórias de esgoto tratado (EEET Rio Abaixo - Polo 

industrial e no bairro Bandeira Branca). Desse total somente duas elevatórias (EEE Golden Park e 

EEE Central Park) não são de responsabilidade do SAAE. A EEE Central Park bombeia seus 

efluentes para a EEE Siesta (SAAE), a qual bombeia para a EEE Jd. Paraíba (SAAE) e de lá é 

bombeado para a ETE Central e a EEE Golden Park bombeia o esgoto tratado para a rede de esgoto 

existente do SAAE. 

Para o levantamento de identificação, situação e caracterização das EEEs em 2020 foram 

utilizados dados e documentos disponibilizados, planos anteriores e informações do levantamento de 

telemetria em execução pelo SAAE (Tabela 114). A Tabela 115 apresenta a funcionalidade das 

EEEs. 
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Tabela 114 – Levantamento da localização, características e informações das EEEs em Jacareí. 

ID Descrição Endereço Bairro 

BOMBAS 

Status Gerador Painel 
(inversor/soft) 

ELEVATÓRIA 

Operação Modelo Qtd. Pot. 
(cv) 

Q 
(m³/h) 

H 
(m) 

Rp
m 

Tubo 
guia 

/mangote 
m3/h MCA 

EEE 01 Estação Elevatória de Esgoto 
Jardim das Oliveiras Rua Alberto Capucci, 120 Jd. das Oliveiras        Desativada     - 

EEE 02 Estação Elevatória de Esgoto 
Cidade Jardim Rua Assma José Nader, 145 Cidade Jardim Flygt 3085 -160 1 3,2 150 5.-

10 
17
00 Pedestal Ativa Não Partida direta 45 6 SAAE 

EEE 03 Estação Elevatória de Esgoto Pq. 
Meia Lua 

Rua Major Laudelino José de 
Morais, 308 Pq. Meia Lua I ABS AFP 100/407 3 6,0 93 9 17

50 Mangote Ativa Não Compensada 180 5 SAAE 

EEE 04 Estação Elevatória de Esgoto 
Jardim do Vale R Suzana de Castro Ramos, 550 Jd. do Vale Flygt 3101 1 5,0 142 11 17

00 Pedestal Ativa Não Partida direta 142 11 SAAE 

EEE 05 Estação Elevatória de Esgoto 
Bandeira Branca 

Rua Sargento Felício Alves de 
Araújo, 83 Bandeira Branca I Piranha 110/2 1 40,0 5 48 17

50 Mangote Ativa Não Compensada 20 47 SAAE 

EEE 06 Estação Elevatória de Esgoto 
Jardim Emília 

Rua Prof. Hélio Augusto de Souza, 
7 Jd. Emília ABS robusta 80.3 TV 1 3,0 68,9 13,

4 
17
50 Pedestal Ativa Não Partida direta 30 5 SAAE 

EEE 07 Estação Elevatória de Esgoto 
Jardim Maria Amélia Rua Henrique Hasmann, 206 Jd. Maria Amélia ABS XFP 101 G PE 

300/2D 1 40,0 96 92 35
00 Mangote Ativa Não Soft ABB 64 70 SAAE 

EEE 08 Estação Elevatória de Esgoto 
Jardim Santa Marina Rua Manoel Truyts, 66 Jd. Santa Marina ABS AFP 102/430 1 24,0 160 25 17

50 Pedestal Ativa Não Compensada 160 25 SAAE 

EEE 09 Estação Elevatória de Esgoto 
Lagoa Azul 

Rua Albuquerque, 1 (Rua Quatro, 
s/n) Lagoa Azul Flygt 3102-100 1 6,5 18 11 34

50 Mangote Ativa Não Soft WEG 18 11 SAAE 

EEE 10 Estação Elevatória de Esgoto 
Porto Velho 

Rua Galdino Teodoro Rezende, 802 
(Antiga estrada Porto Velho) Porto Velho Flygt 3102-170 1 5,0 180 30 34

50 Pedestal Ativa Não Compensada 7 38 SAAE 

EEE 11 Estação Elevatória de Esgoto 
Santo Antônio da Boa Vista I Rua da Nenúfas, 71 Sto. A. Da Boa Vista 

I ABS Piranha PE80/2 1 12,0 25,6 25-
55 

34
50 Mangote Ativa Não Compensada 30 21 SAAE 

EEE 12 Estação Elevatória de Esgoto 
Santo Antônio da Boa Vista II Rua das Petúnias, 570 Sto. A. Da Boa Vista 

II ABS piranha S16/2 1 2,0 29 9,5 17
50 Pedestal Ativa Não Partida direta 60 13,3 SAAE 

EEE 13 Estação Elevatória de Esgoto 
Santo Antônio da Boa Vista III 

Estrada Nilo Máximo, 6220 (Av. 
Romana) 

Sto. A. Da Boa Vista 
III Piranha PE45/2 1 6,8 26 15 34

50 Mangote Ativa Não Direta 28 35 SAAE 

EEE 14 Estação Elevatória de Esgoto 
Bandeira Branca Rua Raphael José Ribeiro, 208 Bandeira Branca II ABS EJ 40BX 1 4,0 37 28,

5 
34
50 Pedestal Ativa Não Soft WEG 12,6 25 SAAE 

EEE 15 Estação Elevatória de Esgoto 
Jardim Real 

Av. Dra. Zilda Arns 199 (ant. Av. 
A) Jardim Real XFPE CB1 PE105/4 1 13,6 30. 14 17

50 Mangote Ativa Não Direta 26 47 SAAE 

EEE 16 Estação Elevatória de Esgoto 
Terras de Santa Helena 

R. Antônio Pinto de Carvalho Filho, 
27 (Av. André Franco Montoro, 50) 

Terras de Santa 
Helena KSB KRT 40 250 1 16,0 50 40 34

50 Pedestal Ativa Não Soft WEG 17 28,24 SAAE 

EEE 17 Estação Elevatória de Esgoto 
Igarapés Rua Potiguara, 22 Igarapés I ABS AFP 102/425 1 25,0 82 42 17

50 Mangote Ativa Não Compensada 65 39 SAAE 

EEE 18 Estação Elevatória de Esgoto 
Santo Antônio da Boa Vista IV Av. Romulo Rossi, 550 Sto. A. Da Boa Vista 

IV SPV EG 800F 1 4,0 84 14 17
50 Pedestal Ativa Não Partida direta 19,8 12 SAAE 

EEE 19 Estação Elevatória de Esgoto 
PQq. Meia Lua Estrada José Maria Salgado, 199 Pq Meia Lua II Flygt 3045 -180 1 1,8 8 16 34

50 Pedestal Ativa Não Partida direta 19 7 SAAE 

EEE 20 Estação Elevatória de Esgoto 
Terras de Santa Clara Rua Dr. Willian Fiood, 881 Terras de Santa Clara ABS AFP 100/405 1 5,0 67,3 20 17

50 Pedestal Ativa Não Compensada 60 14 SAAE 

EEE 21 Estação Elevatória de Esgoto 
Altos de Santana II 

R Vicente Klimeika, 11 (Av. Gilda 
Parente Greco, 145) Altos de Santana II KSB KRT 

F100/250/114XG/238 2 16,5 10,5 22 17
50 Pedestal Ativa - - 38 22 SAAE 

EEE 22 Estação Elevatória de Esgoto 
Villa Branca Av. Almeida Junior, 565 Villa Branca Flygt 3102-100 1 4,0 41,3 21 34

50 Pedestal Ativa Não Soft WEG 18 11 SAAE 

EEE 23 Estação Elevatória de Esgoto 
Rio Comprido Viela Volta Redonda, 154 Rio Comprido I ABS AFP 101/415 1 15,0 174 25,

5 
17
80 Pedestal Ativa Não Compensada 72 25,5 SAAE 

EEE 24 Estação Elevatória de Esgoto 
Rio Comprido Rua Rio Grande do Sul, 147 Rio Comprido II AFP 1040 M35 1 4,7 109 15 17

50 Pedestal Ativa Sim Soft WEG 86,4 6,69 SAAE 

EEE 25 Estação Elevatória de Esgoto 1º 
de Maio 

Estrada de Servidão Nadim Ruston, 
100 1º de Maio Flygt 3127 -100 1 10,0 63 28,

5 
17
50 Pedestal Ativa Não Soft WEG 63,8 28,45 SAAE 

EEE 26 Estação Elevatória de Esgoto 
Vila Garcia Rua Rafael Sola Sanches, 195 Vila Garcia I Flygt 3127 -160 1 10,0 280,00 10.-

28 
17
50 Pedestal Ativa Não Soft WEG 63,1 28,45 SAAE 
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ID Descrição Endereço Bairro 

BOMBAS 

Status Gerador Painel 
(inversor/soft) 

ELEVATÓRIA 

Operação Modelo Qtd. Pot. 
(cv) 

Q 
(m³/h) 

H 
(m) 

Rp
m 

Tubo 
guia 

/mangote 
m3/h MCA 

EEE 27 Estação Elevatória de Esgoto 
Chácaras Marília 

Rua Cesarina Riberio Casemiro, 
353 Chácaras Marília Flygt 3102 - 181 1 6,5 18 11 17

50 Pedestal Ativa Não Partida direta 18 11 SAAE 

EEE 28 Estação Elevatória de Esgoto 
Vila Garcia Rua Antônio Garcia Romero, 277 Vila Garcia II ABS TYP PIR- M46/2 1 4,2 25 47 17

50 Pedestal Ativa Não Partida direta 4,3 9 SAAE 

EEE 29 Estação Elevatória de Esgoto 
Igarapés Rua Potiguara, 109 Igarapés II ABS EJ 50 BX 1 5,0 18 15 17

50 Pedestal Ativa Não Partida direta 18 15 SAAE 

EEE 30 Estação Elevatória de Esgoto 
Parque dos Sinos Av. Egideo Antônio Coimbra, 1235 Parque dos Sinos ABS AFP 100-403 3 3,5 68 8 17

80 Pedestal Ativa   68 8 SAAE 

EEE 31 Estação Elevatória de Esgoto 
Santa Paula 

Rua Armando de Arruda Pereira, 
280 Santa Paula ABS AFP 101/410 1 15,0 80 26,

6 
17
50 Mangote Ativa Não Soft WEG 68 5 SAAE 

EEE 32 Estação Elevatória de Esgoto Jd. 
Conquista 

Rua Apolônio de Carvalho Pinto, 
11 Jd. Conquista ABS EJ 40BX 1 4,0 46 22 34

50 Pedestal Ativa Não Partida direta 11 22 SAAE 

EEE 33 Estação Elevatória de Esgoto 
Nova Aliança Rua Lucas M.  da Silva, 150 Nova Aliança        Desativada   19,8 12 - 

EEET 
34 

Estação Elevatória de Esgoto 
Tratado Bandeira Branca 

Rodovia Euryale de Jesus Zerbine, 
nº 4010 (Elevatória de Tratado) Bandeira Branca III ABS AFP 101/415 1 15,0 174 25,

5 
17
50 Pedestal Ativa Não Soft WEG 158,4 17,3 SAAE 

EEE 37 Estação Elevatória de Esgoto 
Nilo Máximo Rodovia Nilo Máximo, 2501 Nilo Máximo XFP 150C CB1.8 

PE1304 1 17,7 216 13 35
00 Pedestal Ativa Sim Inversor WEG 25 47,3 SAAE 

EEE 38 Estação Elevatória de Esgoto 
Sant́Anna do Pedregulho Rua Sebastião Vitalino, Sant́Anna do 

Pedregulho KRT F40-250 172XG 1 23 42 49 34
00 Mangote Ativa Não Soft WEG - - SAAE 

EEE 39 Estação Elevatória de Esgoto 
Leblon Av. 04, s/n.º (final da rua) Leblon        Inativa Não  18 32 - 

EEE 40 Estação Elevatória de Esgoto 
Vem Viver Loteamento Vem Viver Vem Viver Piranha PE 125/2 2 10 28 80 34

00 Pedestal Ativa Sim Soft WEG 28 80 SAAE 

EEE 41 Estação Elevatória de Esgoto 22 
de Abril Est. Daltro Santos, 263 22 de Abril ABS Piranha M46/2D 1 7 24 47 34

00 Pedestal Ativa Não Compensada 5 31 SAAE 

EEE 42 Estação Elevatória de Esgoto 
Jardim Califórnia (MRV) Av. Getúlio Dorneles Vargas, 2229 Califórnia EBARA 100DL - 615 1 20 43-208 29 34

00 Pedestal Ativa Sim Soft WEG 67,7 29 SAAE 

EEE 43 Estação Elevatória de Esgoto PQ 
dos Sinos 

Rua Expedicionário João Rosa Da 
Silva, 55 Pq. dos Sinos Flygt 3202 MT-640 1 3,5 63 18,

5 
17
50 Pedestal Ativa Não Compensada - - Aquarum 

EEE 44 Estação Elevatória de Esgoto 
Santos Dumont Av. Santos Dumont, 287 Jardim Liberdade ABS XFP 150 E PE 

105/4 2 10,5 65 10 17
50 Pedestal Ativa Sim Inverson 

Danfoss 28,6 10 Aquarum 

EEE 45 Estação Elevatória de Esgoto 
Aliança Rua Enéas de Mesquita, 370 Aliança Piranha 09/2D 2 3 15 30 34

00 Mangote Ativa   435,6 7 Aquarum 

EEE 46 Estação Elevatória de Esgoto 
Final Rua São Matheus, 612 Jd. Paraíba ABS AFP 101/405 2 5 6 15,

5 
17
50 Mangote Ativa Sim Inversor 

Danfoss 626,4 31 Aquarum 

EEE 47 Estação Elevatória de Esgoto 
Pitoresco 

Rua Expedicionário José dos 
Santos, 154 Pitoresco ABS AFP 101/420 4 20 52 15 17

50 Pedestal Ativa Sim Soft WEG 70 15 Aquarum 

EEE 48 Estação Elevatória de Esgoto 
Golden Park 

Av. Maria Augusta Fagundes 
Gomes Golden Park       Pedestal Ativa Sim Soft WEG - - SAAE 

EEE 49 Estação Elevatória de Esgoto 
Terras da Conceição A. Alfredo de Moraes, 1039 Terras da Conceição I ABS Piranha 2 5,1 18,4 15,

5 
34
50 Pedestal Ativa Não Soft WEG 18,4 15,04 SAAE 

EEE 50 Estação Elevatória de Esgoto 
Terras da Conceição II 

Rua Octavio Bento de Almeida, 
195 

Terras da Conceição 
II ABS AFP 100-405 2 13,9 50 12,

33 
17
50 Pedestal Ativa Não Soft WEG 50 12,33 SAAE 

EEE 51 Estação Elevatória de Esgoto 
Malek Assad Av. Malek Assad, 1450 Jardim Santa Maria EBARA 150 DL637 1 50 360 23,

5 
17
50 Pedestal Ativa Sim Inversor WEG 360 23,5 SAAE 

EEE 52 
Estação Elevatória de Esgoto 
Central Park (Bosque dos 
Manacás) 

Rua Padre Juca Central Park FLYGT NP 3127 SH3 
Adaptive 249 2 9 32 30 35

00 Pedestal Ativa Sim Inversor WEG - - SAAE 

EEE 53 Estação Elevatória de Esgoto Jd. 
Dora Rua Moacir Coimbra, 35 Jd. Dora EBARA DW VOX 3006 1 3 47 16 34

00 Pedestal Ativa Sim Soft WEG 71,42 20 SAAE 

EEE 54 Estação Elevatória de Esgoto 
Vila Branca Rua Tarsila do Amaral, 368 Vila Branca ABS AFP 100/407 4 7 25 5 17

25 Pedestal Ativa Não Soft WEG - - SAAE 
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ID Descrição Endereço Bairro 

BOMBAS 

Status Gerador Painel 
(inversor/soft) 

ELEVATÓRIA 

Operação Modelo Qtd. Pot. 
(cv) 

Q 
(m³/h) 

H 
(m) 

Rp
m 

Tubo 
guia 

/mangote 
m3/h MCA 

EEE 55 Estação Elevatória de Esgoto 
Parque dos Sinos (Interna ETE) Av. Egídeo Antônio Coimbra, 1235 Parque dos Sinos ABS AFP 100/405 1 5 25 5 17

25 Pedestal Ativa Não Soft - - SAAE 

EEE Estação Elevatória de Esgoto 
Santana do Pedregulho Rua Dalva Gonçalves de Brito, 115 Santana do 

Pedregulho - - - - -  - Inativa   - - SAAE 

EEET 
Estação Elevatória de Esgoto 
Tratado Rio Abaixo – CHERY 
(EEET) 

Av. Harold Barnsley Holland, 1200 Rio Abaixo/Cherry FLYGT NP 3127 MT 
Adaptive 438 2 15 109,04 14,

3 
17
35 - Ativa   109 14,3 SAAE 

EEE Estação Elevatória de Esgoto Jd. 
Pedramar 

R. Dr. Antônio C. Bertoncine 
Rodrigues Jardim Pedramar - - - - - - - Ativa   - - SAAE 

EEE 
8B6 

Estação Elevatória de Esgoto Jd. 
Paulistano 

Rua José Souza de Lima, s/nº (final 
da rua) Jardim Paulistano - - - - - - - Ativa   72,36* 28,5* SAAE 

EEE Estação Elevatória de Esgoto Jd. 
Jacinto Rua Rodrigues Alves, 492 Jardim Jacinto - - - - - - - Ativa   - - SAAE 

EEE 
7B6 

Estação Elevatória de Esgoto Jd. 
Siesta Rua Padre Eugênio, 985 Jardim Siesta - - - - - - - Ativa   - - SAAE 

*Dados de projeto 
Fonte: SAAE, 2021 
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Tabela 115 - Funcionalidade das Estações Elevatórias de Esgoto 
ID Endereço Bairro Funcionalismo 

EEE 02 Rua Asman José Nader, 145 Cidade Jardim Bombeia para o PV da Av. Moriaki Ueno e vai para o Rio Paraíba. Futuramente irá por gravidade até a EEE 4B6 (futura) que 
bombeará para a parte alta da Av. Moriaki Ueno e por gravidade leva até a EEE Jardim Paraíba que bombeia até ETE Central 

EEE 03 Rua Major Laudelino José de Morais, 308 Pq. Meia Lua I Vem da EEE 32 e bombeia até a ETE Pq. Meia Lua 

EEE 04 R Suzana de Castro Ramos, 550 Jd. do Vale Bombeia para R. Prof. Maria Hankens e encaminha para o PV da R. Leopoldo Leite, 1502 e por gravidade vai até EEE 44 (Av. 
Santos Dumont) que bombeia para a EEE 46 (Jardim Paraíba) que bombeia para a ETE Central 

EEE 05 Rua Sargento Felício Alves de Araújo, 83 Bandeira Branca I Bombeia para PV na R. Osvaldo (Bandeira Branca I) e por gravidade vai até a ETE Bandeira Branca 

EEE 06 Rua Prof. Hélio Augusto de Souza, 7 Jd. Emília Bombeia para O Rio Paraíba do Sul. Futuramente irá bombear para a EEE 6B6 na Av. Mississipi (EEE Futura) que bombeará para 
a EEE 46 (Jardim Paraíba) que bombeia para a ETE Central 

EEE 07 Rua Henrique Hasmann, 206 Jd. Maria Amélia Bombeia para o PV da Estrada Prof. Olinda de Almeida Mercadante e por gravidade EEE 45 (Aliança) que bombeia para EEE 46 
(Jardim Paraíba) que bombeia para a ETE Central 

EEE 08 Rua Manoel Truyts, 66 Jd. Santa Marina Bombeia para PV na Av. Dante Siani e por gravidade encaminhado para a EEE 30 na ETE Pq. Dos Sinos que bombeia para ETE 
Central 

EEE 09 Rua Albuquerque, 1 (Rua Quatro, s/n) Lagoa Azul Bombeia para ETE Parque Meia Lua 

EEE 10 Rua Galdino Teodoro Rezende, 802 (Antiga Estrada Porto Velho) Porto Velho 
Bombeia para o PV da Av. Carlos Frederico Werneck, é interceptado na Av. Moriaki Ueno e encaminhado para o Rio Paraíba do 
Sul. Futuramente será ligado para a EEE 4B6 (futura) que bombeará a parte alta da Av. Moriaki Ueno e por gravidade leva até a 
EEE Jardim Paraíba que bombeia até ETE Central 

EEE 11 Rua da Nenúfas, 71 Sto. A. da Boa Vista I 

Bombeia para PV entre R. Gardênia com a R. Lotus e por gravidade vai para a Av. Rômulo Rossi onde é interceptado e 
encaminhado para EEE 18 (Av. Romulo Rossi) que bombeia para o PV na Rod Nilo Máximo onde é interceptado pela EEE 37  
que bombeia para o PV na Rod Nilo Máximo  e por gravidade até EEE 47 que bombeia para o PV na Rodovia Nilo Máximo (cota 
maior) e por gravidade vai até a EEE 45 (Aliança) que bombeia para o PV na Rua Carlos Navarro da Cruz e vai para a EEE 46 
(Jardim Paraíba) que bombeia para a ETE Central 

EEE 12 Rua das Petúnias, 570 Sto. A. da Boa Vista II 

Bombeia para o PV entre a Rua Prof. Olinda de Almeida Mercadante com a Av. Romulo Rossi, por gravidade é interceptado e 
encaminhado para EEE 18 (Av. Romulo Rossi) que bombeia para o PV na Rod Nilo Máximo onde é interceptado pela EEE 37  
que bombeia para o PV na Rod Nilo Máximo  e por gravidade até EEE 47 que bombeia para o PV na Rodovia Nilo Máximo (cota 
maior) e por gravidade vai até a EEE 45 (Aliança) que bombeia para o PV na Rua Carlos Navarro da Cruz e vai para a EEE 46 
(Jardim Paraíba) que bombeia para a ETE Central 

EEE 13 Estrada Nilo Máximo, 6220 (Av. Romana) Sto. A. da Boa Vista III Bombeia para o PV na Rod. Nilo Máximo e vai por gravidade até EEE 11 
EEE 14 Rua Raphael José Ribeiro, 208 Bandeira Branca II Bombeia para PV na Rua Raphael José Ribeiro e por gravidade vai a EEE 5 e bombeia para a ETE Bandeira Branca 

EEE 15 Av. Zilda Arns 199 (ant. Av. A) Jardim Real Bombeia para o PV da R. Bom Jesus e por gravidade até a Rodovia Geraldo Scavoni que por gravidade vai até a EEE 30 que 
bombeia para a ETE Central 

EEE 16 R. Antônio Pinto de Carvalho Filho, 27 ( Av. André Franco Montoro, 50) Terras de Santa Helena Bombeia para o PV da Av. Cândida de Souza Mota e por gravidade vai até a ETE Terras de Santa Helena 

EEE 17 Rua Potiguara, 22 Igarapés I Recebe da EEE  25 (1º de Maio), EEE 29, de PVs do Bairro Igarapés. Eleva o esgoto para o PV Sito á Carajá com a Rua 4 (Bela 
Vista) e por gravidade vai para Rua Diogo. Encaminha o esgoto para o Córrego Tanquinho 

EEE 18 Av. Romulo Rossi, 550 Sto. A. da Boa Vista IV 
Recebe da EEE 11 e EEE 12 e bombeia para o PV entre a Viela 2 e a Av. Rômulo Rossi, por gravidade vai até a Rod Nilo 
Máximo, é interceptado pela EEE 37 e encaminhado para EEE 47 (Pitoresco) que por gravidade vai até a EEE 45 (Aliança) que 
bombeia para o PV na Rua Carlos N. da Cruz e vai para a EEE 46 (Jardim Paraíba) que bombeia para a ETE Central 

EEE 19 Estrada José Maria Salgado, 199 Pq. Meia Lua II Bombeia para a ETE Meia Lua 

EEE 20 Rua Dr. Willian Fiood, 881 Terras de Santa Clara Bombeia para o PV da Rua Luiz Simon com a Rua Eduardo Six e por gravidade vai até a EEE 46 (Jardim Paraíba) que bombeia 
para a ETE Central 

EEE 21 R Vicente Klimeika, 11 (Av. Gilda Parente Greco, 145) Altos de Santana II  
EEE 22 Av. Almeida Junior, 565 Villa Branca EEE Interna da ETE Villa Branca, recebe o esgoto do bairro e do bairro Rio Comprido e eleva a ETE. 

EEE 23 Viela Volta Redonda, 154 Rio Comprido I Bombeia para o PV entre as Ruas Paraná e Rua São Paulo e por gravidade vai até a EEE 24 (Rio Comprido II) que bombeia para a 
ETE Vila Branca 

EEE 24 Rua Rio Grande do Sul, 147 Rio Comprido II Bombeia para a ETE Vila Branca 
EEE 25 Estrada de Servidão Nadim Ruston, 100 1º de Maio Bombeia para PV da EEE 17 - Igarapés I (R. Potiguara, 22) 
EEE 26 Rua Rafael Sola Sanches, 195 Vila Garcia I Bombeia PV em frente a ETE e entra na ETE São Silvestre 
EEE 27 Rua Cesarina Riberio Casemiro, 353 Chácaras Marília Bombeia para PV na Travessa Garcia para a EEE 26 
EEE 28 Rua Antônio Garcia Romero, 277 Vila Garcia II Bombeia para PV na Rua Marcelino M. Palacio e por gravidade vai para a EEE 26 que bombeia para a ETE São Silvestre 

EEE 29 Rua Potiguara, 109 Igarapés II Eleva o esgoto para o PV na bifurcação da Rua Potiguara com a Rua Tariana e por gravidade vai para a EEE 17 - Igarapés I (R. 
Potiguara, 22) 

EEE 30 Av. Egídeo Antônio Coimbra, 1235 Parque dos Sinos Bombeia para ETE Central 
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ID Endereço Bairro Funcionalismo 
EEE 31 Rua Armando de Arruda Pereira, 280 Santa Paula Bombeia para a ETE Santa Paula 
EEE 32 Rua Apolônio de Carvalho Pinto, 11 Jd. Conquista Bombeia para a EEE 3, onde vai para ETE Meia Lua 
EEET 34 Rodovia Euryale de Jesus Zerbine , nº 4010 (Elevatória de Tratado) Bandeira Branca III Recebe o esgoto tratado da ETE Bandeira Branca e bombeia para o Rio Paraíba do Sul 

EEE 37 Rodovia Nilo Máximo, 2501 Nilo Máximo Recebe da EEE 11, EEE 12, EEE 13, EEE 18. Bombeia para o PV a 200 metros sentido Jacareí na Rod. Nilo Máximo próximo a 
placa de acesso ao bairro Jd. Paraíso Jd.  Yolanda. 

EEE 38 Rua Sebastião Vitalino, Sant́Anna do Pedregulho Bombeia para ETE Santana do pedregulho a qual descarta na rede 
EEE 40 Loteamento Vem Viver Vem Viver Bombeia para a EEE 24 e de lá para a ETE Villa Branca. 
EEE 41 Rua Dalton Santos, 263 22 de Abril Bombeia para PV da Av. três de julho e por gravidade vai até ETE 22 DE ABRIL 
EEE 42 Av. Getúlio Dorneles Vargas, 2229 Califórnia Bombeia para a rede da EEE 43 

EEE 43 Rua Expedicionário João Rosa Da Silva, 55 Pq. dos Sinos 
Bombeia para a ETE Pq. dos Sinos que atualmente por estar em reforma bombeia para a ETE Central. O estado de conservação da 
parte civil se encontra ruim, devido a elevatória interna da ETE Parque dos Sinos, necessitar de modificação na parte superior para 
melhoria das manutenções. 

EEE 44 Av. Santos Dumont, 287 Jardim Liberdade Vem da EEE 4 (Jardim do Vale) e bombeia para o PV da Av. Major Acácio Ferreira e por gravidade vai para a EEE 46 (Jd. 
Paraíba) que bombeia para ETE Central 

EEE 45 Rua Enéas de Mesquita, 370 Aliança Bombeia para a EEE 45 (Final/Jd. Paraíba) 
EEE 46 Rua São Matheus, 612 Jd. Paraíba Bombeia   para ETE central 
EEE 47 Rua Expedicionário José dos Santos, 154 Pitoresco Bombeia para PV na Rod. Nilo Máximo e por gravidade vai para EEE 45 (Aliança) 
EEE 48 Av. Maria Augusta Fagundes Gomes Golden Park  
EEE 49 A. Alfredo de Moraes, 1039 Terras da Conceição I Bombeia para a EEE 50 de lá para a ETE Terras da Conceição. 
EEE 50 Rua Octavio Bento de Almeida, 195 Terras da Conceição II Recebe de PVs e da EEE 49 e bombeia para a ETE Terras da Conceição 
EEE 51 Av. Malek Assad, 1450 Jardim Santa Maria Bombeia para a ETE Central 
EEE 52 Rua Padre Juca Central Park  
EEE 53 Rua Moacir Coimbra, 35 Jd. Dora Bombeia para PV na Rua Luiz Borges de Moraes e vai por gravidade até o córrego seco 
EEE 54 Rua Tarcília do Amaral, 368 Vila Branca  
EEE 55 Av. Egídeo Antônio Coimbra, 1235 Parque dos Sinos EEE Interna a ETE Parque dos Sinos. Bombeia para a ETE Pq. Dos Sinos. EEE e ETE estão fora de operação 
EEE Rua Dalva Gonçalves de Brito, 115 Santana do Pedregulho Instalação inativa. Bombeava para a ETE Santana do Pedregulho. 
EEET Av. Harold Barnsley Holland, 1200 Rio Abaixo/Cherry Recebe efluentes tratados da Chery e do condomínio industrial ao lado e lança no Rio Paraíba do Sul 

EEE R. Dr. Antônio C. Bertoncine Rodrigues Jardim Pedramar Bombeia para o PV na Estrada Municipal Edson de Freitas que encaminha para o Córrego Tanquinho. Futuramente se interligará a 
rede que vai para a ETE Imperial 

EEE Rua José Souza de Lima, s/nº (final da rua) Jardim Paulistano Bombeia para o PV na Av. São João e vai por gravidade para a EEE Jd. Jacinto 
EEE Rua Rodrigues Alves, 492 Jardim Jacinto Bombeia para a EEE Jd. Siesta 
EEE Rua Padre Eugênio, 985 Jardim Siesta Bombeia para PV na Rua Major Acácio Ferreira e por gravidade vai para a EEE 46 Jd. Paraíba. 
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As esquemáticas do fluxo do esgoto nas EEEs, até suas respectivas estações de tratamento 

e/ou desague nos corpos hídricos são apresentadas nas Figura 28 a Figura 31. 

 
Figura 28 - Fluxograma simplificado do esgotamento e lançamento no Rio Comprido 
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Figura 29 - Fluxograma simplificado do esgotamento e lançamento no Rio Parateí 

 
Figura 30 - Fluxograma simplificado do esgotamento e ETE Terras de Santa Helena 
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Figura 31 - Fluxograma simplificado do esgotamento e lançamento no Rio Paraíba do Sul 
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As imagens aéreas (Figura 32) apresentam a infraestrutura das principais EEEs do sistema 

Turi (sistema de tratamento da ETE Central). E a Figura 33 apresenta a espacialização das EEEs 

ativas no território de Jacareí. 

  

EEE 45 - Aliança (Jd. Mesquita) EEE 46 - Final (Jd. Paraíba) 
 

 

 

 

  

EEE 47 - Pitoresco EEE 44 - Santos Dumont 

Figura 32 - Vistas aéreas das principais estações elevatórias de esgoto do sistema Turi 
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Figura 33 - Espacialização das Estações Elevatória de Esgoto ativas 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  184 

11.3 SISTEMAS DE TRATAMENTO DO ESGOTO 

O panorama de Jacareí em 2020, em relação a sistemas de tratamentos de esgoto é composto 

por 16 sistemas existentes, sendo que uma, a ETE Floradas de Arbovile localizada na Estrada 

Municipal Abade Biagino Chieffi 2385, foi entregue ao SAAE posterior a elaboração deste plano, 

sendo assim, a análise e a consolidação de informações operacionais da ETE estão em fase de 

elaboração. 

O SAAE, desde 2016, terceiriza a empresa Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento 

Ambiental o serviço de operação, manutenção e conservação de ETEs e EEEs. Atualmente, a 

contratada presta serviço a 12 (doze) sistemas de tratamento ativos e cinco elevatórias de esgoto sendo 

eles: ETE Bandeira Branca, ETE Vila Branca, ETE Meia Lua, ETE São Silvestre, ETE Central, ETE 

Terras de Santa Helena, ETE 22 de abril, ETE Santa Paula, ETE Parque dos Sinos, Fossa Filtro Jardim 

Leblon, Fossa Filtro Santana do Pedregulho, Fossa Filtro Fogaça, EEE Jardim Pitoresco, EEE Santos 

Dumont, EEE Jardim Paraíba (Final), EEE Aliança e EEE Parque dos Sinos.  

O SAAE opera 04 (quatro) ETEs: ETE Imperial, ETE Golden Park (fossa/filtro) e ETE Terras 

da Conceição (em processo de recebimento) e ETE Floradas de Arboville (recebido pelo SAAE no 

início de 2021). 

Os sistemas de tratamento desativados (Tabela 116) em Jacareí no decorrer dos anos foram: 

ETE Bandeira Branca (CDHU), ETE Nova Aliança, ETE Jardim do Marquês, ETE Vila Romana, 

ETE Jardim Crystal Park, ETE Santa Terezinha, ETE Lagoa Azul e ETE Novo Amanhecer, todos 

eram do tipo fossa filtro (tanque séptico e filtro anaeróbio). O fluxo do esgoto que antigamente era 

encaminhado para essas ETEs foi redirecionado as ETEs existentes e ativas.  

Tabela 116 – Sistemas de tratamento de esgoto desativados 

Sistema de Tratamento Endereço 
Tipo de 

tratamento 

ETE Bandeira Branca 

(CDHU) 
R. Marginal Lodo Ativado 

ETE Nova Aliança Rua Mário Bernardino de Souza - Vila Nova Aliança 
Tanque Séptico 
Filtro Anaeróbio 

ETE Jardim do Marquês Rua Dois - Jardim do Marquês 
Tanque Séptico 

Filtro Anaeróbio 

ETE Vila Romana 
Avenida José Teodoro de Siqueira, s/ nº - Vila 
Romana 

Tanque Séptico 
Filtro Anaeróbio 

Jardim Crystal Park Av. do Cristal, s/ nº - Parque Califórnia 
Tanque Séptico 

Filtro Anaeróbio 

ETE Santa Terezinha 
Rua Julieta de Mancilha Passos, s/ nº - Jardim Novo 
Amanhecer 

Tanque Séptico 
Filtro Anaeróbio 

ETE Novo Amanhecer R. Julieta de Mancilha Passos x R. Giancarlo Maneti Fossa Filtro 
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Em 2021 o SAAE desativará a ETE Jardim Leblon e a ETE Santana do Pedregulho, ambas do 

tipo fossam filtro, devido ambas descartarem o efluente tratado na rede da ETE Central, o estudo e 

processos para a desativação estão em elaboração.  

A Tabela 117 sintetiza as informações disponibilizadas das ETEs existentes de Jacareí até o 

momento desse plano.  As vazões operacionais e a eficiência de tratamento representam a média do 

último ano, 2019. 
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Tabela 117 - Levantamento de sistemas de tratamento de esgoto e suas características 

ETE Endereço 
Início da 
operação/ 
situação 

Tipo de 
Tratamento 

PROJETO OPERACIONAL 2020 
Unidades de 
Tratamento 

Lodo 
(Tratamento) 

Efluentes  
não 

domésticos 

Volume  
Coletado 
(m³/mês) 

2020 

Volume  
Tratado  
(m³/mês) 

2021 

Eficiência 
 (%) Q  

(m³/h) 
Q 

(l/s) 
Carga Org. 

(KgDBO/dia) 
Q 

(m³/h) 
Q  

(l/s) 
Carga Org. 

(KgDBO/dia) 

BANDEIRA 
BRANCA 

Rodovia 
General 

Euryale de 
Jesus 

Zerbine, 
3307 – 

Bandeira 
Branca 

2006 Lodos ativados 
em batelada 83,20 23,11 674,00 49,82 13,84 1443,01 

Elevatória Interna 
Gradeamento fixo e 

removível 
2 Caixa de Areia   
Calha Parshall de 
entrada e de saída 

3 Tanques de 
Aeração 
Cloração 

Adensador e 
Centrifuga - 36078,33 24853,64 93,72 

VILA 
BRANCA 

Avenida 
Portinari, 

386 – Villa 
Branca 

2003 Lodos ativados 
convencional 344,99 95,83 1260,00 62,86 17,46 306,75 

Elevatória Interna 
Gradeamento 

4 Caixa de Areia   
3 Caixa de Gordura 
Calha Parshall de 
entrada e de saída 

4 Tanque de 
Aeração 

4 Decantadores 
Secundários 

Recirculação de 
lodo  

Cloração 

24 Leitos de 
Secagem - 46374,44 41430,22 86,25 

MEIA LUA 

Estrada 
Municipal 
do Porto, 
2000 – 
Parque 

Meia Lua 

2006 Lodos ativados 
em batelada 83,20 23,11 674,00 50,51 14,03 347,84 

Gradeamento fixo e 
removível 

2 Caixa de Areia   
Calha Parshall de 

entrada 
4 Tanque de 

Aeração 
Cloração 

Adensador 
8 Leitos de 
Secagem 

- 36261,67 27045,00 91,25 

SÃO 
SILVESTRE 

Rua Rafael 
Sola 

Sanches, 
305 – Vila 

Garcia 

2005 2 Lagoas 
Facultativas 57,31 15,92 529,38 30,24 8,40 138,16 

Gradeamento fixo 
2 Caixa de Areia   
Calha Parshall de 
entrada e de saída 

2 Lagoas 
Facultativas 

Tanque de contato 
Cloração 

Emissário, escada 
hidráulica 

Não possui 
tratamento do 
lodo. Assim, 

quando saturar 
as lagoas, será 
necessário tirar 
o lodo, secar e 

dispor, ou 
desativar 

- 22247,50 24953,33 61,17 

CENTRAL 

Av. Malek 
Assad, s/ nº 
(altura do 
nº 1450) – 
Jardim 
Santa 
Maria 

2013 Anaeróbico e 
Lodo Ativado 954,00 265,0

0 5854,00 1138,28 316,1
9 2542,14 

2 Gradeamento 
mecanizado 

Calha Parshall de 
entrada 

2 Caixa de Areia   
4 Reatores UASB  
2 Queimadores de 

gases 
2 Tanques de 

Tanque de 
lodo e 

centrifuga 

Fossas e 
Chorume 
do Aterro 

811589,40 627115,85 89,41 
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ETE Endereço 
Início da 
operação/ 
situação 

Tipo de 
Tratamento 

PROJETO OPERACIONAL 2020 
Unidades de 
Tratamento 

Lodo 
(Tratamento) 

Efluentes  
não 

domésticos 

Volume  
Coletado 
(m³/mês) 

2020 

Volume  
Tratado  
(m³/mês) 

2021 

Eficiência 
 (%) Q  

(m³/h) 
Q 

(l/s) 
Carga Org. 

(KgDBO/dia) 
Q 

(m³/h) 
Q  

(l/s) 
Carga Org. 

(KgDBO/dia) 

Aeração 
2 Decantadores 
Secundários  

Recirculação de 
lodo 

Cloração 
Tanque de contato 
Emissário, escada 

hidráulica 

TERRAS DE 
SANTA 
HELENA 

Rua 
Antônio 
Pinto de 
Carvalho 
Filho, 50 – 
Condomíni
o Terras de 

Santa 
Helena 

2014 Lodos ativados 
em batelada 7,40 2,06 50,00 2,77 0,77 11,27 

Gradeamento  
2 Caixa de Areia   
Elevatória interna 

2 Tanque de 
Aeração 

Tanque de 
equalização 
Cloração 

Tanque de Contato 

8 Leitos de 
Secagem - Sem leitor  

de medição 2109,98 95,13 

22 DE ABRIL 

Avenida 3 
de Julho, 
420 – 

Conjunto 
22 de Abril 

2010 Anaeróbico e 
Lodo Ativado 10,62 2,95 115,00 4,61 1,28 39,81 

Gradeamento fixo2 
Caixa de Areia 

Calha Parshall de 
entrada 

Elevatória interna3 
Reatores UASB  

3 Reatores Aeróbio 
(decantador interno) 

Cloração 
Tanque de Contato 

Não possui 
tratamento de 
lodo. O lodo é 
enviado para o 

leito de 
secagem da 

ETE Meia Lua 
e centrifugado 

na ETE 
Central 

- 4278 Sem leitor  
de medição 77,19 

SANTA 
PAULA 

Rua José 
Vicente, 
s/nº – 

Residencial 
Santa Paula 

2008/ após 
incêndio 

opera com 
50% da 

capacidade 

Lodos ativados 
convencional 42,66 11,85 345,09 9,86 2,74 97,01 

Gradeamento fino 
fixo 

2 Caixa de Areia   
Calha Parshall de 
entrada e de saída 

1 Tanque de 
Aeração 

Decantadores 
Secundários  

Recirculação de 
lodo 

Cloração 
Filtro de areia 

Tanque de contato 

10 Leitos de 
Secagem - 7602 Sem leitor 

de medição 35,08 

PARQUE DOS 
SINOS 

Avenida 
Vereador 
Egídio 
Antônio 
Coimbra, 
1128 – 

Parque dos 
Sinos 

2012/ Em 
Manutençã
o (2020) 

Anaeróbico e 
Lodo Ativado 76,25 21,18 573,85 0,00 0,00 0,00 

Gradeamento fixo 
2 Caixa de Areia  
Calha Parshall de 

entrada 
Caixa de Gordura  

Tanque de 
acidificação/Hidróli

se 

Não possui 
tratamento 

local de lodo. 
O lodo é 

enviado para a 
ETE Central 

- 
Fora 
de 

Operação 

Fora 
de 

Operação 

Fora 
de 

Operação 
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ETE Endereço 
Início da 
operação/ 
situação 

Tipo de 
Tratamento 

PROJETO OPERACIONAL 2020 
Unidades de 
Tratamento 

Lodo 
(Tratamento) 

Efluentes  
não 

domésticos 

Volume  
Coletado 
(m³/mês) 

2020 

Volume  
Tratado  
(m³/mês) 

2021 

Eficiência 
 (%) Q  

(m³/h) 
Q 

(l/s) 
Carga Org. 

(KgDBO/dia) 
Q 

(m³/h) 
Q  

(l/s) 
Carga Org. 

(KgDBO/dia) 

7 Reatores UASB  
2 Filtros aeróbios 

Cloração 
Tanque de contato 

PARQUE 
IMPERIAL 

Rua 
Jeronimo 
Paes, S/N 

2020 Lodos ativados 
convencional 54,00 15,00 446,90 36,07 10,02 210,62 

Gradeamento 
Caixa de Areia 
Calha Parshall 

Tanque de aeração 
com ar difuso 
Decantadores 
Filtros de areia 

Cloração 

Não possui 
tratamento 

local de lodo. 
O Lodo é 

enviado para 
ETE Central 

- ND ND ND 

TERRAS DA 
CONCEIÇÃO 

Rua 
Alfredo de 
Moraes, 34 

2019 Lodo Ativado 51,98 14,44 300,00 4,68 1,30 8,25 

Caixa de Areia 
Calha Parshall 

Tanque de Aeração 
Decantador com 
ponte rolante 

Tanque 
estabilizador 

de lodo, Leitos 
de secagem 

- ND ND ND 

FOGAÇA 

Rua 
Avelino 

Alves, s/nº 
- 

Residencial 
Fogaça 

2016 Fossa Filtro 8,28 2,30 107,19 1,22 0,34 4,05 
Gradeamento fixo 
Caixa de Areia   
Fossa Filtro 

Leitos de 
Secagem - Sem leitor 

de medição 
Sem leitor 
de medição 77,15 

SANTANA 
DO 

PEDREGULH
O 

Rua Dois, 
195 - 
Jardim 

Santana do 
Pedregulho 

2013 Fossa Filtro 24,19 6,72 135,27 1,73 0,48 8,29 

Caixa de Areia 
Tanque Séptico 
Filtro anaeróbio 

Elevatória interna 
de esgoto tratado 

Leitos de 
Secagem - Sem leitor 

de medição 
Sem leitor 
de medição 67,69 

JARDIM 
LEBLON 

Rua Oito, 
200 - 
Jardim 
Leblon 

2013 Fossa Filtro 8,06 2,24 80,46 1,69 0,47 10,44 

Calha Parshall de 
entrada  

Caixa de Areia   
Fossa Filtro 

EEET (estação 
elevatória de esgoto 

tratado) 

Leitos de 
Secagem - 

Calha Parshall (a 
régua está com 
estado ruim) 

Sem leitor 
de medição 70,98 

GOLDEN 
PARK 

Avenida 
Maria 

Augusta 
Fagundes 
Gomes 

2016 Fossa Filtro 5,26 1,46 45,36 0,72 0,20 5,40 

Gradeamento 
Caixa de areia 
Fossa Filtro 

EEE interna (EEET 
– estação elevatória 
de esgoto tratado) 

O lodo é 
enviado para a 
ETE Central 

- ND ND ND 

FLORADAS 
DE 

ARBOVILE 

Estrada 
Municipal 

Abade 
Biagino 
Chieffi 

ETE em 
fase de pré 
operação 

pela 
construtora

. 

ND ND ND 237,60 ND ND ND 

Gradeamento. 
Caixa de areia 
Reator UASB 

FAS (filtro aerador 
submerso) 

Cloração / tanque de 
contato 

ND - ND ND ND 

Q – Vazão 
ND – Não disponível
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O sistema de fossa filtro (anaeróbio) é regulada pela NBR 13.969:1997 - Tanques sépticos - 

Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção 

e operação - a qual complementa a parte referente ao tratamento e disposição dos efluentes de tanques 

sépticos da NBR 7229:1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. 

O uso do sistema de tanque séptico/ fossa filtro somente é indicado para: 

a) Área desprovida de rede pública coletora de esgoto; 

b) Alternativa de tratamento de esgoto em áreas providas de rede coletora local; 

c) Retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora com 

diâmetro e/ou declividade reduzidos para transporte de efluente livre de sólidos sedimentáveis. 

Em Jacareí esses sistemas são adotados em regiões afastadas das principais redes coletoras 

e/ou dentro de condomínios. Os sistemas de tratamento por fossa filtro existentes e ativos, de gestão 

do SAAE são: ETE Fogaça, ETE Santana do Pedregulho, ETE Jardim Leblon e ETE Golden Park.  

A Figura 34 apresenta a localização das ETEs anaeróbicas em operação, todas estão na parte 

oeste de Jacareí e do Rio Paraíba do Sul.  

O Tabela 118 apresenta as principais características dos sistemas de tratamento anaeróbico 

de Jacareí, de gestão do SAAE. 

 
Figura 34 - Localização das ETEs anaeróbicas 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  190 

Tabela 118 – ETEs Anaeróbicas 

ETE Endereço 

Projeto 

Unidades 
Eficiência 

(%) 
Q 

(m³/h) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) 

FOGAÇA 
Rua Avelino Alves, 

s/nº. Residencial 

Fogaça 

8,28 107,19 

Gradeamento fixo 

Caixa de Areia   

Fossa Filtro 

Leitos de Secagem 

77,15 

SANTANA DO 
PEDREGULHO 

Rua Dois, 195 - 

Jardim Santana do 

Pedregulho 

24,19 135,27 

Caixa de Areia 

Tanque Séptico 

Filtro anaeróbio 
Elevatória interna 

de esgoto tratado 

Leitos de Secagem 

67,69 

JARDIM LEBLON 
Rua Oito, 200. 
Jardim Leblon 

8,06 80,46 

Calha Parshall de 
entrada  

Caixa de Areia   

Fossa Filtro 
Leitos de Secagem 

70,98 

GOLDEN PARK 
Avenida Maria 

Augusta Fagundes 

Gomes 

5,26 45,36 

Gradeamento 

Caixa de areia 

Fossa / filtros 
EEE Tratado 

NI 

Fonte: SAAE (2019) 

Q – Vazão 

NI – Não Informado 

As medições de vazões máximas e mínimas e seus respectivos meses de ocorrência, no 

primeiro semestre desse ano, dos sistemas anaeróbio, é apresentado na Tabela 119. 

Tabela 119 – Medições de vazões máximas e mínimas dos sistemas anaeróbios. 

ETE 
Início 

operação 

Q projeto 

(l/s) 
Vazões 2020 

Medidores de vazão 

Entrada Saída 

Fogaça 2016 15 

QMáx. (l/s) 0,53 

Não Não 
Mês Mai. 

Q Mín (l/s) 0,27 

Mês Abr. 

Santana do 

Pedregulho 
2013 15 

QMáx. (l/s) 0,58 

Não Não 
Mês Mai. 

Q Mín (l/s) 0,40 

Mês Fev. 

Leblon 2013 15 

QMáx. (l/s) 0,53 

Calha Parshall (régua 

com status ruim) 
Não 

Mês Mai. 

Q Mín (l/s) 0,41 

Mês Jun. 

Golden Park 2016 15 

QMáx. (l/s) 0,26 

NI NI 
Mês Mai. 

Q Mín (l/s) 0,18 

Mês Mar. 
Fonte: SAAE, 2020 

Q – Vazão 

NI – Não Informado 
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Os valores das vazões máximas e mínimas, nos casos das ETE que não possuem medidores 

de vazão de entrada e saída, provém da estimativa realizada através do percentual de 80% da água 

consumida dos locais contribuintes as redes coletoras dessas ETEs. 

As ETEs Santana do Pedregulho e a ETE Leblon descartam os efluentes tratados na rede de 

esgoto onde se misturam com o esgoto bruto. 

11.3.1  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE São Silvestre 

A ETE São Silvestre, inaugurada em 2005, utiliza da técnica de tratamento por lagoa 

facultativa. 

Essa técnica ocorre por processos naturais e de baixos custos, mas requer de tratamento 

preliminar contendo gradeamento e caixa de areia. 

Na lagoa, o tratamento do efluente ocorre por três zonas: zona anaeróbia, zona aeróbia e zona 

facultativa. Ou seja, assim que o efluente entra na lagoa a matéria orgânica suspensa (DBO 

particulado) decanta e forma o lodo no fundo da lagoa (zona anaeróbia). Parte da matéria orgânica 

dissolvida (DBO solúvel) e parte da DBO particulada que não sedimentou permanecessem na zona 

superficial da lagoa (zona aeróbia), onde há presença de oxigênio por troca gasosa com a atmosfera 

e através da fotossíntese de algas presentes. Nessa zona há um equilíbrio entre o consumo e produção 

de oxigênio e de gás carbônico, ou seja, enquanto os microrganismos produzem gás carbônico e 

consomem oxigênio através da respiração, as algas produzem oxigênio e consomem gás carbônico 

na realização da fotossíntese. Portanto, a lagoa necessita estar localizada em uma região de grande 

radiação solar. 

Entre a zona aeróbia e anaeróbia a concentração de oxigênio é menor devido a menor troca 

gasosa e/ou desiquilibro de troca gasosa entre microrganismos, algas e atmosfera, portanto, esta zona, 

onde pode ocorrer ausência ou presença de oxigênio é denominada zona facultativa. Nela a 

estabilização da matéria orgânica ocorre por meio de microrganismos facultativos, que podem 

sobreviver tanto na ausência quanto na presença de oxigênio. 

A eficiência desse tipo de sistema de tratamento depende da disponibilidade de exposição à 

luz solar adequada, podendo chegar a valores de eficiência de 70 a 90 % de remoção de DBO. 

A ETE São Silvestre está localizada na Rua Rafael Sola Sanches, 305 – Vila Garcia, e atende 

6 bairros de Jacareí (Tabela 120). A Figura 35 sintetiza o ciclo do esgotamento da ETE São Silvestre. 
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Tabela 120 – Bairros atendidas pela ETE São Silvestre 

ETE Bairros Atendidos 
População 

2018 

ETE São Silvestre 

Jardim Boa Vista 224 

Chácara Marilia 295 

Jd. São Gabriel 486 

Vila Garcia 522 

Vila São Simão 76 

Vila São João 1847 
Fonte: SAAE (2019) 

 
Figura 35 - - Síntese do ciclo do esgoto da ETE São Silvestre 

As características de projeto da ETE São Silvestre estão apresentados no Tabela 121. A média 

da vazão operacional do ano de 2019 foi de 30,24 m³/h e carga orgânica de 138,16 KgDBO/dia, o 

que corresponde a 52,76% da capacidade de vazão e 26% da capacidade de carga orgânica de projeto 

da ETE.  

Tabela 121 – Características de projeto da ETE São Silvestre 

Tipo de tratamento 
Vazão 

(m³/h) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) 
Unidades de Tratamento 

2 Lagoas Facultativas 57,31 529,38 

Gradeamento fixo 

2 Caixa de Areia   
Calha Parshall de entrada e de saída 

2 Lagoas Facultativas 

Cloração 
Tanque de contato 

Emissário, escada hidráulica 

Em 2019 o volume médio de esgoto coletado foi de 22.247,5 m³/mês e a média do volume de 

esgoto tratado foi de 24.953,33 m³/mês com média de eficiência de tratamento de 61%. A 
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problemática da ETE São Silvestre é alcançar a eficiência esperada de mínimo de 70% conforme seu 

tipo de tratamento como descrito anteriormente. 

O histórico de vazões máximas e mínimas e seus respectivos meses de ocorrência nos últimos 

5 anos é apresentado na Tabela 122. 

Tabela 122 – Histórico de vazões máximas e mínimas da ETE São Silvestre. 

ETE 
Início 

operação 

Q projeto 

(l/s) 
Vazões 2016 2017 2018 2019 2020¹ 

São Silvestre 2005 15,92 

QMáx. (l/s) 32,84 49,13 81,7 59 38 

Mês outubro dezembro julho agosto agosto 

Q Mín (l/s) 3,38 3,63 0,1 1,61 3,08 

Mês agosto abril julho setembro maio 

Fonte: Aquarum, 2020 

¹ valores referentes até o mês de setembro de 2020 
 

A ETE São Silvestre não possui retirada e tratamento de lodo nas suas instalações, sendo 

assim, quando as lagoas saturarem será necessário a retirada desse lodo para secagem e disposição 

ou até a desativação da ETE.  

De janeiro de 2017 a fevereiro de 2018 foram retirados no total 114.340 Kg de areia e algas, 

armazenados num total de 46 caçambas, para descarte em aterro sanitário regularizado.  

Como agente desinfetante do efluente tratado para descarte utiliza-se o hipoclorito de sódio 

12%, o consumo mensal é apresentado na Tabela 123.  

Tabela 123 – Consumo mensal de produto químico na ETE São Silvestre 

ETE SÃO 

SILVESTRE 
Produto Químico – Consumo mensal 

Mês/ano Hipoclorito de Sódio 12% (L) 

out/19 3150 

nov/19 2950 

dez/19 2850 

jan/20 3450 

fev/20 2850 

mar/20 3100 

abr/20 2500 

mai/20 2700 

jun/20 2600 

jul/20 2750 

ago/20 3350 

set/20 2650 

Média/mês 2908 
Fonte: Aquarum, 2020 

O histórico de consumo energético e a média de consumo da ETE é apresentado na Tabela 

124.  
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Tabela 124 – Consumo energético em 2019 da ETE São Silvestre 

ETE São Silvestre Consumo mensal (kW) 

Out/2019 133 

Nov/2019 91 

Dez/2019 126 

Jan/2020 159 

Fev/2020 131 

Mar/2020 116 

Média 126/mês 
 Fonte: SAAE, 2020 

 

 

Figura 36 - Vista área da ETE São Silvestre 

11.3.2  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Bandeira Branca 

A ETE Bandeira Branca localizada na Rodovia General Euryale de Jesus Zerbine, 3307 – 

Bandeira Branca foi inaugurada em 2006 e utiliza da técnica de tratamento por lodo ativado por 

batelada (LAB). 

O LAB é formado por reator biológico, tanque único ou múltiplo que funciona também como 

decantador secundário. Na ETE Bandeira Branca possuem três reatores biológicos aerados, e seu 

esquema operacional se baseia em períodos aerando o esgoto afluente, onde ocorre a decomposição 

aeróbia do substrato orgânico solúvel e a formação de flocos biológicos (sólidos - lodo), e períodos 

de interrupção da aeração para a decantação dos sólidos. Após a decantação, o efluente tratado é 
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drenado do reator deixando a massa de lodo biológico. A eficiência de tratamento dessa técnica está 

na faixa de 70 a 95%. 

O Tabela 125 apresenta os bairros atendidos e a Figura 37 sintetiza o ciclo do esgotamento 

da ETE Bandeira Branca. 

Tabela 125 - Bairros atendidos pela ETE Bandeira Branca 

ETE Bairros Atendidos 
População (hab) 

2018 

ETE Bandeira Branca 
Bandeira Branca 4820 

CDHU Bandeira Branca 1281 
Fonte: SAAE, 2019 

 

 
Figura 37 - Síntese do ciclo do esgoto da ETE Bandeira Branca 

As características de projeto da ETE Bandeira Branca estão apresentadas na Tabela 126. A 

média da vazão operacional do ano de 2019 foi de 49,82 m³/h e carga orgânica de 1443,01 

KgDBO/dia, o que corresponde a 59,89% da capacidade de vazão e 114,1% da capacidade a mais de 

carga orgânica de projeto da ETE.  

Tabela 126 – Características de projeto da ETE Bandeira Branca 

Tipo de 

tratamento 

Vazão 

(m³/l) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) 

Unidades de 

Tratamento 

Tratamento 

de lodo 

Lodo 

ativado por 
batelada 

83,20 674,0 

Elevatória Interna 

Gradeamento fixo e 

removível 
2 Caixa de Areia 

Calha Parshall de 

entrada e de saída 
3 Tanques de Aeração 

Cloração 

Adensador 

+ centrifuga 
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A ETE Bandeira Branca possui tratamento de lodo nas suas instalações, o lodo é retirado dos 

reatores biológicos passa pelo adensador e posterior pela centrifuga.   

De janeiro de 2018 a dezembro de 2018 foram retirados no total 23.995 Kg de lodo e areia, 

armazenados num total de 9 caçambas, para descarte em aterro sanitário regularizado.  

Como agente desinfetante do efluente tratado para descarte utiliza-se o hipoclorito de sódio 

12%, e como coagulante para a desidratação do lodo utilizam polímero catiônico, o consumo mensal 

é apresentado na Tabela 127.  

Tabela 127 – Consumo mensal de produto químico na ETE Bandeira Branca  

ETE BANDEIRA BRANCA Produto Químico – Consumo mensal 

Mês/ano 
Hipoclorito de Sódio 12% 

(L) 
Mês/ano 

Polímero Catiônico 

(Kg) 

out/19 1850 jul/18 17 

nov/19 1800 ago/18 não houve descarte de lodo 

dez/19 1850 set/18 8 

jan/20 1860 out/18 não houve descarte de lodo 

fev/20 1740 nov/18 20 

mar/20 1860 dez/18 não houve descarte de lodo 

abr/20 1780 jan/19 não houve descarte de lodo 

mai/20 2200 fev/19 2 

jun/20 1800 mar/19 5 

jul/20 1860 abr/19 5 

ago/20 1860 mai/19 20 

set/20 1800 jun/19 11 

Média/mês 1855  7,3 
Fonte: Aquarum, 2020 

Em 2019 o volume médio de esgoto coletado foi de 36.078,33 m³/mês e a média do volume 

de esgoto tratado foi de 24.853,64 m³/mês com média de eficiência de tratamento de 93,72%. 

Atualmente a ETE Bandeira Branca está passando por obra civil para sua ampliação. 

O histórico de vazões máximas e mínimas e seus respectivos meses de ocorrência nos últimos 

5 anos é apresentado na Tabela 128.  

Tabela 128 – Histórico de vazões máximas e mínimas da ETE Bandeira Branca. 

ETE Início operação Q projeto (l/s) Vazões 2016 2017 2018 2019 2020¹ 

Bandeira Branca 2006 23,11 

QMáx. (l/s) 100,00 75,8 95,66 90,57 98,10 

Mês Set. Abr. Jan. Jul. Set. 

Q Mín (l/s) 4 3,4 3,89 7,84 13,19 

Mês Dez. Abr. Dez. Mar. Jan. 
Fonte: Aquarum, 2020 

¹ valores referentes até o mês de setembro de 2020 
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Figura 38 - Vista aérea da ETE Bandeira Branca 

11.3.3  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Meia Lua 

Assim como a ETE Bandeira Branca a ETE Meia Lua utiliza a técnica de tratamento por lodos 

ativados por batelada (LAB).  

A ETE Meia lua foi inaugurada em 2005 e se localiza na Estrada Municipal do Porto, 2000 – 

Parque Meia Lua.  

Os bairros atendidos pela ETE Meia lua são apresentados no Tabela 129. E a Figura 39 

sintetiza o ciclo do esgotamento da ETE Meia Lua. 

Tabela 129 – Bairros atendidos pela ETE Meia Lua 

ETE Bairros Atendidos 
População (hab) 

2018 

Meia Lua 

Lagoa Azul 773 

Jd. Conquista 594 

Meia Lua 6864 
 Fonte: SAAE (2019) 
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Figura 39 - Síntese do ciclo do esgoto da ETE Meia Lua 

As características de projeto da ETE Meia Lua estão apresentadas na Tabela 130. A média da 

vazão operacional do ano de 2019 foi de 50,51 m³/h e carga orgânica de 347,84 KgDBO/dia, o que 

corresponde a 60,71% da capacidade de vazão e 51,6% da capacidade de carga orgânica de projeto 

da ETE.  

Tabela 130 – Características de projeto da ETE Meia Lua 

Tipo de tratamento 
Vazão 

(m³/l) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) 

Unidades de 

Tratamento 
Tratamento de lodo 

Lodo ativado por 
batelada 

83,20 674,0 

Gradeamento fixo e 

removível 

2 Caixa de Areia 
Calha Parshall de entrada 

4 Tanque de Aeração 

Cloração 

Adensador + 8 leitos de 
secagem 

A ETE Meia Lua possui tratamento de lodo nas suas instalações, o lodo é retirado dos reatores 

biológicos passa pelo adensador e posterior é disposto em leitos de secagem.   

De janeiro de 2019 a dezembro de 2019 foram retirados no total 63.945 Kg de lodo, 

armazenados num total de 24 caçambas, para descarte em aterro sanitário regularizado.  

Como agente desinfetante do efluente tratado para descarte utiliza-se o hipoclorito de sódio 

12%, e para higienizar o lodo para a descarte utilizam a Cal hidratada, o consumo mensal é 

apresentado na Tabela 131.  
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Tabela 131 – Consumo mensal de produto químico na ETE Meia Lua  

ETE MEIA LUA Produto Químico – Consumo mensal 

Mês/ano 
Hipoclorito de Sódio 12% 

(L) 

Cal hidratada 

(Kg) 

out/19 1970 300 

nov/19 1750 300 

dez/19 1630 300 

jan/20 1730 300 

fev/20 2200 300 

mar/20 2540 300 

abr/20 2160 300 

mai/20 2080 300 

jun/20 2310 300 

jul/20 2410 300 

ago/20 2470 300 

set/20 1450 300 

Média/mês 2058 300 
Fonte: Aquarum, 2020 

Em 2019 o volume médio de esgoto coletado foi de 36.261,67 m³/mês e a média do volume 

de esgoto tratado foi de 27.045 m³/mês com média de eficiência de tratamento de 91,25%. 

O histórico de vazões máximas e mínimas e seus respectivos meses de ocorrência nos últimos 

5 anos é apresentado na Tabela 132. 

Tabela 132 – Histórico de vazões máximas e mínimas da ETE Meia Lua. 

ETE Início operação Q projeto (l/s) Vazões 2016 2017 2018 2019 2020¹ 

Meia Lua 2005 23,11 

QMáx. (l/s) 72,5 63 53,56 67,3 56 

Mês Nov. Jun. Dez. Set. Abr. 

Q Mín (l/s) 1,5 0,15 0,12 0,13 0,1 

Mês Out. Dez. Jul Mai. Mai. 
Fonte: Aquarum, 2020 

¹ valores referentes até o mês de setembro de 2020 

v 
Figura 40 - Vista aérea da ETE Meia Lua 
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11.3.4  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Terras De Santa Helena 

A ETE Terras de Santa Helena também utiliza da técnica de tratamento por lodos ativados por 

batelada (LAB) assim como as ETEs Bandeira Branca e Meia Lua e está localizada na Rua Antônio 

Pinto de Carvalho Filho, 50 – Condomínio Terras de Santa Helena e atende 70% da população do 

Bairro Santa Helena (Tabela 133). 

Tabela 133 - Bairro atendido pela ETE Santa Helena 

ETE Bairro Atendido População (hab) 2018 

Terras de Santa Helena Terras de Santa Helena 373 

 Fonte: SAAE, 2019 

A Figura 41 sintetiza o ciclo do esgotamento da ETE Santa Helena. O efluente tratado é 

lançado num córrego localizado atrás da ETE, o qual não teve seu nome identificado. 

 
Figura 41 - Síntese do ciclo do esgoto da ETE Santa Helena  

As características de projeto da ETE Santa Helena estão apresentadas na Tabela 134. A média 

da vazão operacional do ano de 2019 foi de 2,77 m³/h e carga orgânica de 11,27 KgDBO/dia, o que 

corresponde a 37,46% da capacidade de vazão e 22,54% da capacidade de carga orgânica de projeto 

da ETE.  
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Tabela 134 – Características de projeto da ETE Terras de Santa Helena 

Tipo de tratamento 
Vazão 

(m³/l) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) 

Unidades de 

Tratamento 

Tratamento de 

lodo 

Lodo ativado por batelada 7,4 50,0 

Gradeamento 
2 Caixa de Areia 

Elevatória interna 

2 Tanque de Aeração 
Tanque de equalização 

Cloração 

Tanque de Contato 

8 leitos de secagem 

A ETE Santa Helena possui tratamento de lodo nas suas instalações, o lodo é retirado dos 

reatores biológicos e disposto em leitos de secagem. Em agosto de 2018 foram retirados 6.120 Kg de 

lodo dos leitos de secagem.  Atualmente, a vazão de entrada esta baixa, os tanques de aeração não 

têm gerado lodo em excesso. Portanto, não há deposito de lodo nos leitos de secagem. 

Como agente desinfetante do efluente tratado para descarte utiliza-se o hipoclorito de sódio 

12%, o consumo mensal é apresentado na Tabela 135. 

Tabela 135 – Consumo mensal de produto químico na ETE Terras de Santa Helena 

ETE SANTA HELENA Produto Químico – Consumo mensal 

Mês/ano Hipoclorito de Sódio 12% (L) 

out/19 570 

nov/19 416 

dez/19 238 

jan/20 268 

fev/20 275 

mar/20 206 

abr/20 239 

mai/20 208 

jun/20 235 

jul/20 360 

ago/20 196 

set/20 144 

Média/mês 280 
Fonte: Aquarum, 2020 

Na ETE não há medidor de vazão de entrada e de saída, portanto, não há registro de volume 

coletado e registros de vazões, somente do volume tratado, onde a média de 2019 foi de 2.109,98 

m³/mês com média de eficiência de tratamento de 95,13%.  A estimativa de volume e vazões provém 

do percentual de 80% da água consumida dos locais contribuintes as redes coletoras da ETE. A 

Figura 42 mostra a vista aérea da ETE Santa Helena. 
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Figura 42 - Vista aérea da ETE Santa Helena 

11.3.5  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Santa Paula 

A ETE Santa Paula localizada na Rua José Vicente, s/nº – Residencial Santa Paula, foi 

inaugurada em 2013 e utiliza da técnica de tratamento por lodo ativado convencional. 

Nesse tipo de tratamento a aeração do efluente tem por finalidade proporcionar oxigênio aos 

microrganismos (biomassa) e evitar a deposição dos flocos, a fim de misturá-los homogeneamente 

com o efluente. Assim, após passar pelo tanque de aeração, o efluente é enviado continuamente a um 

decantador secundário, cuja função é separar o efluente tratado do lodo. O lodo depositado no fundo 

do decantador secundário é recirculado ao tanque de aeração a fim de aumentar a concentração de 

microrganismos para estabilizar a matéria orgânica, o seu excesso é extraído do sistema para secagem 

e o sobrenadante do decantador (efluente tratado) é então descartado para o corpo receptor. 

A Figura 43 ilustra o processo da técnica de tratamento de lodo ativado utilizado na ETE 

Santa Paula. 
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Fonte: Portal tratamento de água (acesso em 2020) 

Figura 43 - Esquema ilustrativo do sistema de lodos ativados 

As características de projeto da ETE Santa Paula estão apresentadas na Tabela 136. A média 

da vazão operacional do ano de 2019 foi de 9,86 m³/h e carga orgânica de 97,01 KgDBO/dia, o que 

corresponde a 23,12% da capacidade de vazão e 28,11% da capacidade de carga orgânica de projeto 

da ETE.  

Tabela 136 – Características de projeto da ETE Santa Paula 

Tipo de 

tratamento 

Vazão 

(m³/l) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) 
Unidades de Tratamento 

Tratamento 

de lodo 

Lodo 

ativado 
42,66 345,09 

Gradeamento fino fixo 

2 Caixa de Areia 
Calha Parshall de entrada e de saída 

Filtro de areia 

1 Tanque de Aeração 
Decantadores Secundários 

Recirculação de lodo 

Cloração e Tanque de contato 

10 Leitos de 

secagem 

A ETE Santa Paula possui tratamento de lodo nas suas instalações, o lodo retirado do 

decantador secundário é disposto em leito de secagem.  De janeiro de 2018 a dezembro de 2018 foram 

retirados no total 920 Kg de lodo, e em 2019 foram retirados 2370 Kg de areia do tratamento 

preliminar (caixas de areia). 

Como agente desinfetante do efluente tratado para descarte utiliza-se o hipoclorito de sódio 

12%, o consumo mensal é apresentado na Tabela 137.  
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Tabela 137 – Consumo mensal de produto químico na ETE Santa Paula 

ETE SANTA PAULA Produto Químico – Consumo mensal 

Mês/ano Hipoclorito de Sódio 12% (L) 

out/19 201 

nov/19 182 

dez/19 76 

jan/20 84 

fev/20 89 

mar/20 226 

abr/20 96 

mai/20 89 

jun/20 133 

jul/20 222 

ago/20 342 

set/20 220 

Média/mês 163 
Fonte: Aquarum, 2020 

No passado, houve um incêndio na ETE onde comprometeu 50% de suas instalações, portanto, 

atualmente a ETE Santa Paula opera parcialmente e apresenta problemas como arraste de lodo e 

tempo de detenção hidráulica baixo. O volume médio de esgoto coletado em 2019 foi de 7.602 m³/mês 

e teve eficiência média de tratamento de 35,08%. A medição de vazão de saída não é mensurada. 

O histórico de vazões máximas e mínimas e seus respectivos meses de ocorrência nos últimos 

5 anos é apresentado na Tabela 138. 

Tabela 138 – Histórico de vazões máximas e mínimas da ETE Santa Paula. 

ETE Início operação Q projeto (l/s) Vazões 2016 2017 2018 2019 2020¹ 

Santa Paula 2008 11,85 

QMáx. (l/s) 34,91 39,25 18,02 39,97 14,6 

Mês Nov. Mar. Mar. Ago. Ago. 

Q Mín (l/s) 2,04 0,8 0,7 0,24 0,25 

Mês Ago. Ago. Nov. Nov. Mai. 
Fonte: Aquarum, 2020 

¹ valores referentes até o mês de setembro de 2020  

O Tabela 139 apresenta o bairro atendido pela ETE e a Figura 44 sintetiza o ciclo do 

esgotamento da ETE Santa Paula. 

Tabela 139 – Bairro atendido pela ETE Santa Paula 

ETE Bairro Atendido 
População (hab) 

2018 

Santa Paula Santa Paula 3153 
Fonte: SAAE (2019) 
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Figura 44 - Síntese do ciclo do esgoto da ETE Santa Paula 

 

 
Figura 45 - Vista aérea da ETE Santa Paula 

11.3.6  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Vila Branca 

A ETE Vila Branca localizada na Avenida Portinari, 386 – Villa Branca, foi inaugurada em 

2004 e utiliza da técnica de tratamento por lodo ativado convencional assim como a ETE Santa Paula. 

As características de projeto da ETE Vila Branca estão apresentadas no Tabela 140. A média 

da vazão operacional do ano de 2019 foi de 62,86 m³/h e carga orgânica de 306,75 KgDBO/dia, o 

que corresponde a 18,22 % da capacidade de vazão e 24,34 % da capacidade de carga orgânica de 

projeto da ETE.  
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Tabela 140 – Características de projeto da ETE Vila Branca 

Tipo de 

tratamento 

Vazão 

(m³/l) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) 
Unidades de Tratamento 

Tratamento de 

lodo 

Lodo ativado 344,99 1260,0 

Elevatória Interna 
Gradeamento 

4 Caixa de Areia 

3 Caixa de Gordura 
Calha Parshall de entrada e de 

saída 

4 Tanque de Aeração 

4 Decantadores Secundários 
Recirculação de lodo 

Cloração 

24 Leitos de 

secagem 

A ETE Vila Branca possui tratamento de lodo nas suas instalações, o lodo retirado do 

decantador secundário é disposto em leito de secagem.  De janeiro de 2019 a dezembro de 2019 foram 

retirados no total 30.405 Kg de lodo, armazenados num total de 12 caçambas. 

Como agente desinfetante do efluente tratado para descarte utiliza-se o hipoclorito de sódio 

12%, e para higienizar o lodo para a descarte utilizam a Cal hidratada, o consumo mensal é 

apresentado na Tabela 141.  

Tabela 141 – Consumo mensal de produto químico na ETE Vila Branca  

ETE VILA BRANCA Produto Químico – Consumo mensal 

Mês/ano 
Hipoclorito de Sódio 12% 

(L) 

Cal hidratada 

(Kg) 

out/19 3150 200 

nov/19 3000 200 

dez/19 3700 200 

jan/20 3300 200 

fev/20 3300 200 

mar/20 2075 200 

abr/20 3400 200 

mai/20 3500 200 

jun/20 3000 200 

jul/20 4860 200 

ago/20 6210 200 

set/20 3920 200 

Média/mês 3618 200 
Fonte: Aquarum, 2020 

Em 2019 o volume médio de esgoto coletado foi de 46.374,44 m³/mês e volume médio tratado 

foi de 41.430,22, com eficiência média de tratamento de 86,25%. 

O histórico de vazões máximas e mínimas e seus respectivos meses de ocorrência nos últimos 

5 anos é apresentado na Tabela 142. 
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Tabela 142 – Histórico de vazões máximas e mínimas da ETE Vila Branca. 

ETE Início operação Q projeto (l/s) Vazões 2016 2017 2018 2019 2020¹ 

Vila Branca 2003 95,83 

QMáx. (l/s) 85,6 37,4 74,27 45,38 41,2 

Mês Set. Dez. Nov. Dez. Fev. 

Q Mín (l/s) 2,5 0,5 0,14 0,74 0,1 

Mês Out. Set. Nov. Jan. Jan. 

Fonte: Aquarum, 2020 

¹ valores referentes até o mês de setembro de 2020 

O Tabela 143 apresenta os bairros atendidos pela ETE e a Figura 46 sintetiza o ciclo do 

esgotamento da ETE Vila Branca e a Figura 47 mostra a vista aérea da ETE Vila Branca. 

Tabela 143 - Bairros atendidos pela ETE Vila Branca  

ETE Bairro Atendidos 
População (hab) 

2018 

Vila Branca 

Vila Branca 9590 

Rio Comprido 
3080 

Vem Viver 

Sunset Garden 235 
Fonte: SAAE (2019) 

 
Figura 46 - Síntese do ciclo do esgoto da ETE Vila Branca 
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Figura 47 - Vista aérea da ETE Vila Branca. 

11.3.7  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Terras Da Conceição 

A ETE Terras da Conceição localizada na Rua Alfredo de Moraes, 34, utiliza da técnica de 

tratamento por lodo ativado, assim como a ETE Santa Paula e Vila Branca. 

As características de projeto da ETE Terras da Conceição estão apresentadas na Tabela 144. 

A média da vazão operacional do ano de 2019 foi de 4,68 m³/h e carga orgânica de 8,25 KgDBO/dia, 

o que corresponde a 9,0 % da capacidade de vazão e 2,75 % da capacidade de carga orgânica de 

projeto da ETE.  

A ETE possui tratamento de lodo nas suas instalações, o lodo retirado do decantador 

secundário vai para o tanque digestor e posteriormente, é disposto em leitos de secagem.  

Tabela 144 – Características de projeto da ETE Terras da Conceição 

Tipo de 

tratamento 

Vazão 

(m³/l) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) 

Unidades de 

Tratamento 
Tratamento de lodo 

Lodo ativado 51,98 300,0 

Caixa de Areia 

Calha Parshall 
Tanque de Aeração 

Decantador com ponte 

rolante 

Tanque estabilizador de lodo, 

Leitos de secagem 

 

A ETE Terras da Conceição teve seu início de operação em 2019, os valores de vazões 

máximas e mínimas e seus respectivos meses de ocorrência, no primeiro semestre desse ano, é 

apresentado na Tabela 145. 
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Tabela 145 – Histórico de vazões máximas e mínimas da ETE Terras da Conceição. 

ETE Início operação Q projeto (l/s) Vazões 2019 2020 

Terras da Conceição 2019 14,44 

QMáx. (l/s) - 1,39 

Mês - Jan. 

Q Mín (l/s) - 1,24 

Mês - Abr. 

Fonte: SAAE, 2020 

A Tabela 146 apresenta o bairro atendido pela ETE e a Figura 48 sintetiza o ciclo do 

esgotamento da ETE Vila Branca. 

Tabela 146 - Bairro atendido pela ETE Terras da Conceição  

ETE Bairro Atendido 
População (hab) 

2018 

Terras da Conceição Terras da Conceição 373 
Fonte: SAAE (2019) 

 
Figura 48 - Síntese do ciclo do esgoto da ETE Terras da Conceição 

 
Figura 49 - Vista aérea da ETE Terras da Conceição 
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11.3.8  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Central 

A ETE Central, inaugurada em 2012, localizada na Avenida Malek Assad, s/ nº (altura do nº 

1450) – Jardim Santa Maria, latitude 23º16'57.6"S e longitude 45º57'36.2"W, é o maior sistema de 

tratamento de esgoto de Jacareí e utiliza da técnica de tratamento anaeróbio com lodo ativado. 

A técnica anaeróbia presente na ETE Central é realizada por Reatores UASB (Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket) a qual é uma tecnologia de tratamento biológico de esgotos baseada na 

decomposição anaeróbia da matéria orgânica. O princípio fundamental do processo é a formação de 

uma biomassa com alta atividade microbiológica, permitindo alto rendimento nos processos de 

estabilização, considerando os limites para as reações anaeróbias, e um tempo de detenção hidráulica 

relativamente curto. O esquema operacional baseia-se na entrada do efluente ao reator por fluxo 

ascendente (de baixo para cima), passando por uma zona de digestão, uma zona de sedimentação, e 

o dispositivo separador de fases gás-sólido-líquido. Ou seja, o esgoto entra no reator e após ser 

distribuído pelo seu fundo, segue uma trajetória ascendente, desde a sua parte mais baixa, até 

encontrar a manta de lodo, onde ocorre a mistura, a biodegradação e a digestão anaeróbia do conteúdo 

orgânico, tendo como subproduto a geração de gases metano, carbônico e sulfídrico. Assim, o líquido 

é dirigido para o tratamento complementar. Aqui ocorre a continuação do processo por lodo ativado, 

descrito no item 11.3.6. 

As características de projeto da ETE Central estão apresentadas na Tabela 47. A média da 

vazão operacional do ano de 2019 foi de 1.138,28 m³/h e carga orgânica de 2.542,14 KgDBO/dia, o 

que corresponde a 119,32% da capacidade de vazão e 43,42 % da capacidade de carga orgânica de 

projeto da ETE.  

Tabela 147 – Características de projeto da ETE Central 

Tipo de tratamento 
Vazão 

(m³/h) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) 
Unidades de Tratamento 

Tratamento de 

lodo 

Anaeróbico e Lodo 

Ativado 
954 5.854 

2 Gradeamento mecanizado 
Calha Parshall de entrada 

2 Caixa de Areia 

4 Reatores UASB 
2 Queimadores de gases 

2 Tanques de Aeração 

2 Decantadores Secundários 
Recirculação de lodo 

Cloração 

Tanque de contato 

Emissário, escada hidráulica 
Sistema de água de reuso 

Tanque de lodo e 

centrifuga 

 

A ETE possui tratamento de lodo nas suas instalações, o lodo retirado dos decantadores 

secundário é enviado para o tanque de lodo e posteriormente centrifugado.  De janeiro de 2019 a 
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dezembro de 2019 foram retirados no total 3.609.425 Kg de lodo, armazenados num total de 1.412 

caçambas, total de 1.412 Kg de areia armazenados num total de 64 caçambas e total de 5.125 Kg de 

resíduos retidos nos gradeamentos armazenados num total de 2 caçambas. 

Como agente desinfetante do efluente tratado para descarte utiliza-se o hipoclorito de sódio 

12%, e como coagulante para a desidratação do lodo utilizam polímero catiônico, o consumo mensal 

é apresentado na Tabela 148.  

Tabela 148 – Consumo mensal de produto químico na ETE Central  

ETE CENTRAL Produto Químico – Consumo mensal 

Mês/ano Hipoclorito de Sódio 12% (L) Polímero Catiônico (Kg) 

out/19 7100 600 

nov/19 8600 550 

dez/19 9850 50 

jan/20 9250 Não houve descarte de lodo 

fev/20 9900 425 

mar/20 9750 950 

abr/20 9100 200 

mai/20 9700 875 

jun/20 9250 725 

jul/20 10500 925 

ago/20 12700 1200 

set/20 12000 950 

Média/mês 9808 621 

Fonte: Aquarum, 2020 

Em 2019 o volume médio de esgoto coletado foi de 811.589,40 m³/mês e volume médio 

tratado foi de 627.115,85 m³/mês, com eficiência média de tratamento de 89,41%. 

O histórico de vazões máximas e mínimas e seus respectivos meses de ocorrência nos últimos 

5 anos é apresentado na Tabela 149. 

Tabela 149 – Histórico de vazões máximas e mínimas da ETE Central. 

ETE Início operação Q projeto (l/s) Vazões 2016 2017 2018 2019 2020¹ 

Central 2013 265 

QMáx. (l/s) 632,8 585 586,3 648,2 636,5 

Mês Out. Mar. Set. Abr. Jan. 

Q Mín (l/s) 5,6 6,3 10,4 9,7 20 

Mês Ago. Jan. Jan. Jul. Abr. 
¹ valores referentes até o mês de setembro de 2020 

Fonte: Aquarum, 2020 

Na operação normalizada a ETE Central atende 74 bairros do município (Tabela 150), além 

desses, recebe efluente tratado de fossas que descartam na rede coletora e recebe o chorume do aterro 

sanitário do Município de Jacareí.  

Atualmente com a obra da ETE Parque dos Sinos também está recebendo o efluente e 

atendendo o bairro Parque dos Sinos. Portanto, a ETE Central está trabalhando num regime saturado, 
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parte do esgoto bruto é encaminhado, após tratamento preliminar, para o tanque de aeração, devido o 

UASB transbordar com a vazão atual. 

 Tabela 150 - Bairros atendidos pela ETE Central  

ETE / Coletor Bairros Atendidos 
População (hab) 

2018 

ETE Central 

Coletor Aliança 

V. Guedes 303 

Jd. Nova Aliança 404 

V. Formosa 1093 

Residencial Brasília 41 

Vila Aprazível 2375 

Jd. Oliveiras 466 

Pq. Sto. Antônio 8106 

V. Sta. Monica 60 

V. Maria 233 

ETE Central 

Jardim do Vale 2654 

Jardim Colinas 531 

Santa Rita 3609 

CDHU Campo Grande 1603 

Jd. Liberdade 459 

Jd. Bela Vista 523 

Jd. Cruzeiro 188 

Região Central 19011 

Jd. Sta. Terezinha 215 

Jd. São José 1325 

Avareí 1201 

V. Pinheiro 1095 

V. Natália 160 

Jd. Esper 322 

Jd. Leblon 339 

Jd. Leonidia 197 

Jd. Mesquita 770 

Jd. Nicélia 726 

N. S. Lourdes 33 

N.S. Fátima 628 

Jd. Paraíba 1436 

Jd. Pereira do Amparo 95 

Jd. S. Manoel 363 

Terras Sta. Clara 257 

V. Aprazível 2375 

V. Martinez 396 

ETE Central 

Bacia 3 Córrego Seco 

Santa Marina 5022 

Cidade Salvador 6511 

Pq. Príncipes 6791 

Jd. Califórnia 4399 

Pq. Califórnia 2974 

Crystal Park 500 

Jd. Marcondes 2207 

Jd. Luiza 462 

Jd. Real 562 

Pedras Preciosas 1401 

Pedregulho 291 
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ETE / Coletor Bairros Atendidos 
População (hab) 

2018 

Jd. Vera Lucia 1118 

V. Denize 38 

Res. Brasília 41 

Jd. Dora 3872 

ETE Central 

Parte Alto SantanaII 
Altos Santana II – 30% 447 

ETE Central 
Coletor Tronco Turi 3 

Jd. Maria Amélia 5677 

Conj. São Benedito 3266 

Jd. Coléginho 220 

Pq. Nova América 1061 

Pq. Itamarati 566 

Pq. Brasil 967 

Jd. Sol Nascente 678 

ETE Central 

EEE Jd.Pitoresco 

Jd. Paraiso 6497 

Cj Novo Amanhecer 1994 

Jd. Pitoresco 896 

Jd. Yolanda 244 

ETE Central 

Interligação Jd. Marques 

Vila Zezé 2323 

Jd. do Marques 486 

ETE Central 
EEE Nilo Máx. 

Vila Romana 484 

Jd. Colônia 1740 

Sto. Ant. Boa Vista 1856 

Vista Araucárias 459 

ETE Central 
EEE Malek Assad 

Altos Santana II – 70% 1042 

Altos de Santana 719 

Jd. Primavera 3851 

Jd. Sta. Maria 4365 

Prolong Jd. Sta. Maria 3498 

Jd. Indústrias 4095 
Fonte: SAAE, 2019 

A Figura 50 sintetiza o ciclo do esgotamento atual da ETE Central. E a Figura 51 mostra a 

vista aérea da ETE. 

 
Figura 50 - Síntese do ciclo do esgoto atual da ETE Central 
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Figura 51 - Vista aérea da ETE Central 

11.3.9  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Parque Dos Sinos 

A ETE Parque dos Sinos localizada na Avenida Vereador Egídio Antônio Coimbra, 1128 – 

Parque dos Sinos, está em manutenção atualmente. O esgoto está sendo redirecionado para tratamento 

na ETE Central. 

A ETE Parque do Sinos em sua configuração original é do tipo anaeróbio com lodo ativado 

assim como a ETE Central. 

As características de projeto da ETE Parque dos Sinos estão apresentadas na Tabela 151. 

Tabela 151 – Características de projeto da ETE Parque do Sinos 

Tipo de tratamento 
Vazão 

(m³/l) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) 
Unidades de Tratamento Tratamento de lodo 

Anaeróbico e Lodo 
Ativado 

76,25 573,85 

Gradeamento fixo 

2 Caixa de Areia 

Calha Parshall de entrada e saída 
Caixa de Gordura 

Tanque de acidificação/Hidrólise 

7 Reatores UASB 

2 Filtros aeróbios 
Cloração 

Tanque de contato 

Não possui 
tratamento de lodo 

no local. O lodo é 

enviado para outras 

ETEs 

Como agente desinfetante do efluente tratado para descarte utiliza-se o hipoclorito de sódio 

12%, o consumo mensal é apresentado na Tabela 152.  

Tabela 152 – Consumo mensal de produto químico na ETE Parque dos Sinos 

ETE Pq. dos Sinos 
Produto Químico – Consumo 

mensal 

Mês/ano Hipoclorito de Sódio 12% (L) 

ago/16 64 

set/16 855 

out/16 1260 

nov/16 720 
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ETE Pq. dos Sinos 
Produto Químico – Consumo 

mensal 

Mês/ano Hipoclorito de Sódio 12% (L) 

dez/16 1950 

jan/17 2185 

fev/17 2890 

mar/17 1110 

abr/17 960 

mai/17 1240 

jun/17 860 

jul/17 ETE inoperante 

Média/mês 1281 
Fonte: Aquarum, 2020 

O histórico de vazões máximas e mínimas e seus respectivos meses de ocorrência nos últimos 

5 anos é apresentado na Tabela 153. 

Tabela 153 – Histórico de vazões máximas e mínimas da ETE Parque dos Sinos. 

ETE 
Início 

operação 

Q projeto 

(l/s) 
Vazões 2016 2017 2018 2019 2020¹ 

Parque dos Sinos 2012 21,18 

QMáx. (l/s) 59,6 60,55 32,4 Inativa Inativa 

Mês Dez. Fev. Jan. - - 

Q Mín (l/s) 1 1,5 1,4 Inativa Inativa 

Mês Set. Jun. Fev. - - 
¹ valores referentes até o mês de setembro de 2020 

Fonte: Aquarum, 2020 

O Tabela 154 apresenta o bairro atendido pela ETE e a Figura 52 sintetiza o ciclo do 

esgotamento da ETE Parque dos Sinos, quando em operação. 

Tabela 154 - Bairro atendido pela ETE Parque dos Sinos  

ETE Bairro Atendido População (hab) 2018 

Parque dos Sinos Parque do Sinos 2137 
Fonte: SAAE (2019) 
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Figura 52 - Síntese do ciclo do esgoto atual da ETE Parque dos Sinos 

 

 

Figura 53 - Vista aérea da ETE Parque dos Sinos 

11.3.10 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 22 De Abril 

A ETE 22 de abril localizada na Avenida 3 de Julho, 420 – Conjunto 22 de Abril, foi 

inaugurada em 2007 e utiliza da técnica de tratamento por anaeróbio (UASB) seguido de lodo ativado, 

assim como a ETE Central e Parque dos Sinos. 

As características de projeto da ETE 22 de abril estão apresentadas na Tabela 155. A média 

da vazão operacional do ano de 2019 foi de 4,61 m³/h e carga orgânica de 39,81 KgDBO/dia, o que 

corresponde a 43,39% da capacidade de vazão e 34,61% da capacidade de carga orgânica de projeto 

da ETE.  
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Tabela 155 – Características de projeto da ETE 22 de abril 

Tipo de 

tratamento 

Vazão 

(m³/l) 

Carga Org. 

(KgDBO/dia) 
Unidades de Tratamento Tratamento de lodo 

Anaeróbico e 
Lodo 

Ativado 

10,62 115,0 

Gradeamento fixo 
2 Caixa de Areia 

Calha Parshall de entrada 

Elevatória interna 
3 Reatores UASB 

3 Reatores Aeróbio 

(decantador interno) 

Cloração e Tanque de 
Contato 

Não possui tratamento de 

lodo. O lodo é enviado para 
o leito de secagem da ETE 

Meia Lua e centrifugado na 

ETE Central 

A ETE não possui tratamento de lodo nas suas instalações, o lodo é retirado dos reatores 

biológicos e enviado para os leitos de secagem da ETE Meia Lua e/ou para a centrífuga da ETE 

Central. 

Como agente desinfetante do efluente tratado para descarte utiliza-se o hipoclorito de sódio 

12%, o consumo mensal é apresentado na Tabela 156.  

Tabela 156 – Consumo mensal de produto químico na ETE 22 de abril 

ETE 22 de abril Produto Químico – Consumo mensal 

Mês/ano Hipoclorito de Sódio 12% (L) 

out/19 123 

nov/19 239 

dez/19 263 

jan/20 279 

fev/20 375 

mar/20 375 

abr/20 240 

mai/20 320 

jun/20 225 

jul/20 190 

ago/20 225 

set/20 303 

Média/mês 263 
Fonte: Aquarum, 2020 

A média do volume coletado em 2019 foi de 4.278 m³/mês com média de eficiência de 

tratamento de 77,19%. A medição de vazão de entrada não é mensurada atualmente, o medidor de 

vazão, do tipo ultrassônico, ficou de posse da ETE 22 de abril em 2019 a 2020 (primeiro semestre) e 

posteriormente foi transferido para ETE Central, porém, já apresentou problema e necessita de 

manutenção ou troca. 

O histórico de vazões máximas e mínimas e seus respectivos meses de ocorrência nos últimos 

5 anos é apresentado na Tabela 157. 
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Tabela 157 – Histórico de vazões máximas e mínimas da ETE 22 de abril. 

ETE Início operação Q projeto (l/s) Vazões 2016 2017 2018 2019 2020¹ 

22 de abril 2010 2,95 QMáx. (l/s) sem leitor sem leitor sem leitor 14,9 8 

Mês - - - Set. Abr. 

Q Mín (l/s) sem leitor sem leitor sem leitor 0,03 0,03 

Mês - - - Dez. Abr. 

Fonte: Aquarum, 2020 

¹ valores referentes até o mês de setembro de 2020 

A Tabela 158 apresenta o bairro atendido pela ETE e a Figura 54 sintetiza o ciclo do 

esgotamento da ETE 22 de abril. 

Tabela 158 - Bairro atendido pela ETE 22 de abril  

ETE Bairro Atendido População (hab) 2018 

22 de abril Conjunto 22 de abril 681 

Fonte: SAAE (2019) 

 
Figura 54 - Síntese do ciclo do esgoto da ETE 22 de abril 

 
Figura 55 - Vista aérea da ETE 22 de abril 
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11.3.11  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Imperial 

A ETE Imperial, inaugurada em 2020 está localizada na Rua Jeronimo Paes, S/N – Parque 

Imperial utiliza da técnica de tratamento por lodos ativados. 

A características de projeto está apresentado na Tabela 159. A média da vazão operacional 

do ano de 2020 é de 36,07 m³/h e carga orgânica de 210,62 KgDBO/dia, o que corresponde a 66,8% 

da capacidade de vazão e 47,13% da capacidade de carga orgânica de projeto da ETE. A Figura 56 

mostra o levantamento aerofotogramétrico temporal da área da ETE. 

Tabela 159 – Características de projeto da ETE Imperial 

Tipo de 

tratamento 

Vazão 

(m³/h) 

Carga Orgânica 

(KgDBO/dia) 
Unidades de tratamento Tratamento de lodo 

Anaeróbico e 
Lodo Ativado 

10,62 115,0 

Pré tratamento (gradeamento, 

separador de areia, calha 

Parshall) 
Elevatória 

Reatores aeróbicos 

hidrocavitador e mídias 
Decantador 

Filtros de areia 

Desinfecção por cloro 

O Lodo é enviado 
para ETE Central 

 

 
Figura 56 - Aerofotogramétrico temporal da ETE Imperial 
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A ETE Parque Imperial teve seu início de operação neste ano, 2020, os valores de vazões 

máximas e mínimas e seus respectivos meses de ocorrência, no primeiro semestre desse ano, é 

apresentado na Tabela 160. 

Tabela 160 – Histórico de vazões máximas e mínimas da ETE Parque Imperial. 

ETE Início operação Q projeto (l/s) Vazões 2020 

Parque Imperial 2020 15 

QMáx. (l/s) 4,31 

Mês Ago. 

Q Mín (l/s) 4,31 

Mês Ago. 
Fonte: SAAE, 2020 

A Tabela 161 apresenta os bairros atendidos pela ETE previstos em projeto, considerando 

3,28 habitantes por economia para a taxa de ocupação. 

Tabela 161 - Bairro atendido pela ETE Imperial 

ETE Bairro Atendido N° de ligações N° de economias 
População (hab) 

2017 

Imperial 
Parque Imperial 1111 1123 4494 

Jardim Pedramar* 416 423 1692 
Fonte: SAAE (2019) 

*Em implantação 

Atualmente a ETE só atende o bairro Parque Imperial com previsão de atender posteriormente 

o bairro Jardim Pedramar. A Figura 57 sintetiza o ciclo do esgotamento da ETE Imperial. 

 
Figura 57 - Síntese do ciclo do esgoto da ETE Imperial 

11.4 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

A resolução CONAMA n°430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento 

de efluentes e complementa e altera a Resolução CONAMA n° 357/2005, no seu Art. 16 determina 
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as condições e padrões de lançamentos de efluentes em corpos hídricos. Para lançamento de efluente 

de quaisquer fontes poluidoras é exigido que atenda a tais padrões: 

• 5 ≤ pH ≤ 9 

• Temperatura < 40°C  

• Materiais sedimentais < 1 ml/l em teste de 1h em cone Inmhoff. No caso de lagos e lagoas 

com velocidade praticamente nula os materiais sedimentais devem ser ausentes 

• A vazão de lançamento deve atender: Qmáx ≤ 1,5 x Qmédia de projeto  

• Óleos minerais ≤ 20 mg/l 

• Óleos vegetais e gorduras animais ≤ 50 mg/l 

• Materiais flutuantes = zero 

• Remoção mínima de DBO (5 dias a 20°C) = 60%  

Tabela 162 – Valores orientadores CONAMA n° 430/2011 para lançamento de 

efluentes em corpos hídricos. 

Parâmetros Valores máximos 

Arsênio total 0,5 mg/L As 

Bário total 5,0 mg/L Ba 

Boro total (Não se aplica para o lançamento em águas salinas) 5,0 mg/L B 

Cádmio total 0,2 mg/L Cd 

Chumbo total 0,5 mg/L Pb 

Cianeto total 1,0 mg/L CN 

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr+
6
 

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr+
3
 

Estanho total 4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 

Fluoreto total 10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 

Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N 

Prata total 0,1 mg/L Ag 

Selênio total 0,30 mg/L Se 

Sulfeto 1,0 mg/L S 

Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Benzeno 1,2 mg/L 

Clorofórmio 1,0 mg/L 

DicloroETEno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 1,0 mg/L 

Estireno 0,07 mg/L 

Etilbenzeno 0,84 mg/L 
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Parâmetros Valores máximos 

Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 mg/L C6H5OH 

Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L 

TricloroETEno 1,0 mg/L 

Tolueno 1,2 mg/L 

Xileno 1,6 mg/L 

Para lançamentos providos de estações de tratamento de esgoto os padrões básicos são o 

mesmo com exceção a: 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO (5 dias, 20°C) ≤ 120 mg/l, sendo 

que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de 

tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de 

autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento 

do corpo receptor. 

• substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) ≤ 100 mg/L 

Assim, a operação das ETEs de Jacareí, para controle operacional, de processo e 

monitoramento dos sistemas de tratamento realizam diariamente as seguintes análises: pH, 

Temperatura, sólidos sedimentáveis (cone Imnhoff), Oxigênio dissolvido, Cloro livre e turbidez. 

Já as análises físico-químicas laboratoriais, tanto para caracterização do efluente (bruto e 

tratado) quanto para a caracterização e classificação dos resíduos sólidos dos sistemas, é realizada 

pela empresa contratada Ecosystem Análises Ambientais, a qual realiza a coleta e as análises dos 

parâmetros em períodos conforme Tabela 163. 
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Tabela 163 – Parâmetros analisados em efluentes (bruto e tratado) das ETES, em resíduos sólidos e seus períodos e custos (2020). 

Parâmetros Frequência 
N° 

Amostras 

Custo 

(R$) 

N° 

Amostras 

Valor 

Total (R$) 

ABNT NBR 10004:2004 DE 30/11/2004 - Massa Bruta  - Semestral ( Cianeto total, Cromo 

Hexavalente, Óleos e Graxas, Paint Filter, pH, Ponto de Fulgor, Sulfeto total, Umidade), 

Corrida de Metais - ICP/OES (Arsênio total, Bário total, Cadmio total, Chumbo total, Cobalto 

total, Cobre Total, Cromo Total, Níquel total, Prata total, Selênio total, Zinco total), Corrida de 
VOC ( 1,1 - Dicloroetileno, 1,2 - Dicloroetano, 1,4 - Diclorobenzeno, Benzeno, Cloreto de 

Vinila, Clorobenzeno, Clorofórmio, Metiletilcetona, Tetracloreto de Carbono, 

Tetracloroetileno, Tricloroetileno), Fluoreto Total, Mercúrio total 

Semestral 6 2.880,00 6 2.880,00 

ABNT NBR 10005:2004 DE 30/11/2004 - Extrato Lixiviado (Inorgânicos) - Semestral: 

(Arsênio total, Bário total, Cadmio total, Chumbo total, Cromo Total, Fluoreto Total, Mercúrio 

total, Prata total, Selênio total) 

Semestral 6 1.020,00 6 1.500,00 

ABNT NBR 10006:2004 DE 30/11/2004 - Extrato Solubilizado - Semestral:  Arsênio total, 
Bário total, Cadmio total, Chumbo total, Cianeto total, Cloreto Total, Cobre Total, Cromo 

Total, Fenol Total, Ferro total, Fluoreto Total, Manganês total, Mercúrio total, Nitrato, Prata 

total, Selênio total, Sódio total, Sulfato Total, Surfactantes, Zinco total 

Semestral 6 600,00 6 780,00 

Coleta Composta - Efluente Tratado - Saída ETE - Semestral: Decreto nº 8.468 - Art. 18: 
(Cobre Total, Cromo Total, DQO, Fenol Total, Óleos e Graxas), CONAMA 430 Art. 16 - 

Completo 

Semestral 24 12.000,00 24 13.680,00 

Coleta Composta ETEs - Efluente Bruto - Entrada ETE: Coliformes Termotolerantes, 
Coliformes Totais,DBO, DQO, Fósforo total, Nitrogênio Total Kjeldahl, Sólidos Suspensos 

Totais 

Mensal 144 24.624,00 132 26.400,00 

Coleta Composta ETEs - Efluente Tratado - Saída da ETE: Coliformes Termotolerantes, 

Coliformes Totais,DBO, DQO, Fósforo total, Nitrogênio Total Kjeldahl, Sólidos Suspensos 
Totais, Redução de DBO, Redução de DQO 

Mensal 144 28.080,00 132 30.360,00 

Despesa de coleta (mensal) Mensal 12 4.200,00 11 4.290,00 

Despesa de coleta (semestral) Semestral 2 500,00 2 500,00 

TOTAL  344 73.904,00 319 80.390,00 
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Para controle e qualidade dos efluentes tratados assim como, dos corpos hídricos receptores 

desses efluentes, o SAAE, monitora trimestralmente, atendendo as exigências das Resoluções 

CONAMA 357/2005 - Art. 15, CONAMA 430/2011 - Art. 16 e o Art. 18 do Decreto n° 8.468/76, as 

montantes dos descartes (distância de 50 m), e as jusantes dos descartes (distância de 100 m) das 

ETEs: ETE Central, ETE 22 de abril, ETE Santa Paula, ETE Vila Branca, ETE Bandeira Branca, 

ETE Imperial, ETE Meia Lua e ETE São Silvestre.  

Para o ano de 2021 está planejado o investimento mínimo de R$ 338.372,52 reais para a 

realização de 196 amostragens em efluentes, as quais estão divididas em: montantes e jusantes aos 

descartes das ETEs, entrada e saída de efluente nas ETEs, conforme Tabela 164. 
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Tabela 164 – Localização, parâmetros, períodos e custos das análises químicas para controle e qualidade de efluentes e corpo hídrico receptor em 2021 

Descrição 
Quantidade 

Amostras/Ano 

Valor 

un. (R$) 

Valor total 

(R$/Ano) 

Saída ETE Central/despejo do Rio Turi no Rio Paraíba: Parâmetros CONAMA 430/11 - Art. 16 + Decreto 8.468/76 - Art. 
18 + CONAMA 357/05 - Art. 15. 

8 2.846,40 22.771,20 

Montante ETE Central/despejo do Rio Turi no Rio Paraíba: Parâmetros CONAMA 357/05 - Art. 15 + Decreto 8.468/76 - 

Art. 11 
8 2.134,80 17.078,40 

Jusante ETE Central/ despejo do Rio Turi no Rio Paraíba: Parâmetros CONAMA 430/11 - Art. 16 + Decreto 8.468/76 - 
Art. 18 + CONAMA 357/05 - Art. 15. 

8 2.846,40 22.771,20 

Entrada ETE São Silvestre e Conj. 22 de Abril: Parâmetros DBO, DQO, pH, OG, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, 

NTK, Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio Total, Série de Sólidos, Sólidos Sedimentáveis. 
8 609,94 4.879,52 

Saída ETE São Silvestre e Conj. 22 de Abrila: DBO, DQO, pH, Fósforo, OG, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, 
NTK, Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio Total, Série de Sólidos, Sólidos Sedimentáveis, Turbidez, Cloro Livre 

8 1.626,52 13.012,16 

Entrada ETE Pq. Meia Lua, Villa Branca, Bandeira Branca: Parâmetros DBO, DQO, pH, OG, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio 

Amoniacal, NTK, Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio Total, Série de Sólidos, Sólidos Sedimentáveis. 
18 721,55 12.987,90 

Saída ETE Pq. Meia Lua, Villa Branca, Bandeira Branca: DBO, DQO, pH, Fósforo, OG, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio 
Amoniacal, NTK, Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio Total, Série de Sólidos, Sólidos Sedimentáveis, Turbidez, Cloro Livre 

18 1.649,26 29.686,68 

Entrada ETE Imperial, Terras da Conceição: Parâmetros DBO, DQO, pH, OG, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, 

NTK, Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio Total, Série de Sólidos, Sólidos Sedimentáveis. 
24 721,55 17.317,20 

Saída ETE Imperial, Terras da Conceição: DBO, DQO, pH, Fósforo, OG, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, NTK, 
Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio Total, Série de Sólidos, Sólidos Sedimentáveis, Turbidez, Cloro Livre 

24 1.649,26 39.582,24 

Entrada ETEs Santa Paula, Santana do Pedregulho, Fogaça, Central, Golden Park: Parâmetros - DBO, DQO, pH, OG, 

Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, NTK, Série de Sólidos, Sólidos Sedimentáveis. 
10 609,94 6.099,40 

Saída ETEs Santa Paula, Santana do Pedregulho, Fogaça, Central, Golden Park: DBO, DQO, pH, Fósforo, OG, Nitrato, 
Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, NTK, Série de Sólidos, Sólidos Sedimentáveis, Turbidez, Cloro Livre 

10 1.626,51 16.265,10 

Amostras pré tratamento, tanque de contato, tanque aeração, bomba de recirculação de lodo e reator UASB ETE Central - 

Parâmetros DBO, DQO, Sólidos Suspensos Totais, Sólidos Suspensos Voláteis, Sólidos Suspensos Fixos 
12 5.566,21 66.794,52 

ETEs Villa Branca, Santa Paula, Conj. 22 de Abril, Imperial, Bandeira Branca, Meia Lua e São Silvestre: Montante - 
Parâmetros CONAMA 357/05 - Art. 15 + Decreto 8.468/76 Art. 11 

20 1.626,52 32.530,40 

ETEs Villa Branca, Santa Paula, Conj. 22 de Abril, Imperial, Bandeira Branca, Meia Lua e São Silvestre: Jusante - 

Parâmetros CONAMA 357/05 - Art. 15 + CONAMA 430/11 - Art. 16 + Decreto 8.468/76 - Art. 18 
20 1.829,83 36.596,60 

Total   338.372,52 

Fonte: SAAE, 2020 
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Entre todos os sistemas de tratamento de Jacareí, a ETE Central é a que mais contribui, em 

relação à volume, no descarte de efluente em corpo hídrico. Portanto, neste relatório, serão 

apresentadas as análises químicas para qualidade do Rio Paraíba do Sul e da ETE Central e as relações 

entre os parâmetros acima dos valores de referência (Tabela 165 e Tabela 166) 

Na Tabela 165 apresenta o histórico de resultados analíticos realizados nesse ano, 2020, do 

monitoramento do Rio Paraíba do Sul. Os pontos de coleta se localizam à montante do descarte do 

efluente tratado da ETE Central (com distanciamento de 50 m), e a jusante ao descarte, com 

distanciamento de 100 m. Os valores em destaque, em amarelo, são os valores acima dos valores 

máximos permitidos pelo Artigo 15, na Tabela 1 da Classe 2 na Resolução CONAMA 357/05. 

A Tabela 166 apresenta o histórico de resultados do efluente tratado da ETE Central, 

monitorado trimestralmente, junto com o monitoramento dos corpos hídricos e comparado aos 

valores de referência do Artigo 18 do Decreto Estatual n° 8.468/76, CONAMA 357/05 (Art. 15 - 

Tabela 1 – Classe 2) e com o Artigo 16 da Resolução do CONAMA 430/2011. Os resultados em 

destaques são valores acima do VMP (valores máximos permitidos) do Decreto 8468/76 (em azul), 

CONAMA 357/05 (em amarelo) e do CONAMA 430/11 (em vermelho). No âmbito que a 

RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011 altera parcialmente e complementa o CONAMA 357/05, para 

os parâmetros que apresentam o resultado maior que o VMP e possuem dois ou mais valores de 

referência prevalecerá do CONAMA 430/2011 (em vermelho). 
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Tabela 165 – Histórico de resultados analíticos do Rio Paraíba do Sul, do montante e jusante ao descarte de efluente da ETE Central no ano de 2020 

Parâmetros Unidade 

Valores Máximos 

Permitidos (VMP)¹ 
L.Q

4 

Rio Paraíba do Sul 

Montante² Jusante ³ Montante ² Jusante ³ Montante ² Jusante ³ 

Coleta Coleta Coleta 

CONAMA 357/2005  

Art. 15 - Tab. 1 - Classe 2 
10/02/2020 11/05/2020 10/08/2020 

Coliformes Termotolerantes (Fecais) NMP/100mL 
Ausência 

(<1,1NMP/100mL) 
1,1 9,6x10+4 1,9x10+5 7,9x10+4 1,2x10+5 1,7x10+5 1,3x10+4 

Coliforme Totais NMP/100mL - 1,1 3,6x10+5 5,2x10+5 1,0x10+5 2,0x10+5 2,4x10+5 1,6x10+4 

Benzeno mg/l 0,005 0,00035 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Etilbenzeno µg/L 90 0,14 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Xilenos m, p µg/L - 0,14 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tolueno µg/L 2 0,19 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Densidade de Cianobactérias células/ml 50.000 3 7.425 25.740 808,5 198 264 126,5 

2,4,6 - Triclorofenol mg/l 0,01 0,0001 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Fenol µg/L - 0,1 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Pentaclorofenol mg/l 0,009 0,0001 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Clorofila - a µg/L 30 5 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cloreto mg/l 250 0,7 7,96 10,9 9,61 10,46 3,32 4,26 

Fluoreto mg/l 1,4 0,5 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0,08 

Nitrato como N mg/l 10 0,15 0,36 1,41 0,33 0,49 0,17 0,22 

Nitrito como N mg/l 1 0,01 0,044 0,506 0,026 <LQ 0,012 0,013 

Sulfato mg/l 250 0,1 21,56 22,99 27,05 27,57 5,84 6,67 

Fosfato µg/L - 0,005 < LQ 0,441 0,204 0,347 0,083 0,193 

Glifosato µg/L 65 55 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cor Verdadeira CU 75 5 66 73 17 20 14 17 

Cromo Hexavalente mg/l - 0,05 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Amônia mg/l - 0,04 0,16 0,33 <LQ <LQ <LQ 0,86 

Nitrogênio Amoniacal mg/l 3,7 0,04 0,17 0,34 <LQ <LQ <LQ 0,98 

Nitrogênio Total mg/l - 0,3 1,61 3,25 1,97 4,46 1,83 3,36 

Óleos e Graxas Totais 

 (Substâncias Solúveis em Hexano) 
mg/l - 5 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sulfeto mg/l - 0,4 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sólidos Suspensos Fixos mg/l - 20,8 52 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sólidos Suspensos Totais mg/l - 20,8 124 <LQ <LQ 32 <LQ 84 
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Parâmetros Unidade 

Valores Máximos 

Permitidos (VMP)¹ 
L.Q

4 

Rio Paraíba do Sul 

Montante² Jusante ³ Montante ² Jusante ³ Montante ² Jusante ³ 

Coleta Coleta Coleta 

CONAMA 357/2005  

Art. 15 - Tab. 1 - Classe 2 
10/02/2020 11/05/2020 10/08/2020 

Sólidos Suspensos Voláteis mg/l - 20,8 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 76 

Sólidos Totais mg/l - 9,2 160 160 244 264 144 184 

Surfactantes aniônicos (MBAS) mg/l 0,5 0,1 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Turbidez UNT 100 0,1 87,2 113 9,7 8,4 6,2 6,9 

Cianeto Livre mg/l 0,005 0,004 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cianeto Total mg/l - 0,004 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Sulfeto de Hidrogênio ou Sulfeto Não Dissociado 

(H2S) 
mg/l 0,002 0,001 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cloro Residual Total (Livre+Combinado) (Ensaio 

de Campo) 
mg/l 0,01 0,01 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Corantes artificiais que não sejam removíveis por 

processo de coagulação, sedimentação e filtração 

convencionais (Provenientes de fontes 

antrópicas) 

P/A - - Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias) mg/l 5 0,1 4,4 6,6 9,6 10 2 2 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/l - 10 12 18 27 21 <10 <LQ 

Materiais Sedimentáveis mg/l - 0,1 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Nitrogênio Orgânico mg/l - 0,3 0,39 0,79 0,9 1,25 0,76 <LQ 

Óleos e Graxas Visíveis P/A Ausência  - Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

Oxigênio Dissolvido (Ensaio de Campo) mg/l ≥ 5 0,1 6,2 6,4 7,5 7,4 6,5 6,3 

pH (Ensaio de Campo) U pH 6,0 a 9,0 2 7,4 7,5 7,3 7,2 7,2 7 

Resíduos sólidos objetáveis P/A Ausência  - Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

Sólidos Dissolvidos Fixos mg/l - 16,9 < LQ 42 140 72 <LQ 64 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/l 500 16,9 38 120 316 200 138 <LQ 

Sólidos Dissolvidos Voláteis mg/l - 16,9 < LQ 412 176 128 126 36 

Sólidos Fixos Totais mg/l - 9,2 < LQ <LQ 156 80 12 <LQ 

Sólidos Voláteis Totais mg/l - 9,2 24 16 180 184 132 112 

Substâncias que comuniquem gosto ou odor P/A - - Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Temperatura Amostra °C - 1 24,7 24,9 23,2 23,5 20,1 20 

Alumínio mg/l - 0,004 0,846 0,29 0,562 0,557 0,118 0,117 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  229 

Parâmetros Unidade 

Valores Máximos 

Permitidos (VMP)¹ 
L.Q

4 

Rio Paraíba do Sul 

Montante² Jusante ³ Montante ² Jusante ³ Montante ² Jusante ³ 

Coleta Coleta Coleta 

CONAMA 357/2005  

Art. 15 - Tab. 1 - Classe 2 
10/02/2020 11/05/2020 10/08/2020 

Alumínio Dissolvido mg/l 0,1 0,004 0,056 0,031 <LQ <LQ <LQ <LQ 

Arsênio mg/l 0,01 0,006 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Bário mg/l 0,7 0,001 0,0496 <LQ 0,0184 0,0183 0,013 0,0128 

Berílio mg/l 0,04 0,0003 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Boro mg/l 0,5 0,2 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cádmio mg/l 0,001 0,0005 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Chumbo mg/l 0,01 0,002 0,0033 <LQ <LQ <LQ 0,0021 0,0024 

Cobalto mg/l 0,05 0,001 0,001 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cobre mg/l - 0,002 0,009 0,004 <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cobre Dissolvido mg/l 0,009 0,002 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Cromo mg/l 0,05 0,001 0,002 <LQ 0,0012 0,0012 <LQ 0,001 

Estanho mg/l - 0,02 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Ferro Dissolvido mg/l 0,3 0,01 < LQ 0,025 <LQ <LQ <LQ <LQ 

Fósforo total (ambiente lótico e tributários de 

ambientes intermediários) 
mg/l 0,1 0,02 0,33 0,41 0,21 0,27 0,07 0,11 

Lítio mg/l 2,5 0,008 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Manganês mg/l 0,1 0,005 0,203 0,095 0,054 0,053 0,032 0,034 

Manganês Dissolvido mg/l - 0,005 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Mercúrio mg/l 0,0002 0,0002 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Níquel mg/l 0,025 0,005 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Prata mg/l 0,01 0,005 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Selênio mg/l 0,01 0,008 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Urânio mg/l 0,02 0,01 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Vanádio mg/l 0,1 0,01 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Zinco mg/l 0,18 0,01 0,33 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Aldrin+Dieldrin µg/L - 0,002 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Benzo (a) pireno µg/L 0,05 0,01 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

PCBs (Bifenilas Policloradas) µg/L 0,001 0,0005 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

2,4 D µg/L 4 0,15 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

2,4,5 T µg/L 2 1 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 
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Parâmetros Unidade 

Valores Máximos 

Permitidos (VMP)¹ 
L.Q

4 

Rio Paraíba do Sul 

Montante² Jusante ³ Montante ² Jusante ³ Montante ² Jusante ³ 

Coleta Coleta Coleta 

CONAMA 357/2005  

Art. 15 - Tab. 1 - Classe 2 
10/02/2020 11/05/2020 10/08/2020 

2,4,5 TP µg/L 10 1 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Atrazina µg/L 2 1 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Carbaril µg/L 0,02 0,01 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Clordano Cis + Trans µg/L 0,04 0,02 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Demeton O e S µg/L 0,1 0,02 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Dodecacloropentaciclodecano (Mirex) µg/L 0,001 0,001 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Endossulfan α+β+sulfato µg/L 0,056 0,03 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Endrin µg/L 0,004 0,001 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Gama-BHC (Lindano) µg/L 0,02 0,01 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Gution µg/L 0,005 0,004 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Heptacloro epóxido + Heptacloro µg/L 0,01 0,02 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Malation µg/L 0,1 0,05 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Metoxicloro µg/L 0,03 0,001 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

p p ‘DDD+ pp ‘ DDT+pp ‘DDE µg/L 0,002 0,003 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Paration µg/L 0,04 0,01 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Toxafeno µg/L 0,01 0,01 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tributilestanho µg/L 0,06 0,05 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Daphnia spp – ensaio de toxicidade Aguda- 

quantitativo 
CE50 - 1 100 100 100 100 100 100 

1,1 Dicloroeteno mg/l 0,003 0,0001 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

1,1,2-Tricloroeteno (Tricloroeteno) mg/l 0,03 0,002 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

1,2 Dicloroetano mg/l 0,01 0,00045 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Estireno mg/l 0,02 0,0001 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tetracloreto de Carbono mg/l 0,002 0,00019 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Tetracloroeteno mg/l 0,01 0,00031 < LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Material flutuante, inclusive espumas não naturais P/A - - Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

¹ VMP - Valores máximos permitidos CONAMA 357/2005 Artigo 15 (Tabela 1 - Classe 2) 

² montante a descarga de efluente da ETE Central - 50 metros 

³ Jusante a descarga de efluente da ETE Central - 100m 
4 L.Q – Limite de quantificação do método laboratorial. 
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Tabela 166 - Histórico de resultados analíticos do efluente tratado da ETE Central no ano de 2020 

Parâmetros 

Valores Máximos Permitidos (VMP)¹ 

L.Q² 

Unidades 

L.Q e 

Resultados 

ETE Central  

Data da coleta 

Decreto n° 

8468 Art. 18  

CONAMA 357/2005  

Art. 15 - Tab. 1  

Classe 2 

CONAMA 

430/2011  

Art. 16  

10/2/20 11/5/20 10/8/20 

Coliformes Termotolerantes (Fecais)  -    1000 colif./100mL  -   -  1,1 NMP/100mL 1,6x10+5 3,1x10+0 2,4x10+3 

E. Coli   -    Ausentes Aus./100ml  -   -  1,1 NMP/100mL 2,0x10+5 5,2x10+0 2,5x10+3 

Benzeno  -    0,005 mg/l 1,2 mg/l 0,00035 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Etilbenzeno  -    90 µg/L 0,84 mg/l 0,14 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Xilenos m, p  -    300 µg/L 1,6 mg/l 0,14 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Tolueno  -    2 µg/L 1,2 mg/l 0,19 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Densidade de Cianobactérias  -    50000 células/ml  -   -  3 células/ml 10615 385 528 

2,4,6 - Triclorofenol  -    0,01 mg/l  -   -  0,01 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Pentaclorofenol  -    0,009 mg/l  -   -  0,1 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Clorofila - a  -    30 µg/L  -   -  5 µg/L <LQ <LQ 0 

Cloreto  -    250 mg/l  -   -  0,7 mg/l 40,5 50,3 4,1 

Nitrato como N  -    10 mg/l  -   -  0,15 mg/l 9,85 10,26 0,16 

Fosfato  -     -   -   -   -  0,005 µg/L 5,8093 10,56 0,1292 

Glifosato  -    65 µg/L  -   -  55 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Cor Verdadeira  -    75 mg Pt/L  -   -  5 CU 68 20 40 

Cromo Hexavalente 0,1 mg/l  -   -  0,1 mg/l 0,05 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Fenol  0,5 mg/l 0,003 mg/l 0,5 mg/l 0,002 mg/l 0,002 0,002 <LQ 

Amônia  -     -   -   -   -  0,04 mg/l 3,17 13,8 19,43 

Nitrogênio Amoniacal  -    
3,7  

(p/ pH 

≤7,5) 
mg/l 20 mg/l 0,04 mg/l 3,18 13,8 23,6 

Nitrogênio Total  -     -   -   -  mg/l 0,3 mg/l 25,1 23,4 38,76 

Óleos e Graxas Minerais  -     -   -  20 mg/l 5 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Óleos e Graxas Totais  100 mg/l  -   -  100 mg/l 5 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Óleos e Graxas Vegetais e Gordura Animal  -     -   -  50 mg/l 5 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Sulfeto  -     -   -  1 mg/l 0,4 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Sólidos Dissolvidos Totais   -    500 mg/l  -   -  16,9 mg/l 256 164 242 

Sólidos Suspensos Fixos  -     -   -   -   -  20,8 mg/l <LQ <LQ 26 

Sólidos Suspensos Totais  -     -   -   -   -  20,8 mg/l <LQ 46 66 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  232 

Parâmetros 

Valores Máximos Permitidos (VMP)¹ 

L.Q² 

Unidades 

L.Q e 

Resultados 

ETE Central  

Data da coleta 

Decreto n° 

8468 Art. 18  

CONAMA 357/2005  

Art. 15 - Tab. 1  

Classe 2 

CONAMA 

430/2011  

Art. 16  

10/2/20 11/5/20 10/8/20 

Sólidos Suspensos Voláteis  -     -   -   -   -  20,8 mg/l <LQ 46 40 

Sólidos Totais  -     -   -   -   -  9,2 mg/l 260 234 308 

Surfactantes aniônicos (MBAS)  -     -   -   -   -  0,1 mg/l 0,1 0,2 0,3 

Turbidez  -    100 UNT  -   -  0,1 UNT 81,7 27 37,6 

Cianeto Livre  -    0,005 mg/l 0,2 mg/l 0,004 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Cianeto Total 0,2 mg/l  -   -  1 mg/l 0,004 mg/l <LQ 0,004 <LQ 

Sulfeto de Hidrogênio ou Sulfeto Não Dissociado (H2S)  -    0,002 mg/l  -   -  0,001 mg/l 0,001 <LQ <LQ 

Cloro Residual Total (Livre+Combinado) (Ensaio de Campo)  -    0,01 mg/l  -   -  0,01 mg/l 0,6 0,4 0,3 

Corantes (Provenientes de fontes antrópicas)  -    Ausente P/A  -   -   - P/A Ausente Ausente Ausente 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias) 60 mg/l 5 mg/l 120 mg/l 0,13 mg/l 11,92 18,13 23,84 

Demanda Química de Oxigênio (DQO)  -     -   -   -   -  10 mg/l 29 49 69 

Fluoreto  10 mg/l 1,4 mg/l 10 mg/l 0,5 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Materiais Sedimentáveis 1 mg/l  -   -  1 ml/l 0,1 ml/l <LQ <LQ 1,5 

Nitrito como N  -    1 mg/l  -   -  0,18 mg/l 2,43 <LQ <LQ 

Nitrogênio Orgânico  -     -   -   -   -  0,3 mg/l 7,42 <LQ 6,6 

Óleos e Graxas Visíveis  -    Ausente  -   -   -   -  P/A Ausente Ausente Ausente 

Oxigênio Dissolvido (Ensaio de Campo) ≥5   ≥5 mg/l  -   -  0,1 mg/l 5,1 5,7 5,1 

pH (Ensaio de Campo) 5,0 a 9,0 UpH  -   -  5,0 a 9,0 UpH 2 U pH 7,1 6,9 7,1 

Sólidos Dissolvidos Fixos  -     -   -   -   -  16,9 mg/l 166 76 178 

Sólidos Dissolvidos Voláteis  -     -   -   -   -  16,9 mg/l 22 88 64 

Sólidos Fixos Totais  -     -   -   -   -  9,2 mg/l 192 212 204 

Sólidos Voláteis Totais  -     -   -   -   -  9,2 mg/l 68 22 104 

Substâncias que comuniquem gosto ou odor  -    Ausência   -   -   -   -  P/A Ausente Ausente Ausente 

Sulfato  -    250 mg/l  -   -  0,1 mg/l 41,98 55,48 6,41 

Temperatura Amostra 40 °C  -   -  40 °C 1 °C 25,1 25 21,9 

Alumínio   -     -   -   -   -  0,004 mg/l 0,116 1,4421 0,302 

Alumínio Dissolvido  -    0,1 mg/l  -   -  0,004 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Arsênio  0,2 mg/l 0,01 mg/l 0,5 mg/l 0,006 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Bário  5 mg/l 0,7 mg/l 5 mg/l 0,001 mg/l 0,026 0,063 0,044 

Berílio   -    0,04 mg/l  -   -  0,0003 mg/l <LQ <LQ <LQ 
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Parâmetros 

Valores Máximos Permitidos (VMP)¹ 

L.Q² 

Unidades 

L.Q e 

Resultados 

ETE Central  

Data da coleta 

Decreto n° 

8468 Art. 18  

CONAMA 357/2005  

Art. 15 - Tab. 1  

Classe 2 

CONAMA 

430/2011  

Art. 16  

10/2/20 11/5/20 10/8/20 

Boro  5 mg/l 0,5 mg/l 5 mg/l 0,2 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Cádmio  0,2 mg/l 0,001 mg/l 0,2 mg/l 0,0005 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Chumbo 0,5 mg/l 0,01 mg/l 0,5 mg/l 0,002 mg/l 0,0029 0,0025 <LQ 

Cobalto  -    0,05 mg/l  -   -  0,001 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Cobre 1 mg/l  -   -   -   -  0,002 mg/l 0,002 0,011 <LQ 

Cobre Dissolvido  -    0,009 mg/l 1 mg/l 0,002 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Cromo  5 mg/l 0,05 mg/l  -   -  0,001 mg/l 0,001 0,0082 0,0028 

Cromo Trivalente  -     -   -  1 mg/l 0,02 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Estanho 4 mg/l  -   -  4 mg/l 0,02 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Ferro Dissolvido 15 mg/l 0,3 mg/l 15 mg/l 0,01 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Fósforo (ambiente lótico e tributários de ambientes 

intermediários) 
 -    0,1 mg/l  -   -  0,02 mg/l 4,35 4,97 2,06 

Lítio  -    2,5 mg/l  -   -  0,008 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Manganês   -    0,1 mg/l  -   -  0,005 mg/l 0,061 59 0,035 

Manganês Dissolvido 1 mg/l  -   -  1 mg/l 0,005 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Mercúrio  0,01 mg/l 0,0002 mg/l 0,01 mg/l 0,0002 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Níquel  2 mg/l 0,025 mg/l 2 mg/l 0,005 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Prata  0,02 mg/l 0,01 mg/l 0,1 mg/l 0,005 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Selênio  0,02 mg/l 0,01 mg/l 0,3 mg/l 0,008 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Urânio   -    0,02 mg/l  -   -  0,01 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Vanádio   -    0,1 mg/l  -   -  0,01 mg/l <LQ <LQ <LQ 

Zinco 5 mg/l 0,18 mg/l 5 mg/l 0,01 mg/l 0,019 0,073 0,041 

Heptacloro epóxido + Heptacloro  -    0,01 µg/L  -   -  0,02 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Benzo (a) pireno  -    0,05 µg/L  -   -  0,01 µg/L <LQ <LQ <LQ 

PCBs (Bifenilas Policloradas)  -    0,001 µg/L  -   -  0,0005 µg/L <LQ <LQ <LQ 

2,4 D   -    4 µg/L  -   -  0,15 µg/L <LQ <LQ <LQ 

2,4,5 T  -    2 µg/L  -   -  1 µg/L <LQ <LQ <LQ 

2,4,5 TP  -    10 µg/L  -   -  1 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Aldrin+Dieldrin   -    0,005 µg/L  -   -  0 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Atrazina  -    2 µg/L  -   -  1 µg/L <LQ <LQ <LQ 
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Parâmetros 

Valores Máximos Permitidos (VMP)¹ 

L.Q² 

Unidades 

L.Q e 

Resultados 

ETE Central  

Data da coleta 

Decreto n° 

8468 Art. 18  

CONAMA 357/2005  

Art. 15 - Tab. 1  

Classe 2 

CONAMA 

430/2011  

Art. 16  

10/2/20 11/5/20 10/8/20 

Carbaril  -    0,02 µg/L  -   -  0,01 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Clordano Cis + Trans  -    0,04 µg/L  -   -  0,02 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Demeton O e S  -    0,1 µg/L  -   -  0,02 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Dodecacloropentaciclodecano (Mirex)  -    0,001 µg/L  -   -  0,001 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Endossulfan   -    0,056 µg/L  -   -  0,01 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Endrin  -    0,004 µg/L  -   -  0,001 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Gama-BHC (Lindano)  -    0,02 µg/L  -   -  0,01 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Gution  -    0,005 µg/L  -   -  0,004 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Malation  -    0,1 µg/L  -   -  0,05 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Metoxicloro  -    0,03 µg/L  -   -  0,001 µg/L <LQ <LQ <LQ 

p p ‘ DDD+ pp ‘ DDT+pp ‘DDE  -    0,002 µg/L  -   -  0,003 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Paration  -    0,04 µg/L  -   -  0,01 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Toxafeno  -    0,01 µg/L  -   -  0,01 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Tributilestanho  -    0,063 µg/L  -   -  0,05 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Clorofórmio  -     -   -  1 mg/l 0,17 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Daphnia spp – ensaio de toxicidade Aguda-Quantitativo  -     -   -   -   -  1 CE50 100 100 100 

1,1 Dicloroeteno  -    0,003 mg/l  -   -  0,1 µg/L <LQ <LQ <LQ 

1,2 Dicloroetano  -    0,01 mg/l  -   -  0,45 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Dicloroeteno (1,1 Dicloroeteno+1,2 Dicloroeteno Cis+1,2 

Dicloroeteno Trans) 
 -     -   -  1 mg/l 0,33 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Estireno  -    0,02 mg/l 0,07 mg/l 0,1 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Tetracloreto de Carbono  -    0,002 mg/l 1 mg/l 0,19 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Tetracloroeteno  -    0,01 mg/l  -   -  0,31 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Tricloroeteno  -    0,03 mg/l 1 mg/l 2 µg/L <LQ <LQ <LQ 

Resíduos sólidos objetáveis  -    Ausente  -   -   -   -  P/A Ausente Ausente Ausente 

Material flutuante, inclusive espumas não naturais  -    Ausente  -  Ausente  -   -  P/A Ausente Ausente Ausente 

Vazão  -     -   -   -   -   -  l/s 254,6 249,4 248,3 

¹ VMP - Valores máximos permitidos  
2 L.Q – Limite de quantificação do método laboratorial. 
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No comparativo entre as análises do efluente tratado da ETE Central e as análises do corpo 

hídrico em sua jusante e montante ao descarte (Figura 58), observa-se que os parâmetros acima dos 

valores máximos permitidos que coincidem são os de Fósforo e DBO, porém, ambos se apresentam 

acima do VMP em seus montantes nos períodos das coletas dos meses fevereiro e maio para Fósforo 

e em maio para DBO, e presentes na jusante em fevereiro, maio e agosto para Fósforo e em fevereiro 

e maio para DBO. Portanto, pode ser ou não contribuição da ETE, pois no mês de agosto a DBO do 

efluente tratado apresentou maior valor entre as demais concentrações em períodos anteriores e não 

ultrapassou o VMP para DBO na mesma época (agosto) para a análise da jusante no corpo hídrico. A 

concentração do Fósforo em agosto foi a de menor valor, entre análises anteriores. E conforme 

apresentado no Item 11 há diversos pontos de lançamentos irregulares no Rio Paraíba do Sul e seus 

afluentes.  

 

Figura 58 – Comparativo dos parâmetros, acima do VMP, em comum no montante e jusante 

do Rio Paraíba do Sul e o lançamento de efluente tratado da ETE Central 

11.5 PONTOS DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES  

Segundo informações disponibilizadas pelo SAAE utilizadas para a atualização do Plano 

Diretor do Município de Jacareí, existem 33 locais de pontos de lançamento de esgoto não outorgados 

em área urbana, nestes pontos os efluentes in natura, são direcionados para o corpo receptor mais 

próximo. A regularização destes pontos de lançamentos deve ser prioridade visto que o lançamento 

de esgoto bruto é responsável por causar doenças de veiculação hídrica e significativa degradação 

ambiental dos corpos hídricos receptores. A localização do ponto de lançamento e do corpo hídrico 

receptor e apresentado na Tabela 167.

Fósforo: 

Fevereiro (0,33 mg/l) 

Maio (0,21 mg/l)

DBO:

Maio (9,6 mg/l)

Montante

Rio Paraíba do Sul

Fósforo:

Fevereiro (4,35 mg/l) 
Maio (4,97 mg/l)  Agosto 
(2,06 mg/l)

DBO: 

Fevereiro (11,92 mg/l) 
Maio (18,13 mg/l)  Agosto 
(23,84 mg/l)

Descarte ETE Central

Fósforo: 

Fevereiro (0,41 mg/l)

Maio (0,27 mg/l)

Agosto (0,11 mg/l)

DBO:

Fevereiro (6,6 mg/l)

Maio (10 mg/l)

Jusante

Rio Paraíba do Sul
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Tabela 167 - Pontos de Lançamento Não Outorgados por sub bacias 

Bacia N° do Lançamento localização do Lançamento Corpo Hídrico Receptor 

B1.1 - N.A N.A 

B1.2 - N.A N.A 

B1.3 1 Rua dos Rossi Córrego do Turi 

B2.1 - N.A N.A 

B2.2 - N.A N.A 

B2.3 - N.A N.A 

B2.4 - N.A N.A 

B2.5 Sistema de Fossa Individual 

B3.1 - N.A N.A 

B3.2 - N.A N.A 

B3.3 2 Rua Norival Soares Córrego Guatinga 

B3.3 3 Rua Caetano Fernandes Córrego Guatinga 

B3.3 4 Rua Emanoel Córrego Guatinga 

B3.3 5 Rua Alberto Paiva Córrego Guatinga 

B3.3 6 Rua Eurípedes Barsanulfo Córrego Guatinga 

B4.1 - N.A N.A 

B4.2 - N.A N.A 

B4.2 Sistema de Fossa Individual 

B5.1 - N.A N.A 

B6.1 7 Rua Idaho Rio Paraíba do Sul 

B6.1 8 Rua Kansas Rio Paraíba do Sul 

B6.1 9 Rua Nebraska Rio Paraíba do Sul 

B6.1 10 Avenida Mississipi Rio Paraíba do Sul 

B6.1 11 Rua Alaska Rio Paraíba do Sul 

B6.1 12 Rua Colorado Rio Paraíba do Sul 

B6.1 13 Rua Maine Rio Paraíba do Sul 

B6.1 14 Avenida Pennsylvania Rio Paraíba do Sul 

B6.2 15 Rua França Afluente do Paraíba do Sul 

B6.2 16 Rua Peru Afluente do Paraíba do Sul 

B6.2 17 Rua Rodrigues Alves Afluente do Paraíba do Sul 

B6.2 18 Rua Padre Eugênio Afluente do Paraíba do Sul 

B6.2 19 Ladeira do Paraíba Rio Paraíba do Sul 

B6.3 20 Alameda dos Pinheiros Rio Paraíba do Sul 

B6.4 - N.A N.A 

B7.1 21 Lucas Nogueira Garcez Canal do São Luiz 

B7.1 22 Estrada Jacareí Igaratá Canal do São Luiz 

B7.1 23 Avenida Joaquim machado de Lima Córrego do Tanquinho 

B7.1 24 Avenida "A" (Portal do Lago) Córrego do Tanquinho 

B7.1 25 Rua Diogo Fontes Córrego do Tanquinho 

B7.1 26 Rua Lucas Fernandes Pinto Córrego do Tanquinho 

B7.2 - N.A N.A 

B7.3 - N.A N.A 

B7.4 - N.A N.A 

B7.5 - N.A N.A 

B8.1 27 Rua do Lago Afluente do Paraíba do Sul 

B8.1 28 Rua do Lago Afluente do Paraíba do Sul 

B8.1 29 Rua do Lago Afluente do Paraíba do Sul 

B8.1 30 Parque Vale dos Lagos Sem Denominação 

B9.1 - N.A N.A 

B9.2 - N.A N.A 
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Bacia N° do Lançamento localização do Lançamento Corpo Hídrico Receptor 

B9.3 - N.A N.A 

B10 31 Estrada Municipal JCR-105 Rio Paraíba do Sul 

B11 32 Rua Marcelino M. Palas Rio Paraíba do Sul 

B12 33 Estrada da Escolinha Rio Parateí 

B13 Sistema de Fossa Individual 

B14 Sistema de Fossa Individual 

B15 Sistema de Fossa Individual 

B16 Sistema de Fossa Individual 

B17 Sistema de Fossa Individual 

B18 Sistema de Fossa Individual 

B19 Sistema de Fossa Individual 

B20 Sistema de Fossa Individual 

B21 Sistema de Fossa Individual 

B22 Sistema de Fossa Individual 

B23 Sistema de Fossa Individual 

B24 Sistema de Fossa Individual 

B25 Sistema de Fossa Individual 

B26 Sistema de Fossa Individual 

B27 Sistema de Fossa Individual 

B28 Sistema de Fossa Individual 

B29 Sistema de Fossa Individual 
N.A – Não se aplica 

No Estado de São Paulo, desde 1976, há regulamentação para a prevenção e controle da 

poluição do meio ambiente. O DECRETO Nº 8.468 de 08 de setembro de 1976, o qual aprova o 

regulamento, da LEI nº 997 de 31 de maio de 1976, deram início a proibição de lançamento ou a 

liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo e dispuseram os parâmetros para a liberação de 

efluentes tratados nos rios ou nas redes de esgoto com os artigos 18 e 19 A.  

Atualmente, além dos Decretos próprios de cada Estado, as condições de lançamentos de 

efluentes em corpos hídricos é regulamentado pela RESOLUÇÃO n° 430 de maio de 2011 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), no âmbito nacional.  

Em 1978, o SAAE deu início a sua fase operacional nos sistemas de abastecimento de água, 

afastamento, coleta e tratamento de esgoto em Jacareí, e responde legalmente por dezenove pontos 

de lançamentos de efluentes no Município de Jacareí, onde 9 (nove) pontos são referentes a efluentes 

tratados e 10 (dez) pontos de efluente bruto A Tabela 168 mostra os pontos de lançamentos 

Outorgados, pontos que não possuem tratamento e os pontos de lançamento que possuem tratamento 

oriundos das Estações de Tratamento de Esgoto. 
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Tabela 168 – Pontos de lançamentos de efluente nos corpos hídricos 

Ponto de 

Interferência 

Tipo de 

lançamento 

Nº  

ANA 

Nº  

DAEE 
Domínio Domínio 

Localização 
Vazão 

média 

Volume 

mensal 

Volume 

anual 

Vazão 

máxima 

Sul Oeste m³/h m³/mês m³/ano 
instantânea 

m³/h 

Ponto de 

Lançamento 1 
Efluente 4 - 

Lançamento Córrego 

do Tanquinho 
Estadual 23°17'43,8" 45°59'39,4" 108,4 78.062,4 949.759,2 195 

Ponto de 
Lançamento 2 

Efluente 5 - 
Lançamento Córrego 

Guatinga 
Estadual 23°17'45,5" 45º55'18,1" 7,02 5.054,4 61.495,2 12,63 

Ponto de 

Lançamento 3 

Efluente 

Tratado 
6 13 

Lançamento da ETE 

Meia Lua 
Federal 23°14'52,0" 45°58'22,0" 76 54.720 665.760 114 

Ponto de 
Lançamento 4 

Efluente 7 - 
Lançamento Canal 

São Luiz 
Estadual 23°18'37,4" 45°59'49,5" 14,54 10.468,8 127.370,4 26,175 

Ponto de 

Lançamento 5 
Efluente 8 - Canal Paulistano Estadual 23°18'28,1" 45°59'20,4" 7,08 5.097,6 62.020,8 12,75 

Ponto de 
Lançamento 6 

Efluente 10 - 
Lançamento Rio 
Paraíba do Sul - 2 

Federal 23°16'20,6" 45°58'42,8" 122,8 88.416 1.075.728 221,04 

Ponto de 

Lançamento 7 

Efluente 

Tratado 
12 17 ETE São Silvestre Federal 23°21'36,0" 46°00'59,0" 59 42.480 516.840 89 

Ponto de 
Lançamento 8 

Efluente 
Tratado 

13 11 
Lançamento ETE 

Villa Branca 
Estadual 23°15'36,2" 45°56'25,8" 24,96 17.971,2 218.649,6 32 

Ponto de 

Lançamento 9 
Efluente 14 - 

Lançamento Rio 

Parateí Pagador 
Andrade 

Estadual 23º12'49,5" 46°00'30,0" 3,28 2.361,6 28.732,8 5,91 

Ponto de 

Lançamento 

10 

Efluente 16 - 
Lançamento Clube 

de Campo 
Estadual 23°18'14,6" 45°59'05,7" 19,97 14.378,4 174.937,2 35,44 

Ponto de 

Lançamento 

11 

Efluente 17 - Recanto dos Pássaros Estadual 23º15'56,5" 46°04'09,4" 3,35 2.412 29.346 6,03 

Ponto de 
Lançamento 

12 

Efluente 

Tratado 
18 18 

ETE Bandeira 

Branca 
Federal 23°21'01,0" 46°00'15,0" 92 66.240 805.920 138 
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Ponto de 

Interferência 

Tipo de 

lançamento 

Nº  

ANA 

Nº  

DAEE 
Domínio Domínio 

Localização 
Vazão 

média 

Volume 

mensal 

Volume 

anual 

Vazão 

máxima 

Sul Oeste m³/h m³/mês m³/ano 
instantânea 

m³/h 

Ponto de 

Lançamento 

13 

Efluente 
Tratado 

19 12 ETE Santa Paula Estadual 23º16'00,4" 45°55'08,3" 0,8 576 7.008 0,8 

Ponto de 
Lançamento 

14 

Efluente 20 - 
Lançamento Mirante 

do Vale 
Estadual 23°16'35,5" 45°55'18,1" 4,18 3.009,6 36.616,8 7,54 

Ponto de 
Lançamento 

15 

Efluente 

Tratado 
21 - 

Lançamento 22 de 

Abril 
Estadual 23°16'01,4" 46º04'11,5" 10,62 7.646,4 93.031,2 14,33 

Ponto de 

Lançamento 
16 

Efluente 

Tratado 
24 - ETE Central Federal 23°16'54,0" 45°58'20,0" 838,8 603.936 7.347.888 1.258,20 

Ponto de 

Lançamento 

17 

Efluente 
Tratado 

25 - 

Lançamento Rio 

Paraíba do Sul 

Biagino Chieffi 

Federal 23º16'22,0" 45°58'45,9" 63 45.360 551.880 88,2 

Ponto de 

Lançamento 

18 

Efluente - - 
Bairros Cepinho e 

Ressaca 
Federal 23°16'18,0" 45°58'41,0" 2 1.440 17.520 3 

Ponto de 
Lançamento  

Efluente 
Tratado 

- - 
Lançamento ETE 
Parque dos Sinos 

Estadual 23°16'46.2" 45°57'57.1" - - - - 

Fonte: SAAE, 2020 
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Figura 59 - Pontos de lançamentos Outorgados de efluente tratado em corpos hídricos 
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Figura 60 - Pontos de lançamentos Outorgados de efluentes bruto em corpos hídricos 
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Em consulta eletrônica na Agência de Águas e Saneamento Básico (ANA) atualizado em 

19/01/2021, o SAAE Jacareí possui outorgas válidas de ETEs e pontos de lançamento de esgoto 

sanitário no Rio Paraíba do Sul, conforme Tabela 169. 

Tabela 169 – Outorgas válidas do SAAE Jacareí para lançamento de esgoto sanitário no Rio 

Paraíba do Sul. 
Código  

CNARH 
N° Processo 

N° 

Declaração 

N° 

Ato 
Interferência Lat. Long. 

Outorga 

Inicial 

Outorga 

Final 

350005028588 02000.005236/1999 256028 277/2016 Lançamento -23,36 -46,02 28/03/16 28/03/26 

350005028588 02000.005236/1999 256028 277/2016 Lançamento -23,35 -46,00 28/03/16 28/03/26 

350005028588 02000.005236/1999 256028 277/2016 Lançamento -23,28 -45,97 28/03/16 28/03/26 

350005028588 02000.005236/1999 256028 277/2016 Lançamento -23,27 -45,98 28/03/16 28/03/26 

350005028588 02000.005236/1999 256028 277/2016 Lançamento -23,27 -45,98 28/03/16 28/03/26 

350005028588 02000.005236/1999 256028 277/2016 Lançamento -23,27 -45,98 28/03/16 28/03/26 

350005028588 02000.005236/1999 256028 277/2016 Lançamento -23,25 -45,97 28/03/16 28/03/26 

Fonte: ANA, 2021 

 No levantamento da situação dos imóveis da parte leste do município, realizado pelo SAAE 

no período de 2019-2020, foram vistoriados 743 imóveis e constatados 84 lançamentos irregulares, 

apresentados na Tabela 170. 

Tabela 170 – Números de imóveis da parte leste de Jacareí que lançam esgoto bruto em corpos 

hídricos  

Logradouro Bairro Tipo de Soleira Situação do Esgoto 

R. Santa Cecilia Centro Negativa Lançamento em córrego 

R. Santa Cecilia Centro Negativa Lançamento em córrego 

R. Santa Cecilia Centro Sem confirmação Lançamento em córrego 

R. Mariana Centro Negativa Lançamento em córrego 

R. Paraibuna Jd. Paraíba Negativa Lançamento em córrego 

R. Paraibuna Jd. Paraíba Negativa Lançamento em córrego 

R. Javari Jd. Paraíba Negativa Lançamento em córrego 

R. Javari Jd. Paraíba Negativa Lançamento em córrego 

R. Javari Jd. Paraíba Negativa Lançamento em córrego 

R. Javari Jd. Paraíba Negativa Lançamento em córrego 

R. Augusto Stock Sobrinho Centro Positiva Lançamento em córrego 

R. Augusto Stock Sobrinho Centro Positiva Lançamento em córrego 

R. Augusto Stock Sobrinho Centro Positiva Lançamento em córrego 

R. Augusto Stock Sobrinho Centro Positiva Lançamento em córrego 

R. Augusto Stock Sobrinho Centro Positiva Lançamento em córrego 

R. Augusto Stock Sobrinho Centro Positiva Lançamento em córrego 

R. Augusto Stock Sobrinho Centro Negativa Lançamento em córrego 

R. Augusto Stock Sobrinho Centro Negativa Lançamento em córrego 

R. Augusto Stock Sobrinho Centro Negativa Lançamento em córrego 

R. Augusto Stock Sobrinho Centro Sem confirmação Lançamento em córrego 

R. Aliança Vila Aprazível Negativa Lançamento em córrego 

R. Aliança Vila Aprazível Negativa Lançamento em córrego 

R. Aliança Vila Aprazível Negativa Lançamento em córrego 

R. Maria Augusta Malta Vila Formosa Negativa Lançamento em córrego 

R. Maria Augusta Malta Vila Formosa Positiva Lançamento em córrego 

R. Maria Augusta Malta Vila Formosa Negativa Lançamento em córrego 

R. Maria Augusta Malta Vila Formosa Negativa Lançamento em córrego 

R. Maria Augusta Malta Vila Formosa Negativa Lançamento em córrego 
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Logradouro Bairro Tipo de Soleira Situação do Esgoto 

R. Maria Augusta Malta Vila Formosa Negativa Lançamento em córrego 

R. Maria Augusta Malta Vila Formosa Negativa Lançamento em córrego 

R. Carlos De Campos Centro Negativa Lançamento em córrego 

R. Mario B. de Souza R. A Vila Nova Aliança Negativa Lançamento em córrego 

R. Prof. Olinda A. Mercadante Pq. Sto. Antônio Negativa Lançamento em córrego 

R. Ênio Ferraz De Araújo Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Ênio Ferraz De Araújo Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Ênio Ferraz De Araújo Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

R. Rogelio Silva Jd. Paraíso Negativa Lançamento em córrego 

Est. Jacareí - Santa Branca Jd. Pitoresco Negativa Lançamento em córrego 

Est. Jacareí - Santa Branca Jd. Pitoresco Negativa Lançamento em córrego 

R. Norival Soares Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Norival Soares Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Norival Soares Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Rosalina Guerra Miranda Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Alberto Paiva Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Alberto Paiva Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Alberto Paiva Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Alberto Paiva Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Alberto Paiva Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Alberto Paiva Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 
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Logradouro Bairro Tipo de Soleira Situação do Esgoto 

R. Euripedes Barsanulfo Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Euripedes Barsanulfo Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Euripedes Barsanulfo Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Euripedes Barsanulfo Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 

R. Euripedes Barsanulfo Cidade Salvador Negativa Lançamento em córrego 
Fonte: SAAE, 2020. 

11.6 RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANEAMENTO 

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) altera a Lei 

9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a 

Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a 

Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, 

de 6 de abril de 2005, criou diretrizes e instrumentos para a gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos e nela foram definidos os Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB). 

O RBS atende a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica 

a Lista Brasileira de Resíduos, e define que os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das 

fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também, o lodo restante do tratamento de efluentes. 

Atualmente o SAAE destina os resíduos das ETEs no Aterro Sanitário Municipal de Jacareí, 

onde seu CADRI N°57002284 é válido até 24/11/2022 e limitante a 5000 ton/ano. Em convênio com 

a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, o SAAE recebe e trata o chorume do aterro (média de 

1300m³/mês), na ETE Central, e destina os resíduos das ETEs ao aterro municipal de Jacareí. 

Além deste o SAAE também possui CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de 

Interesse Ambiental) ao Aterro da Resicontrol de Tremembé  

No ano de 2019 o total de resíduos (lodo, areia, resíduos de gradeamento) foi de 3899,77 ton. 

Equivalente a 1523 caçambas (dados obtidos com a equipe operacional do SAAE e AQUARUM). 

A Tabela 171 apresenta o histórico de geração de resíduos de saneamento, nos últimos 3 anos, 

dos principais sistemas de tratamento.
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Tabela 171 - Histórico de geração de resíduos de saneamento dos sistemas de tratamento 

ETEs Ano Resíduo¹ Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Total 

(Kg) 

Total 

(ton) 

Central 

2017 

Lodo (Kg) 36932 72523 57688 31893 98950 101196 187935 323841 240731 233578 268635 200255 1854157 1854,16 

Areia (Kg) 29494 22931 25402 10979 8530 16875 11960 12018 10128 5850 8747 22570 185483 185,48 

Gradeamento (Kg) - - 3803 2695 - - 5160 - - - - - 11658 11,66 

2018 

Lodo (Kg) 268975 129295 81050 58555 224295 440100 227535 348920 345820 341025 339155 195040 2999765 2999,77 

Areia (Kg) 4090 4685 10235 7630 - 8530 6690 6760 11170 11010 14160 6270 91230 91,23 

Gradeamento - - 9510 3660 2975 - - 4670 11170 - 6620 6415 45020 45,02 

2019 

Lodo (Kg) 367955 334390 240940 275235 260995 284965 413360 467370 344680 249415 332130 37990 3609425 3609,43 

Areia (Kg) 14420 15110 34780 34565 28060 15765 - - 19820 - 11775 5730 180025 180,03 

Gradeamento (Kg) 2715 - - - - 2410 - - - - - - 5125 5,13 

São Silvestre 
2017 Areia/Alga (Kg) 14780 10998 5600 19419 49280 3800 - 3658 1850 - 2065 - 111450 111,45 

2018 Areia/Alga (Kg) - 2890 - - - - - - - - - - 2890 2,89 

Meia Lua 

2017 Lodo (Kg) 9586 19779 40242 8369  3246 6110 11283 3565 26830 39043 16185 184238 184,24 

2018 Lodo (Kg) 4715 36645 18275 25895 11990 8530 17970 18650 18050 9765 11795 1875 184155 184,16 

2019 Lodo (Kg) 2620 2710 11095 14340 5110 5510 - - 3275 9330 9955 - 63945 63,95 

Santa Helena 
2017 Lodo (Kg) - - 2093 3187 - - - - - 11240 3470 - 19990 19,99 

2018 Lodo (Kg) - - - - - - - 6120 - - - - 6120 6,12 

Bandeira Branca 
2017 Lodo/ areia (Kg) 3660 - - - - - - - 2380 2110 9005 - 17155 17,16 

2018 Lodo/ areia (Kg) 6815 2010 - 2655 - - 10545 - - - 1970 - 23995 24,00 

Santa Paula 

2017 Lodo/ areia (Kg) - 4304 - 2960 3187 - - - 2677 - - 1160 14288 14,29 

2018 Lodo/ areia (Kg) - - 920 - - - - - - - - - 920 0,92 

2019 Lodo/ areia (Kg) - - - - - - - - 2370 - - - 2370 2,37 

Parque dos Sinos 2017 Gradeamento (Kg) - - 1840 - - 3070 - - - - - - 4910 4,91 

Villa Branca 

2017 Lodo (Kg) 65088 11440 23738 3956 5986 7423 3475 6940 7983 6772 27635 - 170436 170,44 

2018 Lodo (Kg) 2465 4955 - 2065 - - - - - - - - 9485 9,49 

2019 Lodo (Kg) - - 2515 2790 2585 - - - 7795 14720 - - 30405 30,41 

Fonte: Aquarum, 2020  

¹ resíduos caracterizados e classificados como Classe II – não inertes, conforme NBR 10.004/2004.  
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Com na base na projeção populacional e as taxas de geração per capita por tipo de concepção 

de tratamento, conforme literatura, foi estimado a geração e a massa de lodo, para cada ETE existente 

no Município de Jacareí, até o ano de 2050 (Tabela 173 a Tabela 183). 

Atualmente, o SAAE em convênio com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, recebe 

e trata o chorume do aterro, na ETE Central, e destina os resíduos das ETEs ao aterro municipal de 

Jacareí sem custos para ambos, portanto, o registro e histórico da geração de lodo e resíduos de cada 

sistema é de suma importância para o planejamento orçamentário tanto para uma futura necessidade 

de custear esse serviço quanto para planejar e analisar o custo-benefício de produtos químicos e os 

sistemas de tratamento de resíduos, visando a redução e economia. 

As alternativas de aproveitamento energético são possíveis através do biogás e do lodo nas 

ETEs com UASB, porém do ponto de vista econômico, a geração de energia elétrica ou calor através 

dos processos térmicos (pirolise, gaseificação e combustão) apresenta custos elevados para instalação 

das plantas, e a energia obtida será, geralmente, de maior custo do que o consumo de energia 

convencional. 

Em consulta com a empresa Pieralisi, uma das maiores fabricantes de secadores térmicos, foi 

estimado que para um sistema de tratamento de capacidade em torno de 300 l/s a implantação 

custearia em torno dos 20 milhões. 

E com base no banco de preços da Sabesp (jan, 2021) a estimativa de custo para destinação 

de resíduos em aterro sanitário licenciado é apresentada na Tabela 172. 

Tabela 172 – Estimativa de preço para destinação de resíduos em aterro sanitário licenciado. 

Descrição Unidade Preço (R$) 

Taxa de bota-fora de entulho ou solo desagr. Classe II-A (não inerte) em aterro 

Sanitário licenciado 

Ton. 86,48 

Taxa de bota-fora de entulho ou solo desagr. Classe II-B (inerte) em aterro m³ 20,00 

Fonte: Banco de preço de insumos (Sabesp, 2021) 

 Assim sendo, a produção e uso ou exportação de energia seria viável em um contexto em que 

houver: subsídios pelos benefícios ambientais relacionados à geração de energia de origem renovável, 

em detrimento do consumo das energias convencionais ou quando os custos considerados para a 

destinação dos resíduos na situação atual (por exemplo para dispor em aterros sanitários) 

internalizarem de forma adequada aos custos necessários para implantar e manter aterros com 

condições adequadas em termos de segurança ambiental, tratamento de gases, chorume etc. (ROSA, 

2013). 
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Tabela 173 – Projeção da geração de lodo e consumo energético per capita para ETE Central 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - UASB e lodo ativado 

Lodo geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Lodo Seco Geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)² 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)³ 

Lodo Seco Geração 

per capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de lodo 

seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de 

lodo 

(kg ST/ano) 

2019 137.212 109.769,60 20.581,80 3.430,30 20,58 7.512,36 1.252.059,50 

2020 137.560 110.048,00 20.634,00 3.439,00 20,63 7.531,41 1.255.235,00 

2021 137.910 110.328,00 20.686,50 3.447,75 20,69 7.550,57 1.258.428,75 

2022 138.311 110.648,80 20.746,65 3.457,78 20,75 7.572,53 1.262.087,88 

2023 138.664 110.931,20 20.799,60 3.466,60 20,80 7.591,85 1.265.309,00 

2024 139.138 111.310,40 20.870,70 3.478,45 20,87 7.617,81 1.269.634,25 

2025 139.560 111.648,00 20.934,00 3.489,00 20,93 7.640,91 1.273.485,00 

2026 139.983 111.986,40 20.997,45 3.499,58 21,00 7.664,07 1.277.344,88 

2027 140.407 112.325,60 21.061,05 3.510,18 21,06 7.687,28 1.281.213,88 

2028 140.830 112.664,00 21.124,50 3.520,75 21,12 7.710,44 1.285.073,75 

2029 141.107 112.885,60 21.166,05 3.527,68 21,17 7.725,61 1.287.601,38 

2030 141.246 112.996,80 21.186,90 3.531,15 21,19 7.733,22 1.288.869,75 

2031 141.485 113.188,00 21.222,75 3.537,13 21,22 7.746,30 1.291.050,63 

2032 141.624 113.299,20 21.243,60 3.540,60 21,24 7.753,91 1.292.319,00 

2033 141.814 113.451,20 21.272,10 3.545,35 21,27 7.764,32 1.294.052,75 

2034 142.054 113.643,20 21.308,10 3.551,35 21,31 7.777,46 1.296.242,75 

2035 142.134 113.707,20 21.320,10 3.553,35 21,32 7.781,84 1.296.972,75 

2036 142.229 113.783,20 21.334,35 3.555,73 21,33 7.787,04 1.297.839,63 

2037 142.299 113.839,20 21.344,85 3.557,48 21,34 7.790,87 1.298.478,38 

2038 142.395 113.916,00 21.359,25 3.559,88 21,36 7.796,13 1.299.354,38 

2039 142.490 113.992,00 21.373,50 3.562,25 21,37 7.801,33 1.300.221,25 

2040 142.563 114.050,40 21.384,45 3.564,08 21,38 7.805,32 1.300.887,38 

2041 142.644 114.115,20 21.396,60 3.566,10 21,40 7.809,76 1.301.626,50 

2042 142.725 114.180,00 21.408,75 3.568,13 21,41 7.814,19 1.302.365,63 

2043 142.806 114.244,80 21.420,90 3.570,15 21,42 7.818,63 1.303.104,75 

2044 142.887 114.309,60 21.433,05 3.572,18 21,43 7.823,06 1.303.843,88 

2045 142.478 113.982,40 21.371,70 3.561,95 21,37 7.800,67 1.300.111,75 

2046 142.070 113.656,00 21.310,50 3.551,75 21,31 7.778,33 1.296.388,75 
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Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - UASB e lodo ativado 

Lodo geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Lodo Seco Geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)² 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)³ 

Lodo Seco Geração 

per capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de lodo 

seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de 

lodo 

(kg ST/ano) 

2047 141.663 113.330,40 21.249,45 3.541,58 21,25 7.756,05 1.292.674,88 

2048 141.256 113.004,80 21.188,40 3.531,40 21,19 7.733,77 1.288.961,00 

2049 140.850 112.680,00 21.127,50 3.521,25 21,13 7.711,54 1.285.256,25 

2050 140.445 112.356,00 21.066,75 3.511,13 21,07 7.689,36 1.281.560,63 
¹ adotando 0,8 L lodo/hab.dia 

² adotando 0,15 L lodo/hab.dia - secagem em centrifuga 

³ adotando 25 g ST/hab.dia 

Tabela 174 – Projeção da geração de lodo e consumo energético per capita para ETE 22 de abril 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - UASB e lodo ativado 

Lodo geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Lodo Seco Geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)² 

Massa de lodo geração per 

capita (kg ST/hab.dia)³ 

Lodo Seco Geração 

per capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

(kg ST/ano) 

2019 681 544,80 34,05 17,03 0,034 12,43 6.214,13 

2020 684 547,20 34,20 17,10 0,034 12,48 6.241,50 

2021 686 548,80 34,30 17,15 0,034 12,52 6.259,75 

2022 689 551,20 34,45 17,23 0,034 12,57 6.287,13 

2023 692 553,60 34,60 17,30 0,035 12,63 6.314,50 

2024 695 556,00 34,75 17,38 0,035 12,68 6.341,88 

2025 698 558,40 34,90 17,45 0,035 12,74 6.369,25 

2026 701 560,80 35,05 17,53 0,035 12,79 6.396,63 

2027 704 563,20 35,20 17,60 0,035 12,85 6.424,00 

2028 708 566,40 35,40 17,70 0,035 12,92 6.460,50 

2029 711 568,80 35,55 17,78 0,036 12,98 6.487,88 

2030 713 570,40 35,65 17,83 0,036 13,01 6.506,13 

2031 715 572,00 35,75 17,88 0,036 13,05 6.524,38 

2032 717 573,60 35,85 17,93 0,036 13,09 6.542,63 

2033 719 575,20 35,95 17,98 0,036 13,12 6.560,88 

2034 722 577,60 36,10 18,05 0,036 13,18 6.588,25 

2035 722 577,60 36,10 18,05 0,036 13,18 6.588,25 
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Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - UASB e lodo ativado 

Lodo geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Lodo Seco Geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)² 

Massa de lodo geração per 

capita (kg ST/hab.dia)³ 

Lodo Seco Geração 

per capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

(kg ST/ano) 

2036 722 577,60 36,10 18,05 0,036 13,18 6.588,25 

2037 723 578,40 36,15 18,08 0,036 13,19 6.597,38 

2038 723 578,40 36,15 18,08 0,036 13,19 6.597,38 

2039 724 579,20 36,20 18,10 0,036 13,21 6.606,50 

2040 723 57 8,40 36,15 18,08 0,036 13,19 6.597,38 

2041 723 578,40 36,15 18,08 0,036 13,19 6.597,38 

2042 723 578,40 36,15 18,08 0,036 13,19 6.597,38 

2043 722 577,60 36,10 18,05 0,036 13,18 6.588,25 

2044 722 577,60 36,10 18,05 0,036 13,18 6.588,25 

2045 721 576,80 36,05 18,03 0,036 13,16 6.579,13 

2046 719 575,20 35,95 17,98 0,036 13,12 6.560,88 

2047 718 574,40 35,90 17,95 0,036 13,10 6.551,75 

2048 717 573,60 35,85 17,93 0,036 13,09 6.542,63 

2049 715 572,00 35,75 17,88 0,036 13,05 6.524,38 

2050 714 571,20 35,70 17,85 0,036 13,03 6.515,25 
¹ adotando 0,8 L lodo/hab.dia 

² adotando 0,05 L lodo/hab.dia - secagem em leitos 

³ adotando 25 g ST/hab.dia 

 

Tabela 175 – Projeção da geração de lodo e consumo energético per capita para ETE Parque dos Sinos 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - UASB e lodo ativado 

Lodo geração 

percapita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Lodo Seco Geração 

percapita  

(Llodo/hab.dia)² 

Massa de lodo geração 

percapita (kg ST/hab.dia)³ 

Lodo Seco Geração 

percapita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo /ano) 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

2019 2.137 1.709,60 320,55 53,43 0,32 117,00 19.500,13 

2020 2.146 1.716,80 321,90 53,65 0,32 117,49 19.582,25 

2021 2.154 1.723,20 323,10 53,85 0,32 117,93 19.655,25 

2022 2.163 1.730,40 324,45 54,08 0,32 118,42 19.737,38 

2023 2.171 1.736,80 325,65 54,28 0,33 118,86 19.810,38 

2024 2.180 1.744,00 327,00 54,50 0,33 119,36 19.892,50 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 
                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  250 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - UASB e lodo ativado 

Lodo geração 

percapita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Lodo Seco Geração 

percapita  

(Llodo/hab.dia)² 

Massa de lodo geração 

percapita (kg ST/hab.dia)³ 

Lodo Seco Geração 

percapita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo /ano) 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

2025 2.190 1.752,00 328,50 54,75 0,33 119,90 19.983,75 

2026 2.200 1.760,00 330,00 55,00 0,33 120,45 20.075,00 

2027 2.210 1.768,00 331,50 55,25 0,33 121,00 20.166,25 

2028 2.220 1.776,00 333,00 55,50 0,33 121,55 20.257,50 

2029 2.231 1.784,80 334,65 55,78 0,33 122,15 20.357,88 

2030 2.237 1.789,60 335,55 55,93 0,34 122,48 20.412,63 

2031 2.244 1.795,20 336,60 56,10 0,34 122,86 20.476,50 

2032 2.251 1.800,80 337,65 56,28 0,34 123,24 20.540,38 

2033 2.258 1.806,40 338,70 56,45 0,34 123,63 20.604,25 

2034 2.265 1.812,00 339,75 56,63 0,34 124,01 20.668,13 

2035 2.266 1.812,80 339,90 56,65 0,34 124,06 20.677,25 

2036 2.267 1.813,60 340,05 56,68 0,34 124,12 20.686,38 

2037 2.268 1.814,40 340,20 56,70 0,34 124,17 20.695,50 

2038 2.270 1.816,00 340,50 56,75 0,34 124,28 20.713,75 

2039 2.271 1.816,80 340,65 56,78 0,34 124,34 20.722,88 

2040 2.270 1.816,00 340,50 56,75 0,34 124,28 20.713,75 

2041 2.269 1.815,20 340,35 56,73 0,34 124,23 20.704,63 

2042 2.268 1.814,40 340,20 56,70 0,34 124,17 20.695,50 

2043 2.266 1.812,80 339,90 56,65 0,34 124,06 20.677,25 

2044 2.265 1.812,00 339,75 56,63 0,34 124,01 20.668,13 

2045 2.261 1.808,80 339,15 56,53 0,34 123,79 20.631,63 

2046 2.257 1.805,60 338,55 56,43 0,34 123,57 20.595,13 

2047 2.253 1.802,40 337,95 56,33 0,34 123,35 20.558,63 

2048 2.249 1.799,20 337,35 56,23 0,34 123,13 20.522,13 

2049 2.245 1.796,00 336,75 56,13 0,34 122,91 20.485,63 

2050 2.241 1.792,80 336,15 56,03 0,34 122,69 20.449,13 
¹ adotando 0,8 L lodo/hab.dia 

² adotando 0,15 L lodo/hab.dia - secagem em centrifuga 

³ adotando 25 g ST/hab.dia 
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Tabela 176 – Projeção da geração de lodo e consumo energético per capita para ETE Vila Branca 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado convencional 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco 

(kgST/ano)* 

2019 12.905 77.430,00 903,35 329.722,75 1.290,50 1,29 471,03 188.413,00 

2020 12.963 77.778,00 907,41 331.204,65 1.296,30 1,30 473,15 189.259,80 

2021 13.022 78.132,00 911,54 332.712,10 1.302,20 1,30 475,30 190.121,20 

2022 13.080 78.480,00 915,60 334.194,00 1.308,00 1,31 477,42 190.968,00 

2023 13.139 78.834,00 919,73 335.701,45 1.313,90 1,31 479,57 191.829,40 

2024 13.198 79.188,00 923,86 337.208,90 1.319,80 1,32 481,73 192.690,80 

2025 13.265 79.590,00 928,55 338.920,75 1.326,50 1,33 484,17 193.669,00 

2026 13.331 79.986,00 933,17 340.607,05 1.333,10 1,33 486,58 194.632,60 

2027 13.398 80.388,00 937,86 342.318,90 1.339,80 1,34 489,03 195.610,80 

2028 13.466 80.796,00 942,62 344.056,30 1.346,60 1,35 491,51 196.603,60 

2029 13.533 81.198,00 947,31 345.768,15 1.353,30 1,35 493,95 197.581,80 

2030 13.558 81.348,00 949,06 346.406,90 1.355,80 1,36 494,87 197.946,80 

2031 13.582 81.492,00 950,74 347.020,10 1.358,20 1,36 495,74 198.297,20 

2032 13.607 81.642,00 952,49 347.658,85 1.360,70 1,36 496,66 198.662,20 

2033 13.631 81.786,00 954,17 348.272,05 1.363,10 1,36 497,53 199.012,60 

2034 13.656 81.936,00 955,92 348.910,80 1.365,60 1,37 498,44 199.377,60 

2035 13.662 81.972,00 956,34 349.064,10 1.366,20 1,37 498,66 199.465,20 

2036 13.669 82.014,00 956,83 349.242,95 1.366,90 1,37 498,92 199.567,40 

2037 13.676 82.056,00 957,32 349.421,80 1.367,60 1,37 499,17 199.669,60 

2038 13.682 82.092,00 957,74 349.575,10 1.368,20 1,37 499,39 199.757,20 

2039 13.689 82.134,00 958,23 349.753,95 1.368,90 1,37 499,65 199.859,40 

2040 13.678 82.068,00 957,46 349.472,90 1.367,80 1,37 499,25 199.698,80 

2041 13.668 82.008,00 956,76 349.217,40 1.366,80 1,37 498,88 199.552,80 

2042 13.657 81.942,00 955,99 348.936,35 1.365,70 1,37 498,48 199.392,20 

2043 13.647 81.882,00 955,29 348.680,85 1.364,70 1,36 498,12 199.246,20 

2044 13.636 81.816,00 954,52 348.399,80 1.363,60 1,36 497,71 199.085,60 

2045 13.604 81.624,00 952,28 347.582,20 1.360,40 1,36 496,55 198.618,40 
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Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado convencional 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco 

(kgST/ano)* 

2046 13.573 81.438,00 950,11 346.790,15 1.357,30 1,36 495,41 198.165,80 

2047 13.541 81.246,00 947,87 345.972,55 1.354,10 1,35 494,25 197.698,60 

2048 13.510 81.060,00 945,70 345.180,50 1.351,00 1,35 493,12 197.246,00 

2049 13.479 80.874,00 943,53 344.388,45 1.347,90 1,35 491,98 196.793,40 

2050 13.447 80.682,00 941,29 343.570,85 1.344,70 1,34 490,82 196.326,20 
¹ adotando 6,0 L lodo/hab.dia 

² adotando 70 g ST/hab.dia 

³ adotando 0,1 L lodo/hab.dia - secagem em leitos 

*adotando 40 g ST/hab.dia 

Tabela 177 – Projeção da geração de lodo e consumo energético per capita para ETE Santa Paula 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado convencional 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco 

(kgST/ano)* 

2019 12.905 77.430,00 903,35 329.722,75 1.290,50 1,29 471,03 188.413,00 

2020 12.963 77.778,00 907,41 331.204,65 1.296,30 1,30 473,15 189.259,80 

2021 13.022 78.132,00 911,54 332.712,10 1.302,20 1,30 475,30 190.121,20 

2022 13.080 78.480,00 915,60 334.194,00 1.308,00 1,31 477,42 190.968,00 

2023 13.139 78.834,00 919,73 335.701,45 1.313,90 1,31 479,57 191.829,40 

2024 13.198 79.188,00 923,86 337.208,90 1.319,80 1,32 481,73 192.690,80 

2025 13.265 79.590,00 928,55 338.920,75 1.326,50 1,33 484,17 193.669,00 

2026 13.331 79.986,00 933,17 340.607,05 1.333,10 1,33 486,58 194.632,60 

2027 13.398 80.388,00 937,86 342.318,90 1.339,80 1,34 489,03 195.610,80 

2028 13.466 80.796,00 942,62 344.056,30 1.346,60 1,35 491,51 196.603,60 

2029 13.533 81.198,00 947,31 345.768,15 1.353,30 1,35 493,95 197.581,80 

2030 13.558 81.348,00 949,06 346.406,90 1.355,80 1,36 494,87 197.946,80 

2031 13.582 81.492,00 950,74 347.020,10 1.358,20 1,36 495,74 198.297,20 
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Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado convencional 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco 

(kgST/ano)* 

2032 13.607 81.642,00 952,49 347.658,85 1.360,70 1,36 496,66 198.662,20 

2033 13.631 81.786,00 954,17 348.272,05 1.363,10 1,36 497,53 199.012,60 

2034 13.656 81.936,00 955,92 348.910,80 1.365,60 1,37 498,44 199.377,60 

2035 13.662 81.972,00 956,34 349.064,10 1.366,20 1,37 498,66 199.465,20 

2036 13.669 82.014,00 956,83 349.242,95 1.366,90 1,37 498,92 199.567,40 

2037 13.676 82.056,00 957,32 349.421,80 1.367,60 1,37 499,17 199.669,60 

2038 13.682 82.092,00 957,74 349.575,10 1.368,20 1,37 499,39 199.757,20 

2039 13.689 82.134,00 958,23 349.753,95 1.368,90 1,37 499,65 199.859,40 

2040 13.678 82.068,00 957,46 349.472,90 1.367,80 1,37 499,25 199.698,80 

2041 13.668 82.008,00 956,76 349.217,40 1.366,80 1,37 498,88 199.552,80 

2042 13.657 81.942,00 955,99 348.936,35 1.365,70 1,37 498,48 199.392,20 

2043 13.647 81.882,00 955,29 348.680,85 1.364,70 1,36 498,12 199.246,20 

2044 13.636 81.816,00 954,52 348.399,80 1.363,60 1,36 497,71 199.085,60 

2045 13.604 81.624,00 952,28 347.582,20 1.360,40 1,36 496,55 198.618,40 

2046 13.573 81.438,00 950,11 346.790,15 1.357,30 1,36 495,41 198.165,80 

2047 13.541 81.246,00 947,87 345.972,55 1.354,10 1,35 494,25 197.698,60 

2048 13.510 81.060,00 945,70 345.180,50 1.351,00 1,35 493,12 197.246,00 

2049 13.479 80.874,00 943,53 344.388,45 1.347,90 1,35 491,98 196.793,40 

2050 13.447 80.682,00 941,29 343.570,85 1.344,70 1,34 490,82 196.326,20 
¹ adotando 6,0 L lodo/hab.dia 

² adotando 70 g ST/hab.dia 

³ adotando 0,1 L lodo/hab.dia - secagem em leitos 

*adotando 40 g ST/hab.dia 
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Tabela 178 – Projeção da geração de lodo e consumo energético per capita para ETE Parque Imperial 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado convencional 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³ lodo/ano) 

Massa de 

lodo Seco 

(kgST/ano)* 

2019 3.352 20.112,00 234,64 85.643,60 838,00 0,838 305,87 48.939,20 

2020 3.370 20.220,00 235,90 86.103,50 842,50 0,8425 307,51 49.202,00 

2021 4.469 26.814,00 312,83 114.182,95 1.117,25 1,11725 407,80 65.247,40 

2022 4.493 26.958,00 314,51 114.796,15 1.123,25 1,12325 409,99 65.597,80 

2023 4.517 27.102,00 316,19 115.409,35 1.129,25 1,12925 412,18 65.948,20 

2024 4.542 27.252,00 317,94 116.048,10 1.135,50 1,1355 414,46 66.313,20 

2025 4.566 27.396,00 319,62 116.661,30 1.141,50 1,1415 416,65 66.663,60 

2026 4.591 27.546,00 321,37 117.300,05 1.147,75 1,14775 418,93 67.028,60 

2027 4.616 27.696,00 323,12 117.938,80 1.154,00 1,154 421,21 67.393,60 

2028 4.641 27.846,00 324,87 118.577,55 1.160,25 1,16025 423,49 67.758,60 

2029 4.666 27.996,00 326,62 119.216,30 1.166,50 1,1665 425,77 68.123,60 

2030 4.691 28.146,00 328,37 119.855,05 1.172,75 1,17275 428,05 68.488,60 

2031 4.716 28.296,00 330,12 120.493,80 1.179,00 1,179 430,34 68.853,60 

2032 4.742 28.452,00 331,94 121.158,10 1.185,50 1,1855 432,71 69.233,20 

2033 4.767 28.602,00 333,69 121.796,85 1.191,75 1,19175 434,99 69.598,20 

2034 4.793 28.758,00 335,51 122.461,15 1.198,25 1,19825 437,36 69.977,80 

2035 4.819 28.914,00 337,33 123.125,45 1.204,75 1,20475 439,73 70.357,40 

2036 4.845 29.070,00 339,15 123.789,75 1.211,25 1,21125 442,11 70.737,00 

2037 4.871 29.226,00 340,97 124.454,05 1.217,75 1,21775 444,48 71.116,60 

2038 4.897 29.382,00 342,79 125.118,35 1.224,25 1,22425 446,85 71.496,20 

2039 4.924 29.544,00 344,68 125.808,20 1.231,00 1,231 449,32 71.890,40 

2040 4.950 29.700,00 346,50 126.472,50 1.237,50 1,2375 451,69 72.270,00 

2041 4.977 29.862,00 348,39 127.162,35 1.244,25 1,24425 454,15 72.664,20 

2042 5.004 30.024,00 350,28 127.852,20 1.251,00 1,251 456,62 73.058,40 

2043 5.031 30.186,00 352,17 128.542,05 1.257,75 1,25775 459,08 73.452,60 

2044 5.058 30.348,00 354,06 129.231,90 1.264,50 1,2645 461,54 73.846,80 

2045 5.085 30.510,00 355,95 129.921,75 1.271,25 1,27125 464,01 74.241,00 
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Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado convencional 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³ lodo/ano) 

Massa de 

lodo Seco 

(kgST/ano)* 

2046 5.113 30.678,00 357,91 130.637,15 1.278,25 1,27825 466,56 74.649,80 

2047 5.141 30.846,00 359,87 131.352,55 1.285,25 1,28525 469,12 75.058,60 

2048 5.168 31.008,00 361,76 132.042,40 1.292,00 1,292 471,58 75.452,80 

2049 5.196 31.176,00 363,72 132.757,80 1.299,00 1,299 474,14 75.861,60 

2050 5.224 31.344,00 365,68 133.473,20 1.306,00 1,306 476,69 76.270,40 
¹ adotando 6,0 L lodo/hab.dia 

² adotando 70 g ST/hab.dia 

³ adotando 0,25 L lodo/hab.dia - centrifuga 

*adotando 40 g ST/hab.dia 

Tabela 179 – Projeção da geração de lodo e consumo energético per capita para ETE Terras da Conceição 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado convencional 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco 

(kgST/ano)* 

2019 1.023 6.138,00 71,61 26.137,65 102,30 0,10 37,34 14.935,80 

2020 1.027 6.162,00 71,89 26.239,85 102,70 0,10 37,49 14.994,20 

2021 1.031 6.186,00 72,17 26.342,05 103,10 0,10 37,63 15.052,60 

2022 1.035 6.210,00 72,45 26.444,25 103,50 0,10 37,78 15.111,00 

2023 1.039 6.234,00 72,73 26.546,45 103,90 0,10 37,92 15.169,40 

2024 1.044 6.264,00 73,08 26.674,20 104,40 0,10 38,11 15.242,40 

2025 1.048 6.288,00 73,36 26.776,40 104,80 0,10 38,25 15.300,80 

2026 1.053 6.318,00 73,71 26.904,15 105,30 0,11 38,43 15.373,80 

2027 1.058 6.348,00 74,06 27.031,90 105,80 0,11 38,62 15.446,80 

2028 1.063 6.378,00 74,41 27.159,65 106,30 0,11 38,80 15.519,80 

2029 1.068 6.408,00 74,76 27.287,40 106,80 0,11 38,98 15.592,80 

2030 1.071 6.426,00 74,97 27.364,05 107,10 0,11 39,09 15.636,60 

2031 1.074 6.444,00 75,18 27.440,70 107,40 0,11 39,20 15.680,40 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 
                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  256 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado convencional 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco 

(kgST/ano)* 

2032 1.078 6.468,00 75,46 27.542,90 107,80 0,11 39,35 15.738,80 

2033 1.081 6.486,00 75,67 27.619,55 108,10 0,11 39,46 15.782,60 

2034 1.084 6.504,00 75,88 27.696,20 108,40 0,11 39,57 15.826,40 

2035 1.085 6.510,00 75,95 27.721,75 108,50 0,11 39,60 15.841,00 

2036 1.085 6.510,00 75,95 27.721,75 108,50 0,11 39,60 15.841,00 

2037 1.086 6.516,00 76,02 27.747,30 108,60 0,11 39,64 15.855,60 

2038 1.087 6.522,00 76,09 27.772,85 108,70 0,11 39,68 15.870,20 

2039 1.087 6.522,00 76,09 27.772,85 108,70 0,11 39,68 15.870,20 

2040 1.087 6.522,00 76,09 27.772,85 108,70 0,11 39,68 15.870,20 

2041 1.086 6.516,00 76,02 27.747,30 108,60 0,11 39,64 15.855,60 

2042 1.086 6.516,00 76,02 27.747,30 108,60 0,11 39,64 15.855,60 

2043 1.085 6.510,00 75,95 27.721,75 108,50 0,11 39,60 15.841,00 

2044 1.084 6.504,00 75,88 27.696,20 108,40 0,11 39,57 15.826,40 

2045 1.082 6.492,00 75,74 27.645,10 108,20 0,11 39,49 15.797,20 

2046 1.081 6.486,00 75,67 27.619,55 108,10 0,11 39,46 15.782,60 

2047 1.079 6.474,00 75,53 27.568,45 107,90 0,11 39,38 15.753,40 

2048 1.077 6.462,00 75,39 27.517,35 107,70 0,11 39,31 15.724,20 

2049 1.075 6.450,00 75,25 27.466,25 107,50 0,11 39,24 15.695,00 

2050 1.073 6.438,00 75,11 27.415,15 107,30 0,11 39,16 15.665,80 
¹ adotando 6,0 L lodo/hab.dia 

² adotando 70 g ST/hab.dia 

³ adotando 0,1 L lodo/hab.dia - secagem em leitos 

*adotando 40 g ST/hab.dia 
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Tabela 180 – Projeção da geração de lodo e consumo energético per capita para ETE Bandeira Branca 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado aeração prolongada ou batelada 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração 

percapita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco  

(kgST/ano)* 

2019 6.101 27.454,50 213,54 77.940,28 1.525,25 1,53 556,72 93.528,33 

2020 6.123 27.553,50 214,31 78.221,33 1.530,75 1,53 558,72 93.865,59 

2021 6.145 27.652,50 215,08 78.502,38 1.536,25 1,54 560,73 94.202,85 

2022 6.167 27.751,50 215,85 78.783,43 1.541,75 1,54 562,74 94.540,11 

2023 6.189 27.850,50 216,62 79.064,48 1.547,25 1,55 564,75 94.877,37 

2024 6.211 27.949,50 217,39 79.345,53 1.552,75 1,55 566,75 95.214,63 

2025 6.237 28.066,50 218,30 79.677,68 1.559,25 1,56 569,13 95.613,21 

2026 6.263 28.183,50 219,21 80.009,83 1.565,75 1,57 571,50 96.011,79 

2027 6.289 28.300,50 220,12 80.341,98 1.572,25 1,57 573,87 96.410,37 

2028 6.316 28.422,00 221,06 80.686,90 1.579,00 1,58 576,34 96.824,28 

2029 6.342 28.539,00 221,97 81.019,05 1.585,50 1,59 578,71 97.222,86 

2030 6.359 28.615,50 222,57 81.236,23 1.589,75 1,59 580,26 97.483,47 

2031 6.376 28.692,00 223,16 81.453,40 1.594,00 1,59 581,81 97.744,08 

2032 6.392 28.764,00 223,72 81.657,80 1.598,00 1,60 583,27 97.989,36 

2033 6.409 28.840,50 224,32 81.874,98 1.602,25 1,60 584,82 98.249,97 

2034 6.426 28.917,00 224,91 82.092,15 1.606,50 1,61 586,37 98.510,58 

2035 6.434 28.953,00 225,19 82.194,35 1.608,50 1,61 587,10 98.633,22 

2036 6.443 28.993,50 225,51 82.309,33 1.610,75 1,61 587,92 98.771,19 

2037 6.451 29.029,50 225,79 82.411,53 1.612,75 1,61 588,65 98.893,83 

2038 6.460 29.070,00 226,10 82.526,50 1.615,00 1,62 589,48 99.031,80 

2039 6.468 29.106,00 226,38 82.628,70 1.617,00 1,62 590,21 99.154,44 

2040 6.462 29.079,00 226,17 82.552,05 1.615,50 1,62 589,66 99.062,46 

2041 6.456 29.052,00 225,96 82.475,40 1.614,00 1,61 589,11 98.970,48 

2042 6.451 29.029,50 225,79 82.411,53 1.612,75 1,61 588,65 98.893,83 

2043 6.445 29.002,50 225,58 82.334,88 1.611,25 1,61 588,11 98.801,85 

2044 6.439 28.975,50 225,37 82.258,23 1.609,75 1,61 587,56 98.709,87 

2045 6.425 28.912,50 224,88 82.079,38 1.606,25 1,61 586,28 98.495,25 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 
                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  258 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado aeração prolongada ou batelada 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração 

percapita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco  

(kgST/ano)* 

2046 6.411 28.849,50 224,39 81.900,53 1.602,75 1,60 585,00 98.280,63 

2047 6.397 28.786,50 223,90 81.721,68 1.599,25 1,60 583,73 98.066,01 

2048 6.382 28.719,00 223,37 81.530,05 1.595,50 1,60 582,36 97.836,06 

2049 6.368 28.656,00 222,88 81.351,20 1.592,00 1,59 581,08 97.621,44 

2050 6.354 28.593,00 222,39 81.172,35 1.588,50 1,59 579,80 97.406,82 
¹ adotando 4,5 L lodo/hab.dia 

² adotando 35 g ST/hab.dia 

³ adotando 0,25 L lodo/hab.dia - centrífuga 

*adotando 42 g ST/hab.dia 

Tabela 181 – Projeção da geração de lodo e consumo energético per capita para ETE Meia Lua 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado aeração prolongada ou batelada 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco 

(kgST/ano)* 

2019 8.231 37.039,50 288,09 105.151,03 823,10 0,82 300,43 126.181,23 

2020 8.261 37.174,50 289,14 105.534,28 826,10 0,83 301,53 126.641,13 

2021 8.292 37.314,00 290,22 105.930,30 829,20 0,83 302,66 127.116,36 

2022 8.322 37.449,00 291,27 106.313,55 832,20 0,83 303,75 127.576,26 

2023 8.353 37.588,50 292,36 106.709,58 835,30 0,84 304,88 128.051,49 

2024 8.384 37.728,00 293,44 107.105,60 838,40 0,84 306,02 128.526,72 

2025 8.420 37.890,00 294,70 107.565,50 842,00 0,84 307,33 129.078,60 

2026 8.456 38.052,00 295,96 108.025,40 845,60 0,85 308,64 129.630,48 

2027 8.492 38.214,00 297,22 108.485,30 849,20 0,85 309,96 130.182,36 

2028 8.529 38.380,50 298,52 108.957,98 852,90 0,85 311,31 130.749,57 

2029 8.565 38.542,50 299,78 109.417,88 856,50 0,86 312,62 131.301,45 

2030 8.589 38.650,50 300,62 109.724,48 858,90 0,86 313,50 131.669,37 

2031 8.612 38.754,00 301,42 110.018,30 861,20 0,86 314,34 132.021,96 
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Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado aeração prolongada ou batelada 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco 

(kgST/ano)* 

2032 8.636 38.862,00 302,26 110.324,90 863,60 0,86 315,21 132.389,88 

2033 8.660 38.970,00 303,10 110.631,50 866,00 0,87 316,09 132.757,80 

2034 8.683 39.073,50 303,91 110.925,33 868,30 0,87 316,93 133.110,39 

2035 8.695 39.127,50 304,33 111.078,63 869,50 0,87 317,37 133.294,35 

2036 8.708 39.186,00 304,78 111.244,70 870,80 0,87 317,84 133.493,64 

2037 8.720 39.240,00 305,20 111.398,00 872,00 0,87 318,28 133.677,60 

2038 8.732 39.294,00 305,62 111.551,30 873,20 0,87 318,72 133.861,56 

2039 8.744 39.348,00 306,04 111.704,60 874,40 0,87 319,16 134.045,52 

2040 8.737 39.316,50 305,80 111.615,18 873,70 0,87 318,90 133.938,21 

2041 8.730 39.285,00 305,55 111.525,75 873,00 0,87 318,65 133.830,90 

2042 8.724 39.258,00 305,34 111.449,10 872,40 0,87 318,43 133.738,92 

2043 8.717 39.226,50 305,10 111.359,68 871,70 0,87 318,17 133.631,61 

2044 8.710 39.195,00 304,85 111.270,25 871,00 0,87 317,92 133.524,30 

2045 8.691 39.109,50 304,19 111.027,53 869,10 0,87 317,22 133.233,03 

2046 8.673 39.028,50 303,56 110.797,58 867,30 0,87 316,56 132.957,09 

2047 8.655 38.947,50 302,93 110.567,63 865,50 0,87 315,91 132.681,15 

2048 8.637 38.866,50 302,30 110.337,68 863,70 0,86 315,25 132.405,21 

2049 8.619 38.785,50 301,67 110.107,73 861,90 0,86 314,59 132.129,27 

2050 8.600 38.700,00 301,00 109.865,00 860,00 0,86 313,90 131.838,00 
¹ adotando 4,5 L lodo/hab. dia 

² adotando 35 g ST/hab. dia 

³ adotando 0,1 L lodo/hab. dia - leito de secagem 

*adotando 42 g ST/hab. Dia 
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Tabela 182 – Projeção da geração de lodo e consumo energético per capita para ETE Santa Helena 

Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado aeração prolongada ou batelada 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco 

(kgST/ano)* 

2019 373 1.678,50 13,06 4.765,08 37,30 0,04 13,61 5.718,09 

2020 374 1.683,00 13,09 4.777,85 37,40 0,04 13,65 5.733,42 

2021 376 1.692,00 13,16 4.803,40 37,60 0,04 13,72 5.764,08 

2022 377 1.696,50 13,20 4.816,18 37,70 0,04 13,76 5.779,41 

2023 379 1.705,50 13,27 4.841,73 37,90 0,04 13,83 5.810,07 

2024 381 1.714,50 13,34 4.867,28 38,10 0,04 13,91 5.840,73 

2025 382 1.719,00 13,37 4.880,05 38,20 0,04 13,94 5.856,06 

2026 384 1.728,00 13,44 4.905,60 38,40 0,04 14,02 5.886,72 

2027 386 1.737,00 13,51 4.931,15 38,60 0,04 14,09 5.917,38 

2028 388 1.746,00 13,58 4.956,70 38,80 0,04 14,16 5.948,04 

2029 389 1.750,50 13,62 4.969,48 38,90 0,04 14,20 5.963,37 

2030 391 1.759,50 13,69 4.995,03 39,10 0,04 14,27 5.994,03 

2031 392 1.764,00 13,72 5.007,80 39,20 0,04 14,31 6.009,36 

2032 393 1.768,50 13,76 5.020,58 39,30 0,04 14,34 6.024,69 

2033 394 1.773,00 13,79 5.033,35 39,40 0,04 14,38 6.040,02 

2034 395 1.777,50 13,83 5.046,13 39,50 0,04 14,42 6.055,35 

2035 395 1.777,50 13,83 5.046,13 39,50 0,04 14,42 6.055,35 

2036 396 1.782,00 13,86 5.058,90 39,60 0,04 14,45 6.070,68 

2037 396 1.782,00 13,86 5.058,90 39,60 0,04 14,45 6.070,68 

2038 396 1.782,00 13,86 5.058,90 39,60 0,04 14,45 6.070,68 

2039 396 1.782,00 13,86 5.058,90 39,60 0,04 14,45 6.070,68 

2040 396 1.782,00 13,86 5.058,90 39,60 0,04 14,45 6.070,68 

2041 396 1.782,00 13,86 5.058,90 39,60 0,04 14,45 6.070,68 

2042 396 1.782,00 13,86 5.058,90 39,60 0,04 14,45 6.070,68 

2043 396 1.782,00 13,86 5.058,90 39,60 0,04 14,45 6.070,68 

2044 395 1.777,50 13,83 5.046,13 39,50 0,04 14,42 6.055,35 

2045 395 1.777,50 13,83 5.046,13 39,50 0,04 14,42 6.055,35 
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Ano 
População 

Total 

Volume de Lodo e Massa de Lodo - Lodo ativado aeração prolongada ou batelada 

Lodo geração 

per capita  

(Llodo/hab.dia)¹ 

Massa de lodo geração 

per capita 

(kgST/hab.dia)² 

Massa de 

lodo 

(kgST/ano) 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(Llodo/hab.dia)³ 

Lodo Seco 

Geração per 

capita  

(m³lodo/hab.dia) 

Geração de 

lodo seco  

(m³lodo/ano) 

Massa de lodo 

Seco 

(kgST/ano)* 

2046 394 1.773,00 13,79 5.033,35 39,40 0,04 14,38 6.040,02 

2047 393 1.768,50 13,76 5.020,58 39,30 0,04 14,34 6.024,69 

2048 393 1.768,50 13,76 5.020,58 39,30 0,04 14,34 6.024,69 

2049 392 1.764,00 13,72 5.007,80 39,20 0,04 14,31 6.009,36 

2050 391 1.759,50 13,69 4.995,03 39,10 0,04 14,27 5.994,03 
¹ adotando 4,5 L lodo/hab.dia 

² adotando 35 g ST/hab.dia 

³ adotando 0,1 L lodo/hab.dia - leito de secagem 

*adotando 42 g ST/hab.dia 

Tabela 183 – Projeção da geração de lodo per capita para ETE São Silvestre 

Ano População Total 

Volume de Lodo - Lagoas Facultativas 

Lagoa Primária Lagoa Secundária 
Total de geração de lodo 

(m³/ano) 

Acumulação de lodo 

(cm/ano)* 
Lodo geração per capita  

(m³ lodo/hab.ano)¹ 

Lodo geração per capita  

(m³ lodo/hab.ano)² 

2019 4.616 415,44 230,80 646,24 1,55 

2020 4.625 416,25 231,25 647,50 7,78 

2021 4.634 417,06 231,70 648,76 14,02 

2022 4.644 417,96 232,20 650,16 20,27 

2023 4.653 418,77 232,65 651,42 26,53 

2024 4.662 419,58 233,10 652,68 32,81 

2025 4.671 420,39 233,55 653,94 39,10 

2026 4.681 421,29 234,05 655,34 45,40 

2027 4.690 422,10 234,50 656,60 51,71 

2028 4.699 422,91 234,95 657,86 58,04 

2029 4.709 423,81 235,45 659,26 64,38 

2030 4.718 424,62 235,90 660,52 70,73 

2031 4.727 425,43 236,35 661,78 77,09 

2032 4.737 426,33 236,85 663,18 83,47 
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Ano População Total 

Volume de Lodo - Lagoas Facultativas 

Lagoa Primária Lagoa Secundária 
Total de geração de lodo 

(m³/ano) 

Acumulação de lodo 

(cm/ano)* 
Lodo geração per capita  

(m³ lodo/hab.ano)¹ 

Lodo geração per capita  

(m³ lodo/hab.ano)² 

2033 4.746 427,14 237,30 664,44 89,86 

2034 4.756 428,04 237,80 665,84 96,26 

2035 4.765 428,85 238,25 667,10 102,67 

2036 4.775 429,75 238,75 668,50 109,10 

2037 4.784 430,56 239,20 669,76 115,54 

2038 4.794 431,46 239,70 671,16 121,99 

2039 4.803 432,27 240,15 672,42 128,46 

2040 4.813 433,17 240,65 673,82 134,94 

2041 4.822 433,98 241,10 675,08 141,43 

2042 4.832 434,88 241,60 676,48 147,93 

2043 4.842 435,78 242,10 677,88 154,45 

2044 4.841 435,69 242,05 677,74 160,97 

2045 4.840 435,60 242,00 677,60 167,48 

2046 4.840 435,60 242,00 677,60 174,00 

2047 4.839 435,51 241,95 677,46 180,51 

2048 4.839 435,51 241,95 677,46 187,03 

2049 4.838 435,42 241,90 677,32 193,54 

2050 4.838 435,42 241,90 677,32 200,05 
¹0,03 a 0,09 m³/hab.ano em lagoas primarias - adotou -se 0,09 m³/hab.ano 

²0,03 a 0,05 m³/hab.ano em lagoas secundárias - adotou-se 0,05 m³/hab.ano 

*Dimensões da Lagoas - C=160m; L=65 m; H=1,35m; Vol=14091m³ cada (fonte: SAAE, 2020) 

*Taxa de acumulação pelo volume de lodo produzido por habitante, não considerando o lodo já existente
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12 CONSUMO ENERGÉTICO 

Os custos energéticos de operação de uma estação de tratamento de esgoto, segundo os dados 

do Ministério das Cidades (2019) podem chegar até cerca de 20% dos custos totais de operação, com 

custos maiores atrelados principalmente as ETEs com sistemas com fases de aeração mecânica, custos 

estes que podem chegar até metade do consumo energético total de uma ETE (Jordão, 2008). A seguir, 

na Figura 61 é apresentado um gráfico apontando os principais consumidores de energia em um 

sistema de tratamento de esgoto. 

 
Fonte: Energy Data Management Manual for the Wastewater Treatment Sector, U.S Department of Energy, 2017. 

Figura 61 - Processos Típicos envolvendo o uso de Energia de uma Estação de Tratamento de 

Esgoto 

De acordo com o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos do SNIS de 2019, sob uma 

perspectiva econômica e financeira, as ineficiências na utilização de energia acabam por constituir 

custos que poderiam estar sendo evitados de maneira a evitar a necessidade de se aumentar os 

subsídios à operação dos serviços por meio do aumento das taxas e tarifas cobradas dos munícipes. 

Considerando uma perspectiva ambiental, tem-se que o uso de energia sem considerações de 

eficiência acaba por contribuir para o aumento da poluição ocasionado pela emissão de gases de efeito 

estufa desnecessários, o que acaba por consequência causando impactos nas alterações climáticas em 

escala global. 

Além disso, uso eficiente da energia elétrica pode permitir um maior retorno financeiro ao 

município, pois, através da diminuição dos custos relacionados a energia, acaba-se também por 

possibilitar o melhor aproveitamento da infraestrutura civil e eletromecânica existente e a postergação 

da aplicação de recursos para ampliação dos sistemas (SNIS, 2019). 

Através de consulta ao SNIS, foi possível acompanhar um histórico do crescimento de 

demanda energética no setor de esgotamento sanitário para o Município de Jacareí, essa evolução é 

apresentada na Tabela 184. 
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Tabela 184 – Consumo total de energia elétrica por ano de acordo com o SNIS e crescimento da 

demanda energética 

Ano 

Consumo total de energia elétrica nos 

sistemas de esgotos (1.000 kWh/ano) 

(SNIS - ES028) 

Crescimento do 

Consumo por Ano 

2019 9729,55 1% 

2018 9.608,65 92% 

2017 4.993,18 48% 

2016 3.379,48 3% 

2015 3.289,22 -8% 

2014 3.566,69 50% 

2013 2.379,85 15% 

2012 2.074,87 9% 

2011 1.896,05 2% 

2010 1.860,83 -22% 

2009 2.380,00 19% 

2008 2.003,00 46% 

2007 1.369,00 77% 

2006 774,2 8% 

2005 717,9 1% 

2004 709 54% 

2003 461 - 
Fonte: SNIS (2003 a 2019) 

É possível observar que houve o crescimento do consumo principalmente nos anos de 

implantação de novas estruturas de destinação e tratamento do esgoto (EEEs e ETEs), sendo assim, 

a partir dessa análise foi possível estimar um cenário para o consumo energético ao longo dos anos 

até final de plano, que se encontra apresentado na Tabela 185. 

Tabela 185 – Consumo per capita de energia elétrica por ano em função de dados do SNIS e do 

SEADE 

Ano 

Consumo total de energia elétrica nos 

sistemas de esgotos (kWh/ano) - 

Estimado 

População 

(SEADE) 

Consumo total de energia 

elétrica nos sistemas de esgotos 

Per Capita 

(kWh/ano/habitante) - 

Estimado 

2020 10.021.436,50 227.945 43,96 

2025 12.025.723,80 234.100 51,37 

2030 14.430.868,56 238.276 60,56 

2035 15.152.411,99 240.647 62,97 

2040 15.606.984,35 241.451 64,64 

2045 15.919.124,03 240.744 66,12 

2050 16.078.315,27 238.179 67,51 
Fonte: SNIS (2019) e SEADE. 

É esperado um aumento significativo do consumo com a implantação de novas estruturas e 

também devido as ampliações previstas nas ETEs existentes em um prazo de 5 a 10 anos, como no 

caso da ETE Central, cuja duplicação é esperada para atender a demanda atual. 
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A modalidade energética das estações elevatórias de esgoto (EEE) e estações de tratamento 

de esgoto (ETE) pertencem aos grupos A e B de classes B3 e A4 (classificação da distribuidora de 

energia elétrica EDP - Energias de Portugal). 

No portal da EDP é disponibilizado as tarifas, para o Grupo A (Alta tensão) e o Grupo B 

(Baixa tensão) apresentados nas Tabela 186 e Tabela 187, respectivamente. 

Tabela 186 – Modalidade tarifária do Grupo A (Alta Tensão) pela distribuidora EDP 

MODALIDADE TARIFÁRIA GERAÇÃO 

SUBGRUPO 

TARIFA DO USO DO 

SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO 

TARIFAS DE 

ENERGIA 

(R$/KW) (R$/KWH) 

A2 (88 a 138kV) UHE Santa Branca 4,40 - 

A2 (88 a 138kV) UHE Jaguari 2,83 - 

A2 (88 a 138kV) PCH Lavrinhas 4,19 - 

A2 (88 a 138kV) PCH Queluz 4,19 - 

A2 (88 a 138kV) Novas centrais geradoras (não 

consideradas nominalmente) 
10,63 - 

A4 (2,3 a 25 kV) GERAÇÃO 2,57 - 

MODALIDADE TARIFÁRIA AZUL 

SUBBRUPO POSTO 

TARIFA DO USO DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO 

TARIFAS DE 

ENERGIA 

(R$/KW) (R$/KWH) (R$/KWH) 

A2 
Ponta 14,30 0,06195 0,37861 

Fora Ponta 7,40 0,06195 0,23278 

A3a 
Ponta 31,62 0,08043 0,37861 

Fora Ponta 9,01 0,08043 0,23278 

A4 
Ponta 31,62 0,08043 0,37861 

Fora Ponta 9,01 0,08043 0,23278 

MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE 

SUBGRUPO POSTO 

TARIFA DO USO DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO 

TARIFAS DE 

ENERGIA 

(R$/KW) (R$/KWH) (R$/KWH) 

A3a 

Convencional 9,01 - - 

Ponta - 0,84882 0,37861 

Fora Ponta - 0,08043 0,23278 

A4 

Convencional 9,01 - - 

Ponta - 0,84882 0,37861 

Fora Ponta - 0,08043 0,23278 
O horário de Ponta estabelecido é das 17:30h às 20:30h (de segundas as sextas-feiras) e o horário Fora de Ponta (FP) é 

composto pelas 21 horas diárias complementares ao horário de Ponta. Os sábados e domingos são considerados 

horários Fora de Ponta (EDP, 2020). 

Tabela 187 – Modalidade tarifária do Grupo B (Baixa Tensão) pela distribuidora EDP 

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO – GRUPO B 

SUBGRUPO / CLASSE / 

SUBCLASSE 

Tarifa do uso do sistema de distribuição 

(R$/ KW H) 

Tarifas de energia  

(R$/ KW H) 

B1 - Residencial 0,29408 0,26292 

B1 - Residencial - Baixa Renda 0,22389 0,26292 

Consumo mensal até 30kwh 0,07836 0,09202 
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TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO – GRUPO B 

SUBGRUPO / CLASSE / 

SUBCLASSE 

Tarifa do uso do sistema de distribuição 

(R$/ KW H) 

Tarifas de energia  

(R$/ KW H) 

Consumo mensal entre 31kwh e 
100kwh 

0,13433 0,15775 

Consumo mensal entre 101kwh e 

220kwh 
0,20150 0,23663 

Consumo mensal superior 220kwh 0,22389 0,26292 

B2 - Rural 0,24115 0,21560 

B2 - Cooperativa de Eletrificação 

Rural 
0,24115 0,21560 

B2 - Serviço Público de Irrigação 0,22350 0,19982 

B3 - DEMAIS CLASSES 0,29408 0,26292 

B4 - Iluminação Pública 

Iluminação Pública (b4a) 0,16175 0,1446 

Iluminação Pública (b4b) 0,17645 0,15775 
Fonte: EDP, 2020 (https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tabela-de-fornecimento-de-baixa-

tensao) 

A Tarifa de Energia – TE é o valor da energia consumida mensamente dETErminado pela EDP, em R$/KWh, utilizado 

para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo de energia. 

A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD é o valor financeiro único dETErminado pela EDP, em R$/KWh, 
utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema. 

Essa tarifa cobre os custos com as instalações, equipamentos e componentes da rede de distribuição utilizados para 

levar a energia com qualidade. 

Existem no Município de Jacareí 16 (dezesseis) ETEs, sendo 11 (onze) ETEs de concepção 

de lodos ativados, que apresentam maior consumo de energia, variando entre elas, conforme a 

dimensão e a capacidade da ETE. A Tabela 188, apresenta as ETEs ativas do município 

correlacionadas com o seu consumo energético e os gastos médios. 

Na Tabela 189 são apresentadas as 52 (cinquenta e duas) estações elevatórias ativas do 

município. Conforme pode ser observado, elas apresentam parte considerável dos custos relacionados 

ao consumo de energia, quando se tratando da área do esgotamento sanitário. 
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Tabela 188 – Histórico de consumo energético das EEEs em 2020 

Endereço Bairro Classe 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Total Média 

Mensal 

Consum
o Médio 
Mensal¹ 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) kWh 

R. Assma José Nader, 145 Cidade Jardim B - B3 / 220 V 700,89 681,95 572,69 629,25 504,91 559,64 747,31 640,85 682,89 560,88 - 6.281,26 628,13 2389,04 
R. Major Laudelino José de 
Moraes, 308 Pq. Meia Lua I B - B3 / 220 V 1.233,31 1.175,72 1.326,46 1.016,64 1.083,60 1.041,97 1.128,21 814,72 972,51 1.069,00 - 10.862,14 1.086,21 4131,35 

R. Suzana de Castro Ramos, 
550 Jd. Do Vale B - B3 / 220 V 1.288,89 554,92 58,98 206,17 1.024,67 825,07 906,66 639,67 734,42 940,80 - 7.180,25 718,03 2730,96 

R. Sgt. Felício Alves de 
Araújo, 83 Bandeira Branca I B - B3 / 220 V 1.508,22 1.870,23 1.326,70 346,80 1.289,06 884,97 891,58 583,27 849,97 900,07 - 10.450,87 1.045,09 3974,92 

R. Hélio Augusto de Souza, 
07 Jd. Emília B - B3 / 220 V 351,68 622,71 691,24 305,07 300,10 267,23 334,42 264,33 310,35 246,41 - 3.693,54 369,35 1404,82 

Av. Henrique Hasmann, 206 Jd. Maria Amélia A - A4 / 13,8 KV * 4.621,55 5.700,26 3.643,36 6.302,34 4.663,74 5.696,44 5.884,25 6.942,22 4.033,99 5.178,56 - 52.666,71 5.266,67 22625,10 
R. Manoel Truyts, 66 Jd. Santa Marina B - B3 / 220 V 655,87 797,52 759,66 638,44 591,35 769,95 587,95 462,88 554,97 663,80 - 6.482,39 648,24 2465,54 
R. Albuquerque, 01 Lagoa Azul B - B3 / 220 V 814,84 805,59 912,42 696,53 838,00 349,31 484,74 458,78 511,73 577,41 - 6.449,35 644,94 2452,97 
Estrada do Porto Velho, 802 Porto Velho B - B3 / 220 V 679,12 637,57 503,74 59,12 436,82 713,62 833,97 860,15 1.201,14 804,35 738,18 7.467,78 678,89 2582,11 

R. das Nenufas, 71 Sto. Antônio da 
Boa Vista I B - B3 / 220 V 790,43 1.007,15 1.174,86 1.142,12 927,32 868,80 768,44 867,57 1.057,20 835,37 - 9.439,26 943,93 3590,16 

R. das Petúnias, 540 Sto. Antônio da 
Boa Vista II B - B3 / 220 V 139,91 125,50 166,92 94,73 73,81 85,69 101,40 85,17 101,28 107,92 - 1.082,33 108,23 411,66 

Rod. Nilo Máximo, 6220 
(Rua dos Narcisos) 

Sto. Antônio da 
Boa Vista III B - B3 / 220 V 408,13 563,53 576,82 585,28 499,60 463,77 408,06 458,78 578,04 444,16 - 4.986,17 498,62 1896,46 

R. Rafael José Ribeiro, 208 Bandeira Branca B - B3 / 220 V 342,18 345,48 341,32 335,96 315,50 310,38 312,69 320,71 317,05 323,76 - 3.265,03 326,50 1241,83 
Av. Zilda Arns, 199 Jd. Real B - B3 / 220 V 2.253,05 2.156,99 1.810,67 1.062,28 1.493,84 1.233,09 2.017,37 303,10 1.168,57 1.093,94 - 14.592,90 1.459,29 5550,32 

Av. André Franco Montono Terras de Santa 
Helena B - B3 / 220 V 223,18 1.044,61 461,23 169,06 239,57 148,61 137,02 116,32 135,04 130,20 122,30 2.927,14 266,10 1012,11 

R. Potiguara, 22 Igarapés I B - B3 / 220 V 3.595,89 4.281,45 4.830,43 4.507,44 2.809,32 3.619,03 4.370,38 2.725,49 3.387,80 3.250,94 - 37.378,17 3.737,82 14216,56 

Av. Romulo Rossi, 550 Sto. Antônio da 
Boa Vista IV B - B3 / 220 V 324,82 277,92 933,65 351,98 310,10 283,40 305,46 253,76 310,35 356,61 - 3.708,05 370,81 1410,33 

R. José Maria Salgado, 199 Pq. Meia Lua II B - B3 / 220 V 68,23 61,92 90,81 60,36 61,35 59,92 60,38 58,74 59,23 60,85 - 641,79 64,18 244,10 

R. Dr. Wilian Fiod, 881 Terras de Santa 
Clara B - B3 / 220 V 503,88 539,10 479,52 548,28 508,14 536,27 236,01 318,96 436,50 536,16 - 4.642,82 464,28 1765,87 

Avenida Gilda Parente 
Grecco, 10 

Jardim Alto de 
Santana II B - B3 / 220 V 64,45 61,60 58,98 60,35 60,71 59,92 60,38 58,74 59,23 60,85 - 605,21 60,52 230,19 

Av. Almeida Júnior, 565 Villa Branca B - B3 / 220 V 752,19 683,47 832,21 716,55 966,57 962,28 701,43 287,25 403,95 725,86 - 7.031,76 703,18 2674,49 
Viela Volta Redonda, 154 Rio Comprido I B - B3 / 220 V 1.254,43 1.327,38 1.794,16 1.200,59 1.167,37 927,52 958,58 866,42 2.155,87 1.371,38 - 13.023,70 1.302,37 4953,48 
R. Rio Grande do Sul, 147 Rio Comprido II B - B3 / 220 V 429,39 465,95 587,45 452,10 498,02 352,34 365,20 371,82 479,13 487,36 - 4.488,76 448,88 1707,27 
Est. de Servidão Nadim 
Ruston, 100 Conj. 1º de Maio B - B3 / 220 V 1.188,27 1.488,20 1.821,88 1.417,19 1.382,78 1.220,53 1.479,53 1.168,34 1.470,02 1.359,25 - 13.995,99 1.399,60 5323,29 

R. Rafael Sola Sanches, 195 Vila Garcia B - B3 / 220 V 1.163,32 1.159,16 1.173,89 1.224,23 1.123,35 1.283,44 1.265,83 1.172,45 1.125,33 1.023,25 - 11.714,25 1.171,43 4455,44 
R. Cezarina Ribeiro, 353 Chácaras Marília B - B3 / 220 V 1.063,97 861,66 930,24 693,37 467,65 560,82 523,36 488,71 313,90 337,36 - 6.241,04 624,10 2373,74 
R. Antônio Garcia Romero, 
277 Vila Garcia B - B3 / 220 V 73,90 96,54 60,91 66,21 61,42 66,52 65,94 59,91 72,84 65,00 - 689,19 68,92 262,13 

R. Potiguara, 109 Igarapés II B - B3 / 220 V 86,67 62,43 156,87 203,42 183,31 67,71 68,22 98,08 59,23 62,81 - 1.048,75 104,88 398,89 
Av. Egídio Antônio 
Coimbra, 1132 Pq. dos Sinos A - A4 /13,2 KV* 5.256,61 5.402,32 8.886,28 7.998,60 9.611,13 9.966,29 10.130,3

4 7.448,53 9.593,65 8.141,64 - 82.435,39 8.243,54 35413,43 

R. Armando de Arruda 
Pereira, 280 Resid. Santa Paula B - B3 / 220 V 1.312,02 995,21 207,62 877,66 492,21 650,13 813,10 721,90 812,02 857,91 - 7.739,78 773,98 2943,78 

R. Apolônio de Carvalho 
Pinto, 11 Jd. Conquista B - B3 / 220 V 512,38 482,31 445,31 557,66 627,33 583,62 670,66 464,63 530,68 559,76 - 5.434,34 543,43 2066,92 
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Endereço Bairro Classe 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Total Média 

Mensal 

Consum
o Médio 
Mensal¹ 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) 

R$ 
(reais) kWh 

Rod. Euryale de Jesus 
Zerbine, 4010 Bandeira Branca B - B3 / 220 V 2.515,15 3.147,20 2.170,28 2.419,78 2.049,78 2.279,29 2.022,20 2.062,33 2.463,28 2.537,98 - 23.667,27 2.366,73 9001,70 

Rua Doze de Março, 264 22 de Abril B - B3 / 220 V 491,16 200,22 507,83 537,22 246,40 206,12 194,98 176,22 206,12 216,46 - 2.982,73 298,27 1134,46 

Rodovia Nilo Máximo, 2501 Nilo Máximo/Jd. 
Colônia B - B3 / 220 V 1.175,42 1.241,09 1.843,11 2.205,59 1.690,91 1.793,93 1.705,90 1.425,62 1.628,16 1.630,59 - 16.340,32 1.634,03 6214,94 

Rua Estados Unidos, 970 Jardim América 
(Vem Viver) B - B3 / 220 V 264,83 290,70 536,72 298,54 313,09 317,56 332,61 287,83 338,19 379,66 - 3.359,73 335,97 1277,85 

Av. Getúlio Dorneles 
Vargas, 2229 Jd. Califórnia B - B3 / 220 V 197,36 166,38 174,00 140,10 877,23 990,43 1.082,93 878,14 1.010,42 1.119,51 - 6.636,50 663,65 2524,15 

Rua Exped.  João Rosa da 
Silva, 55 Pq. Dos Sinos B - B3 / 220 V 505,31 922,35 822,76 968,43 416,42 75,50 73,67 145,68 188,94 202,60 - 4.321,66 432,17 1643,72 

Av. Santos Dumont, 287 Jd. Liberdade B - B3 / 220 V 2.348,60 2.300,01 2.639,33 2.171,30 2.043,30 2.023,42 2.068,08 1.729,30 1.878,69 2.086,78 - 21.288,81 2.128,88 8097,07 

R. Éneas de Mesquita, 370 Jd. Mesquita/ 
Aliança B - B3 / 220 V 8.485,63 6.810,91 10.590,9

8 8.681,30 7.001,82 7.452,56 6.850,13 7.018,78 7.655,77 8.743,13 - 79.291,01 7.929,10 30157,85 

Av. São Matheus, 612 Jd. Paraíba A - A4 / 13,8 KV* 23.989,5
4 

22.983,8
2 

22.728,2
7 

23.328,3
6 

18.575,2
0 

22.173,4
1 

22.161,7
5 

21.667,2
3 

26.339,3
8 

26.737,0
8 - 230.684,04 23.068,4

0 99099,60 

Rua Expedicionário José dos 
Santos, 154 Jardim Pitoresco B - B3 / 220 V 4.928,06 5.085,68 4.830,43 4.714,43 4.804,61 59,92 60,38 58,74 59,23  - 24.601,48 2.733,50 10396,69 

R. Alfredo de Morais, 1039 Terras da 
Conceição I B - B3 / 220 V 637,84 837,34 1.053,36 662,29 715,07 341,53 339,24 236,72 229,80 303,61 - 5.356,80 535,68 2037,43 

R. Otávio Bento de Almeida, 
195 

Terras da 
Conceição II B - B3 / 220 V 307,32 266,87 521,98 292,05 474,69 348,72 313,88 441,13 261,20 275,61 - 3.503,45 350,35 1332,52 

Av. Malek Assad, 525 Jd. Sta. Maria A - A4 / 13,2 KV* 10.623,6
4 

10.073,3
9 

10.539,2
4 9.161,22 9.166,38 4.273,38 4.303,73 4.188,78 4.564,02 4.794,65 - 71.688,43 7.168,84 30796,64 

Rua Moacir Coimbra, s/nº Jardim Dora B - B3 / 220 V 68,85 61,92 76,10 61,49 74,15 80,29 98,99 88,12 98,33 108,90 105,37 922,51 83,86 318,97 
Rua Dalva Gonçalves de 

Brito, 115 
Santana do 
Pedregulho B - B3 / 220 V 403,39 449,06 420,52 482,49 464,92 440,98 452,75 362,43 397,41 425,30 - 4.299,25 429,93 1635,19 

Av. Harold Barnsley 
Holland, 1200 Rio Abaixo/Cherry A - A4 / 13,2 KV* 593,17 620,65 574,26 527,88 545,68 572,23 579,25 577,32 595,55 616,90 - 5.802,89 580,29 2492,86 

Rua José Souza de Lima (fim 
da rua) Jardim Paulistano B - B3 / 220 V - - - - - - 1.366,66 1.044,99 1.168,57 1.025,83 - 4.606,05 1.151,51 4379,71 

Rua Rodrigues Alves, 492 Jardim Jacinto B - B3 / 220 V - - - - - - - - 1.002,15 973,48 - 1.975,63 987,82 3757,09 
Rua Padre Eugênio, 985 Jardim Siesta B - B3 / 220 V - - - - - - - - 1.002,15 973,48 - 1.975,63 987,82 3757,09 

Av. Dois, 104 Leblon II B - B3 / 220 V 64,77 61,22 58,98 60,34 59,53 59,92 60,38 58,74 59,23 60,98 - 604,09 60,41 229,76 
Av. Um, 215 Leblon II B - B3 / 220 V 64,77 61,22 58,98 60,34 59,53 59,92 60,38 58,74 59,23 60,98 - 604,09 60,41 229,76 

Total              863.158,48 88.757,7
2 

359.414,
32 

Fonte: SAAE, 2020 
*Modalidade Tarifária Verde 
¹ Para os Grupos A considerou-se a modalidade tarifária verde, fora de ponta = 0,23278 (R$/kWh) 
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Tabela 189 – Histórico de consumo energético das ETEs em 2020 

ETEs Classe 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Total Média Mensal Consumo Médio Mensal ³ 
R$ 

(reais) 
R$ 

(reais) 
R$ 

(reais) 
R$ 

(reais) 
R$ 

(reais) 
R$ 

(reais) 
R$ 

(reais) 
R$ 

(reais) 
R$ 

(reais) 
R$ 

(reais) 
R$ 

(reais) R$ (reais) R$ (reais) kWh 

Bandeira Branca A¹ - A4 / 13,2 KV 10.130,40 9.235,52 9.765,13 9.700,98 10.258,23 9.798,68 9.282,39 8.853,80 9.935,03 9.702,87 - 96.663,03 9.666,30 41525,49 
Villa Branca A² - A4 / 13,2 KV 31.401,90 30.655,53 26.895,78 30.850,93 30.199,28 37.022,72 38.330,67 38.353,30 44.899,01 42.502,29 - 351.111,41 35.111,14 150834,01 
São Silvestre B - B3 / 220 V 99,06 83,19 73,01 66,46 39,98 94,49 54,93 49,93 95,56 55,72 - 712,33 71,23 270,93 

Terras de Santa Helena B - B3 / 220 V 4.529,08 4.886,14 4.994,40 4.582,20 5.667,36 5.243,40 5.589,13 4.942,34 5.583,39 5.343,83 5.920,00 57.281,27 5.207,39 19805,98 
Meia Lua A¹ - A4 / 13,2 KV 17.959,93 14.059,07 18.033,36 16.800,07 18.261,07 18.077,59 14.473,13 16.406,10 20.049,04 19.625,39 - 173.744,75 17.374,48 74639,04 

Santa Paula B - B3 / 220 V 5.359,96 3.315,34 4.765,56 4.133,45 3.237,96 2.971,93 3.187,24 2.819,48 3.079,84 3.309,86 - 36.180,62 3.618,06 13761,08 
Parque dos Sinos B - B3 / 220 V 691,48 1.058,33 1.250,36 1.298,06 2.048,68 1.965,31 1.859,21 2.161,60 2.511,26 2.896,10 - 17.740,39 1.774,04 6747,45 

22 de Abril B - B3 / 220 V 2.764,83 3.036,13 3.491,02 3.426,14 3.120,00 3.465,04 3.367,14 2.981,61 3.348,73 3.287,80 - 32.288,44 3.228,84 12280,71 
Central A² - A4 / 13,2 KV 57.837,73 54.846,02 56.061,15 52.229,30 57.527,74 60.025,96 57.648,34 57.643,59 64.600,34 60.025,01 - 578.445,18 57.844,52 248494,36 

Santana do Pedregulho B - B3 / 220 V 300,37 89,69 319,67 343,49 381,37 381,66 275,88 329,53 120,82 65,69 - 2.608,17 260,82 992,00 
Jardim Leblon B - B3 / 220 V 64,27 28,69 58,16 29,54 59,28 29,95 60,11 29,35 88,58 39,63 - 487,56 48,76 185,44 

Terras da Conceição A¹ - A4 / 13,2 KV 12.672,64 12.159,24 11.816,31 6.356,97 4.485,79 8.556,24 9.739,78 9.570,43 9.650,76 12.366,59 - 97.374,75 9.737,48 41831,24 
Parque Imperial A¹ - A4 /  13,8 V 279,40 290,98 2.822,61 11.142,31 11.959,08 12.222,18 12.684,67 11.458,67 10.123,25  - 72.983,15 8.109,24 34836,49 

TOTAL             1.517.621,05 152.052,29 655952,37 
Fonte: SAAE, 2020 
¹ Modalidade Tarifária Verde 
² Modalidade Tarifária Azul 
³ Para os Grupos A considerou-se a tarifa fora de ponta = 0,23278 (R$/kW)
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Conforme é possível observar da Tabela 189, para as ETEs, e na Tabela 188, para as estações 

elevatórias, os maiores consumidores são as ETEs: Central, Vila Branca, Meia Lua, Terras da 

Conceição, Bandeira Branca e Parque Imperial e as elevatórias: EEE 45 (Jd. Paraíba), EEE 30 (Pq. 

dos Sinos), EEE 42 (Aliança), EEE 44 (Jd. Santa Maria), EEE 07 (Jd. Amélia) e EEE 17 (Igarapés I). 

Analisando os dados do SNIS de 2019, obteve-se que os custos relacionados a receita 

operacional direta de esgoto (FN004), do ano foi de R$ 43.218.181,94, sendo que os custos 

energéticos das ETEs mais Estações elevatórias corresponderam a R$ 2.866.331,39, totalizando cerca 

de 6,6% da receita total. Agora, comparando com as despesas com energia elétrica (FN013), através 

de dados SNIS, temos que o valor total gasto em energia foi da ordem de R$ 11.399.650,62, logo, 

temos então que o valor dos custos energéticos das ETEs e EEE representam cerca de 25,14% do 

valor total, conforme pode ser observado da Tabela 190. 

Tabela 190 - Indicadores do consumo de energia segundo o SNIS (2019) e comparativos de 

consumo energético 

Indicador Valor 

ES028 - Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos (1.000 kWh/ano) 

- 2019 
R$ 9729,55 

FN003 - Receita operacional direta de esgoto (R$/ano) -2019 R$ 43.218.181,94 

FN013 - Despesa com energia elétrica (R$/ano) -2019 R$ 11.399.650,62 

Consumo Médio Mensal (kWh - Mensal) * R$ 1.015.366,69 

Despesa com Energia Elétrica nas ETEs e nas EEEs*(R$/ano) R$ 2.389.138,06 

Relação entre custos totais e custos relacionados a energia elétrica no eixo esgoto* 6,69% 

Relação entre Despesas totais com energia elétrica e Despesas com Energia elétrica 

no eixo Esgoto * 
25,35% 

Fonte: SNIS (2019) e SAAE (2020) 
* Calculado a partir de dados fornecidos pelo SAAE (2020), conforme Tabela 188 e Tabela 189 . 

**Calculado com base no índice do SNIS F003, em relação ao custo total fornecido pelo SAAE de 2020, conforme 

equação abaixo: 

 Relação entre custos totais e custos relacionados a energia elétrica no eixo esgoto =
Despesa com Energia Elétrica nas ETEs e nas EEEs

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 (𝐹𝑁003) 
 

***Calculado com base no índice do SNIS FN013 - Despesa com energia elétrica (Valor Global), em comparativo com 

o gasto em energia elétrica pelo SAAE no eixo de esgotamento sanitário, conforme equação abaixo: 

Relação entre Despesas totais com energia elétrica e Despesas com Energia elétrica no eixo Esgoto 

=
Despesa com Energia Elétrica nas ETEs e nas EEEs

 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝐹𝑁013) 
 

 

 

A seguir na Tabela 191, obtida a partir da Tabela 185, é apresentado o crescimento do 

consumo total de energia elétrica e dos custos relacionados ao longo do Plano. É possível observar 

que é esperado até 2030 um aumento mais significativo do consumo e dos custos, uma vez que é 

prevista a ampliação da ETE Central entre outras ampliações e modificações nos sistemas de coleta 

e tratamento, aumentando assim o consumo, porém até o final do plano é previsto que com a 
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implantação de novas tecnologias e com a implantação de um plano de racionalização do uso, a 

tendencia seja de estabilização do consumo energético.  

Tabela 191 - Crescimento do consumo total de Energia Elétrica ao longo do Plano 

Ano 

Consumo total de 

energia elétrica nos 

sistemas de esgotos 

(kWh/ano) - Estimado 

População 

(SEADE) 
Custo Anual (R$)* 

2020 10.021.436,50 227.945 R$ 2.332.789,99 

2025 12.025.723,80 234.100 R$ 2.799.347,99 

2030 14.430.868,56 238.276 R$ 3.359.217,58 

2035 15.152.411,99 240.647 R$ 3.527.178,46 

2040 15.606.984,35 241.451 R$ 3.632.993,82 

2045 15.919.124,03 240.744 R$ 3.705.653,69 

2050 16.078.315,27 238.179 R$ 3.742.710,23 
* Para os cálculos considerou-se a modalidade tarifária verde, fora de ponta = 0,23278 (R$/kWh) 

13 LEVANTAMENTO DE LICENÇAS AMBIENTAIS 

O levantamento de processos de licenças ambientais e regularização dos sistemas de 

esgotamento do SAAE (Tabela 192 e Tabela 193)  foi realizado através de pesquisas online no portal 

da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) assim como em documentos fornecidos 

pelo SAAE. 
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Tabela 192 – Lista de licenças ambientais referentes às Estações de tratamento de esgoto - ETEs (SAAE Jacareí)  
Identificação Localização Licença ambiental Validade Observação 

ETE Central Avenida Malek Assad, 1450 - Parque dos Sinos LOP nº 57001865/2015 07/11/2020 A LO definitiva será emitida com a aprovação do Plano de Gerenciamento 
de Risco da ETE. 

ETE Bandeira Branca Rodovia General Euryale de Jesus Zerbini, 3307 (km 88) - Bandeira 
Branca LO nº 57002133/2016 11/11/2021  

ETE São Silvestre Rua Rafael Sola Sanches, 305 - São Silvestre LO nº 57001881/2015 26/11/2020  
ETE Meia Lua Estrada Municipal do Porto, 2000 - Meia Lua LO nº 57001841/2015 28/10/2020  
ETE 22 de Abril Avenida Três de Julho, 420 - Conjunto 22 de Abril LO nº 57002647 30/07/2023  
ETE Santa Paula Rua Vercelli, 175 - Santa Paula LO nº 57002840/2019 29/04/2024  

ETE Parque dos Sinos Avenida Vereador Egídio Antônio Coimbra, 1228 - Parque dos Sinos Certificado Grapohab nº 
315/1996 - Solicitada LO de ampliação da ETE Pq. dos Sinos (Unidade de Logística) 

ETE Vila Branca Avenida Tarsila do Amaral, 386 - Vila Branca Certificado Grapohab nº 
143/2001 - Pendente de licenciamento ambiental. 

ETE Nova Aliança Rua Mário Bernardino de Souza, 81 - Jardim Nova Aliança - - Desativada e já foi ligado ao coletor troco do Turi 

ETE Jardim Leblon Avenida 08, 200 - Jardim Leblon - - Existe LO de operação de loteamento LO N° 57000017/2013 e já está 
ligado ao coletor do Turi. 

ETE Santana do Pedregulho Rua 02, 195 - Santana do Pedregulho - - Existe LO de operação de loteamento LO N° 57000023/2013 e já está 
ligado ao coletor do Turi. 

ETE Terras da Conceição Avenida 01 - Terras da Conceição - - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando formalização do 
repasse ao SAAE. 

ETE Santa Helena Rua Philomena Pinheiro - Jardim Terras de Santa Helena LO nº 57002894 18/06/2024  

ETE Parque das Aroeiras Rua 05 - Bairro Parque das Aroeiras - - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando interligação à rede do 
SAAE. 

ETE Fogaça Rua 06 - Fogaça - - Existe LO de operação de loteamento LO N° 57000052/2016 e já está 
ligado ao coletor do Turi. 

ETE Jardim Residencial Golden 
Park 

Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes - Jardim Residencial Golden 
Park - - Existe LO do loteamento e já foi repassado ao SAAE 

Ampliação da ETE Central Avenida Malek Assad - Parque dos Sinos LI nº 57000417 22/04/2022  
Ampliação da ETE Bandeira Branca Rodovia General Euryale de Jesus Zerbini - Bandeira Branca LPI nº 57000936 06/05/2022  

Fonte: SAAE (2020) 

Tabela 193 – Lista de licenças ambientais referentes as estações elevatórias de esgoto – EEEs (SAAE Jacareí|) 
Identificação Localização Licença ambiental Validade Observação 

EEE-01 Jardim das Oliveiras Avenida Alberto Capucci, 120 - Jardim das Oliveiras - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-02 Cidade Jardim Rua Assma José Nader, 145 - Cidade Jardim - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE Meia Lua (EEE-03) Rua Major Laudelino José de Moraes, 308 - Parque Meia Lua LO nº 57001841/2015 28/10/2020  
EEE-04 Jardim do Vale Rua Suzana de Castro Ramos, 550 - Jardim do Vale - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 

EEE-05 Bandeira Branca Rua Sargento Felício Alves de Araújo, 83 - Bandeira Branca - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. Será ampliada 
no PAC2. 

EEE-06 Jardim Emília Rua Hélio Augusto de Souza, 7 - Jardim Emília - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-07 Jardim Maria Amélia Avenida Henrique Hasmann, 206 - Jardim Maria Amélia - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-08 Jardim Santa Marina Rua Manoel Truyts, 66 - Jardim Santa Marina - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE Lagoa Azul (EEE-09) Rua 4 - Lagoa Azul LO nº 57001841/2015 28/10/2020  
EEE-10 Porto Velho Estrada Galdino Theodoro Resende, 802 - Porto Velho - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-11 Santo Antônio da Boa Vista Rua das Nenufas, 71 - Santo Antônio da Boa Vista - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-12 Santo Antônio da Boa Vista Rua das Petúnias, 540 - Santo Antônio da Boa Vista - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-13 Santo Antônio da Boa Vista Estrada Nilo Máx., 6220 - Santo Antônio da Boa Vista - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-14 Bandeira Branca Avenida Marginal, 105 - Bandeira Branca - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-15 Jardim Real Avenida A, 199 - Jardim Real - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-16 Terras de Santa Helena Avenida Marginal, 27 - Terras de Santa Helena - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-17 Igarapés Rua Potiguara, 12 - Igarapés - - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando projeto. 
EEE-18 Santo Antônio da Boa Vista Avenida Romulo Rossi, 550 - Santo Antônio da Boa Vista - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
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Identificação Localização Licença ambiental Validade Observação 
EEE-19 Parque Meia Lua Rua José Maria Salgado, 199 - Parque Meia Lua - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-20 Terras de Santa Clara Rua Dr. Willian Fiood, 881 - Terras de Santa Clara - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-22 Vila Branca Avenida Portinari, 386 - Vila Branca - - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando projeto. 
EEE-23 Rio Comprido Viela Volta Redonda, 154 - Rio Comprido - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória antiga. 
EEE-24 Rio Comprido Rua Rio Grande do S, 147 - Rio Comprido - - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando projeto. 
EEE-25 Conjunto 1º de Maio Estrada Nadim Ruston, 100 - Conjunto 1º de Maio - - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando projeto. 
EEE 3 São Silvestre (EEE-26) Rua Rafael Sola Sanches, 195 - São Silvestre LO nº 57001881/2015 26/11/2020  
EEE 1 São Silvestre (EEE-27) Rua Cesarina Ribeiro Casemiro, 353 - Chácaras Marília LO nº 57001881/2015 26/11/2020  
EEE 2 São Silvestre (EEE-28) Rua Marcelino M. Palácio - Vila Garcia LO nº 57001881/2015 26/11/2020  
EEE-29 Igarapés Rua Potiguara, 109 - Igarapés - - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando projeto. 

EEE-30 Parque dos Sinos Avenida Vereador Egídio Antônio Coimbra, 436 - Parque dos 
Sinos - - Pendente de licenciamento ambiental por ser uma elevatória de modelo antigo. 

EEE-31 Residencial Santa Paula Rua Armando de Arruda Pereira, 280 - Residencial Santa 
Paula LO nº 57001341/2013 05/11/2018  

EEE-32 Jardim Conquista Rua Apolônio de C Pinto, 11 - Jardim Conquista - - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando projeto. 
EEE-33 Nova Aliança Rua Mario B de Souza, 81 - Nova Aliança - - Desativada 

EEE-34 Bandeira Branca (efluente tratado) Rodovia General Euryale de Jesus Zerbine, 4010 - Bandeira 
Branca LO nº 57002133/2016 11/11/2021  

EEE 22 de abril (EEE-35) Estrada Daltro Santos - Conjunto 22 de Abril LO nº 57000546/2011 05/04/2016  
EEE-01 Bandeira Branca (EEE-36) Rua Rafael José Ribeiro - Bandeira Branca LO nº 57000212/2009 23/09/2014 Aguardando ampliação para solicitação de LO. 
EEE Jardim Leblon Rua 04 - Jardim Leblon - - Existe LO de loteamento LO N° 57000017 N° (01/02/2013) 

EEE Pitoresco Rua Expedicionário José dos Santos - Pitoresco LOP nº 57001865/2015 07/11/2020 A LO definitiva será emitida com a aprovação do Plano de Gerenciamento de Risco 
da ETE. 

EEE Aliança Rua Enéas de Mesquita - Jardim Pereira do Amparo LOP nº 57001865/2015 07/11/2020 A LO definitiva será emitida com a aprovação do Plano de Gerenciamento de Risco 
da ETE. 

EEE Santos Dumont Avenida Santos Dumont - Jardim Paraíba LOP nº 57001865/2015 07/11/2020 A LO definitiva será emitida com a aprovação do Plano de Gerenciamento de Risco 
da ETE. 

EEE Final (Jardim Paraíba) Rua São Mateus - Jardim Paraíba LOP nº 57001865/2015 07/11/2020 A LO definitiva será emitida com a aprovação do Plano de Gerenciamento de Risco 
da ETE. 

EEE 3-B3 Malek Assad Avenida Malek Assad - Jardim Santa Maria - -  
EEE Nilo Máx. Rodovia Nilo Máx. - Jardim Colônia LPIO 91013521 -  
EEE-2-B3 Parque dos Sinos Avenida Egídio Antônio Coimbra - Parque do Sinos LO nº 57002156/2016 22/11/2021  
EEE MRV Avenida Getúlio Dorneles Vargas - Jardim Califórnia LO nº 57001646/2014 16/12/2019  

EEE-1 Terras da Conceição Avenida Alfredo de Moraes - Terras da Conceição - - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando formalização do repasse ao 
SAAE. 

EEE-2 Terras da Conceição Rua sem Nome - Terras da Conceição - - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando formalização do repasse ao 
SAAE. 

EEE Santana do Pedregulho Rua 14, 115 - Santana do Pedregulho - - Existe LO de loteamento LO N°57000023 (21/06/2013) 
EEE Jardim Dora Rua Moacir Coimbra - Jardim Dora - - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando projeto. 

EEE Jardim Vem Viver Jacareí Avenida 1 - Jardim Vem Viver Jacareí  - Pendente de licenciamento ambiental. Aguardando formalização do repasse ao 
SAAE. 

EEET Rio Abaixo Rua Harold Barnsley Holland, 1560 - Rio Abaixo LO nº 57002766 27/12/2023  
EEE Provisórioa Pq Imperial Rua Jeronimo Paes, s/n LPIO Nº: 91011298 22/11/2024  
EEE 8B6 - Jardim Paulistano Travessa José de Souza Lima - Santa Cruz dos Lázaros LPIO nº 91001409 14/03/2023  
EEE 7B6 - Jardim Siesta Rua Padre Eugênio - Jardim Jacinto LPI 57000894 13/09/2021 Protocolo de LO 
EEE B7.1 - O Rua Diogo Fontes - Cidade Nova Jacareí - - Aguardando comprovação dominial para protocolo da LI. 
EEE B7.1 - Leste Avenida Lucas Nogueira Garcês - Jardim Esperança - - Aguardando comprovação dominial para protocolo da LI. 
EEE B7.2 Rua Moacir Bonilha - Jardim Terras de São João - - Aguardando comprovação dominial para protocolo da LI. 
EEE B7 - Final Avenida Lucas Nogueira Garcês - Jardim Esperança - - Aguardando comprovação dominial para protocolo da LI. 
EEE B6 - Final Avenida Mississipi - Jardim Flórida - - Aguardando comprovação dominial para protocolo da LI. 
EEE 4B6 Avenida Moriaki Ueno - Cidade Jardim - - Aguardando comprovação dominial para protocolo da LI. 
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Identificação Localização Licença ambiental Validade Observação 

Ampliação da EEE-05 Bandeira Branca Rua Sargento Felício Alves de Araújo, 83 - Bandeira Branca LPI nº 570200201/2014 
(versão 02) 26/11/2017  

Ampliação da EEE-01 Bandeira Branca 
(EEE-36) Rua Sargento Felício Alves de Araújo - Bandeira Branca LPI nº 570200200/2014 

(versão 02) 27/11/2017  

EEE-01 Panorama Rua do Lago - Jardim Panorama LI nº 38000467/2014 
(versão 02) 26/11/2017  

EEE-02 Panorama Rua do Lago - Jardim Panorama LI nº 38000466/2014 
(versão 03) 26/11/2017  

EEE B7.5 Jardim Pedramar Rua Padre Saint Clair Monteiro de Barros - Jardim Pedramar - - Aguardando comprovação dominial da EEE B7.5 Jardim Pedramar para protocolo 
da LI. 

EEE B7.4 Parque Imperial Bairro Parque Imperial - - Aguardando comprovação dominial da EEE B7.5 Jardim Pedramar para protocolo 
da LI. 

EEE Jardim Jacinto R Rodrigues Alves, s/n, Jardim Jacinto    
Fonte: SAAE (2020) 
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14 ESTUDO DE AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCO E IMPACTOS AOS 

CORPOS HÍDRICOS  

O Município de Jacareí encontra-se em sua totalidade dentro da parte paulista da Bacia do Rio 

Paraíba do Sul, segundo o Plano de Saneamento Estratégico do SAAE (2019) o Comitê de Integração 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul possui um sistema de acompanhamento da bacia que 

disponibiliza seus dados via internet conforme já abordado no diagnóstico. 

Em relação aos rios, tem-se o Rio Paraíba do Sul que corta a cidade de Jacareí em duas partes, 

por convenção interna do SAAE, este é subdividido em parte Leste (direita do rio) e Oeste (esquerda 

do rio). Existe também cortando a cidade os afluentes do Rio Paraíba do Sul, que merecem destaque 

no âmbito municipal (Plano de Saneamento Estratégico do SAAE, 2019), sendo eles os Rios Parateí, 

Jaguari, Rio Comprido e o Córrego Turi. 

No relatório anual de qualidade das águas realizado pela CETESB em 2019, tem-se o perfil 

do IQA (Índice de Qualidade das Águas) do Rio Paraíba do Sul, no seu trecho montante, em direção 

ao Rio de Janeiro, onde mostra a similaridade de qualidade entre as médias dos anos de 2014 a 2018, 

este apresentando classificação ótima para o reservatória Santa Branca e boa ao longo de sua 

extensão.  

Quanto ao IVA (Índices de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática e de 

Comunidades Aquáticas) médio anual para os 11 pontos monitorados no rio Paraíba do Sul em 2019 

foi verificado que a qualidade das águas, para fins de proteção da vida aquática, foi classificada como 

Boa nos trechos iniciais e Regular em quase toda a sua extensão, com exceção de São José dos 

Campos e Caçapava, aonde houve melhora para a qualidade Boa e Regular em relação aos últimos 

cinco anos, conforme já abordado no diagnóstico. 

O sistema de esgotamento sanitário do Município de Jacareí é divido em 28 Bacias de 

Esgotamento Sanitário, estas bacias de esgotamento seguem as bacias hidrográficas dos cursos d’água 

existentes no território municipal, conforme exibido no relatório do diagnóstico, sendo o principal 

curso d’água que corta o município o Rio Paraíba do Sul, seguido dos cursos d’água menores como 

o Ribeirão da Colônia, Rio Comprido, Córrego Guatinga, Córrego Quatro Ribeiras, Córrego Santa 

Cruz e o Córrego Jardim. Na porção nordeste do município, encontra-se passando pelo território 

municipal o Rio Parateí, o Rio Jaguari, o Ribeirão dos Pinheiros, o Córrego Santa Cruz e o Córrego 

Cachoerinha. 

Segundo apresentado no diagnostico até dezembro de 2019, Jacareí apresentava 40 áreas 

cadastradas com contaminação, sendo que dessas 36 áreas, também teve a água subterrânea dos 
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lençóis freáticos (zona saturada do subsolo) como meio impactado e dentre os contaminantes dessas 

áreas estão: metais, inorgânicos, solventes halogenados, solventes aromáticos, hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAHs), biocidas, hidrocarbonetos totais de petróleo (TPHs), combustível 

automotivo e fase livre. 

Para a operação das ETEs de Jacareí, em função do controle operacional, de processo e 

monitoramento dos sistemas de tratamento são realizadas diariamente as seguintes análises: pH, 

Temperatura, sólidos sedimentáveis (cone Imnhoff), Oxigênio dissolvido, Cloro livre e turbidez. 

Analisando todos os sistemas de tratamento de Jacareí, tem-se pela vazão de operação que a 

ETE Central é a que mais contribui, no descarte de efluente em corpo hídrico, no diagnóstico 

encontra-se apresentado a análise da qualidade da água no ponto de lançamento da ETE.  

No Estado de São Paulo, desde 1976, há regulamentação para a prevenção e controle da 

poluição do meio ambiente. O DECRETO Nº 8.468 de 08 de setembro de 1976, o qual aprova o 

regulamento, da LEI nº 997 de 31 de maio de 1976, deram início a proibição de lançamento ou a 

liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo e dispuseram os parâmetros para a liberação de 

efluentes tratados nos rios ou nas redes de esgoto com os artigos 18 e 19 A.  

Atualmente, além dos Decretos próprios de cada Estado, as condições de lançamentos de 

efluentes em corpos hídricos é regulamentado pela RESOLUÇÃO n° 430 de maio de 2011 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), no âmbito nacional.  

O SAAE de Jacareí responde legalmente por dezenove pontos de lançamentos de efluentes no 

Município de Jacareí, onde 9 (nove) pontos são referentes a efluentes tratados e 10 (dez) pontos de 

efluente bruto. 

Considerando que com as vazões atuais o sistema de tratamento atual apresenta pontos de 

contaminação, o que representa uma discrepância as legislações pertinentes, além de um risco aos 

corpos hídricos que abastecem o município, e por consequente um risco a saúde da população, temos 

que até ao final do plano é necessária intervenção de maneira a combater esse cenário, para tal, é 

então proposto a execução de algumas ações que se encontram listadas seguir: 

• Combate aos lançamentos irregulares de efluentes 

• Regularização em relação as outorgas dos pontos de lançamentos; 

• Planejamento sobre os investimentos necessários para a realização de amostragem 

periódica para acompanhamento da situação dos recursos hídricos contra a poluição; 

• Regularização das estruturas que compões os sistemas de tratamento (licenciamento 

ambiental); 
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• Regularização das ligações de água e esgoto dos bairros isolados para propiciar no 

futuro o tratamento de todo efluente gerado, atingindo 100% da população com acesso a coleta e 

tratamento adequados; e 

• Busca por otimização dos sistemas de tratamento existentes, com implantação de 

possíveis novas tecnologias a serem utilizadas com o sistema preexistente em busca de maior 

eficiência no tratamento, mantendo sempre pelo menos o nível de eficiência mínimo exigido por lei. 

Diante dessas ações, mesmo com o aumento significativo das vazões de esgoto geradas, é 

esperando uma melhora significativa na qualidade dos recursos hídricos que abrangem o município, 

garantindo assim o acesso da população a um serviço de abastecimento de água e destinação de esgoto 

de qualidade. 

15 ANÁLISE DA DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO DE 

ESGOTO 

A bacia de esgotamento sanitário pode ser considerada como uma unidade de planejamento 

para uma determinada região. No Município de Jacareí foi possível identificar e delimitar 28 sub-

bacias de esgotamento sanitário. 

Por meio da delimitação da bacia ou sub-bacia de esgotamento sanitário, é possível determinar 

o crescimento populacional desta região e consequentemente a determinação da vazão de 

contribuição destas bacias, possibilitando a análise do sistema de esgotamento sanitário existente 

adotado em cada bacia de esgotamento. 

Como a delimitação das bacias de esgotamento são feitas por cotas altimétrica utilizando a 

declividade do terreno, não é possível determinar um limite físico máximo, ficando este limitado 

somente a geomorfologia da bacia de esgotamento, a Figura 62 demonstra a delimitação das sub 

bacias de esgotamento sanitário do município de Jacareí. O principal fator determinante neste caso é 

o sistema de destinação final (EEE) ou tratamento (ETE) que receberá o efluente captado pela bacia 

ou sub-bacia, neste sentido a folga de operação dos sistemas são fatores limitantes ao 

encaminhamento do efluente gerado na bacia de esgotamento sanitário. 

A análise dos pedidos de diretrizes para a implantação de novos empreendimentos deve 

sempre levar em consideração o impacto gerado na bacia de esgotamento onde este empreendimento 

será instalado, ao ponto de não ser recomendável a liberação de novos empreendimentos 

significativos em bacias de esgotamento onde a operação em condições normais já se encontra no 

limite operacional. 
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Figura 62 - Delimitação das Bacias Hidrográficas do município de Jacareí. 

 

A Tabela 194 apresenta a denominação adotada para cada suba bacia de esgotamento 

sanitário pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí. 

Tabela 194 - Bacias de esgotamento sanitário do Município de Jacareí. 

Bacia 

(Sub Bacia) 
Principais bairros Atendidos 

B 1.1 a B 1.3 

Centro, Jardins São José, Paraíba, Pitoresco, das Oliveiras, Coleginho, Yolanda, 
Paraíso, Colônia, Santo Antônio da Boa Vista, Vilas Formosa e Zezé, Conjunto 

Novo Amanhecer, Parque Santo Antônio, Nova América, dos Príncipes 

B 2.1 a B 2.3 
Jardins Boa Vista, do Cruzeiro, do Vale, Colinas, Maria Amélia, Vila Santa Rita, 

Califórnia, Altos de Santana, CDHU Campo Grande 

B 3.1 a B 3.3 
Jardins Santa Maria, Primavera, Santa Marina, Cidade Salvador, Conjunto São 

Benedito, Parque Brasil, Altos de Santana II 

B 4.1, B 4.2 e B 4.3 Rio Comprido e Vila Branca 

B 5 Parque Nova Lua 

B 6.1 a B 6.4 
Jardins Emília, América, Flórida, Siesta, São João, Didinha, Cidade Jardim, 

Jardim Paraíba 
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Bacia 

(Sub Bacia) 
Principais bairros Atendidos 

B 7.1 a B 7.5 
Jardins Nova Esperança, São Luiz, Pedramar, Terras de São João, Terras de Santa 

Helena, Parque Imperial 

B 8 Bandeira Branca 

B 9.1 e B 9.2 Igarapés, Jardim Alvorada, 1º de Maio 

B 10 Jardim São Gabriel, Chácara Marília, Jardim Boa Vista 

B 11 Vila Garcia, Vila São Simão, Vila São João I e II 

B 12 Distrito de Pagador Andrade 

B 13 Bairro Pinheirinho 

B 14 Recanto dos Pássaros 

B 15.1 e B 15.2 Parateí de Cima e Parateí de Baixo 

B 16 Veraneio Ijal 

B 17.1 e B17.2 Jardim Santana e Chacara Santa Maria 

B 18 Veraneio Irajá 

B 19 Arthur Ville Oeste 

B 20 Arthur Ville Leste e Remédios 

B 21 Residencial Parque Lago Dourado 

B 22 Parque Residencial Jequitibá 

B 23 Chácara Guararema 

B 24 Bairrinho 

B 25 Itapema 

B 26 Bom Jesus 

B 27 Angola de Baixo 

B 28 Angola de Cima 

16 IDENTIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS E PONTOS NOTÁVEIS, 

COMO TRAVESSIAS DE RIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, FAIXAS DE 

SERVIDÃO 

Com o auxílio de software de geoprocessamento de licença livre, foi realizado o 

levantamento cadastral de todas as interferências relacionadas aos recursos hídricos, rodovias, 

ferrovias e faixas de servidão (linhas de transmissão de energia e gasodutos). 

As informações necessárias foram coletadas em diversas fontes como o Instituto Geográfico 

e Cartográfico do Estado de São Paulo, a concessionária de distribuição de energia elétrica EDP e a 

concessionária de distribuição de gás natural Comgás – Companhia de Gás de São Paulo. 

Por meio da vetorização visual foi possível determinar os locais de interferência em cada 

ponto, estes foram separados por camadas para facilitar a visualização, cada camada é representada 

na sequência pela Figura 63 até a Figura 67. 

Compatibilizando as informações disponíveis, foi possível identificar as principais regiões 

do município de Jacareí que são abastecidas por gás natural e as regiões de passagem das linhas de 

transmissão de alta tensão. 
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A partir dos dados vetorizados foi possível verificar os pontos em que as redes do sistema 

de esgotamento sanitário se sobrepõem com a infraestrutura levantada, a posição aproximada é dado 

pelas coordenadas geográficas disposta na Tabela 195 a Tabela 203. 

 

Figura 63 - Principais recursos hídricos dentro do limite urbano municipal. 

Tabela 195 - Interferência identificada em recursos hídricos. 

TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Travessia Curso D'Água 1 150 400.869,1702 7.427.319,1265 

Travessia Curso D'Água 2 250 401.078,4272 7.427.288,2016 

Travessia Curso D'Água 3 250 403.993,6006 7.427.302,6220 

Travessia Curso D'Água 4 300 403.886,3887 7.425.060,4721 

Travessia Curso D'Água 5 300 403.840,8016 7.425.044,8930 

Travessia Curso D'Água 6 300 403.771,1342 7.425.028,8208 

Travessia Curso D'Água 7 400 404.442,4407 7.423.230,1377 

Travessia Curso D'Água 8 300 403.735,5798 7.424.777,6326 

Travessia Curso D'Água 9 300 403.745,1140 7.425.020,1582 

Travessia Curso D'Água 10 150 403.421,1552 7.425.104,2672 
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TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Travessia Curso D'Água 11 150 403.245,3745 7.425.189,4269 

Travessia Curso D'Água 12 150 402.820,8721 7.425.537,6068 

Travessia Curso D'Água 13 150 402.979,9511 7.425.795,2999 

Travessia Curso D'Água 14 150 402.977,1906 7.425.821,0749 

Travessia Curso D'Água 15 150 403.011,7944 7.425.946,8257 

Travessia Curso D'Água 16 150 402.820,4250 7.426.365,8775 

Travessia Curso D'Água 17 150 402.792,0559 7.426.374,7873 

Travessia Curso D'Água 18 150 402.589,9300 7.426.410,3763 

Travessia Curso D'Água 19 150 401.719,5053 7.425.482,0531 

Travessia Curso D'Água 20 300 402.860,0349 7.424.370,3654 

Travessia Curso D'Água 21 150 402.505,5502 7.424.912,8153 

Travessia Curso D'Água 22 400 402.391,6448 7.424.986,0566 

Travessia Curso D'Água 23 600 401.934,0602 7.425.485,8249 

Travessia Curso D'Água 24 150 401.355,8667 7.425.382,4299 

Travessia Curso D'Água 25 150 400.815,4036 7.424.959,0308 

Travessia Curso D'Água 26 600 400.599,7656 7.425.012,6927 

Travessia Curso D'Água 27 150 401.579,1621 7.424.519,5441 

Travessia Curso D'Água 28 150 400.942,3934 7.424.457,2373 

Travessia Curso D'Água 29 300 400.813,1223 7.424.430,4686 

Travessia Curso D'Água 30 300 400.609,9658 7.424.605,5135 

Travessia Curso D'Água 31 200 395.961,5541 7.421.348,8561 

Travessia Curso D'Água 32 200 395.951,0586 7.421.373,3445 

Travessia Curso D'Água 33 150 397.066,6114 7.421.751,8081 

Tabela 196 - Interferência identificada em recursos hídricos. 

TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Travessia Curso D'Água 34 150 397.160,8127 7.422.026,7053 

Travessia Curso D'Água 35 150 397.174,4274 7.422.080,6805 

Travessia Curso D'Água 36 200 397.185,4315 7.417.983,9263 

Travessia Curso D'Água 37 400 399.216,2207 7.422.398,4136 

Travessia Curso D'Água 38 400 399.884,0208 7.422.456,3923 

Travessia Curso D'Água 39 500 399.960,0954 7.422.569,7534 

Travessia Curso D'Água 40 200 406.027,1463 7.420.504,0556 

Travessia Curso D'Água 41 250 406.142,0497 7.420.630,8960 

Travessia Curso D'Água 42 250 406.037,2854 7.420.777,3419 

Travessia Curso D'Água 43 250 405.836,0289 7.421.207,1726 

Travessia Curso D'Água 44 200 405.816,1909 7.421.228,9962 

Travessia Curso D'Água 45 300 403.974,0730 7.421.554,3276 

Travessia Curso D'Água 46 300 403.981,9282 7.421.716,5102 

Travessia Curso D'Água 47 300 403.984,0668 7.421.720,2385 
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TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Travessia Curso D'Água 48 200 403.851,2162 7.421.894,9710 

Travessia Curso D'Água 49 200 403.332,9876 7.422.576,7988 

Travessia Curso D'Água 50 300 403.156,1247 7.422.826,6072 

Travessia Curso D'Água 51 150 402.966,0107 7.423.028,9582 

Travessia Curso D'Água 52 150 402.949,2882 7.423.053,8489 

Travessia Curso D'Água 53 300 402.853,0293 7.423.158,5569 

Travessia Curso D'Água 54 400 402.624,7230 7.423.307,4589 

Travessia Curso D'Água 55 400 402.400,8378 7.423.377,1099 

Travessia Curso D'Água 56 200 402.155,5436 7.423.461,9598 

Travessia Curso D'Água 57 200 402.063,0738 7.423.504,6494 

Travessia Curso D'Água 58 150 401.648,2907 7.423.359,9721 

Travessia Curso D'Água 59 150 401.568,2606 7.423.341,7652 

Travessia Curso D'Água 60 450 401.298,4753 7.422.978,6115 

Travessia Curso D'Água 61 200 402.460,5024 7.422.392,1587 

Travessia Curso D'Água 62 150 402.475,7555 7.422.435,7578 

Travessia Curso D'Água 63 200 402.441,4735 7.422.812,8627 

Travessia Curso D'Água 64 200 402.357,6326 7.422.911,0783 

Travessia Curso D'Água 65 300 402.283,4867 7.423.033,8234 

Travessia Curso D'Água 66 150 402.249,8743 7.423.062,7175 

Tabela 197 - Interferência identificada em recursos hídricos. 

TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Travessia Curso D'Água 67 300 402.179,9758 7.422.983,1382 

Travessia Curso D'Água 68 150 402.075,6040 7.423.002,8227 

Travessia Curso D'Água 69 300 401.914,3621 7.423.062,7551 

Travessia Curso D'Água 70 300 401.869,0701 7.423.068,2526 

Travessia Curso D'Água 71 300 401.790,5652 7.422.966,0183 

Travessia Curso D'Água 72 300 401.700,3610 7.422.989,3226 

Travessia Curso D'Água 73 150 401.617,7822 7.422.952,1945 

Travessia Curso D'Água 74 300 401.546,5979 7.422.904,2540 

Travessia Curso D'Água 75 300 401.522,3294 7.422.930,3190 

Travessia Curso D'Água 76 150 402.132,9413 7.421.974,8703 

Travessia Curso D'Água 77 150 402.124,1378 7.422.238,5574 

Travessia Curso D'Água 78 400 402.076,2063 7.422.412,8219 

Travessia Curso D'Água 79 150 402.050,4349 7.422.500,6719 

Travessia Curso D'Água 80 300 401.885,6773 7.422.582,6327 

Travessia Curso D'Água 81 150 401.763,0542 7.422.646,4158 

Travessia Curso D'Água 82 250 401.742,0872 7.422.673,7358 

Travessia Curso D'Água 83 150 401.666,6204 7.422.762,6088 

Travessia Curso D'Água 84 1600 401.569,8308 7.422.862,1980 
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TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Travessia Curso D'Água 85 400 400.954,2239 7.422.940,9671 

Travessia Curso D'Água 86 150 400.910,7600 7.422.899,7612 

Travessia Curso D'Água 87 500 400.631,8604 7.423.121,6137 

Travessia Curso D'Água 88 500 400.496,3227 7.423.187,2072 

Travessia Curso D'Água 89 500 400.165,2843 7.423.243,1320 

Travessia Curso D'Água 90 500 400.084,6338 7.423.235,3842 

Travessia Curso D'Água 91 500 400.052,6537 7.423.218,7885 

Travessia Curso D'Água 92 150 402.172,3490 7.420.938,4840 

Travessia Curso D'Água 93 200 402.291,4495 7.420.827,4212 

Travessia Curso D'Água 94 150 402.305,2781 7.420.811,0995 

Travessia Curso D'Água 95 200 396.510,7977 7.422.386,8795 

Travessia Curso D'Água 96 200 394.452,7694 7.423.612,7629 

Travessia Curso D'Água 97 150 394.002,3289 7.423.447,4066 

Travessia Curso D'Água 98 150 393.871,1653 7.423.617,4849 

Travessia Curso D'Água 99 150 393.920,8443 7.424.489,5103 
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Figura 64 - Principais rodovias, acessos e estradas municipais. 

Tabela 198. Interferência identificada em rodovias. 

TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Travessia de Rodovia 1 200 397.131,3970 7.417.539,7469 

Travessia de Rodovia 2 200 397.215,8139 7.417.964,0598 

Travessia de Rodovia 3 300 397.273,9301 7.418.647,7217 

Travessia de Rodovia 4 400 397.284,6366 7.418.665,6428 

Travessia de Rodovia 5 200 397.473,4223 7.418.994,5846 

Travessia de Rodovia 6 200 398.782,8558 7.420.958,6728 

Travessia de Rodovia 7 200 395.006,5129 7.422.802,0645 

Travessia de Rodovia 8 200 403.017,5942 7.424.629,7864 

Travessia de Rodovia 9 300 403.381,4533 7.425.130,2999 

Travessia de Rodovia 10 300 403.396,9936 7.425.147,2708 

Travessia de Rodovia 11 200 405.522,8461 7.421.364,7063 

Travessia de Rodovia 12 300 403.992,5577 7.421.638,5571 

Travessia de Rodovia 13 315 403.761,9684 7.421.888,3584 

Travessia de Rodovia 14 300 403.440,8760 7.422.322,4489 
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TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Travessia de Rodovia 15 1000 403.346,5599 7.422.454,5481 

Travessia de Rodovia 16 300 403.095,7600 7.422.783,6762 

Travessia de Rodovia 17 250 402.909,9358 7.423.004,4874 

Travessia de Rodovia 18 225 399.365,8850 7.425.625,0868 

 

 

Figura 65 - Principais linhas de transmissão identificadas dentro do limite municipal. 

 

Tabela 199 - Interferência identificada em Faixa de Servidão de Energia Elétrica. 

TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL 

DA REDE 

(mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 1 150 402.626,2626 7.420.787,7375 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 2 150 402.679,9225 7.421.969,1718 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 3 400 402.785,4095 7.423.202,1213 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 4 300 403.324,0188 7.423.741,5196 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 5 100 403.832,4603 7.424.268,7553 
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TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL 

DA REDE 

(mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 6 300 404.132,2623 7.424.566,1821 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 7 150 404.488,7138 7.425.098,1518 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 8 150 405.661,0544 7.426.966,3196 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 9 100 405.104,7632 7.427.077,6591 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 10 100 405.018,2054 7.427.138,6285 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 11 150 404.972,5662 7.427.172,7548 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 12 150 404.600,1403 7.427.436,9218 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 13 100 398.392,8346 7.421.497,8281 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 14 150 398.263,4830 7.421.653,1851 

Faixa de Servidão de Energia Elétrica 15 150 398.840,5824 7.420.872,2579 

 

 

Figura 66 - Principal ramal ferroviário dentro do limite municipal. 
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Figura 67 - Principais ramais de distribuição de Gás Natural dentro da faixa urbana do 

município. 

Tabela 200 - Interferência identificada em linha de Gás. 

TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Gás 1 - 394.816,6421 7.415.364,3132 

Gás 2 - 395.016,0684 7.422.773,2748 

Gás 3 - 396.984,7553 7.432.337,6441 

Gás 4 - 399.372,3497 7.425.662,2196 

Gás 5 - 403.919,3878 7.426.473,7118 

Gás 6 - 403.795,3920 7.426.607,6406 

Gás 7 - 403.769,4743 7.426.619,5836 

Gás 8 - 403.527,3742 7.426.892,4659 

Gás 9 - 403.547,5333 7.426.442,4444 

Gás 10 - 402.815,1213 7.426.391,1888 

Gás 11 - 402.811,0510 7.426.348,9385 

Gás 12 - 402.772,4912 7.425.886,0754 

Gás 13 - 402.744,2149 7.425.526,7742 

Gás 14 - 403.195,0025 7.425.712,9493 

Gás 15 - 403.013,2956 7.425.542,5330 

Gás 16 - 402.997,1089 7.425.482,0232 
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TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Gás 17 - 403.267,6340 7.425.309,3411 

Gás 18 - 403.733,2035 7.425.522,1917 

Gás 19 - 403.625,2334 7.425.391,4740 

Gás 20 - 403.514,9316 7.425.272,0021 

Gás 21 - 403.462,5167 7.425.207,4973 

Gás 22 - 403.388,9729 7.425.111,5104 

Gás 23 - 403.270,3743 7.424.998,1123 

Gás 24 - 403.731,5114 7.424.779,2978 

Gás 25 - 405.309,6330 7.423.886,7513 

Gás 26 - 405.074,3330 7.423.547,7875 

Gás 27 - 402.782,6274 7.424.385,7515 

Gás 28 - 402.691,2888 7.424.891,6387 

Gás 29 - 402.313,9498 7.424.997,1680 

Gás 30 - 402.215,8993 7.424.981,6553 

Gás 31 - 400.814,3091 7.424.710,3823 

Gás 32 - 400.721,4205 7.424.695,2601 

Gás 33 - 400.606,2647 7.424.985,2658 

Tabela 201 - Interferência identificada em linha de Gás. 

TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Gás 34 - 400.764,0570 7.424.991,5133 

Gás 35 - 400.805,4995 7.424.990,5589 

Gás 36 - 399.608,1984 7.423.444,4676 

Gás 37 - 399.497,8306 7.423.344,5826 

Gás 38 - 399.364,8402 7.423.234,9066 

Gás 39 - 399.290,4027 7.423.172,7374 

Gás 40 - 399.227,9718 7.423.064,7001 

Gás 41 - 399.197,0000 7.422.934,4913 

Gás 42 - 399.185,4900 7.422.896,0826 

Gás 43 - 399.182,1610 7.422.865,5593 

Gás 44 - 399.394,5256 7.422.244,3667 

Gás 45 - 399.037,7398 7.421.848,5148 

Gás 46 - 398.911,3995 7.421.828,1148 

Gás 47 - 398.836,9053 7.421.823,1281 

Gás 48 - 399.728,2119 7.421.910,4399 

Gás 49 - 399.621,3200 7.421.813,3690 

Gás 50 - 399.767,3531 7.421.913,4845 

Gás 51 - 399.827,5649 7.421.745,5659 

Gás 52 - 399.787,9269 7.421.665,1092 

Gás 53 - 399.739,6631 7.421.556,3044 
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TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Gás 54 - 399.574,8070 7.421.773,7968 

Gás 55 - 399.708,0398 7.421.498,9420 

Gás 56 - 399.680,1204 7.421.442,6566 

Gás 57 - 399.653,6502 7.421.387,8010 

Gás 58 - 402.228,1684 7.423.735,0340 

Gás 59 - 402.087,5956 7.423.503,4037 

Gás 60 - 402.081,8056 7.423.492,8873 

Gás 61 - 402.109,1654 7.423.455,7615 

Gás 62 - 402.133,1423 7.423.419,8488 

Gás 63 - 402.167,1479 7.423.256,9422 

Gás 64 - 402.142,9695 7.423.097,6865 

Gás 65 - 402.050,2157 7.423.089,7942 

Gás 66 - 402.036,1564 7.423.101,1942 

Tabela 202 - Interferência identificada em linha de Gás. 

TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Gás 67 - 401.914,9928 7.422.904,1372 

Gás 68 - 401.854,0520 7.422.867,5037 

Gás 69 - 402.051,8130 7.422.821,2021 

Gás 70 - 402.004,1827 7.422.797,2463 

Gás 71 - 401.926,9283 7.422.759,4024 

Gás 72 - 401.825,5218 7.422.710,2499 

Gás 73 - 401.772,3926 7.422.678,7226 

Gás 74 - 402.883,9597 7.422.346,1452 

Gás 75 - 402.617,5866 7.422.142,4545 

Gás 76 - 402.528,3370 7.422.148,4714 

Gás 77 - 402.495,8826 7.422.145,5640 

Gás 78 - 402.449,8242 7.422.127,9516 

Gás 79 - 402.309,3248 7.422.374,9122 

Gás 80 - 402.213,3451 7.422.402,8430 

Gás 81 - 402.188,9234 7.422.397,9651 

Gás 82 - 401.770,9114 7.422.423,3431 

Gás 83 - 401.675,0173 7.422.630,5296 

Gás 84 - 401.623,2493 7.422.730,4730 

Gás 85 - 401.408,2588 7.422.610,1520 

Gás 86 - 401.303,8063 7.422.558,6290 

Gás 87 - 401.129,4523 7.422.500,8494 

Gás 88 - 400.811,3643 7.422.555,5655 

Gás 89 - 400.831,1496 7.422.660,1105 

Gás 90 - 400.840,7727 7.422.724,5037 
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TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Gás 91 - 400.851,0158 7.422.784,0096 

Gás 92 - 400.949,5785 7.422.836,8642 

Gás 93 - 400.941,8961 7.422.779,2896 

Gás 94 - 401.056,5917 7.422.763,6723 

Gás 95 - 401.076,2961 7.422.638,6716 

Gás 96 - 401.095,9900 7.422.478,8234 

Gás 97 - 401.115,6675 7.422.425,6132 

Gás 98 - 401.144,5772 7.422.350,7759 

Gás 99 - 401.244,5696 7.422.417,9076 

Tabela 203 - Interferência identificada em linha de Gás. 

TIPO DE INTERFERÊNCIA NÚMERO 

DIÂMTRO 

NOMINAL DA 

REDE (mm) 

COORDENADAS UTM 

X (E) m Y (N) m 

Gás 100 - 401.265,5140 7.422.288,4867 

Gás 101 - 401.281,1456 7.422.201,2060 

Gás 102 - 401.452,8924 7.422.397,3001 

Gás 103 - 401.354,7340 7.422.471,3356 

Gás 104 - 401.454,3480 7.422.512,9235 

Gás 105 - 401.582,1843 7.422.576,2988 

 

O sistema de distribuição de gás está localizado em cota superior ao sistema de esgotamento 

sanitário, ressalta-se que toda tubulação destinada a distribuição de gás é sinalizada para prevenir a 

ruptura acidental cabendo ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí verificar com 

antecedência a concessionária responsável pela distribuição, da realização de obras próximo aos 

locais de passagem de tais tubulações. A Figura 68 mostra os tipos de sinalização existentes e 

adotados pela concessionária.  

 

Figura 68 - Exemplo de sinalização de aviso ao usuário. 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  291 

 

Após a coleta de informações e o cruzamento destas com o cadastro da infraestrutura de 

esgotamento sanitário disponibilizados pelo SAAE, foi possível geral o mapa temático com a locação 

individual de cada ponto de interferência. A Figura 69 representa a locação de todos os pontos 

levantados.  

 

Figura 69 - Sobreposição dos pontos de interferência com a infraestrutura de esgotamento 

sanitário. 

17 DIRETRIZES E PLANO DE AÇÕES 

17.1 PRINCIPAIS DEMANDAS DE SERVIÇOS 

Na fase de diagnóstico foram levantadas, identificadas e observadas deficiências e demandas 

nas áreas de esgotamento. Tais demandas, no geral, tem objetivo de eliminar problemáticas, como: 

1. Falta de rede de coleta de esgoto em parte da área urbana e em bairros isolados;  

2. Falta de tratamento de esgoto em parte da área urbana e em bairros isolados; 

3. Trechos de redes coletoras de esgoto antigas, que necessitam de maior manutenção, 

além de estarem sobrecarregadas com o crescimento populacional;  



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  292 

4. Ligação indevida de água pluvial na rede de efluentes; 

5. Lançamentos de efluentes diretamente nos cursos d'água; 

6. Problemas nas ETEs, EEEs e equipamentos que não estão funcionando corretamente 

ou na sua melhor eficiência;  

7. Transbordamento de esgoto nas unidades de tratamento, elevatórias e retorno em 

redes, em períodos de chuva; 

8. Necessidade de melhorias de projetos de EEEs e ETEs existentes, atendendo normas 

e o órgão ambiental; 

9. Ampliação, melhoria ou implantação de novas unidades de tratamento. 

10. Falta de geradores em ETEs e EEEs existentes, ocasionando sua parada em situações 

de quedas de energia, podendo ocasionar transbordamentos impactando população, 

estruturas e meio ambiente; 

11. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

12. Plano emergencial e contingência nas ETEs, redes coletoras e EEEs; 

13. Plano de manutenções 

14. Mapeamento, cadastro e características, dos sistemas de coleta e de tratamento, de 

forma integrada. 

17.2 GERENCIAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JACAREÍ 

Para avaliação do diagnóstico, consolidação das metas a serem atingidas e soluções para o 

esgotamento sanitário de Jacareí deverão ser analisados e acompanhados os índices de atendimento, 

qualidade e aproveitamento ou necessidade de sistemas de tratamento.  

17.2.1  Índice de cobertura de esgoto – ICE 

O índice ICE calcula a cobertura da rede de esgoto em percentual das economias residências 

com disponibilidade de acesso ao sistema de esgoto. 

𝐼𝐶𝐸 =
Nº Eco. residencial ativas + N° economias com disponibilidade x 100

N° total de Domicilios
 

Onde: 

Economias residencial ativas é a quantidade de economias residenciais ativas no cadastro 

comercial com os serviços de esgotamento. 

Economias com disponibilidade é a quantidade de domicílios com disponibilidade (factíveis) 

imediata de tornarem-se ativas no cadastro. 
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Domicílios totais é o total de domicílios que devam ser atendidos pelos serviços de 

esgotamento (soma das residências ativas, factíveis e potenciais). 

O índice ICE deverá variar de zero a 100 % e corresponde diretamente à porcentagem de 

residências cobertos pela rede de esgoto, como o número de residências é estimado para dezembro 

de cada ano, valores calculados acima de 98% é admitido como pleno atendimento.  

17.2.2  Índice de habitantes com tratamento de esgoto por habitante - IHTE 

O método para cálculo do índice de habitantes com tratamento de esgoto (IHTE), inclusive 

tratamento por sistemas individuais (fossas ou sumidouro), é calculado pelo SAAE seguindo a 

equação: 

𝐼𝐻𝑇𝐸 =
Nº de Economias Residenciais com ligação ativa de esgoto  x  2,8 hab.

N° de Economias com ligação a ETE ou Fossa ou Sumidouro 
 

A meta desse índice deverá ser mantida acima de 99%, o que representa o atendimento pleno 

a partir do ano de 2024. Como metas de progressão adota-se: 

Ano IHTE 
(dezembro) 

2019 75% 

2021 80% 

2022 85% 

2023 90% 

2024 95% 

2025 99% 

17.2.3  Índice de tratamento de esgoto por volume - ITEV 

O índice ITEV mensura o percentual do volume de esgoto tratado em relação ao volume de 

esgoto coletado. O cálculo para esse índice é realizado pela equação: 

𝐼𝑇𝐸𝑉 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑥 100

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
 

Onde: 

ITEV é o índice de tratamento de esgotos por volume (%) 

Volume de esgoto tratado é o volume anual de esgoto submetido ao tratamento, medido na 

entrada da ETE (m³/ano) 

Volume de esgoto coletado é o volume anual de esgoto lançado na rede coletora, estimado 

 como 80% do volume de água consumido nos imóveis ligados aos sistemas de água e esgoto 
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A meta do índice ITEV deverá ser mantida acima de 99%, o que representa o atendimento 

pleno a partir do ano de 2023. Como metas de progressão adota-se: 

Ano ITEV 

(dezembro) 

2019 78% 

2021 85% 

2022 90% 

2023 95% 

2025 99% 

17.2.4  Índice de eficiência tratamento de esgoto – IETE 

O índice IETE mensura o grau de eficiência de cada estação de tratamento ou sistema de 

tratamento pela relação de remoção da matéria orgânica do efluente. O cálculo para esse índice seque 

a equação: 

𝐼𝐸𝑇𝐸 =
DBO do esgoto bruto − DBO do esgoto tratado x 100

DBO do esgoto bruto
 

Onde:  

IETE = índice de eficiência no tratamento de esgotos (%) 

DBO de esgoto bruto é a DBO (5 dias) do esgoto na entrada da ETE em mg/l  

DBO do esgoto tratado é a DBO do esgoto tratado na saída da ETE em mg/l  

A meta do índice IETE deverá ser mantida conforme a faixa típica de remoção de DBO de 

acordo com o tipo de tratamento (Tabela 204) ou conforme a licença de operação da ETE. Como 

faixa típica de remoção de DBO adota-se: 
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Tabela 204  - Faixas de remoção de DBO por tipo de tratamento e eficiência média das ETEs no ano de 2019 

Tipo de Tratamento 
Filtro Anaeróbio* 

(%) 

Lagoa Facultativa* 

(%) 

Lodo Ativado por batelada* 

(%) 

Lodo Ativado Convencional 

(%) 

UASB - Lodo Ativado 

(%) 

ETEs/Eficiência 40 - 75 70 a 90 70 – 95 85 – 95 84 – 95 

Bandeira Branca   93,72   

Vila Branca    86,25  

Meia Lua   91,25   

São Silvestre  61,17    

Central     89,41 

Terras de Sta. Helena   95,13   

22 de abril     77,19 

Santa Paula    35,08  

Pq. dos Sinos     F.O. 

Pq. Imperial    ND  

Terras da Conceição    ND  

Fogaça 77,15     

Santana do Pedregulho 67,69     

Jd. Leblon 70,98     

Golden Park ND     

*Percentual de remoção em conjunto com o tanque séptico 

F.O. – Fora de Operação 

ND – Não disponível 

Nota: Valores de eficiência média no ano de 2019 de cada ETE 

Fonte: Diagnóstico do esgotamento de Jacareí (SAAE, 2020), Faixa de Eficiência por tratamento da ABNT NBR 13969:1997 e Von Sperling, 2012 
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17.2.5  Índice de utilização da infraestrutura de tratamento de Esgoto – IIE 

O índice IIE mensura o grau de utilização dos sistemas de tratamento de esgoto. Para seu 

cálculo utiliza-se a equação: 

𝐼𝐼𝐸 =
Q Tratada x 100

Capacidade Nominal da ETE
 

Onde:  

IIE é o índice de utilização de infraestrutura de tratamento de esgoto em percentual (%) 

Q tratada = Vazão Tratada de cada ETE (m³/ano) 

Capacidade Nominal da ETE é a vazão nominal do projeto da ETE (m³/ano) 

Com base nos dados atuais de cada sistema de tratamento e na projeção de vazão por sistema 

em 2050 o IIE é apresentado na Tabela 205. 

Tabela 205 – Comparação do índice IIE atual e futuro 

ETEs 
Q Projeto 

m³/h 

Q operação 

m³/h 

Q Projeto 

m³/ano 

Q operação 

m³/2019 

IIE 

2019 

(%) 

Q 

projeção 

2050 

m³/h 

Q projeção 

m³/2050 

IIE 

2050 

(%) 

Bandeira Branca 83,2 49,82 728832 436423,2 60% 54,77 479842,8 66% 

Vila Branca 344,99 62,86 3022112 550653,6 18% 115,90 1015294 34% 

Meia Lua 83,2 50,51 728832 442467,6 61% 74,11 649223,8 89% 

São Silvestre 57,31 30,24 502035,6 264902,4 53% 41,54 363890,4 72% 

Central 954 1138,28 8357040 9971333 119% 1210,11 10600564 127% 

Terras de Sta. 

Helena 
7,4 2,77 64824 24265,2 37% 3,39 29696,4 46% 

22 de abril 10,62 4,61 93031,2 40383,6 43% 5,68 49756,8 53% 

Santa Paula 42,66 9,86 373701,6 86373,6 23% 28,02 245455,2 66% 

Pq. dos Sinos 76,25 F.O. 667950 F.O. 0% 18,71 163899,6 25% 

Pq. Imperial 54 36,07 473040 315973,2 67% 44,84 392798,4 83% 

Terras da 

Conceição 
51,98 4,68 455344,8 40996,8 9% 9,26 81117,6 18% 

Fogaça 8,28 1,22 72532,8 10687,2 15% 18,17 159169,2 219% 

Santana do 

Pedregulho 
24,19 1,73 211904,4 15154,8 7% 22,93 200866,8 95% 

Jd. Leblon 8,06 1,69 70605,6 14804,4 21% 9,88 86548,8 123% 

Golden Park 5,26 0,72 46077,6 6307,2 14% 2,68 23476,8 51% 

F.O – Fora de operação 

 O indicador IIE deverá ser mantido entre 60% e 90%, pois o IIE menor que 60% representam 

ociosidade da ETE e maior que 90% probabilidade de colapso no sistema. Os resultados destacados 

representam os sistemas considerados fora da faixa (acima ou abaixo) do IEE. 
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17.2.6  Índice de densidade de obstrução da rede coletora de esgoto – IORC e 

índice de extravasamento de esgoto IEE 

O indicador IORC apresenta o número de obstruções na rede coletora para cada 100 km de 

rede coletora e seu resultado deverá ser decrescente ao longo do tempo (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.), enquanto o índice IEE resulta na quantidade de vezes no ano, inclusive repetições, em 

que foram registrados extravasamentos na rede de coleta de esgotos. As obstruções na rede coletora 

representam uma descontinuidade do esgotamento, ocasionando o extravasamento do esgoto ou o 

retorno para as residências conectadas à rede coletora. As principais causas são: acúmulo de material 

sólido, acúmulo de gordura, baixa, declividade ou subdimensionamento da tubulação. Para cálculo 

desses índices utiliza-se: 

𝐼𝑂𝑅𝐶 =
N° de desobstrução na rede coletora

100 𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑎
  

 

𝐼𝐸𝐸 =
N° de extravasamento de esgoto registrado

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑎
 

 
Figura 70 – Modelo do gráfico dos resultados do índice IORC 

Os índices retratam e resultam no número de casos em que há interrupção de fluxo do esgoto, 

seções que podem necessitar de manutenção ou intervenções estruturais. A base de dados registrados 

desses índices possibilita o mapeamento dos pontos críticos e de incidências e reincidências.  

Os resultados (expresso em planilha, gráfico e mapas) poderá subsidiar a tomada de decisão 

para a proposição de soluções para problemas como: lançamentos irregulares (clandestinos), alteração 

na qualidade de corpos hídricos monitorados, manutenção das redes coletoras de esgoto existentes, 

reparo de vazamentos, execução de obras para melhoria da eficiência no transporte do esgoto coletado 

(remanejamento, substituição, redimensionamento e/ou prolongamento) e conexões na rede ou 

limpezas preventivas.  
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Conforme dados do SNIS 2019 o índice de extravasamento de esgoto em Jacareí foi na ordem 

de 5,83 extravasamento por quilometro. 

𝐼𝐸𝐸 =
3.617

620,16
= 5,83 

Como metas para o IEE adota-se: 

Ideal ≤ 0,5 extravasamentos/km 

Satisfatório > 0,5 e ˂ 5 extravasamentos/km 

Insatisfatório ≥ 5 extravasamentos/km 

17.2.7  Metas e ações para a gestão do esgotamento sanitário 

Na etapa do diagnóstico foi observado que a gestão do SAAE Jacareí é composta por unidades 

densas e atores multidisciplinares, treinados e capacitados para exercer suas devidas funções. Existe 

o controle de cada rotina aplicada para a gestão do saneamento básico do município e da empresa, 

mas a maior dificuldade encontrada foi em unir, centralizar, dados relevantes, confiáveis e necessários 

para a elaboração de planejamentos estratégicos.  

A elaboração de um planejamento estratégico é fundamental para o desenvolvimento da boa 

gestão, a qual garante decisões e esforços mais acertados. Portanto, não é suficiente para assegurar o 

sucesso como um todo. 

É de extrema importância acompanhar todas as atividades desenvolvidas nas rotinas 

administrativas, comerciais, recursos humanos, licitações, estoque, controle de qualidade, 

operacional, manutenções e obras entre outros para garantir que elas sejam executadas conforme o 

plano.  

Assim, os diferentes setores da companhia devem registrar seus dados em um só lugar para 

que fiquem disponíveis para todas as operações e responsáveis de tomadas de decisão, permitindo, 

assim, que todos os gestores tenham uma visão holística do negócio, sigam as diretrizes e garantam 

que as metas sejam alcançadas, além de facilitar a visão das novas mudanças necessárias como, 

desperdícios, métricas e indicadores que precisam ser monitorados, e entre outros. 

A deficiência de disponibilidade de informações ou dados com discrepância afeta tanto as 

tomadas de decisões quanto a produtividade da empresa e consequentemente o aumento de custos e 

perdas. Em contrapartida, a implementação de um sistema de gestão integrada permite avaliar as 

principais demandas do SAAE e do município além de melhorar a comunicação interna tornando a 

mais eficiente, otimiza o compartilhamento de dados entre os setores, garante a segurança e 

confiabilidade dos dados diminuindo perdas de dados e erros, permite a visão macro e à precisão no 

acompanhamento dos objetivos e metas, universaliza a padronização de procedimentos, otimiza os 
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processos, garante o melhoramento do estoque, possibilita avaliar o desempenho dos colaboradores 

e aprimora a tomada de decisão reduzindo custos, erros e perdas. 

Assim, baseado no diagnóstico e indicadores de desempenho e qualidade, as metas a serem 

desenvolvidas para o melhor gerenciamento do esgotamento do município é apresentado na Tabela 

206.  

Tabela 206 – Metas e ações para gerenciamento do esgotamento de Jacareí 

Metas Ações Prazos 

Cumprimentos 

das metas da Lei 

nº 14.026, de 15 
de julho de 2020 

• Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos 

de saneamento básico deverão definir metas de universalização que 

garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da 

população com água potável e de 90% (noventa por cento) da 
população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro 

de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do 

abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos 
de tratamento. 

Médio 

Reduzir a 

quantidade de 
intervenções 

corretivas nas 

redes coletoras e 
ramais 

domiciliares de 

esgotos, reduzir 

índices IORC e 
IEE. 

Atender 100% da 

população com 
eficiência e 

qualidade. 

• Levantamento em campo, cadastro e atualização do 

número de habitantes de áreas isoladas e afastadas, bairros novos, 

população flutuante e habitantes de áreas urbanizadas que não se 

beneficiam da coleta e afastamento de esgoto. 

• Levantamento em campo, fiscalização, validação e 
cadastro da situação e condições dos ramais domiciliares e das 

redes coletoras. Manter a rotina de fiscalização e cadastros 

atualizados. 

• Vistoria dos imóveis com infiltrações de esgotos abaixo do 
nível da rua, como subsolos, porão e soleira negativa. 

• Vistoria dos imóveis com caixas de gordura, areia e 

inspeção, verificando irregularidades e passando orientação ao 

cliente. 

• Limpeza de poços de visitas e caixas de inspeção do 
imóvel e diagnosticá-los, verificar se há necessidade de reparos. 

• Atualização do mapeamento e cadastramento, 

georreferenciado, das redes coletoras existente integrando suas 

características como, posição, cotas, diâmetro, material, vazão de 

contribuição, direção entre outras informações relevantes para 
planejamentos, estudos e projetos de ampliação, substituição e/ou 

melhorias das redes. 

• Mapeamento temático com áreas, pontos e trechos com 

maiores índices de obstrução e extravasamentos e elaborar, plano e 
cronograma mensal de lavagens e manutenção preventivas. 

• Limpezas de poços de visitas e caixas de inspeções de 

esgoto. 

• Executar teste de corantes ou fumaça ou outros em ramais 

e redes de esgotos para detectar vazamentos, ligações clandestinas, 
águas pluviais. 

• Trocar redes e ramais comprometidos. 

Curto 

• Prever investimentos em novas tecnologias e em 
equipamentos de desobstrução, por exemplo, câmeras para 

filmagens de tubulações e em aparelhos diagnósticos precisos. 

Médio 
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Metas Ações Prazos 

• Junto a aquisição de novas tecnologias ou novas 

metodologias sempre prever treinamentos, qualificações e 

reciclagens para os envolvidos. 

Integração de 

informações 

• Investimentos para tecnologias de informação, sistema de 

gestão integrada, por exemplo, a aplicação da plataforma BIM - 
Building Information Modeling que possibilita a integração de 

informações, em uma única plataforma, atende todo o ciclo de vida 

do esgoto e integra todos os setores da empresa, desde os dados 
básicos a projetos complexos. 

• Treinamento, capacitação e conscientização de 

funcionários para a execução e importância dos registros de dados 

e informações. 

Médio 

Registros e 

Integração de 

informações 

• Cadastro e integração de informações das redes no que diz 

respeito à posição, diâmetro, vazão, cota, direção, material, 
contribuintes, em sistema georreferenciado. 

• Registro dos principais dados referentes às redes coletoras 

e elevatórias de esgoto, como: ordens de serviço realizados de 

manutenções, reparos, obras, custos. 

• Registro dos principais dados referentes às ETES, como: 
características físicas, controle de qualidade, produtos químicos, 

ordens de serviço realizados de manutenções, reparos, obras, custos 

e etc. 

• Cadastro e integração de informações das redes, EEEs e 

ETEs. Características físicas, operacionais, quantificação e 
qualificação de equipamentos, insumos, subprodutos, consumo de 

energia, geração de resíduo, custos relacionados e etc. 

• Atualização constantes dos dados existentes e cadastrados. 

Curto/Continuo 

Prazos: Curto (até 5 anos), médio (de 6 a 12 anos) e longo prazo (13 a 30 anos). 

17.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE) 

No diagnóstico dos sistemas de estações de elevatória de esgoto (EEEs) de Jacareí foi 

identificado o cenário atual da gestão dos serviços, os aspectos quantitativos e qualitativos 

operacionais, de estruturas, instalações. Também, foram observadas as suas deficiências quanto ao 

cadastramento, mapeamento e caracterização do sistema atualizados em sistema integrado de 

informações. 

Foi detectado que na maioria das estações elevatórias de esgoto operadas pelo SAAE não 

possuem caixa de areia e gradeamento em seu tratamento preliminar. Estes equipamentos são de 

extrema importância para que sejam retirados os sólidos mais grosseiros do esgoto, fazendo com que 

todos os mecanismos da estação elevatória funcionem de maneira adequada. 

Portanto, é proposto que seja realizado um estudo e execução de todas as adequações 

necessárias para perfeita operação das elevatórias, onde o tratamento preliminar se torne adequado 

para o bom funcionamento do sistema. 
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Em vista disso, foram identificadas as demandas e problemas das elevatórias de 

responsabilidade de gestão da empresa Aquarum Saneamento Ambiental e ficando a cargo das demais 

elevatórias e sistemas de transporte de efluente, que apresentem necessidades e problemáticas 

idênticas, atender as propostas aqui colocadas (Tabela 207). 

Tabela 207 – Demandas, metas e soluções para Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs) 

Problemas e Demandas Metas e Soluções Prazos 

EEE Final 

Inexistência de desanerador e gradeamento de sólidos 
mecanizado fora de operação por ineficiência, 

ocasionando a passagem de sólidos na tubulação. E 

em situações de baixa vazão o efluente retorna 
podendo ocasionar a obstrução da portinhola da 

válvula de retenção. 

Projeto e implementação de caixa de 

areia, substituição do gradeamento. 
Troca das tubulações de saída das bombas 

com válvula de retenção por diâmetro 

maior. 

Curto 

Danos nas válvulas tipo borboleta 
Troca das válvulas borboleta por válvulas 

do tipo de gaveta para esgoto. 
Curto 

Fechamento do fornecedor das bombas instaladas 
Prever a troca das bombas devido à falta 

de peças para reposição/manutenção. 

Curto/ 

Médio 

Dificuldades na manutenção devido ao 

dimensionamento da elevatória. 

Troca do berço e da tubulação adequados 

que permitam a rotina de manutenção. 
Curto 

Comportas danificadas Troca ou reparo das comportas. Curto 

EEE Aliança 

Necessidade de instalação de válvulas. 
Instalação de válvulas de gaveta nas 

sucções das bombas. 
Curto 

Fechamento do fornecedor das bombas instaladas 
Prever a troca das bombas devido à falta 
de peças para reposição/manutenção. 

Curto/ 
Médio 

Gradeamento mecanizado com a mau funcionamento. 
Troca do sistema de gradeamento 

mecanizado 
Curto 

EEE Parque dos Sinos 

Dificuldade na limpeza e manutenção das EEE 
Construção de PV para realização das 

limpezas e manutenção da EEE 
Médio 

Estações Elevatórias de Esgoto 

Plano de manutenções emergenciais, preventivas e corretivas. Curto 

Cronograma de roteiro de limpezas preventivas Curto 

Banco de dados contendo manutenções e ordens de serviço efetuadas e descrição do problema 

promovendo a identificação das EEEs problemáticas e possibilita ações planejadas. 
Curto 

Prazos: Curto (até 5 anos), médio (de 6 a 12 anos) e longo prazo (13 a 30 anos). 

No modo geral as EEEs devem estar licenciadas e atender as exigências técnicas de licença 

de operação da CETESB e os inquéritos cíveis do Ministério Público. 

Os padrões de projeto das EEEs devem garantir: área mínima e legalizada (patrimonial e 

ambiental), funcionalidade e segurança.  

No desenvolvimento do projeto de EEEs deverão ser seguidas as normas, leis e resoluções 

nacionais. Abaixo as ABNT NBRs, em especial, a serem atendidas: 

• NBR 12.207/1992 - Projeto de interceptores de esgoto sanitário. 

• NBR 12.208/1992 - Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário. 
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• NBR 9649/1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento. 

• NBR 5410/2004 - Instalações elétricas de baixa tensão 

• NBR 12208:2020 - Projeto de estação de bombeamento ou de estação elevatória de 

esgoto — Requisitos 

Conforme ABNT NBR 12.208/2020 todos os projetos de elevatórias de esgoto bruto devem 

prever pelo menos dois motores - bomba (uma reserva) dimensionada para a vazão máxima, remoção 

de sólidos grosseiros e gerador de emergência.  

Como proposta para a adequação das EEEs e linhas de recalque existentes e as futuras a 

esquemáticas das unidades deverá conter componentes mínimos Figura 71. 

 

Figura 71 - Esquemática proposta para adequação das EEEs existentes e futuras 

A maioria das EEEs, não possuem as etapas e componentes de retenção de sólidos e de areia, 

assim, torna-se necessário periodicamente a rotina de limpeza e de manutenções preventiva a fim de 

evitar transtornos como, entupimentos, danos as bombas e tubulações. Portanto, ressalta a 

importância da elaboração do Plano de manutenção emergencial, preventiva e corretiva de EEEs, 

redes coletoras e ETEs.  

Como modelo para subsidiar o plano de manutenção e limpeza de EEEs, temos o exemplo da 

EEE 45 (Aliança) que recentemente passou por rotina de limpeza (Figura 72 e Figura 73). A Tabela 

208 apresenta o modelo de planejamento e cronograma de limpeza de EEE, podendo ser compatível, 

dependendo caso a caso, com o planejamento de manutenção preventiva, já a Tabela 209 apresenta 

os custos gerados e serviços necessários para a operação de limpeza e a Tabela 210 apresenta os 

serviços, procedimentos necessários e duração de cada etapa.  
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Figura 72 - Resíduos no poço de sucção na EEE 45 (Aliança) antes da limpeza (nov/20) 

 

Figura 73 - EEE 45 (Aliança) durante limpeza 
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Tabela 208 – Modelo de planilha para planejamento e controle de limpezas de EEEs 
Dia do mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EEE FINAL         Ge                       
                               

EEE ALIANÇA         Ge              Ge         
                               

EEE PITORESCO                       Ge         
                               

EEE SANTOS DUMONT          Ge                      
                               

EEE PARQUE DOS SINOS          Ge                      
                               

ETE PARQUE DOS SINOS             Ge                   
                               

ETE 22 DE ABRIL  Ge Ge Ge Ge Ge                          
                               

ETE VILA BRANCA             Ge            Ge       
                               

ETE BANDEIRA BRANCA                         Ge       
                               

PREVISTO  

GRADEAMENTO 

GERAL 

DESCARTE DE LODO 

REALIZADO  

 GRADEAMENTO 

GERAL 

DESCARTE DE LODO 
Fonte: Aquarum, 2020 

Tabela 209 – Discriminações de serviços, materiais e custos para rotina de limpeza na EEE Aliança, realizada em 23/11/20. 

Item Serviço Unidade Material Valor Período Período Observação Fornecedor 

1 Aluguel de bomba 

2 unidades Flygt Esgoto 3126 6" 1.300,00 24/mar 30/mar  Formeq Rental 

2 unidades Abraçadeira 6" 0,00    Aluguel de Equipamentos 

50 metros Manqgueira PVC Chata 6" 382,50     

2 Aluguel de bomba 

2 unidades Flygt Esgoto 3126 6" 1.300,00 31/mar 06/abr  Formeq Rental 

2 unidades Abraçadeira 6" 0,00    Aluguel de Equipamentos 

50 metros Mangueira PVC Chata 6" 382,50     

3 
Caminhão Sucção e 

Combinado 
8 horas  1.360,00 24/mar 07/abr 

10 dias 
trabalhados 

Hidrotubo 

4 Vigia 
noite Cristchian Augusto 100,00 29/mar 30/mar   

noites Roberto Alípio de Oliveira 250,00 30/mar 07/abr   

5 Pedágio Jacareí - São Paulo - Jacareí 33,80 24/mar 07/abr   
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Item Serviço Unidade Material Valor Período Período Observação Fornecedor 

Viagem Buscar e 

levar Bomba 
Combustível Jacareí - São Paulo - Jacareí 57,88     

6 

Serviço de Usinagem peça 
Serviço de rebaixar rotor da bomba 
auto escorvante LP 10 para Estação 

Aliança 

180,00    S.F. Dos Santos Usinagem - ME 

Serviço de Usinagem peça 

Serviço de confecção de 03 hastes 

de aço inoxidável c/ 1/2" x 152 
mm. Para sensor de nível 

180,00    S.F. Dos Santos Usinagem - ME 

Serviço de Usinagem peça 

Serviço de confecção de 03 

chavetas de 16x100mm e 
03chavetas DE 3/8" x 113 mm para 

eixo piloto do motor e eixo bomba 

respectivamente. 

396,00    S.F. Dos Santos Usinagem - ME 

7 

Materiais diversos Material Lona Plastica preta 04L 200 micras 127,20    Mecs Borrachas 

Materiais diversos Material Escova de Aço c/ cabo 1777 2,00    Mecs Borrachas 

Materiais diversos Material Correia Continental 3vx-0480 174,00    Mecs Borrachas 

Materiais diversos Material Mangote sucção azul KM-L-2 154,00    Mecs Borrachas 

Materiais diversos Material Abraçadeira Carbono MS 054x 062 24,00    Mecs Borrachas 

Materiais diversos Material União interna Polietileno 2x2 13,00    Mecs Borrachas 

8 Materiais elétricos Material 
Disj. Motor R$ 390,00    WAJ Elétricos 

Cabo PP 1Kv 4 x 1000 mm R$ 55,14    WAJ Elétricos 

9 Materiais elétricos Material 

Chave Magnética R$ 107,11    

Universo Componentes Elétricos 

Prensa cabo R$ 23,50    

Terminal anel 6mm R$ 43,00    

Terminal anel 8mm R$ 41,00    

Terminal anel 5mm R$ 29,00    

Cabo flex 750 v R$ 41,00    

Terminal Tubular R$ 14,74    

Cabo PP 500 V 3x1 R$ 74,70    

Cabo PP 1Kv 4 x 6 mm R$ 228,40    

Cabo PP 500 V 3x1,5 mm R$ 49,80    

Disjuntor UNIP C 50A R$ 6,64    
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Item Serviço Unidade Material Valor Período Período Observação Fornecedor 

Contator Trip Tesys E 32A R$ 376,38    

Rele térmico 16-24A R$ 86,91    

Cabo PP 1 Kv 3x 4mm R$ 240,80    

Cabo PP 1kv 4 x 6mm R$ 399,70    

Rele térmico 23-32A R$ 226,68    

Disjuntor motor 20A 25A R$ 646,58    

Tomada 2P+T 20A R$ 6,21    

CondulETE PVC E 3/4" R$ 7,48    

Tampa Cond PVC CZ 1/2-3/4" R$ 2,57    

Prensa Cabo BSP 3/4 Aletado R$ 3,12    

Plug Macho 2P + T 10A Preto R$ 2,00    

Trilho Din TS 35 Aço R$ 22,82    

Cabo Flex 750V R$ 39,70    

Cabo PP 500V 3x 1,5 mm R$ 74,70    

Terminal Pino cabo 10,00mm R$ 75,40    

TOTAL R$ 9.731,96 
Fonte: Aquarum, 2020 
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Tabela 210 – Modelo de planejamento operacional para limpeza de EEE 

Procedimentos Duração Início Fim Recursos 

Contratação de um vigia 4dias 11/23/2020 11/27/2020 AQR 

Contratação de Banheiro Químico 4dias 11/23/2020 11/27/2020 AQR 

Contratação de um caminhão Munck 4dias 11/23/2020 11/27/2020 SAAE,AQR 

Execução da tampa em concreto com conexões 2dias 11/11/2020 11/13/2020 AQR 

Contratação de caminhão Hidro 4dias 11/23/2020 11/27/2020 AQR 

Definição de 4 auxiliares com EPI/Treinamento 1dia 11/16/2020 11/17/2020 AQR 

Acompanhamento e Liberação para trabalho - PET - Engenheiro de Segurança - Aquarum 4dias 11/23/2020 11/27/2020 AQR,Eng. Seg 

Fornecimento de Tubos e Conexões em FºFº Flangeados - SAAE 1dia 11/11/2020 11/12/2020 SAAE 

Instalação de Portico e Linha de Vida sob supervisão do engenheiro Abner 1dia 11/19/2020 11/20/2020 AQR 

Instalação de Guincho Elétrico para Içamento de Pessoas 1dia 11/23/2020 11/24/2020 AQR 

Instalação de Caçambas com Lonas 1dia 11/20/2020 11/21/2020 AQR 

Verificação de Chuveiro de Emergência 1dia 11/20/2020 11/21/2020 AQR 

Instalação de Bomba Externa em PV / Calçada com Sinalização e equipamentos fornecidos pelo SAAE 4dias 11/23/2020 11/27/2020 SAAE,AQR 

Verificação de Iluminação Externa / SAAE 4dias 11/16/2020 11/20/2020 SAAE 

Instalação de periférico elétrico 2dias 11/19/2020 11/21/2020 AQR 

Instalação de caixa de coleta de resíduos 1dia 11/23/2020 11/24/2020 AQR 

Avaliação da possibilidade de instalação das Válvulas de Gaveta 2dias 11/23/2020 11/25/2020 SAAE,WKL 

Instalação da terceira bomba de Recalque 3dias 11/23/2020 11/26/2020 SAAE,AQR 

Limpeza do poço úmido 6dias 11/27/2020 12/03/2020 AQR 

Limpeza do poço do gradeamento 6dias 11/27/2020 12/03/2020 AQR 

Revisão da comporta lado 01 4dias 11/27/2020 12/01/2020 AQR 

Revisão do sistema de Gradeamento 3dias 11/18/2020 11/21/2020 SAAE,AQR 

Abastecimento de gerador 1dia 11/20/2020 11/21/2020 AQR 

Comunicação - SAAE / Moradores 1dia 11/20/2020 11/21/2020 SAAE 
Fonte: Aquarum, 2020 
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17.3.1  Diretrizes Básicas para Projetos de Estações Elevatórias de Esgoto 

A importância de um bom projeto de EEEs beneficia tanto o SAAE, quanto a população e o 

meio ambiente, desde o início do projeto, da aprovação, execução da obra e operação reduzindo as 

necessidades de adequações, manutenções e retrabalho nas plantas operacionais já instaladas de 

EEEs. 

Para a empresa o bom projeto e obra resulta diretamente na redução de compras de materiais 

e equipamentos e em contratações de serviços, melhorias na gestão operacional e manutenções gerais. 

Para o meio ambiente reflete diretamente na qualidade das águas e solo e sob os aspectos 

populacionais há diminuição de número de reclamações registradas quanto à condição depreciada das 

instalações, transbordos, retorno, mau cheiro, aparições de animais e aumento de casos de viroses 

devido à contaminação do solo (transbordo de esgoto). 

A criação de critérios e diretrizes para elaboração de EEEs serve para nortear os novos projetos 

e os elementos que devem ser observados e tratados em específico para cada novo projeto de EEE 

são: 

• Nos projetos deverá estar descrito e justificado o dimensionamento e detalhamento de todos 

os elementos componentes. 

• Preferencialmente, as EEEs deverão ser projetadas com medidor de vazão.  

• Conter o número e o tipo das bombas e suas características, apresentando a curva da bomba 

e do sistema até o ponto de interligação, os elementos de sucção e do recalque, as dimensões 

e os volumes do poço de sucção, dispositivos de içamento das bombas. 

• As bombas devem recalcar a vazão máxima horária afluente prevista. No dimensionamento 

de poço de sucção considerar revezamento automático das bombas. 

• Prever sistemas de ancoragem para facilitar manutenção nos registros e válvulas.  

• Instalar registro geral e válvula de retenção na saída do barrilete de cada bomba.  

• Detalhar o procedimento de retirada, manuseio e estocagem dos resíduos sólidos do 

gradeamento, da caixa de areia e do poço de sucção. 

• Projetar acesso pavimentado que permita a circulação de caminhão limpa fossa de forma 

rápida, fácil e segura, a todas as unidades que compõe o sistema. 

• Prever disponibilidade de água potável, para lavagem do equipamento, higiene pessoal e 

para limpeza do gradeamento. 

• Prever sistema de energia de emergência, geradores. 

• Conter as informações necessárias para subsidiar o projeto elétrico e de automação. 
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• Apresentar e justificar o detalhamento completo das linhas de recalque, indicando as 

extensões, diâmetros, materiais e demais características. Apresentar também detalhamento 

do cálculo das proteções para atenuação/eliminação dos transientes hidráulicos. Relacionar 

acessórios tais como ventosas, registros de descarga, demarcadores da linha de recalque e 

proteções para os transientes hidráulicos.  

• No poço de sucção e no barrilete, definir, além do tempo de detenção, as cotas e níveis do 

poço de sucção, em função da lógica operacional, considerando-se os limites de segurança 

operacional dos equipamentos (nº de partidas por hora, cavitação, entre outros).  

• Na definição do nível mínimo do poço considerar necessária a cobertura da carcaça do 

motor, independente da orientação do fabricante, para evitar ressecamento, travamentos e 

manutenções corretivas. 

• Projetar tampa para inspeção do poço de sucção.  

• Projetar a entrada de esgoto no poço de sucção de modo que haja quebra de velocidade na 

entrada.  

• Projetar a entrada do esgoto no poço de sucção de modo a permitir uma distribuição 

equitativa da vazão para as bombas evitando vórtices, sedimentação e caminhos 

preferenciais.  

• O fundo do poço de sucção deve ter caimento no sentido da boca de sucção do conjunto 

motor - bomba para evitar depósitos no fundo do poço. 

• Prever escada de acesso ao poço de sucção de forma a facilitar a manutenção e limpeza. 

• Prever tubulação de retorno para esgotamento da linha de recalque. 

• Prever manobra do esgoto para rotinas de manutenção e limpezas. 

• Detalhar a forma de automatização da elevatória, descrevendo a sua lógica, parâmetros, 

equipamentos tais como CLP (Controlador Lógico Programável), condições de 

intertravamento com o sistema elétrico, assim como a sua integração com o sistema de 

supervisão e controle. 

• Prever drenagem superficial evitando o acúmulo de água de chuva na unidade. Para o 

restante do terreno, projetar cobertura com pedrisco sobre lona plástica preta adequada, a 

fim de evitar contaminação do meio, e calçada no entorno das unidades.  

• Prever muro em alvenaria para fechamento da unidade e segurança. 

• Prever poste com iluminação suficiente para permitir a operação noturna, caso seja 

necessário. 
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• O projeto deverá atender as normas regulamentadoras em questão de ruídos e insalubridade.  

• Quando o terreno for muito úmido ou o local possuir lençol freático aflorado (normalmente 

próximos de corpos hídricos) devem ser tomadas medidas para eliminar as infiltrações 

através das paredes dos poços, poços de visita e tubulações, com detalhamento no projeto 

geotécnico.  

• A entrada de energia elétrica deverá ser exclusiva para a EEE.  

17.4 REDES COLETORAS DE ESGOTO 

No diagnóstico das redes coletoras de esgoto foram identificados que as redes atuais não 

apresentam registros ou cadastros atualizados dos diâmetros, tipo de materiais entre outras 

características dificultando assim, a identificação da fonte, causas e consequentemente, soluções para 

pontos e/ou trechos problemáticos e demandas necessárias. 

O SAAE elaborou o mapeamento dos trechos considerados problemáticos devido o material 

da tubulação ser de concreto e propensos a acarretar vazamentos, e registros dos trechos que 

demandam maiores rotinas de limpezas preventivas por acarretar recorrentes reclamações da 

população quanto a retornos e extravasamentos. 

É de suma importância para o SAAE que exista uma planta cadastral georreferenciada 

atualizada com as redes coletoras de esgoto, pois assim é possível visualizar o sistema de uma maneira 

geral, agilizando as manutenções nas redes, realizando os cálculos necessários para controle de vazões 

no sistema e até elaborar projetos futuros para melhorias. 

Para a realização da modelagem e simulação hidráulica com sistema BIM do sistema existente 

e ampliação é necessário a existência de uma planta cadastral georreferenciada, compatível as 

necessidades para elaboração da modelagem e simulação hidráulica. Portanto, é sugerido que seja 

feito a elaboração da planta cadastral georreferenciada e atualizada constando todas as redes coletoras 

e emissárias do município, estações elevatórias, ETE e todos os componentes pertencentes ao sistema 

de esgotamento sanitário. 

Sendo assim, abordaremos as deficiências observadas e possíveis problemas nas redes 

coletoras e suas metas e soluções que deverão subsidiar uma análise mais profunda e critica. 

A seguir na Tabela 211 são apresentadas as demandas, metas e soluções para as Redes 

Coletoras de Esgoto do Município de Jacareí. 
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Tabela 211 - Demandas, metas e soluções para Rede Coletora de Esgoto 

Problemas e Demandas Metas e Soluções Prazos 

Desenhos técnicos 

hidráulico desatualizados e 

sem normatização. 

Atualização da representação gráfica dos projetos (Autocad, 

ArcGis ou outros) dos novos trechos, obras de substituições 
entre outros com nomenclatura padronizada, datação do 

desenho e das revisões, legenda detalhada, numeração das 

folhas/páginas e escala. Os desenhos técnicos precisam ser 
entendidos por qualquer profissional da área sem suscitar 

dúvidas. 

Curto 

Tubulações antigas, de 

concreto, comprometidas e 
subdimensionadas. 

Substituição das tubulações de concreto e tubulações 

comprometidas. 
Curto/Médio 

Trechos problemáticos que 

ocasionam 
transbordamento e retorno 

a imóveis 

Levantamento e registro desses trechos ou pontos em 

Autocad ou ArcGis com suas características (diâmetro, cota, 

vazão, material, distancias) 
Atualização da planta (Autocad, ArcGis ou outros) dos 

novos trechos (com nomenclatura padronizada, datação do 

desenho e das revisões, legenda detalhada, numeração das 
folhas/páginas e escala.) 

Avaliação e identificação da fonte do problema. 

Levantamento da existência de trechos de redes 
subdimensionadas devido crescimento populacional. 

Estudo de alternativas, viabilidade eco-socioambiental, e 

execução das soluções para os problemas identificados. 

Curto 

Problemas com o 
escoamento 

Avaliar as condições de escoamento garantindo que ocorra o 
arraste de sedimentos, garantindo a autolimpeza das 

tubulações e condições que não favoreçam a formação de 

sulfetos e gás sulfídrico. 
Avaliação de presenças de incrustações nas tubulações 

devido à gordura. 

Avaliação das declividades. Declividades inadequadas 

provocam deposição de sedimentos nas tubulações. 

Curto 

Vazamentos 

Abatimento do pavimento, pois o solo é carreado. Quando a 

rua afunda, o estágio já está bastante avançado. 

Observar sempre em operações, não corriqueiras, ao abrir 
valas e verificar grande acúmulo de água no solo, registrar e 

executar manutenção. 

Observar se lâminas de águas dos PVs reduz, criar histórico 

e a acompanhar, para posteriormente subsidiar uma 
investigação do local exato. 

Médio 

Águas pluviais e 

identificação das ligações 
clandestinas 

Fiscalização nos imóveis 

Continuidade nos testes fumaças 
Teste com corantes 

Curto 

Redes Coletoras de Esgoto  

Elaboração do Plano de manutenções emergenciais, preventivas e corretivas Curto 

Cronograma de roteiro de limpezas preventivas Curto 

Banco de dados contendo manutenções e ordens de serviço efetuadas e descrição do 
problema promovendo a identificação das redes problemáticas e possibilitando ações 

planejadas. 

Curto 

Prazos: Curto (até 5 anos), médio (de 6 a 12 anos) e longo prazo (13 a 30 anos). 
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17.5 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 

No diagnóstico dos sistemas de tratamento de esgoto de Jacareí foi identificado o cenário atual 

da gestão dos serviços, os aspectos quantitativos e qualitativos operacionais e das prestações do 

serviço de esgotamento sanitário do município. Foram levantadas a situação e a descrição do estado 

atual dos sistemas de tratamento, identificando as suas deficiências e causas relacionadas e a 

qualidade da prestação do serviço. Também identificou os aspectos estrutural e operacional, e suas 

dimensões quantitativas e qualitativas, à cobertura do atendimento, às infraestruturas e instalações, à 

situação dos corpos receptores dos efluentes de esgotos, à existência e situação das áreas não 

atendidas pelo sistema público. Em vista disso, foram identificadas as demandas nos sistemas de 

tratamento (Tabela 212). 

Tabela 212– Demandas, metas e soluções para Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) 

Problemas e Demandas Metas e Soluções Prazos 

ETE Vila Branca 

Os decantadores 01 e 02 apresentam a 

estrutura de concreto comprometida, com 

ferragens a mostra e seus componentes de 
PRFV necessitam de manutenção 

Recuperação dos decantadores 1 e 2, 

reparação das estruturas em concreto. 

Manutenção dos componentes de PRFV 
dos decantadores e 

Curto 

Sistema de secagem de lodo ineficiente – O 

tempo requerido para a secagem do lodo 

nos leitos existentes é insuficiente em 
relação as vazões de descarte de lodo (em 

torno de 100 m³/dia de lodo), necessitando 

de oito viagens de caminhão limpa fossa o 

que gera gastos de em torno de 37 mil 
reais/mês com transporte, além de 

descarregar o lodo na EEE 43 - Parque dos 

sinos que bombeia o efluente junto ao lodo 
para a ETE Central. 

Caracterização do lodo para elaborar os 

estudos, dimensionamento e comparação 

entre os tipos de sistemas de secagem 
quanto a relação à eficiência e custo-

benefício. Considerando as características 

da área, do resíduo, consumo energético, 
demandas e custos operacionais e de 

manutenção, consumo de insumos 

(polímeros) e as necessidades de obras para 

adequação da estrutura existente ao novo 
sistema de secagem. 

Exemplos de aplicabilidade: sistemas 

mecânicos (adensador, prensa desaguadora, 
filtro prensa, centrifuga, entre outros), 

secagem térmica, obras de melhorias nos 

leitos de secagem, desidratação em Bag – 
Bolsa Geotêxtil. 

Curto 

Possibilidade de vandalismo na área da 

ETE 

 

Substituição da cerca de alambrado por 

muro de alvenaria para proteção da 

integridade patrimonial do SAAE e 
garantindo um menor risco de invasões, 

vandalismos e acidentes. 

Curto 

Impossibilidade de manobra no transporte 

do efluente em rotinas de limpeza de EEE 

interna da ETE e problemas/irregularidade 
com extravasamento da EEE interna que 

extravasa, em dias de chuva, esgoto bruto 

em PV de esgoto tratado. 

Construção de PV para manobra do 

efluente em rotinas de limpeza da EEE 
interna da ETE e ligação do extravasor da 

EEE em PV de esgoto bruto. 

Troca/substituição da tubulação ramificada 
Manifold da EEE que se apresenta em mau 

estado de conservação. 

Curto 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  313 

Problemas e Demandas Metas e Soluções Prazos 

Controle incorreto de recirculação de lodo 

Implantação de medidor de vazão de 

recirculação de lodo para melhor 

controle/ajuste da recirculação e 
possibilitando melhorias na eficiência do 

tratamento da ETE. 

Curto/Médio 

Falta de energização alternativo para 

situações de queda de energia. 
Implantação de geradores Curto 

ETE Central 

Danos nos canais com chicanas 

Construção de sistema de by-pass para 

recuperação das chicanas do tanque de 
contato de desinfecção que caíram. 

Curto 

Sistema de água de reuso necessitando de 
reparos – está fora de operação. 

Reparar a rede de água de reuso, a qual foi 

projetado para pulverizar e quebrar a 

escuma do UABS. 

Médio 

Sistema de gases dos reatores UASBs 

necessitando de reparos – está fora de 

operação. 

Reparar a rede de gases dos reatores 

UASBs e do sistema de queimadores e os 

colocando em operação conforme projeto. 

Curto 

Armazenamento de hipoclorito de sódio 

incorreto. O produto é armazenado em 
container não apropriado para produtos 

corrosivos. 

Aquisição de tanques apropriados e 
resistentes a corrosão, por exemplo, 

recipientes em titânio e plásticos, como 

polietileno, polipropileno, PVC reforçado 
com fibra de vidro, aço revestido com 

plástico reforçado com fibra de vidro). 

Seguir a FISPQ – Ficha de Informação de 

Segurança do Produto Químico. 

Curto 

Vazamentos de efluente no processo do 

gradeamento preliminar, possibilitando a 

contaminação do ambiente, solo e água 
subterrânea. 

Instalação de bacias de contenção com 

sistema de drenagem para as caçambas de 

resíduos retidos no gradeamento 
preliminar. 

Curto 

Funcionamento ineficiente do sistema de 

gradeamento mecanizado, que devido à alta 

vazão, demanda manutenções frequentes, 
comprometendo a eficiência do tratamento 

e possibilitando passagem de resíduos para 

as outras etapas de tratamento da ETE. 

Dimensionamento, projeto, substituição e 

modernização do sistema de gradeamento 

mecanizado. 

Curto 

Falta de medidores de vazão de lodo e os 
medidores existentes apresentam 

problemas. 

O medidor de vazão de descarte de lodo do 
decantador não funciona, o UASB não 

possui medidor de vazão de lodo, 

impossibilitando o controle otimizado, para 

o descarte de excesso de lodo. 
Havia medidores na linha das duas 

centrifugas, porém, foram retiradas e não 

substituídas. 

Implantação/substituição de medidores de 

vazão para controle da vazão de descarte de 
lodo no decantador, nos UASB, nas 

centrifugas. 

Curto/Médio 

Inexistência de medidores de vazão nos 

dosadores de polímero 
Implantação de medidor de vazão. Curto/Médio 

Sensores pertencentes ao sistema de 

automação com problemas. Todos os 

sensores existentes (sensor de pH, OD) 

Manutenção ou troca dos sensores, 

manutenção no sistema de automação e nos 
sistemas de telemetria e telecomando 

(supervisório). 

Curto/Médio 
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Problemas e Demandas Metas e Soluções Prazos 

apresentam problemas de informação, 

automação e falhas gerais no supervisório. 

Válvula gaveta na entrada do UASB fora de 
operação. 

Substituição da válvula do tipo gaveta por 
uma por válvula tipo guilhotina. 

Curto 

Não existência de cadastro de mapeamento 
da comunicação entre os PVs. 

Realização de levantamento, cadastro, e 

mapeamento da hidráulica dos PVs dentro 

da ETE. 

Médio 

Alagamentos na ETE 

Execução de estudo de drenagem pluvial e 

soluções para o transbordamento do 

córrego que alaga a ETE. 

Curto 

Em situações de queda de energia o gerador 

existente não tem acionamento automático 
e não alimenta o decantador. 

Estudo da capacidade do gerador existente 
para alimentar o decantador e implantação 

e/ou melhoramento do sistema de 

automação para atribuir o gerador existente. 

Curto 

Demanda de, em torno, uma hora para 

colocar integralmente a ETE em operações 

após retorno de energia. 

Implantação/melhorias de automação e 

acionamentos automático. 
Curto 

Otimização da eficiência e capacidade de 
tratamento da ETE, diminuir despejo de 

esgoto bruto em corpos hídricos, aumentar 

a coleta e o tratamento de esgoto. 

Duplicação da ETE. Ampliação da ETE 
Central que apresentou indicador IIE (índice 

de utilização de infraestrutura) acima de 

90%, sistema com probabilidade de colapso. 

Curto 

ETE Meia Lua 

Problemas nas válvulas mecanizadas da 

entrada e saída do tanque de aeração. 
Substituição das válvulas mecanizadas. Curto 

Possibilidade de vandalismo na área da 
ETE 

 

Substituição da cerca de alambrado por 

muro de alvenaria para proteção da 
integridade patrimonial do SAAE e 

garantindo um menor risco de invasões, 

vandalismos e acidentes. 

Curto 

Sistema de automação da ETE incompleto. 
Concluir projeto de automação previsto 

para a ETE. 
Médio 

Falta de energização alternativo para 

situações de queda de energia. 
Implantação de geradores Curto 

ETE Bandeira Branca 

Afogamento na caixa de entrada dos 
tanques de aeração 

Dimensionamento e trocar rede de 

hidráulica e válvula da entrada do tanque 

de aeração. 

Curto/Médio 

Sistema de automação da ETE incompleto. 
Concluir projeto de automação previsto 

para a ETE. 
Médio 

Possibilidade de vandalismo na área da 
ETE 

 

Substituição da cerca de alambrado por 

muro de alvenaria para proteção da 
integridade patrimonial do SAAE e 

garantindo um menor risco de invasões, 

vandalismos e acidentes. 

Curto 

Impossibilidade de manobra no transporte 

do efluente em rotinas de limpeza de EEE 
interna da ETE. 

Construção de PV para manobra do 
efluente em rotinas de limpeza da EEE 

interna da ETE. 

 

Curto/Médio 

Gerador fora de operação. Instalação do gerador existente. Curto 

Licenciamento para start up do quarto 

tanque (obra em andamento) 

Licenciamento de operação junto a 

CETESB. 
Curto 

ETE São Silvestre 
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Problemas e Demandas Metas e Soluções Prazos 

Problemas na eficiência do processamento 

da carga orgânica na ETE. 

Aprimorar o sistema através de 

implantação de sistema de aeração nas 

lagoas. Elaborar estudos de soluções 
energética. 

Curto 

Possibilidade de vandalismo na área da 

ETE 

 

Implantação de muro de Alvenaria, sistema 

de segurança, iluminação, para proteção da 

integridade patrimonial do SAAE e 
garantindo um menor risco de invasões, 

vandalismos e acidentes. 

Curto 

ETE Santa Paula 

Ineficiência de tratamento. O tempo de 

detenção hidráulica (TDH) no sistema é 

menor do que o necessário devido a vazão 

de esgoto de entrada ser maior do que a 
capacidade de operação da ETE atual. 

Elaboração do edital para as obras de 

duplicação da ETE (o projeto da duplicação 

está em andamento). 

Curto 

Falta de energização alternativo para 

situações de queda de energia. 
Implantação de geradores Curto 

ETE Parque dos Sinos 

Necessidade de readequação da posição de 

instalação da calha Parshall. 

Relocação correto da Calha Parshall 

conforme projeto 
Curto/Médio 

Falta de energização alternativo para 

situações de queda de energia. 
Implantação de geradores Curto 

ETE Imperial 

A EEE externa que alimenta a ETE 

apresenta problemas (ETE em operação 

assistida) 

Conclusão da EEE interna da ETE, 

manutenções necessárias e reparo na EEE 

externa. 

Curto 

ETE Terras da Conceição 

Regularizar EEEs perante a CETESB em 

função dos geradores 

Implantar geradores e realizar a 

regularização junto a CETESB. 
Curto 

ETE Santa Helena 

Problemas com transbordamento devido a 

águas pluviais 

Duplicação da ETE em andamento. 

Elaboração de estudo/projeto para 

readequação da ETE em função da 

demanda das águas pluviais. 

Curto 

Desconformidade de projeto das EEE. 

Elaboração de estudos e projetos e sua 

posterior execução para otimização da 

elevatória, prevendo espaço para operação 
de duas bombas (uma reserva), caixa de 

areia, gradeamento, PV para manobra. 

Curto/Médio 

Erro de projeto e padrão da calha Parshall e 

caixa de areia. 

Dimensionamento e implantação de sistema 

medição e desanerador adequados. 
Curto 

Automatização não implantada Implantação da automação da ETE Médio 

Falta de energização alternativo para 

situações de queda de energia. 
Implantação de geradores Curto 

Desconformidades junto a CETESB 

Atender exigências técnicas da CETESB 
para a obtenção da L.O. (licença de 

operação). 

Curto 

Possibilidade de vandalismo na área da 
ETE 

 

Substituição da cerca de alambrado por 

muro de alvenaria para proteção da 
integridade patrimonial do SAAE e 

garantindo um menor risco de invasões, 

vandalismos e acidentes. 

Curto 
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Problemas e Demandas Metas e Soluções Prazos 

Acesso a ETE necessitando de melhorias 
Asfaltar a via de acesso a ETE e melhorias 

no portão. 
Médio 

Otimização da operação 
Implantar sistema de monitoramento por 
automatização 

Curto/Médio 

ETE 22 de abril 

Acesso a ETE necessitando de melhorias. Asfaltar a via de acesso a ETE. Médio 

Tanques de aeração e decantadores com 
vazamentos. 

Manutenção nos tanques de aeração e 
decantadores 

Curto 

Falta de energização alternativo para 

situações de queda de energia. 
Implantação de geradores Curto 

Caixas de distribuição dos UASB estão sem 
comportas 

Compra e implantação de comportas. Curto 

Tubulações de amostragem de lodo dos 

UASB apresentam avarias. 

Substituição das tubulações de amostragem 

de lodo no UASB. 
Curto 

Presença de infiltrações na cobertura e 
paredes no prédio principal administrativo. 

Recuperação e impermeabilização das 
estruturas prevenindo as infiltrações. 

Curto 

Ausência de tela de contenção nas saídas 

dos tanques causando perda das mídias. 
Implantação de telas de contenção. Curto 

Ausências de medidores de vazão de 
entrada e saída da ETE 

Implantação de medidores de vazão. Curto 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) 

Atendimento de 100% de tratamento do 

esgoto coletado. 

Levantamento e mapeamento de todos os 

habitantes sem coleta e sem tratamento de 
esgoto. 

Estudo de viabilidade de implantação de 

ETEs compactas ou Fossas Filtros ou 

outras tecnologias em polos isolados e 
áreas rurais. 

Ligação de todas as redes coletoras em 

sistemas de tratamento. 

Médio/Longo 

Elaboração do Plano de manutenções emergenciais, preventivas e corretivas Curto 
Prazos: Curto (até 5 anos), médio (de 6 a 12 anos) e longo prazo (13 a 30 anos). 
 

Como abordado no diagnóstico a ETE Jardim Leblon e ETE Santana do Pedregulho, ambas 

fossas filtro de vazão de 15 l/s, descartam seu efluente tratado na rede coletora que encaminha o 

esgoto para a ETE Central, portanto, o SAAE irá desativá-las, conectando a rede de esgoto que entra 

nessas ETEs diretamente na rede coletora atual, que desagua na ETE Central. 

Segundo a CETESB de São José dos Campos o processo de desativação de fossas filtros não 

entra como uma Decisão de Diretoria devido fossas filtros não se enquadrarem em atividades 

potencial de poluição, ou seja, são sistemas isentos de licenciamento ambiental. Porém, fossas filtros 

de loteamentos deverão ser sinalizadas a CETESB quanto sua operação e desativação.  

Para a desativação das fossas deverão ser realizadas a limpeza total do sistema, emissão de 

CADRI de movimentação de resíduos junto a CETESB e posteriormente, enterrar ou retirar o sistema 

do local, sendo este, uma decisão técnica no qual irá avaliar e levantar todos os procedimentos, 

serviços, materiais, e custos para a execução do trabalho. 
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As diretrizes para a execução da desativação das fossas são: 

• Assegurar que todos os coletores com encaminhamento de esgoto para a fossa sejam 

cortados ou tamponados ou interligados a rede existente. 

• Abertura das tampas dos compartimentos da fossa, promovendo o arejamento. 

• Com o caminhão de sucção fazer a drenagem de todo o material dos tanques, incluindo parte 

liquida, lodo e materiais sobrenadantes. 

• Remover eventuais materiais (gorduras, óleos, outros) aderentes as paredes dos tanques, com 

ajuda de raspador e wap (lavadora de alta pressão). 

• Preparar uma solução caustica para a higienização dos tanques da fossa (diluir 1 litro de soda 

caustica (NaOH) comercial para cada 20 litros de água limpa ou diluindo 1kg de cal viva 

para 20 litros de água) e pulverizar no interior do tanque (paredes, fundo, laje da cobertura) 

a fim de inativar todos os agentes microbiológicos e parasitas presentes na estrutura. 

• Se for realizar o soterramento dos tanques, deverá ser iniciado após 6 horas da higienização, 

e utilizando material inerte (terra, areia, gravilha, pedra, outro), compactando em 

consonância. O soterramento não deverá ser efetuado com qualquer material retirado das 

mesmas estruturas ou, eventual solo contaminado das imediações. 

• Após o soterramento ou retirada das estruturas, recuperar a superfície do solo, 

adequadamente. 

É importante ressaltar que, se durante a atividade da fossa teve algum indício de contaminação 

do solo e água subterrânea deverá o local ser submetido ao procedimento de encerramento de 

atividade da CETESB.  

O Plano de Desativação do Empreendimento deverá conter: 

1. A caracterização da situação ambiental: A situação ambiental deverá ser caracterizada por 

meio de uma Avaliação Preliminar. Caso sejam identificados indícios ou suspeitas de 

contaminação na Avaliação Preliminar, deverá ser realizada uma Investigação 

Confirmatória. 

Todas as ações relativas ao gerenciamento de áreas contaminadas deverão atender ao disposto 

na Decisão de Diretoria Nº 038/2017/C, de 07 fevereiro de 2017, que dispõe sobre a aprovação do 

“Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”, da revisão do 

“Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e estabelece “Diretrizes para 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental”, em função da 

publicação da Lei Estadual nº 13.577/2009 e seu Regulamento, aprovado por meio do Decreto nº 

59.263/2013, e dá outras providências. 
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2. Informações acerca da remoção e destino dos materiais existentes na área: 

a) Identificar e quantificar as matérias primas e os produtos remanescentes, e indicar o destino 

a ser dado a eles; 

b) Caracterizar os resíduos e indicar o tratamento ou destino a ser dado a eles; 

c) Identificar os equipamentos existentes e informar o destino dado a eles; 

d) Caracterizar os materiais que comporão os entulhos provenientes de eventuais demolições 

e informar o destino dado a eles. 

17.5.1  Sistemas de Tratamento de Áreas Afastadas e Rurais 

Conforme o diagnóstico, o Município de Jacareí é caracterizado por duas zonas: a zona 

urbanizada (Leste) e a zona rural, considerada afastada (Oeste). Ambas, devem ser analisadas 

separadamente, devido suas características populacionais e geográficas, em relação ao planejamento, 

metas e soluções para o atendimento integral do município ao esgotamento. 

As ações voltadas para o desenvolvimento do saneamento básico em áreas rurais e afastadas, 

deverá ser iniciado com o mapeamento e diagnóstico da demanda de uso e poluição potencial de 

águas superficiais e subterrâneas, priorizando a troca de fossas negras por fossas sépticas ou outra 

alternativa.  

A avaliação da escolha de alternativas de tratamento de esgoto é uma decisão complexa, na 

qual envolve incertezas, existência de conflitos, investimentos, necessidade de planejamento de longo 

prazo, dinamismo ao logo da vida útil, repercussões econômicas, ambientais e sociais. Sendo assim, 

a CETESB (1988) elaborou a metodologia para a escolha do sistema de tratamento mais adequado 

em áreas de pequenas comunidades (Figura 74), através de perguntas e respostas, considerando 

características e situações específicas, que poderá subsidiar a tomada de decisão para soluções de 

esgotamentos em pequenas áreas, áreas rurais e áreas afastadas do Município de Jacareí. 
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F.S – Fossa Séptica 

Fonte: CETESB, 1988 adaptado por Aquarum, 2021. 

Figura 74 - Alternativas de sistemas de tratamento de esgotos em pequenas comunidades 
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O SAAE Jacareí já pratica um programa, através da Lei Municipal nº 6.302/2019 publicada 

no boletim oficial em 23 de agosto de 2019, de projetar e fornecer materiais para instalação de 

soluções individuais, fossa filtro. Porém, o que tem mais restringindo o uso de sistemas anaeróbio 

(sem pós-tratamento) é a limitação da remoção da DBO. A Tabela 213 apresenta a faixa comuns de 

remoção de DBO e eficiência de sistemas anaeróbio, quando bem operados. 

Tabela 213 – Faixas de eficiência de remoção de DBO em sistemas anaeróbios. 

Sistema Anaeróbio DBO do efluente (mg/l) 
Eficiência de remoção de DBO 

(%) * 

Lagoa anaeróbia 70 a 160 40 a 70 

Reator UASB 60 a 120 55 a 75 

Tanque séptico 80 a 150 35 a 60 

Tanque Imholff 80 a 150 35 a 60 

Fossa séptica + filtro anaeróbio 40 a 60 75 a 85 
*Os limites inferiores de eficiência de remoção da DBO usualmente estão associados a sistemas mal operados.  

Fonte: Adaptado de Chernicharo et al., 2001a. 

Como proposta de meta para atendimento total de serviços de esgotamento no município em 

áreas afastadas e rurais e o planejamento de tomadas de decisões para projetos de sistemas de 

tratamento, deverá ser realizado, incialmente, o mapeamento e levantamento do cenário atual dessas 

áreas. No levantamento deverá conter a localização georeferenciada do imóvel, número de habitantes, 

situação do tratamento ou não do esgoto, existências de sistemas individuais de tratamento (fossa 

negra, ou fossa séptica ou sumidouro ou outros), corpos hídricos receptores ou infiltração e como 

realizam a limpeza dos sistemas existentes e a caracterização da área. Essas informações básicas 

subsidiará o levantamento de alternativas e soluções para pré-projetos de esgotamento, considerando 

a urbanização e crescimento dessas áreas 

17.5.2  Tomada de Decisão de Novos Sistemas de Tratamento de Esgoto  

A avaliação de alternativas para sistemas de tratamento de esgoto doméstico, desinfecção e 

tratamento de disposição do lodo é normalmente complexo por envolver os aspectos técnicos, 

tecnologias, econômicos, ambientais, saúde pública, estética, legais e anseio da comunidade. A 

Tabela 214 apresenta sucintamente a principais considerações a se fazer para a escolha de novas 

ETEs. 

Tabela 214 - Aspectos a ser considerados para a escolha de novos sistemas de tratamento 

Exigências tecnológicas Exigências econômicas Anseios da comunidade 

Uso de novos materiais Baixo consumo energético Redução da área ocupada 

Instrumentação e automação Maior relação custo-benefício Disposição do lodo com segurança 

Baixa produção de lodo 
Otimização dos custos de 

investimentos operacionais 
Controle de odores e ruídos 

Maior eficiência de remoção de 
matéria orgânica e nutrientes 

Menor custo de construção Controle de insetos e animais 
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Exigências tecnológicas Exigências econômicas Anseios da comunidade 

Maior eficiência na remoção de 

patogênicos 
Menor custo de operação Reduções de impactos ambientais 

Simplicidade construtiva  Aceitação pelo publico 

Simplicidade operacional  Melhoria na qualidade das águas 

Flexibilidade operacional  Melhoria nas condições de saúde 
Fonte: Jordão, 2011 adaptado pela Aquarum 

Em relação a decisão de tecnologia e concepção da ETE, deverá ser considerado alguns fatores 

básicos, tais como: 

• As características do esgoto afluente; 

• O grau de tratamento necessário, pelas características de uso da água a jusante do 

lançamento, necessidade de proteção ambiental, saúde pública e preservação dos 

aspectos estéticos, definido pelos órgãos ambientais; 

• O possível reuso da água; 

• A disponibilidade de recursos financeiros e o fator custo-benefício; 

• As facilidades operacionais, a disponibilidade de pessoas treinadas para o controle 

operacional e de manutenção; 

• O consumo de energia; 

• A geração de lodo e resíduos, e os custos de disposição final; 

• A disponibilidade de área, terreno e suas características geotécnicas, topográficas e 

seus custos; 

• Aa cultura e os anseios da população em relação a implantação e a localização da nova 

ETE; 

• A fragilidade ambiental local e possíveis impactos ambientais que possa vir a ser 

causados pela implantação da nova ETE. 

Atualmente, há muitas variantes de processos e tecnologias de tratamento, em geral o 

tratamento biológico é a forma mais eficiente de remoção da matéria orgânica dos esgotos e os tipos 

de concepção são diversos, por exemplo: filtros biológicos, lagoas anaeróbicas e aeróbicas, lodos 

ativados e suas variações, tratamento anaeróbio (UASB) seguida de lodos ativados, lodo ativado com 

remoção de nitrogênio e fósforo, tratamento por membranas (MBR). Portanto, abordaremos as 

concepções de tratamento convencionais para subsidiar futuras tomadas de decisão quanto aos 

aspectos técnicos, econômicos e ambientais de novas estações de tratamento de esgoto sanitário. 

A Tabela 215 apresenta as principais características das variações dos sistemas de lodo 

ativado, para auxiliar na decisão e projeções futuras. 
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Tabela 215 – Principais características dos sistemas de lodos ativados para tratamento de esgoto 

doméstico. 

Geral Específico 

Lodos Ativados 

Convencion

al 

Aeração 

Prolongada 

UASB + Lodo 

ativado 

Idade do 

lodo 
Idade do lodo (d) 4 - 10 18 - 30 6 - 10 

Relação A/M 
Relação A/M 

(kgDBO/kgSSVTA.dia) 
0,25 a 0,50 0,07 a 0,15 0,25 a 0,40 

Eficiência de 

remoção 

DBO (%) 85 - 95 93 - 98 85 - 95 

DQO (%) 85 - 90 90 - 95 83 - 90 

Sólidos em Suspensão (%) 85 - 95 85 - 95 85 - 95 

Amônia (%) 85 - 95 90 - 95 75 - 90 

Nitrogênio (%)1 25 - 30 15 - 25 15 - 25 

Fósforo (%)1 25 - 30 10 - 20 10 - 20 

Coliformes (%) 60 - 90 70 - 95 70 - 95 

Área 
requerida 

Área (m²/hab)2 0,2 - 0,3 0,25 - 0,35 0,2 - 0,3 

Volume total Volume (m³/hab)3 0,10 - 0,15 0,10 - 0,15 0,10 - 0,12 

Energia 4 

Potência instalada (W/hab) 2,5 - 4,5 3,5 - 5,5 1,8 - 3,5 

Consumo energético 
(kWh/hab.ano) 

18 - 26 20 - 35 14 - 20 

Volume de 

lodo 5 

A ser tratado (L lodo/hab.dia) 3,5 - 8,0 3,5 - 5,5 0,5 – 1,0 

A ser disposto (L lodo/hab.dia) 0,10 - 0,25 0,10 - 0,25 0,05 - 0,15 

Massa de 
lodo 

A ser tratado (g ST/hab.dia) 60 - 80 40 - 45 20 - 30 

A ser disposto (g ST/hab.dia) 30 - 45 40 - 45 20 - 30 

Custos 

(2001)6 

Implantação (R$//hab) 80 - 150 70 - 120 60 - 100 

Operação (R$/hab) 10 - 18 10 - 18 7 - 12 

Custos 

(2021) 
reajuste 

INCC* 

Implantação (R$/hab) 
326,70 - 

612,56 
285,86 - 490,05 245,02 - 408,37 

Operação (R$/hab) 40,84 - 73,51 40,84 - 73,51 28,59 - 49,00 

Fonte: adaptado parcialmente de Alem Sobrinho e Kato (1999), Alem Sobrinho (2001), Alem Sobrinho e Jordão (2001), 

Von Sperling et al. (2001b, 2001c) 
1 Pode-se alcançar eficiências maiores de N (especialmente no lodo ativados convencional e na aeração prolongada) e de 

P (especialmente em lodos ativados convencional) através de etapas especificas (desnitrificação e desfosfatação). A 

modalidade UASB – lodos ativados não é eficiente na remoção biológica de N e P. 
2 Áreas inferiores podem ser obtidas utilizando – se desidratação mecânica. Os valores de área representam a área de toda 
a ETE, e não apenas das unidades. 
3 O volume total das unidades inclui eventuais reatores UASB, decantadores primários, tanque de aeração, decantadores 

secundários, adensadores por gravidade e digestores primários e secundários. a desidratação assumida no computo dos 

volumes é mecânica. A necessidade de cada uma das unidades depende da variante do processo de lodos ativados. 
4 A potência instalada deve ser suficiente para suprir a demanda de O2 em cargas de pico. O consumo energético pressupõe 

certo controle do fornecimento do O2, reduzindo em momentos de menor demanda. 
5 O volume de lodo é função da concentração de sólidos totais (ST), a qual depende dos processos no tratamento da fase 

liquida e da fase solida. A faixa superior do volume per capita de lodo a ser disposto está associada ao desaguamento por 

centrifugas e filtro de correia (menores concentrações de ST no lodo desidratado), e a faixa inferior está associada a leitos 

de secagem ou filtros-prensas (maiores concentrações de ST). 
6 Valores típicos podendo variar fora da faixa dependendo de circunstâncias locais 

*Atualização do valor pelo índice financeiro INCC - Índice Nacional de Custo da Construção 

Em relação ao pós-tratamento, o uso do cloro, ainda é, a alternativa de desinfecção de custos 

de implantação e manutenção reduzidos, se comparados com as demais opções disponíveis e ainda 
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pouco exploradas no País, aliadas à disponibilidade de mão-de-obra operacional qualificada ou de 

fácil treinamento. Porém, é importante ressaltar que as alternativas que utilizam o cloro como 

desinfetante formam subprodutos indesejáveis ao meio ambiente, destacando os ácidos haloacéticos 

(HAA) e os trihalometanos (THMs), composto carcinogênico quando reage com a matéria orgânica. 

Assim, a tomada de decisão quanto a tecnologia para desinfecção compete avaliar criteriosamente e 

eleger a melhor solução técnica dentro do menor custo, não esquecendo o fator humano/saúde e da 

preservação do meio ambiente, evitando resultados somáticos negativos ao longo do tempo. 

A Tabela 216 apresenta as principais alternativas e características de desinfecção utilizadas 

em estações de tratamento de esgoto.  
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Tabela 216 – Seleção e aplicabilidade das principais alternativas de desinfecção 

Parâmetro 
Cloração com 

CL2 
Cloração e Descloração Dióxido de Cloro Ozônio Ultravioleta 

Tamanho da Estação Todos Todos Pequena a Média Média a Grande Pequena a Média 

Nível de tratamento antes da 

desinfecção 

Todos os 

níveis 
Todos os níveis Secundário Secundário Secundário 

Confiabilidade dos 

equipamentos 
Boa Razoável a Boa Razoável a Boa Razoável a Boa Razoável a Boa 

Controle do processo 
Bem 

desenvolvido 

Razoavelmente bem 

desenvolvido 

Razoavelmente bem 

desenvolvido 

Razoavelmente bem 

desenvolvido 

Razoavelmente bem 

desenvolvido 

Complexidade relativa da 

tecnologia 

Simples a 

Moderada 
Moderada Moderada Complexo Simples a Moderada 

Preocupação com a segurança Sim Sim Sim Não Não 

Efeito bactericida Bom Bom Bom Bom Bom 

Efeito virucida Ruim Ruim Bom Bom Bom 

Toxicidade para peixes Tóxico Não tóxico Tóxico Não esperado Não tóxico 

Formação de subprodutos 
nocivos 

Sim¹ Sim Sim² Não esperado Não 

Persistência residual Longa Não Moderada Não Não 

Tempo de Contato Longo Longo Moderado a longo Moderado Curto 

Contribuição para oxigênio 
dissolvido 

Não Não Não Sim Não 

Reação com amônia Sim Sim Não Sim (com pH elevado) Não 

Remoção de cor Moderada Moderada Sim Sim Não 

Aumento de sólidos 
dissolvidos 

Sim Sim Sim Não Não 

Dependência do pH Sim Sim Não Pequena (pH elevado) Não 

Sensível a operação e 

manutenção 
Mínima Moderada Moderada Elevada Moderada 

Corrosivo Sim Sim Sim Sim Não 
Fonte: USEPA (1986), adaptado por PROSAB, 2001  

¹ haloacéticos (HAA) e os trihalometanos (THMs) 

² Cloritos, Cloratos, aldeídos, cetonas 
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Conforme observado na Tabela 215 a geração do lodo varia conforme o tipo de concepção 

da ETE e o tipo do desaguamento e desidratação do lodo. Portanto, antes da avaliação de alternativas 

de processamento e destino do lodo é importante observar o vínculo entre as características do esgoto, 

o tipo de tratamento da fase liquida e do lodo gerado. A Figura 75 apresenta a inter-relação entre as 

características do efluente e do lodo. 

 
Figura 75 - Condições a serem avaliadas antes da avaliação de alternativas de processamento e 

destino final do lodo 

A gestão do lodo não deve se restringir seu raio de ação aos resíduos sólidos, mas interagir na 

definição do sistema de tratamento de esgoto como um todo, fase liquida e fase solida. Os novos 

projetos de sistemas de tratamento além de conter toda a estrutura de projeto atendendo as Normas 

deverão estar descritos as alternativas de uso e disposição final do lodo. 

As principais etapas do gerenciamento do lodo são: 

• Adensamento: remoção da umidade (redução do volume) 

• Estabilização: remoção da matéria orgânica (redução de sólidos voláteis) 

• Condicionamento: preparação para a desidratação (principalmente mecânica) 

• Desaguamento: remoção da umidade (redução do volume) 

• Higienização: remoção de patogênicos 

• Disposição final: destinação final da massa seca. 

A Tabela 217 apresenta as características e a quantidade de lodo produzido em diversos tipos 

de sistemas de tratamento de esgoto. 
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Tabela 217 – Características e quantidade de lodo produzido em diferentes sistemas de 

tratamento de esgoto 

Sistema 

Características do lodo produzido e descartado da fase líquida 

(dirigido a etapa de tratamento de lodo) 
Lodo 

desidratado 

a ser 

disposto 

(L/hab.d) 

kgSS/kgDQO 

aplicada 

Teor de 

sólidos 

secos 

(%) 

Massa de 

lodo 

(gSS/hab.d)¹ 

Volume de lodo 

(L/hab.d)² 

Tratamento Primário 
(convencional) 

0,35 - 0,45 2 - 6 35 - 45 0,6 - 2,2 0,05 - 0,11 

Tratamento Primário 

(tanque séptico) 
0,20 - 0,30 3 - 6 20 - 30 0,3 - 1,0 0,05 - 0,10 

Lagoa Facultativa 0,12 - 0,32 5 - 15 12 - 32 0,1 - 0,25 0,05 - 0,08 

Lagoa Anaeróbia - Lagoa Facultativa  

Lagoa anaeróbia 0,20 - 0,45 15 - 20 20 - 45 0,1 - 0,3  

Lagoa facultativa 0,06 - 0,10 7 - 12 6 - 10 0,05 - 0,15  

Total 0,26 - 0,55 - 26 - 55 0,15 - 0,45 0,06 - 0,17 

Lagoa Aerada 
Facultativa 

0,08 - 0,13 6 - 10 8 - 13 0,08 - 0,22 0,02 - 0,04 

Lagoa Aerada mistura 

completa - lagoa de 

sedimentação 

0,11 - 0,13 5 - 8 11 - 13 0,15 - 0,25 0,025 - 0,04 

Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio  

Tanque Séptico 0,20 - 0,30 3 - 6 20 - 30 0,3 - 1,0  

Filtro Anaeróbio 0,07 - 0,09 0,5 - 4,0 7 - 9 0,2 - 1,8  

Total 0,27 - 0,39 1,4 - 5,4 27 - 39 0,5 - 2,8 0,07 - 0,13 

Lodos Ativados Convencional  

Lodo primário 0,35 - 0,45 2 - 6 35 - 45 0,6 - 2,2  

Lodo secundário 0,25 - 0,35 0,6 - 1 25 - 35 2,5 - 6,0  

Total 0,60 - 0,80 1 - 2 60 - 80 3,1 - 8,2 0,10 - 0,25 

Lodo Ativado - 
Aeração Prolongada 

0,50 - 0,55 0,8 - 1,2 40 - 45 3,3 - 5,6 0,11 - 0,29 

Filtro Biológico de alta carga  

Lodo primário 0,35 - 0,45 2 - 6 35 - 45 0,6 - 2,2  

Lodo secundário 0,20 - 0,30 1 - 2,5 20 - 30 0,8 - 3,0  

Total 0,55 - 0,75 1,5 - 4,0 55 - 75 1,4 - 5,2 0,09 - 0,22 

Biofiltro Aerado submerso  

Lodo primário 0,35 - 0,45 2 - 6 35 - 45 0,6 - 2,2  

Lodo secundário 0,25 - 0,35 0,6 - 1 25 - 35 2,5 - 6,0  

Total 0,60 - 0,80 1 - 2 60 - 80 3,1 - 8,2 0,10 - 0,25 

Reator UASB 0,12 - 0,18 3 - 6 12 - 18 0,2 - 0,6 0,03 - 0,09 

UASB + pós-tratamento aeróbio³  

Lodo anaeróbio 

(UASB) 
0,12 - 0,18 3 - 4 12 - 18 0,3 - 0,6  

Lodo aeróbio (lodos 
ativados)4 

0,08 - 0,14 3 - 4 8 - 14 0,2 - 0,5  

Total 0,20 - 0,32 3 - 4 20 - 32 0,5 - 1,1 0,04 - 0,16 

UASB + reator aeróbio 

com biofilme * 
- - - 0,5 - 0,11 0,04 - 0,15 

Fonte: Qasim (1985), EPA (1979,1987), Metcalf & Eddy (1991), Jordão e Pessoa (1995), Franci (1996), Aisse et al 
(1999), Chernicharo (1997), Franci (1999). 

Nota: Nas unidades com longo tempo de dETEnção do lodo (lagoas, tanque séptico, UASB, filtro anaeróbio), os valores 

apresentados incluem a digestão e adensamento que ocorrem na própria unidade (os quais reduzem a massa e o volume 

de lodo). 

¹ Assumindo 0,1 kgDQO/hab.d e 0,06 kgSS/hab.d. 
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² Litros de lodo/hab.d = [(gSS/hab.d) / (sólidos secos (%)] x (100/1000) (assumindo densidade de 1000 kg/m³) 

³ Pós-tratamento aeróbio: lodos ativados, biofiltro aerado submerso, filtro biológico 
4 Lodo aeróbio retirado do UASB, após redução de massa e volume na digestão e adensamento que ocorre no próprio 

reator UASB (o lodo aeróbio excedente afluente ao UASB é também menor, pois neste caso a influência da perda de 

sólidos no efluente do decantador secundário passa a desempenhar uma maior influência). 

* Assumindo retorno de lodo excedente aeróbio ao UASB, onde sofre digestão e adensamento conjuntamente como o 

proprio lodo anaeróbio do UASB. 

A unidade L/hab.d (lodo desidratado) não implica em que a disposição do lodo seja diária 

No condicionamento do lodo, normalmente é utilizado os polímeros orgânicos que existem 

numa variedade de composição química, desempenho e relação custo-benefício que varia dependendo 

do fabricante. Os polímeros orgânicos são dissolvidos em água para formar a solução e estima-se a 

dosagem de 0,2 mg/l de polímero com densidade molecular de 100 mil por litro de água. 

A Tabela 218 apresenta as dosagens típicas nos processos mecânicos de desaguamentos mais 

utilizados.  

Tabela 218 – Dosagens típicas de polímeros secos nos principais processo de desaguamento para 

diversos tipos de lodo 

Tipo de lodo 
Filtro a Vácuo (kg/ton) 

Filtro Prensa 

(kg/ton) 
Centrífugas ((kg/ton) 

Faixa Típico Faixa Típico Faixa Típico 

Bruto 

Primário 0,2 - 0,5 0,5 1 -5 3 1 - 4 2 

Primário + FBP 1 - 3 2 1 - 8 5 - - 

Primário + LA 2 - 5 3 1 - 10 4 2 - 8 4 

LA 4 - 8 6 1 - 10 5 - - 

Digestão Anaeróbia 

Primário 0,7 - 2 0,7 1 -5 2 3 - 5 3 

Primário + LA 2 - 6 4 1 - 8 3 3 - 8 4 

Digestão Aeróbia 

Primário + LA - - 2 - 8 5 - - 

Condicionamento Térmico 

Primário + FBP - - - - 1 - 3 2 

Primário + LA - - - - 3 - 8 4 
Fonte: Cleverson, Von Sperling, Fernandes (2010) adaptado de USEPA (1987) 

LA – Lodos ativados 

FBP – Lodo de filtro biológico percolador 

Já o condicionamento químico inorgânico é utilizado principalmente nos casos que o 

desaguamento é realizado por filtração a vácuo ou pressão. Normalmente são utilizados os produtos 

químicos como a cal virgem (CaO) e cloreto férrico (FeCL3). A cal hidratada (Ca(OH)2) juntamente 

com o cloreto férrico é, também, utilizada em geral para o controle do pH, controle de odores e a 

higienização dos lodos. Porém, para a destinação final como a incineração, o uso da cal diminui o 

potencial de queima. 

A Tabela 219 apresenta as faixas de dosagens de cal e cloreto férrico em função do tipo de 

equipamento e o lodo a ser desaguado. 
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Tabela 219 – Dosagens de cal e Cloreto Férrico conforme o tipo de equipamento 

Tipo de lodo 
Filtro a Vácuo (kg/ton) Filtro Prensa (kg/ton) 

FeCL3 CaO FeCL3 CaO 

Bruto 

Primário 20 - 40 80 - 100 40 - 60 10 - 140 

LA 60 - 100 0 - 160 70 - 100 200 - 250 

Primário + FBP 20 - 40 90 - 120 - - 

Primário + LA 25 - 60 90 - 160 - - 

Primário + LA séptico 25 - 40 120 - 150 - - 

Digerido Anaeróbia 

Primário 30 - 50 100 - 130   

Primário + LA 30 - 60 150 - 210 40 - 100 110 - 300 

Primário + FBP 40 - 60 125 - 175 - - 

Condicionamento Térmico 0 0 0 0 
Fonte: Cleverson, Von Sperling, Fernandes (2010) adaptado de USEPA (1987), WEF (1996) 

LA – Lodos ativados 

FBP – Lodo de filtro biológico percolador 
 

Para as ETEs existentes, além dos aspectos aqui apresentados, deverão ser avaliado as 

adequações necessárias. 

17.6 CONSUMO ENERGÉTICO 

17.6.1  Alternativa Energética – Uso de energia fotovoltaica nas Estações de 

tratamento   

Uma alternativa interessante, já implantada em outro município, é o uso de energia solar para 

alimentar as estações de tratamento de esgoto. Em 2020 foi inaugurada em Mogi Mirim, no estado 

de São Paulo, uma estação de tratamento de esgoto que possui um sistema de energia fotovoltaica 

que se utiliza de 1.073 placas instaladas em telhados da usina e no estacionamento da concessionária 

de Serviços de Saneamento de Mogi Mirim (Sesamm) para captação dos raios solares. Essa usina 

solar tem como objetivo a produção de 30% da energia consumida pela Sesamm, o equivalente ao 

abastecimento de energia elétrica para 370 casas por ano. 

É proposto então, como alternativa aos altos custos gerados, relacionados ao consumo 

energético, na coleta e no tratamento de esgoto, a elaboração de estudos que analisem o custo-

benefício do emprego dessa tecnologia nas estações de tratamento. Deverão ser analisadas 

individualmente cada estação, a composição de seus sistemas de tratamento e seus consumos 

energéticos, além da análise da disponibilidade de local para implantação do sistema de geração de 

energia solar, o que incluem as placas de captação de radiação, para que seja possível se obter uma 

taxa de retorno do investimento nessa tecnologia ainda de emprego recente, em relação a área de 

estudo proposta. 
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A seguir são apresentados alguns cálculos analíticos que permitiram um dimensionamento 

geral da necessidade em termos de custo da implantação de sistema fotovoltaicos de geração de 

energia nas ETEs de Jacareí. 

17.6.2  Definição do potencial solar da região do município de Jacareí 

Utilizando como base o método Geral para implementação de Sistema Fotovoltaico este 

trabalho realizou o levantamento do consumo de energia elétrica, levantamento do espaço disponível, 

levantamento do recurso solar e dimensionamento do gerador fotovoltaico; e complementado com o 

método quantitativo e qualitativo de Zanella (2009), que julga estes como complementares, tendo em 

vista, as normas e características de um aeroporto para instalação de um sistema fotovoltaico, pois a 

pesquisa qualitativa é útil para determinar o que é importante para os clientes no ambiente natural 

Considerando o aeroporto um grande consumidor de energia elétrica o sistema mais 

adequado será a integração do SFCR, onde a energia produzida pelos módulos possivelmente será 

totalmente consumida pelas cargas existentes na instalação. 

Segue na Figura 76 o modelo de como funciona basicamente um SFCR. 

A configuração básica de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica (SFCR) de 

distribuição pode ser constituída por um conjunto de painéis fotovoltaicos associadas entre si, 

responsável pela capitação e transformação da energia solar em eletricidade, mais a interligação deste 

conjunto (também denominado de gerador fotovoltaico – GFV) à rede elétrica local, utilizando-se 

para isto um equipamento de acondicionamento de potência denominado de inversor. Este inversor, 

por sua vez, é responsável pela conversão da energia elétrica c.c. produzida pelo GFV em energia 

elétrica c.a., em níveis de magnitude e qualidade compatíveis ao da rede elétrica local (MACEDO, 

2017). 
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Fonte: Gridsolaris.com.br 

Figura 76 - Sistema conectado à rede elétrica. 

 

Tabela 220 - Potencial Solar em Jacareí. 

 
Fonte: Potencial Solar - SunData v 3.0 (http://www.cresesb.cepel.br) 

 

Na Tabela 220, com base nos dados coletados no site do CRESESB (Centro de Referência 

para as Energias Solar Eólica Sérgio de S. Brito), o potencial solar para o município é de 4,6 

kWh/m².dia. No gráfico apresentado na Figura 77 percebe-se bem o aumento da irradiação iniciando 

no mês de maio com ápice em setembro e a partir de outubro começa a reduzir com o fim do verão 

da região norte. 

 

http://www.cresesb.cepel.br/
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Fonte: Potencial Solar - SunData v 3.0 (http://www.cresesb.cepel.br) 

Figura 77 - Potencial Solar - SunData v 3.0 

14.1.3.1. Metodologia de cálculo do número de placas necessárias para cada estação 

de esgoto. 

Considerando por si só o alto consumo energético das ETEs é proposto que o sistema de 

energia solar venha a alimentar exclusivamente as estações, adotando-se então o modelo de sistema 

que se utiliza de baterias para armazenar a energia sobressalente, o chamado off-grid, o que torna 

inclusive o sistema a ser projetado menos complexo em termos de uso de equipamentos. 

Foram Comparados os módulos Canadian Solar, GCL, Risen, JÁ Solar, com base nessa 

comparação foi verificada a maior eficiência nos modelos da Canadian Solar, além do melhor custo 

benefício, comparando-se os valores através de fornecedores como as lojas Minha Casa Solar, e a 

loja NeoSolar, em relação aos inversores os modelos comparados para o dimensionamento foram os 

da Fronius, SUNGROW, Solar Edge, HUAWEI, sendo que o escolhido como mais apropriado para 

este projeto o inversor Fronius por ser mais eficiente, confiável e de marca mais conhecida para futura 

reposições e que além disso trabalham com extensão da garantia. Na Tabela 221, estão listadas as 

características do módulo fotovoltaico escolhido. 

Tabela 221 - Especificações técnicas do módulo do painel solar adotado. 

Modelo CanadianSolar CS3Y-485W 

Tipo de Célula Monocristalino 

Dimensões (mm) 2252x1048x35mm 

Eficiência 20,6% 

Máxima Potência 485Wp 

Tensão de circuito aberto (Voc) 53,1V 

Tensão de máxima potência (Vmp) 44,4V 

Corrente de pico (Imp) 10,94A 

Corrente de curto-circuito (Isc) 11,62A 

Temperatura de Operação -40°C a +85°C 

Condições de teste padrão (STC) de irradiância 1000 W/m2 

 

http://www.cresesb.cepel.br/
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O inversor a ser utilizado é o FRONIUS SYMO 20-0.3-M, pois as características técnicas dele 

estão adequadas ao perfil da instalação, com Potência máxima de saída de 20 Kva. 

Para dimensionamento do sistema foi utilizado o consumo atual da estação de tratamento de 

esgoto (média anual), a área disponível para instalação dos módulos fotovoltaicos e a viabilidade 

técnica-econômica. 

A partir dos dados fornecidos pelo SAAE, temos apresentado na Tabela 222 os consumos 

médios em kWh para as ETEs que compõem o sistema de tratamento de esgoto de Jacareí, que são 

grandes consumidores de energia elétrica. 

Tabela 222 – Consumo médio mensal da ETE de Jacareí-SP. 

ETE Classe 
Total Média Mensal 

Consumo Médio 

Mensal ³ 

R$ (reais) R$ (reais) kWh 

ETE - Bandeira Branca 
A¹ - A4 / 13,2 

KV 
96.663,03 9.666,30 41.525,49 

ETE - Villa Branca 
A² - A4 / 13,2 

KV 
351.111,41 35.111,14 150.834,01 

ETE - São Silvestre B - B3 / 220 V 712,33 71,23 270,93 

ETE - Terras de Santa 

Helena 
B - B3 / 220 V 57.281,27 5.207,39 19.805,98 

ETE - Meia Lua 
A¹ - A4 / 13,2 

KV 
173.744,75 17.374,48 74.639,04 

ETE - Santa Paula B - B3 / 220 V 36.180,62 3.618,06 13.761,08 

ETE - Parque dos Sinos B - B3 / 220 V 17.740,39 1.774,04 6.747,45 

ETE - 22 de Abril B - B3 / 220 V 32.288,44 3.228,84 12.280,71 

ETE - Central 
A² - A4 / 13,2 

KV 
578.445,18 57.844,52 248.494,36 

ETE - Santana do 

Pedregulho 
B - B3 / 220 V 2.608,17 260,82 992,00 

ETE - Jardim Leblon B - B3 / 220 V 487,56 48,76 185,44 

ETE - Terras da Conceição 
A¹ - A4 / 13,2 

KV 
97.374,75 9.737,48 41.831,24 

ETE Parque Imperial A¹ - A4 / 13,8 V 72.983,15 8.109,24 34.836,49 

TOTAL  1.517.621,05 152.052,29 655.952,37 

Fonte: SAAE (2020) 

Segundo Macedo, W. uma edificação com placas instaladas a uma inclinação de 15 graus 

com relação a horizontal em região metropolitana voltada para o norte geográfico, possui valor de 

produtividade tipicamente passível de ser adotada e em torno de 1.500 kWh por cada kWp instalado 

(Figura 78), considerando um intervalo de tempo de 1 ano de operação. Traduzindo esse valor para 

um valor médio mensal tem-se algo aproximado de 125kWh/kWp. 
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Fonte: Solar Finger 

Figura 78 - Estimativa da Produtividade de Sistemas Fotovoltaicos no Brasil 

 

O valor da irradiação média diária incidente sobre o plano do gerador, ficou em torno de 

4,66 kWh/m². 

A produtividade média anual analisada no trabalho de Teles Mailson (2018) conferiu uma 

produtividade média anual de 1.530 kWh/kWp. Portanto, os cálculos serão realizados com base no 

valor aproximado de 1.500kWh/kWp. 

A seguir na Equação 1 é apresentada o cálculo da potência fotovoltaica necessária, enquanto 

na Equação 2 é apresentada o cálculo do número de placas necessárias com base nessa potência 

calculada. 

𝐏𝐅𝐕 =
𝐄𝐅𝐕

𝐘𝐅

          
Equação 1 

𝐍° 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐚𝐬 =
𝐏𝐅𝐕

𝐏𝐌
          Equação 2 

 

De posse dessas informações de valor da irradiação média diária, da produtividade média 

mensal, e da potência das placas adotadas foi possível determinar o número de placas necessárias e, 

por conseguinte a área necessária para implantação dessas placas, assim como o número de inversores 

de frequência necessários. Os resultados desses cálculos são apresentados a seguir na Tabela 223.
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Tabela 223 – Resultado dos cálculos estimativos para número de placas solares, área e inversores 

de frequência necessários para implantação do sistema de energia fotovoltaica nas ETEs de Jacareí. 

ETE 

Consumo Médio 

Mensal  

Potência 

Fotovoltaic

a necessária 

(PFV) 

N° 

Placas 
Área 

Inversore

s de 

frequênci

a 
kWh 

kWp 
Unidade

s 
m² Unidades 

ETE - Bandeira Branca 41.525,49 332,2 685 1.617 17 

ETE - Villa Branca* 150.834,01 362 746 1.762 18 

ETE - São Silvestre 270,93 2,17 4 11 1 

ETE - Terras de Santa 

Helena 
19.805,98 158,45 327 771 8 

ETE - Meia Lua* 74.639,04 179,13 369 872 9 

ETE - Santa Paula 13.761,08 110,09 227 536 6 

ETE - Parque dos Sinos 6.747,45 53,98 111 263 3 

ETE - 22 de abril 12.280,71 98,25 203 478 5 

ETE - Central* 248.494,36 596,39 1.230 2.902 30 

ETE - Santana do 

Pedregulho 
992 7,94 16 39 1 

ETE - Jardim Leblon 185,44 1,48 3 7 1 

ETE - Terras da Conceição* 41.831,24 100,39 207 489 5 

ETE Parque Imperial* 34.836,49 83,61 172 407 4 

TOTAL 646.204 2.086 4.301 
10.15

1 
107 

* Devido ao alto consumo energético, para essas ETEs em questão, foi proposta a implantação do uso 

de energia solar para suprir a demanda de 30% do consumo total, devido também a área necessária 

para implantação dos painéis ser proporcional a demanda energética.  
Fonte: SAAE (2020) (Consumo médio mensal) 

Considerando os equipamentos propostos com base em uma análise geral das necessidades 

energéticas das ETEs, foram orçados comercialmente os itens: Painel Solar, inversores de frequência 

e mão de obra para instalação, para que fosse possível assim se obter uma estimativa dos custos para 

implantação de sistema de energia fotovoltaica nas estações de tratamento. É importante ressaltar, 

como é possível observar das tabelas apresentadas, que quanto maior o número de painéis solares 

necessários em função da potência consumida mensalmente, maior a área a ser necessária para 

implantação dos dados painéis, sendo assim, devido à alta demanda nas ETES maiores (em termos 

de vazão de processamento), foi-se estimado a modelo da ETE de Mogi Mirim que também utiliza 

energia fotovoltaica, o uso da tecnologia para suprir cerca de 30% do consumo energético total. 

A seguir na Tabela 224, são apresentados os orçamentos estimados para o material, a mão 

de obra e a manutenção, assim como o valor total do investimento e a taxa de retorno obtida 

analisando os custos energéticos atuais. 
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Tabela 224 - Análise dos Custos de implantação do sistema fotovoltaico 

ETE 

Potência 

Fotovoltaica 

necessária 

(PFV) 

N° Placas Área 

Inversores 

de 

frequência 

Mão de 

Obra** 
Material

***
 Total 

Custo de 

Manutenção
****

 

Consumo 

Médio 

Mensal 

Economizado 

Taxa de 

Retorno 

kWp Unidades m² Unidades R$ R$ R$ R$/ano       kWh Anos 

ETE - Bandeira Branca 332,20 684,96 1.616,56 16,61 191.787,83 1.236.586,25 1.428.374,08 7.141,87 41.525,49 12 

ETE - Villa Branca
*
 362,00 746,40 1.761,56 18,10 231.382,48 1.347.504,36 1.578.886,84 7.894,43 45.250,20 12 

ETE - São Silvestre 2,17 4,47 10,55 1,00 1.385,37 28.797,54 30.182,91 150,91 270,93 40 

ETE - Terras de Santa 

Helena 
158,45 326,70 771,04 7,92 101.275,94 589.801,65 691.077,59 3.455,39 19.805,98 12 

ETE - Meia Lua
*
 179,13 369,35 871,70 8,96 114.497,83 666.802,08 781.299,91 3.906,50 22.391,71 12 

ETE - Santa Paula 110,09 226,99 535,71 5,50 70.365,93 409.790,76 480.156,70 2.400,78 13.761,08 12 

ETE - Parque dos Sinos 53,98 111,30 262,67 2,70 34.502,42 200.932,10 235.434,52 1.177,17 6.747,45 12 

ETE - 22 de Abril 98,25 202,57 478,08 4,91 62.796,21 365.706,87 428.503,08 2.142,52 12.280,71 12 

ETE - Central
*
 596,39 1.229,66 2.902,12 29,82 381.195,47 2.219.971,69 2.601.167,17 13.005,84 74.548,31 12 

ETE - Santana do 

Pedregulho 
7,94 16,36 38,62 1,00 5.072,49 43.564,58 48.637,07 243,19 992,00 17 

ETE - Jardim Leblon 1,48 3,06 7,22 1,00 948,23 27.046,76 27.994,99 139,97 185,44 54 

ETE - Terras da 

Conceição
*
 

100,39 207,00 488,54 5,02 64.169,98 373.707,35 437.877,33 2.189,39 12.549,37 12 

ETE Parque Imperial
*
 83,61 172,39 406,85 4,18 53.439,89 311.218,42 364.658,31 1.823,29 10.450,95 12 

TOTAL 2.086 4.301 10.151 107 1.312.820 7.821.430 9.134.250 45.671 260.760 236 
* Devido ao alto consumo energético, para essas ETEs em questão, é proposto a implantação do uso de energia solar para suprir a demanda de 30% do consumo total, devido a área 

necessária para implantação dos painéis. 

**Para o Custo da Mão de obra foram considerados os valores propostos pelo INPE, no estudo de título: Viabilidade Econômica De Sistemas Fotovoltaicos no Brasil e Possíveis Efeitos 

no Setor Elétrico, de 2018, valores esses baseados no custo de instalação por unidade de placa fotovoltaica, atualizados conforme índice do INCC para o ano de 2021. 

***Para o custo do material foram consultados três fornecedores diferentes, para as placas fotovoltaicas assim como para os inversores, sendo utilizado o resultado da mediana nos cálculos 

finais. As origens dos orçamentos são as lojas Energy Shop, Minha Casa Solar e Solar-Pur AG, com valores com base no mês de junho de 2021. 

***Para o cálculo dos custos de manutenção foram considerados taxas adotadas usualmente por empresas da área, como a Elysia Energia Solar, que propõem que os custos giram em 

torno de 0,5% do custo inicial (fonte: https://elysia.com.br/manutencao-de-painel-fotovoltaico/. 
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A partir da análise da Tabela 224 é possível observar que para os sistemas com menor uso 

de energia como a ETE São Silvestre, a ETE Jardim Leblon e a ETE Santana do Pedregulho a taxa 

de retorno inviabiliza a implantação do sistema de energia fotovoltaico conforme modelo proposto 

de ser adotado nos cálculos, uma vez que de acordo com a literatura consultada, a vida útil dos 

equipamentos instalados e de cerca de 25 anos, com as devidas manutenções anuais. Ademais, para 

as outras ETEs analisadas, incluindo as maiores com perspectiva de uso da energia solar para suprir 

a demanda de 30% da energia total necessária, tem-se que a média da taxa de retorno é de 12 anos. 

Considerando essas informações temos a concluir que a implantação desse sistema de energia 

renovável ainda é extremamente onerosa, principalmente considerando os custos iniciais com 

material e mão de obra para instalação, logo, é proposto, que sejam analisados caso a caso, para todas 

as ETEs, estudando melhor uma futura viabilidade através da contratação de empresa com 

experiência no mercado em elaboração de projetos de implantação de energia fotovoltaica, estudando 

inclusive a viabilidade da diminuição dos custos relacionados aos materiais, em destaque para as 

células fotovoltaicas, cujos preços tendem a diminuir ano a ano com a difusão da tecnologia, 

conforme proposto em estudos elaborados pela IPEA, como no estudo de  Viabilidade Econômica de 

Sistemas Fotovoltaicos no Brasil e Possíveis Efeitos no Setor Elétrico. 

É importante ressaltar que para uma melhor análise dos custos, assim como da viabilidade 

da implantação desses sistemas de energia fotovoltaica é importante que sejam elaborados estudos 

mais aprofundados sobre tema, uma vez que também é necessária a análise de área disponível para a 

implantação das placas fotovoltaicas, ressaltando que quanto maior a demanda de energia a ser 

produzida, maior a necessidade de área disponível. 

Diante dessa análise é proposto ao SAAE de Jacareí a contratação de empresa especializada 

na área para a elaboração de projetos de análise de viabilidade técnico econômica, além da busca por 

subsídios financeiros para financiamento desses projetos. 

17.6.3  Estratégias para Desenvolvimento de Programa de Eficiência Energética 

e Redução de Gastos 

O consumo de energia elétrica é igual à potência multiplicada pelo tempo (Wh). Assim, para 

reduzir o consumo de energia elétrica existem duas opções: diminuir a potência ou diminuir o tempo 

de funcionamento. Para diminuir a potência, devem-se usar equipamentos ou processos mais 

eficientes e elaborar um estudo visando reduzir a simultaneidade da operação das diversas cargas que 

compõem a instalação. Para diminuir o tempo de funcionamento, deve-se atuar na mudança de hábitos 

e/ou processos.  
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Segundo Tsutiya (2006), entre outros autores as iniciativas mais importantes para a redução 

do custo de energia elétrica nos sistemas de água e esgoto são: 

✓ Conhecimento do sistema tarifário; 

✓ Redução da potência de equipamentos; 

✓ Alteração do sistema operacional;  

✓ Automação das estações elevatórias. 

Assim, segundo estudos de casos, a otimização e automação das bombas pode propor melhora 

energética de 38% (SKWORCOW et al., 2009). Já a troca de bombas velhas por bombas novas e 

incluir inversor de frequência nas mesmas, podem melhorar a performance da bomba de 5 a 50% 

(YANG; YAMAZAKI, 2013). 

Outras maneiras de se obter economia de energia elétrica em sistemas de saneamento são: 

• Aumentar o diâmetro da tubulação para reduzir as perdas; 

• Melhorias dos projetos de estação de bombeamento; 

• Redução de fugas através do controle de pressão; 

• Controle de velocidade; 

• Instalação de tubulações em paralelo; 

• Trocar os rotores de bombas alinhando com as tubulações, com a finalidade de reduzir a 

perda por atrito; 

• Cessar o bombeamento no horário de ponta.; 

• O uso ou associação de fontes de energia renováveis (ex.: o uso do metano, painéis solares 

em telhados). 

A adoção de ações e medidas para a redução energética deverá ser adaptada às atividades de 

cada instalação e sistema, de maneira exclusiva a sua realidade, pois, algumas medidas de eficiência 

podem ter sucesso em algumas instalações, mas não para outras, uma vez que cada instalação tem 

suas características individuais, seja pelo próprio método de tratamento envolvido na estação ou por 

outras variantes, ou seja, devem ser avaliados, individualmente, os objetivos a serem atingidos de 

acordo com o sistema implantado. 

Sendo assim, é possível reduzir os custos com energia em sistemas de saneamento, mas para 

isso, há a necessidade de estudos de eficiência energética e um bom programa de gestão de energia, 

que visem a eficiência, a sustentabilidade energética e sua continuidade ao longo dos anos.  

A NBR 50001/2011 é uma norma que orienta as empresas e outras instituições, por meio de 

diretrizes, a alcançarem uma redução do consumo de energia e aumento da eficiência energética. E a 

NBR 50004/2016 é uma norma que tem por objetivo propor a melhoria do SGE (sistema de gestão 
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de energia), esta traz orientações e exemplos para se estabelecer, implementar, manter e aperfeiçoar 

um SGE de acordo com uma abordagem sistemática da NBR 50001/2011. 

17.6.4  Envolver a Liderança com a Gestão 

Uma das proposições e envolver a liderança e a gestão, pois, ao se criar um plano de energia 

bem definido e ao se gerar uma comunicação eficaz dos benefícios da eficiência energética, entre os 

envolvidos, com foco em particular sobre custos e benefícios (por exemplo, período de retorno, 

retorno sobre o investimento, taxas de retorno, reduções de GEE, critérios de redução de poluentes), 

é possível fazer com que a equipe de energia passe a ter apoio e adesão dos gerentes das instalações, 

como  também os torne tomadores de decisão externos, como líderes setoriais. 

17.6.5  Desenvolvimento de Estudos e Formação de Banco de Ideias Sobre 

Eficiência Energética e suas Tecnologias 

É uma importante ferramenta se manter informado sobre as novas tecnologias envolvendo a 

eficiência energética, seus custos e benefícios, assim como, se manter atualizado sobre as finanças 

envolvidas, para que assim seja possível embasar a busca por recursos a níveis estaduais e federais 

para a implantação dessas melhorias nos sistemas de tratamento de esgoto. 

17.6.6  Buscar Opções de Financiamentos  

Uma das propostas é buscar opções de financiamento criativas. Muitos locais, estaduais, e 

agências federais oferecem financiamento ou financiamento para projetos de melhoria da eficiência 

energética.  

17.6.7  Buscar um Consenso Político  

Buscar desenvolver um consenso político. As decisões do governo local podem ser inibidas 

ou o processo pode ser prolongado, quando as principais partes interessadas discordam sobre os 

objetivos fundamentais ou abordagens. Para evitar esse risco, os gerenciadores locais podem tomar 

medidas para educar as partes interessadas sobre os muitos benefícios da eficiência energética para 

obter apoio para incorporar metas de eficiência com maior facilidade. 

17.6.8  Manter a Liderança para Melhorar Continuamente o Programa de 

Eficiência Energética 

Manter a liderança de gestão é fundamental para dar continuidade no programa de eficiência 

energética. A liderança pode consistir em um gerente para liderar o programa, ou uma equipe de 
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energia em uma instalação maior de esgoto, que pode ser composta por funcionários locais, 

operadores, funcionários de manutenção de edifícios e outros membros da a facilidade que podem 

obter adesão de todos os grupos dentro a operação. Quando as pessoas que operam os equipamentos 

estão envolvidas no planejamento, o os benefícios são mais prováveis de se manter. 

17.6.9  Adaptar as Atividades que Visam a Eficiência Energética a cada 

Realidade de cada Sistema de Tratamento 

Adaptar as atividades de cada instalação de tratamento de maneira exclusiva a sua realidade, 

pois, algumas medidas de eficiência podem ter sucesso em algumas instalações, mas não para outras, 

uma vez que cada instalação tem suas características individuais, seja pelo próprio método de 

tratamento envolvido na estação ou por outras variantes, ou seja, devem ser avaliados individualmente 

os objetivos a serem atingidos de acordo com o sistema implantado. 

17.6.10  Combinar Medidas de Eficiência Energética de Baixo Custo com de 

Custos mais elevados 

Combinar medidas de eficiência energética de baixo custo com medidas de custo mais elevado 

permitem com que as instalações usem as economias com as medidas de baixo custo para compensar 

os custos das medidas mais caras, encurtando assim o período do retorno do investimento. 

17.6.11  Promover Treinamento da Equipe de Operação e Manutenção das 

Instalações 

Com o treinamento da equipe no uso e manutenção adequados de equipamentos e processos 

com eficiência energética, as instalações podem aumentar sua capacidade de sustentar atualizações 

de eficiência energética no futuro, uma vez que o equipamento pode se tornar menos eficiente sem 

manutenção e limpeza adequadas. 

17.6.12  Integrar os Objetivos de Eficiência Energética e Fornecimento de 

Energia Limpa.  

Uma das vertentes possíveis para se promover a economia de energia em instalações de esgoto 

é adotar o uso de tecnologias de energia renovável para ajudar a reduzir o uso de energia gerada por 

combustíveis fósseis, como por exemplo, através do uso de energia renovável que incluem calor e 

energia combinados, como no uso de metano no digestor de lodo, painéis solares em telhados e até o 

uso turbinas eólicas.  
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17.6.13 Reconhecer os Benefícios da Implantação de Projetos de Eficiência 

Energética 

Uma ideia para se promover a busca por eficiência e começar a reconhecer o sucesso, as 

agências governamentais e seus programas podem reconhecer o trabalho de governos locais e 

concessionárias como forma de destacar a inovação e promover a busca por soluções para água e 

energia através das iniciativas de eficiência.  

Os governos locais podem promover divulgações para o público e outros governos por meio 

de comunicados à imprensa e postagens online, divulgando assim os benefícios da busca pela 

eficiência energética, promovendo por consequência a busca por novas alternativas de eficiência 

energética. 

17.7 DIRETRIZES PARA O PLANO DE AÇÕES DE EMERGÊNCIA E 

CONTINGÊNCIA PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 

A interrupção no tratamento de esgoto poderá ocorrer por diversos motivos, por exemplo por 

quebra de equipamento, rompimento de tubulações, entre outros. O extravasamento de esgoto nas 

unidades do sistema e anormalidades no funcionamento das estações de tratamento de esgoto causam 

prejuízos à eficiência e coloca em risco a qualidade ambiental do Município, podendo contaminar 

recursos hídricos e o solo.  

Para estes casos, assim como para interrupção da coleta de esgoto por motivos diversos como, 

por exemplo, o rompimento de coletores, medidas de emergência e contingência deve ser prevista. A 

Tabela 225 apresenta as metas, ações para e emergências e contingências referentes aos possíveis 

problemas no tratamento de esgoto e redes coletoras. 

Tabela 225 – Ações de emergência e contingência para os sistemas de esgoto 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) 

Meta Criar e implantar sistemas para evitar a paralisação das ETEs e evitar ou 

mitigar possíveis contaminações do meio ambiente causadas pela ineficiência do 

tratamento. 

Problema Origem Ações para Emergência e Contingência 

Paralisação das 

ETEs, 

extravasamento 
de esgoto 

Interrupção no 

fornecimento de energia 

elétrica 
 

Comunicar a fornecedora de energia elétrica. 

Acionar geradores. 
Instalar tanques de acumulação ou contenção do 

esgoto a fim de evitar contaminação do solo e água. 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre os 

problemas e a possibilidade de ineficiência e a 
paralisação das unidades de tratamento. 
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Danos a equipamento, 
danos estruturais e 

ocorrência de vandalismo 

Possuir e instalar equipamentos reserva. 

Executar reparo das instalações danificadas com 

urgência. 

Comunicar o ato de vandalismo a polícia. 

Ineficiência do 

tratamento dos 
esgotos nas ETEs 

Alterações das 
características e da vazão 

do afluente consideradas 

nos projetos das ETEs, 

alterando o funcionamento 
dos sistemas e o tempo de 

detenção hidráulica 

Reavaliar a capacidade de adequação das ETEs para 

suportar as novas condições e/ou manter 

funcionamento para atender os principais padrões de 
lançamento. 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre a 

ocorrência de ineficiência, avaliar a possibilidades de 

acumulação do efluente final em tanques alternativos 
para retornar para o início do processo e se lançar no 

corpo hídrico, temporariamente, garantir que não haja 

danos ambientais irreversíveis, apesar de não atender a 
todos os parâmetros de lançamento. 

Falhas operacionais 

(ausência de 

monitoramento, falta de 
limpeza e manutenção 

periódica). 

Identificar o motivo da ineficiência, remediar a falha e 

monitorar a eficiência para evitar a contaminação do 
meio ambiente. 

Redes Coletoras de Esgoto 

Meta Criar e implantar sistema para evitar vazamentos, rompimentos, retorno do 

esgoto e possíveis contaminações ao meio ambiente. 

Problema Origem Ações para Emergência e Contingência 

Rompimento de 

linhas de 
recalque, redes 

coletoras e 

emissários 

Desmoronamentos de 

taludes e paredes de canais, 

rompimento de tubulações 
e erosões do fundo de vale. 

Reparar a área com urgência. 

Comunicar órgão ambientais. 
Sinalizar a área para evitar acidentes. 

Troca de tubulações antigas e com vazamentos. 

Comunicar as autoridades de trânsito sobre o 
rompimento e interdições. 

Realizar plano de manutenções preventivas e realizá-

los. 

Ocorrência de 
retorno de esgoto 

em 

imóveis. 

Obstrução da rede 

Executar o reparo das instalações danificadas com 
urgência. 

Executar limpeza e desobstrução. 

Possuir plano de limpezas preventivas e realizá-las. 
Isolar o trecho obstruído para atender as áreas não 

afetas pelo o rompimento. 

Adequar as vazões contribuintes nas tubulações 
conforme as cotas e o crescimento populacional. 

Comunicar à Vigilância Sanitária 

Lançamento indevido de 

águas pluviais na rede 
coletora de esgoto. 

Comunicar a Secretaria Municipal de Obras e 

Pavimentação. 
Ampliar a fiscalização e o monitoramento das redes 

de esgoto e de captação de águas pluviais com o 

objetivo de identificar ligações clandestinas, 
regularizar a situação e implantar sistema de cobrança 

de multa e punição para reincidentes. 

Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs) 

Meta Criar e implantar sistemas para evitar transbordamento de esgoto e possível 

contaminação do meio ambiente. 

Problema Origem Ações para Emergência e Contingência 
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Extravasamento 
de esgoto em 

estações 

elevatórias. 

Interrupção de energia 

elétrica, danos aos 

equipamentos e estruturas, 
vandalismos, rotinas de 

limpeza. 

Comunicar a fornecedora de energia elétrica. 

Possuir, obrigatoriamente, geradores em cada sistema, 

e se não houver operador em tempo integral, 

automatizar o acionamento dos geradores em caso de 
queda de energia. 

Instalar tanque ou poço de acumulação ou transporte, 

para a rede coletora, do esgoto extravasado para evitar 
a contaminação do solo e águas. 

Comunicar órgão ambientais. 

Ter bombas e equipamentos reservas. 
Comunicar o ato de vandalismo a polícia. 

Executar os reparos das instalações e equipamentos 

com urgência. 

Meta Criar e implantar sistema para monitoramento e fiscalização das fossas 

existentes ativas e inativas para evitar e minimizar o risco de contaminação ao 

meio ambiente. 

Problema Origem Ações para Emergência e Contingência 

Sistemas Anaeróbios - Fossas 

Vazamentos e 
contaminação do 

solo, e recursos 

hídricos 

Rompimento, 

extravasamento, vazamento 

e 
infiltração de esgoto e 

ineficiência de tratamento 

Comunicar Vigilância Sanitária e órgãos ambientais. 

Realizar isolamento da área e contenção do efluente. 

Conter o foco do vazamento e promover a limpeza da 

área com caminhão limpa fossa e encaminhar o 
efluente e o lodo para tratamento. 

Exigir a substituição das fossas negras por fossas 

filtros e sumidouros ou ligação do esgoto à rede 
coletora nas áreas onde há sistema de coleta. 

Ampliar o monitoramento e a fiscalização desses 

sistemas, principalmente das fossas localizadas 
próximas aos corpos hídricos e poços de captação de 

água para consumo humano. 

 

 

O plano de ações emergências e contingências deverá ser elaborado para cada sistema de 

tratamento e unidades conforme suas características. Deverá ser elencados ações para manter a 

integridade das unidades, prever treinamentos, levantamento dos riscos possíveis, elaboração de 

mapas de riscos e vulnerabilidades, avaliação das probabilidades de ocorrências, ameaças, avaliação 

das consequências, avaliação de priorização de inspeções, manutenções, trocas e reparos, e o 

planejamento para retorno operacional. Para cada ação determinar o limite temporal para a obter o 

objetivo e resposta. 

17.8 DIRETRIZES PARA O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS) 

No ano de 2010, por meio da LEI nº 12.305 e do DECRETO nº 7.404, foi instituída a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, reunindo um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes e 
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instrumentos a serem acatados pelos Estados da União, em suas políticas e planos, com vistas à gestão 

integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos no país. 

No Estado de São Paulo, a Política de Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei nº 12.300/2006 

regulamentada pelo Decreto 54.645/2009, que muito embora seja anterior à Política Nacional, atende 

em sua totalidade aos preceitos por ela estabelecidos.  

De acordo com o Plano Estadual, “A gestão dos resíduos sólidos possui caráter dinâmico e 

requer estratégias de enfrentamento transversais, que abranja toda a sociedade e extrapolem a 

perspectiva ambiental. Os aspectos a considerar nesse enfrentamento envolvem, além de questões 

ambientais, questões técnicas complexas, econômicas, de produção e consumo sustentáveis, de 

educação e cidadania e sociais. Parte da complexidade associada à gestão de resíduos sólidos deve-

se ao envolvimento inerente do poder público, iniciativa privada e sociedade civil, quer como gerador 

ou usuário, quer como prestador de serviços, formulador de regulamentos ou executor de políticas 

públicas. Soma-se a isso o fato de que normalmente não se trata e dispõe os resíduos sólidos no local 

em que são gerados”. 

A preocupação com a grande problemática ambiental e social referente aos resíduos sólidos é 

universal e vem sendo cada vez mais discutida. Acrescido a isso, as atuais demandas ambientais, 

sociais e econômicas, induzem a expansão da consciência coletiva em relação ao meio ambiente 

equilibrado e consequentemente a um novo posicionamento dos três níveis de governo, da sociedade 

civil e da iniciativa privada em face de tais questões. 

A evolução da ideia de preservação dos recursos naturais e a questão da saúde pública 

associada aos resíduos sólidos indicam que a gestão ambiental integrada e os processos de tecnologia 

limpa são caminhos ambientalmente saudáveis, economicamente viáveis e tendem a ser cada vez 

mais demandados pela sociedade. 

Neste sentido, as ações a serem empreendidas devem se pautar em princípios hierarquizados 

pela seguinte ordem: não geração de resíduos, minimização da geração, reutilização, reciclagem, 

tratamento e disposição final adequada (Figura 79). 
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Fonte: Brasil, 2010 

Figura 79 - Ordem de prioridade na gestão dos resíduos 

A adequada gestão dos resíduos por meio de um plano também causará reflexos positivos nos 

recursos hídricos, uma vez que os resíduos representam uma das principais causas de poluição das 

águas. As tecnologias e localidades para tratamento e disposição final de rejeitos, deverá considerar 

a bacia hidrográfica tendo em vista potenciais interferências com as águas superficiais e subterrâneas. 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) tem pretensão de promover a 

integração da organização e do planejamento dos resíduos, respeitando a responsabilidade legal dos 

geradores dos diversos tipos de resíduos envolvidos. 

O objetivo do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do SAAE (PGIRS/SAAE), 

deverá ter como resultado a gestão adequada dos resíduos sólidos sobre seus aspectos ambientais, 

econômicos e sociais.  

Os seguintes objetivos específicos são:  

• Adotar propostas para a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em todas as 

áreas pertencentes ao SAAE, que contribuam para a melhoria das condições de sustentabilidade 

ambiental, social, econômica e financeira. 

• Apontar soluções para a gestão integrada. 

• Indicar mecanismos e instrumentos (institucionais, econômicos e financeiros) 

buscando a superação dos problemas para uma gestão integrada dos resíduos sólidos. 

• Indicar mecanismos e instrumentos (institucionais, econômicos e financeiros), visando 

a universalização da coleta seletiva e da reciclagem, como meio usual e normal de redução da 

quantidade de resíduos a serem efetivamente descartados. 

• Indicar mecanismos e instrumentos (institucionais, econômicos e financeiros) para 

implantação da logística reversa. 
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• Indicar linhas de ação estratégica para que seja viabilizada a implementação do Plano. 

• Divulgar informações sobre gestão de resíduos. 

Terão que estar previstas no escopo do PGIRS/SAAE as atividades de coleta seletiva, 

reutilização e reciclagem, sistemas de responsabilidade pós-consumo, tratamento e destinação final 

dos resíduos sólidos, resíduos de poda e capina, resíduos de saneamento, resíduos de construção civil, 

resíduos de serviços de saúde, dentre outros, visando uma mudança nos padrões de produção e 

consumo e na maneira como as pessoas se relacionam com os resíduos sólidos. Também deverá ser 

consideradas aspectos de inclusão social, melhoria da qualidade ambiental e mitigação de impactos 

ambientais indesejáveis, além do estabelecido nas Políticas de Saneamento e Recursos Hídricos e as 

suas interfaces com os demais planos mencionados no art. 14 da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

O PGIRS/SAAE deverá apresentar alternativas técnicas e locacionais, valoração dos custos-

benefícios e indicação de orientação para Parcerias Público-Privadas, considerando um prazo de 20 

anos. As quatro etapas para o desenvolvimento do Plano são: Mobilização, Diagnóstico, Prognóstico 

e Diretrizes e Estratégias para a Implantação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

SAAE. 

ETAPA 1: MOBILIZAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO 

O Plano de Mobilização Social e de Divulgação – PMS preverá mecanismos e procedimentos 

que permitam sensibilizar o maior número de agentes para o trabalho a ser realizado, mobilizando-os 

para contribuir e serem corresponsáveis pelo processo.  

ETAPA 2: DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ÁREAS DE 

RESPONSABILIDADE DO SAAE. 

O diagnóstico trará de forma integrada o cenário atual da gestão e do gerenciamento de 

resíduos, identificando as principais interfaces existentes, as principais atividades geradoras, bem 

como os sistemas de coleta, tratamento e disposição final e os custos associados, ações já 

implementadas. Nessa etapa comtemplará:  

• Apresentação dos aspectos físicos do município, como a geologia, pedologia, uso e ocupação, 

hidrografia, vegetação, clima e topografia. 

• Apresentação dos aspectos e sócios-econômicos – para a caracterização do município, com a 

situação econômica (renda, consumo, Produto Interno Bruto – PIB, PIB per capta, etc.), e social 

(evolução da taxa de crescimento populacional), densidade demográfica, entre outros. 
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• Análise de massas (ou volumes) médias mensais da geração dos resíduos sólidos recicláveis ou 

não recicláveis. 

• Apresentação dos problemas relacionados aos resíduos sólidos. 

• Levantamento de informações sobre a coleta e os tipos de transporte dos diversos resíduos, de 

forma qualitativa e quantitativa. 

• Verificação da inclusão social, que é aspecto importante da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, com a presença de associações, cooperativas e ONGs dedicadas à temática da coleta 

seletiva de resíduos secos. Também será necessário verificar as ações do poder público com 

esses segmentos.  

• Apresentação e análise das legislações em vigor, que interfiram com a gestão dos resíduos, além 

das leis relacionadas (Planos de Saneamento, Diretor, Código de Posturas, Regulamento de 

Limpeza Urbana ou leis específicas, leis de ratificação de consórcios, Zoneamento Ecológico 

Econômico, Avaliação Ambiental Estratégica, os de segurança aeroviárias (Lei 12.725/12), 

Estatuto das Cidades, entre outros), com a data de sua sanção, sua ementa e a carência ou não 

de regulamentação por decreto. 

• Apresentação de informação sobre os custos dos processos atuais, como custo de contratação 

de serviços (por exemplo: custo para analises de caracterização do resíduo de saneamento),  

custo de todo insumo que contribui para a geração do resíduo (por exemplo: papel, copos 

plásticos e etc.), custo da coleta convencional, custo de transporte dos resíduos, custo da 

disposição final, organizar informações sobre eventuais receitas para o gerenciamento dos 

resíduos, registrando a existência ou não da cobrança pelos serviços. 

• Apresentação da estrutura operacional, fiscalizatória e gerencial – precisa descrever a 

capacidade operacional e gerencial existente, com análise quantitativa e qualitativa. 

• Levantamento das iniciativas e capacidade de educação ambiental - as iniciativas de educação 

ambiental precisam ser apresentadas, de formar qualitativa e quantitativa, inclusive, sua 

interface com outras políticas. 

• Realização de caracterização física e gravimétrica dos resíduos sólidos. Considerando os 

períodos de alta e baixa produção. Exemplo: geração de lodo. 

• Verificação da destinação e disposição final - será necessário verificar os tipos de disposição, 

como aterros, unidades de triagem e compostagem, transbordo, autoclave, incineração, tipos de 

manejos para podas e jardinagem, unidades de captação de entulhos, entre outros. 

• Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas 

contaminadas. 
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• Reconhecimento da competência e da responsabilidade pelo manejo dos resíduos, com a 

apresentação qualitativa e quantitativa, tanto do setor público quanto do privado. 

• Verificação das principais carências e deficiências nos serviços prestados de resíduos sólidos. 

• Identificação dos resíduos sólidos e os geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico 

nos termos do art. 20 ou o sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as 

disposições da Lei 12.305/10 e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS).  

• Identificação da gestão dos resíduos da construção civil, principalmente quanto aos Certificados 

de Transporte – CTR’s. 

ETAPA 3: PROGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

A Etapa 3 prevê, a partir de uma leitura do cenário atual da gestão de resíduos, quais são as 

perspectivas em cenários a serem considerados visando ganho de escala e redução de custos. 

A apresentação e descrição de um futuro possível, imaginável ou desejável a partir de 

possíveis perspectivas de eventos que demonstrem a transformação da situação de origem até a 

situação futura. Indicação de alternativas que representem aspirações sociais factíveis de serem 

atendidas nos prazos estipulados. 

Os cenários de planejamento a serem propostos devem ser distintos, de forma a melhorar e 

subsidiar a tomada de decisões estratégicas por parte dos gestores. A projeção/prospecção de cenários 

torna-se, desse modo, um referencial para o planejamento de longo prazo e uma base para o 

gerenciamento de incertezas quanto à aplicação das políticas públicas e da atuação das variáveis 

socioeconômicas. 

Esses cenários ponderarão possíveis arranjos e as diferentes soluções tecnológicas, levando-

se em conta as diversas vocações econômicas da região, os caminhos possíveis perseguidos por todos 

os segmentos sociais envolvidos, em especial os poderes públicos. 

Este produto compreenderá a análise das alternativas tecnológicas disponíveis e a proposição 

de alternativas de modelos institucionais, técnicos, ambiental e economicamente viáveis e 

socialmente includentes, considerando os cenários de referência propostos. Farão parte da análise as 

questões relacionadas a universalização da coleta seletiva, ampliação da reciclagem e alternativas de 

logística reversa, bem como a combinação de alternativas para tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos. 
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Nesta etapa deverão ser identificadas e analisadas as alternativas tecnológicas e locacionais 

viáveis para o tratamento e disposição final em termos de custo-benefício sob os aspectos ambientais, 

econômico-financeiros e institucionais. 

Os estudos deverão incluir a descrição das alternativas tecnológicas disponíveis no mercado 

com suas vantagens e desvantagens (inclusive a geração de subprodutos que deverão ter destinação 

final adequada) para os diversos tipos de resíduos sólidos e suas alternativas locacionais - resíduos 

sólidos recicláveis, resíduos sólidos orgânicos compostáveis, resíduos de saneamento, resíduos da 

construção civil, resíduos sólidos não aproveitáveis (rejeitos) e resíduos de serviços de saúde. Além 

disso, para cada uma das alternativas tecnológicas selecionadas, os estudos deverão contemplar: 

• Identificação, sistematização e análise das alternativas tecnológicas para o tratamento e 

disposição de resíduos, considerando suas vantagens e desvantagens, bem como a estimativa 

de seus custos de implantação e operação e formas de aporte dos recursos necessários, bem 

como prazos para amortização do investimento. 

• Análise comparativa considerando o custo-benefício das alternativas viáveis sob os aspectos 

ambientais, econômico-financeiros e institucionais. 

• Prognósticos de geração de resíduos sólidos para horizontes de cinco, 10 e 20 anos com 

apontamento das questões críticas. 

• Estudo de Viabilidade Técnico Econômica (EVTE). 

• Deverá ser abordados os aspectos relativos à recuperação de resíduos e minimização dos 

rejeitos encaminhados à disposição final ambientalmente adequada, manejo diferenciado e 

integrado, planejamento, proposição de normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos. 

• Definição das Responsabilidades, quanto à implementação e operacionalização do PGIRS, com 

as diretrizes e estratégias, e programação das ações, no qual, deverá considerar 

diferenciadamente os agentes envolvidos e suas respectivas responsabilidades para atender as 

diretrizes da nova política de resíduos. 

• Diretrizes, estratégias, programas, ações para o manejo diferenciado dos resíduos – o 

planejamento do manejo diferenciado de cada resíduo com a formulação das diretrizes, das 

estratégias, das metas, dos programas e ações específicas, que garantam os fluxos adequados, 

verificando as linhas norteadoras do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, inclusive, os prazos 

legais já definidos na legislação. 

• Diretrizes Específicas - a nova legislação instrui que sejam feitos esforços em uma ordem 

progressiva que produz, reconhecidamente, o melhor resultado: esforços para a não geração e 
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a redução dos resíduos, para que seja maximizada a reutilização e a reciclagem, para que sejam 

adotados tratamentos quando necessários e, por final, a disposição adequada dos rejeitos. 

• Medidas para viabilizar a gestão consorciada de resíduos sólidos. 

• Capacitação das equipes gestoras. 

• A obrigatoriedade de estruturação de sistemas para os resíduos sujeitos à logística reversa. 

• Elaboração de estratégias para a implantação de programas de Educação Ambiental voltados 

para a conscientização da população local (equipe do SAAE). 

• Estratégias para gestão dos resíduos da construção civil. 

PROPOSIÇÃO DE METAS PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Após a escolha do cenário de referência, que representa uma expectativa viável de futuro para 

o equacionamento da gestão dos diferentes tipos de resíduos sólidos, deverá ser propostas as metas a 

serem atingidas. Para cada proposta de meta, serão estabelecidos os indicadores para o seu 

acompanhamento. 

As metas serão quantificáveis em termos de indicadores definidos e justificados, de modo que 

seu alcance possa ser aferido e as propostas para horizontes temporais definidos, ou seja, curto, médio 

e longo prazo. 

As metas definidas, em absoluto ou relativo a determinado ano, deverão ser embasadas em 

função de diferentes variáveis, como por exemplo: projeção por ano do aumento do volume de 

resíduos, volume por tipo de resíduo gerado, custos econômicos de reciclagem, entre outros. 

Deverá ser levada em consideração, para o estabelecimento das metas, aquelas indicadas para 

gestão de resíduos sólidos descritas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Jacareí elaborado em 2015. 

PROPOSIÇÃO DE PROGRAMA, PROJETO E AÇÕES PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Após o estabelecimento das metas, propostas de acordo com o cenário de referência definido, 

deverá ser propostos programas, projetos e ações para que este seja atingido. Para cada programa, 

projeto e ação deverão ser estimados os prazos, os responsáveis pela sua execução considerando as 

competências legais, o montante dos investimentos necessários à sua implementação e o horizonte 

temporal de 20 anos. 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  350 

INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

Deverá ser realizado um estudo dos investimentos necessários para cada programa, projeto e 

ações propostos e as possíveis fontes de financiamento. 

Deverá ser indicada ainda as possibilidades de Parcerias Público Privadas (PPP’S), 

apresentando os procedimentos necessários. 

ETAPA 4: DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SAAE - PGIRS/SAAE. 

O desenvolvimento do plano deverá prever a mobilização e participação de diferentes agentes 

de todos os setores do SAAE. Envolver agentes sociais, econômicos e institucionais, bem como de 

outras instâncias de participação e controle social, com foco na gestão de resíduos sólidos como 

instrumento permanente de interação entre o SAAE e a sociedade. 

O plano deverá considerar a legislação e outros documentos técnicos, tais como:  

• LEI FEDERAL nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos; altera a LEI Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

• DECRETO FEDERAL nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010), regulamenta a 

LEI no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador 

para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

• LEI ESTADUAL nº 12.300 de 16 de março de 2006 (SÃO PAULO, 2006), institui a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes. 

• DECRETO ESTADUAL nº 54.645 de 05 de agosto de 2009 (SÃO PAULO, 2009), regulamenta 

dispositivos da LEI n° 12.300 de 16 de março de 2006, que institui a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, e altera o inciso I do artigo 74 do Regulamento da LEI n° 997, de 31 de maio 

de 1976, aprovado pelo DECRETO n° 8.468, de 8 de setembro de 1976. 

• DECRETO ESTADUAL nº 57.817 (SÃO PAULO, 2012) de 28 de fevereiro de 2012 institui, 

sob coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, o Programa Estadual de Implementação de 

Projetos de Resíduos Sólidos e dá providências correlatas. 

• Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, 

2014), apresenta a situação da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos no estado, o estudo 

de regionalização e proposição de arranjos intermunicipais na gestão dos resíduos, a proposição 

de cenários futuros e as diretrizes, metas e ações para implementação do Plano Estadual. 
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• Global Waste Management Outlook (UNEP, ISWA, 2015), fornece o status da gestão de 

resíduos sólidos no mundo, trazendo os desafios governamentais, técnicos, econômicos, sociais 

e ambientais. 

• Estimativas dos custos para viabilizar a universalização da destinação adequada de resíduos 

sólidos no Brasil (ABRELPE, 2015), apresenta a análise dos sistemas estruturantes e as 

alternativas de destinação final de resíduos sólidos, disponíveis e aplicáveis no país; foi avaliado 

o atual nível de desenvolvimento do setor; e foi realizada projeção do volume de investimento 

necessário para atingir a adequação. 

• Análise das Diversas Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Urbanos no Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão (FADE/UFPE, 2014), apresenta 

instrumentos para auxiliar na análise e escolha de tecnologias, rotas tecnológicas e arranjos 

institucionais (ou conjunto destes) envolvidos na gestão de RSU em cada região do Brasil, 

considerando quatro critérios: (i) distribuição da população; (ii) custos econômicos e 

financeiros; (iii) geração de emprego e renda; e (iv) aspectos ambientais.  

• Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2018/2019 (ABRELPE, 2018/2019), apresenta a 

situação da gestão de resíduos no país, coleta, transporte, reciclagem e destinação. 

• Guia para elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos (Ministério do Meio Ambiente, 

2012), apresenta orientações e roteiro para elaboração do plano estadual e municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos. 

17 INVESTIMENTOS 

Em relação a melhorias e implantação de estações de tratamento, afastamento e coleta de 

esgoto e projetos para ETEs, EEEs e redes coletoras, o município recebeu, nos últimos anos, recursos 

tanto do SAAE quanto de investidores. Estes recursos são concedidos através de recursos próprios do 

SAAE, junto a parcerias como: Fundos pelo Programa de Aceleramento do Crescimento (PAC I e 

PAC II), Programa Protratar I e Protratar II de administração da AGEPAV, recursos da FEHIDRO 

(Fundo Estadual de Recursos Hídricos), Programa Água Limpa, Caixa Econômica Federal entre 

outros. A Tabela 226, apresenta os a previsão de obras e investimentos para a execução de ações de 

implantação, melhorias e adequações nos sistemas de esgotamento sanitário de Jacareí. 
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Tabela 226 - Custo dos investimentos para implantação, ampliação, melhorias e adequações previstas para o sistema de esgotamento sanitário de Jacareí.  

Status* Tipo Obras/Investimentos Bairro Hab.¹ Adm. recurso Data Recurso 
vinculado Recurso SAAE Valor 

(R$) 

I 

- PAC   PAC/Caixa 
Ago/2016 a 
jan/2021 

- - 9.824.296,33 
RC/EEE Etapa 4: Projeto de esgotamento Jd. Paulistano, Siesta, Jacinto 3181 PAC/Caixa  Reembolso 3.929.718,42 

- Desapropriações   PAC/Caixa  Reembolso 2.232.100,00 
- Gerenciamento com recurso próprio   PAC/Caixa  Reembolso 1.094.797,38 

TOTAL INVESTIDO R$            17.080.912,13 

IV ETE Ampliação ETE Bandeira Branca (Implantação 4º 
Tanque e de gerador) Bandeira Branca 5495 AGEVAP-

PROTATAR I (60%) jan/21 584.682,51 389.788,34 974.470,85 

IV ETE Implantação de ETE bairro Ygarapés Ygarapés, Bela Vista, 1° de maio, Jd. Alvora 2134 - - - - 5.498.995,98 
IV ETE Duplicação da ETE Central  43302 - - - - 21.215.979,98 

V RC/EEE Obras de afastamento do esgoto das bacias 1, 2 e 3 
do Bairro Estância Porto Velho Bacias* 1, 2, 3 e Estância Porto Velho 292 AGEVAP-

PROTATAR II (60%) jan/21 3.061.494,37 2.040.996,25 5.102.490,62 

III RC Obra da rede de esgoto complementar Jardim Pedramar 1081 FEHIDRO (80%) - 253.452,62 63.363,16 316.815,78 

IV RC Implantação de rede de coleta de esgoto de parte 
do bairro Ygarapés Ygarapés, Bela Vista, 1° de maio, Jd. Alvora 2134 - - - - 2.332.837,97 

IV RC Implantação de rede de coleta de esgoto Veraneio Ijal (parcial) 530 - - - - 2.748.984,68 

IV RC/EEE Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do 
Plano de Saneamento Integrado (PAC2) - Bacia 6 

Bacia 6 - Jardins Emília, América, Flórida, Siesta, 
São João, Didinha, Cidade Jardim, Jardim Paraíba 43302 - - - - 39.013.050,11 

IV RC Rede Coletora de Esgoto da Avenida Santos 
Dumont - 236 - - - - - 

IV RC Esgotamento Sanitário Jd. Panorama (R. do Lago e R. Serra Negra) 336 - - - - - 

IV RC/EEE Esgotamento Sanitário 

Jd. Panorama, São João, Jd. Florida, Jd. Beira Rio, 
Cidade Jardim, Balneário Paraíba, Jd. Elza Maria, 
Sta. Cruz dos Lázaros, Jd. São Luiz, Jd. Esperança, 
Jd. do Portal, Jd. Nova Esperança, Jd. Terras São 

João, Cidade Nova Jacareí 

26381 - - - - - 

IV RC/EEE Esgotamento Sanitário Jd. Olímpia 166 - - - - - 
IV RC/EEE Esgotamento Sanitário Rio Comprido 418 - - - - - 
IV RC/ETE ETE Ressaca / Cepinho Ressaca e Cepinho 247 - - - - - 
IV RC/ETE ETE Pagador Andrade Pagador Andrade 468 - - - - - 
IV LR/EEE Esgotamento Sanitário Santo Antônio da Boa Vista       

II LR/RC/EEE Elaboração parcial de projeto executivo para EEE, 
Linha de recalque e rede de esgoto Cidade Salvador (zona baixa) 3890 FEHIDRO (47,67%) 11/01/21 22.962,63 25.210,71 48.173,34 

II ETE Elaboração de projeto básico para duplicação da 
ETE do parque residencial Santa Paula Santa Paula 2710 FEHIDRO (35%) 23/07/20 95.338,34 177.056,91 272.395,25 

V RC/EEE Projeto básico de rede coletora de esgoto Veraneio de Irajá 446 FEHIDRO (90%) 05/01/20 219.091,78 24.343,53 243.435,31 
II RC/EEE Projeto Executivo de rede coletora e ETE Chácaras Guararema 293 FEHIDRO (57%) 09/12/20 90.594,86 68.343,48 158.938,34 
VI  -   PAC/Caixa 07/12/20   4.237.294,40 
VI  -   PAC/Caixa 13/01/21   15.612.397,44 

Total de Investimentos 97.776.260,05 
Fonte: SAAE (2020/21) 
*Status: (I) Realizado, (II) Em andamento, (III) Em análise, (IV) A realizar, (V) A licitar, (VI) Aguardando recurso. 
¹ Habitantes beneficiados, referência ano 2020 (estimativas do diagnóstico) 
EEE – Estação Elevatória de Esgoto 
ETE – Estação de tratamento de esgoto 
LR – Linha de recalque 
RC – Rede Coletora 
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Para a obtenção da estimativa de custos foram consideradas os valores de materiais, mão de 

obras e de serviços conforme planilhas de composições de preços do Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), do Banco de Preços para estudos, projetos e 

serviços de apoio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp e do Banco 

de Preços do CDHU, além de cotações comerciais, conforme as normas especificas para órgãos 

públicos.  

O planejamento de obras e investimentos do SAAE, apresentados na Tabela 226, tem a 

expectativa de atender quase a totalidade dos habitantes do município, assim como, melhorar os 

sistemas e infraestruturas já existentes, a Figura 80 apresenta em percentual a evolução do 

esgotamento (coleta) e de tratamento de esgoto no Município de Jacareí, nos últimos anos e a 

estimativa desses índices após a execução do planejamento de obras. 

 

Figura 80 – Evolução e estimativa dos índices de coleta e tratamento de esgoto após a execução 

do planejamento de obras e investimentos. 

18  Estimativas de Custos 

Devido as metas e ações apresentadas nesse plano se originarem de diferentes tipologias de 

necessidades, e cada sistema apresentar características, dimensões, necessidades distintas, na qual 

deverá ser avaliado individualmente e detalhadamente, nesse capítulo, serão apresentadas as 

estimativas de custos, para subsidiar o atendimento das metas, e objetivos desse plano. 

Para projeto e implantação de ETEs a Tabela 227 apresenta a estimativa de custo baseado no 

preço de mercado atual. 
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69,82%
76,55% 79,34% 80,51%

97,03%

2017 2018 2019 2020  Após obras de
saneamento

Evolução da infraestrutura de esgotamento 

Índice da população com esgotamento

Índice de tratamento de esgoto (inclusive sistemas individuais)
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Tabela 227 - Estimativa de custo para projeto e implantação de ETEs 

ETE (l/s) Preço/(l/s) Preço final Projeto (3 a 7%) Preço Projeto 

200 R$ 200.000,00 R$ 40.000.000,00 3% R$ 1.200.000,00 

100 R$ 250.000,00 R$ 25.000.000,00 4% R$ 1.000.000,00 

50 R$ 285.000,00 R$ 14.250.000,00 5% R$ 712.500,00 

10 R$ 300.000,00 R$ 3.000.000,00 6% R$ 180.000,00 

5 R$ 350.000,00 R$ 1.750.000,00 7% R$ 122.500,00 
Fonte: Aquarum, 2021 

ETEs com capacidade < 5L/s adotar preço da ETE 5l/s 

Com base no banco de preços da Sabesp (jan, 2021) a estimativa de custo para destinação de 

resíduos em aterro sanitário licenciado é apresentada na Tabela 228. 

Tabela 228 – Estimativa de preço para destinação de resíduos em aterro sanitário licenciado. 

Descrição Unidade 
Preço 

(R$) 

Taxa de bota-fora de entulho ou solo desagr. Classe II-A (não inerte) em aterro 

Sanitário licenciado 
Ton. 86,48 

Taxa de bota-fora de entulho ou solo desagr. Classe II-B (inerte) em aterro 

Sanitário licenciado 
m³ 20,00 

Fonte: Banco de Preços para Estudos, Projetos e Serviços de Apoio - insumos (Sabesp, 2021) 

A Tabela 229 apresenta orçamento e preço para referência de alguns modelos de geradores 

para algumas elevatórias que comportam a instalação do grupo gerador (a partir de 56kVA) da 

empresa Caterpillar.
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Tabela 229 – Preço para referência de geradores da marca Caterpiller no ano de 2021. 

EEE Nome Modelo GMG Preço (R$) 

EEE 03 Estação Elevatória de Esgoto PQ Meia Lua DE56-01SB (Partida escalonada) 67.000,00 

EEE 05 Estação Elevatória de Esgoto Bandeira Branca GEP169-01SB (Trabalhando com baixa carga) 108.000,00 

EEE 07 Estação Elevatória de Esgoto Jardim Maria Amélia GEP169-01SB (Trabalhando com baixa carga) 108.000,00 

EEE 08 Estação Elevatória de Esgoto Jardim Santa Marina GEP100-01SB (Trabalhando com baixa carga) 86.000,00 

EEE 16 Estação Elevatória de Esgoto Terras de Santa Helena DE56-01SB 67.000,00 

EEE 17 Estação Elevatória de Esgoto Igarapés GEP100-01SB (Trabalhando com baixa carga) 86.000,00 

EEE 21 Estação Elevatória de Esgoto Altos de Santana II DE75-01SB (Considerando inversores) 76.000,00 

EEE 23 Estação Elevatória de Esgoto Rio Comprido DE56-01SB 67.000,00 

EEE 31 Estação Elevatória de Esgoto Santa Paula DE56-01SB 67.000,00 

EEE 38 Estação Elevatória de Esgoto Sant´Anna do Pedregulho GEP100-01SB (Trabalhando com baixa carga) 86.000,00 

EEE 50 Estação Elevatória de Esgoto Terras da Conceição II GEP100-01SB (Trabalhando com baixa carga) 86.000,00 

EEE 54 Estação Elevatória de Esgoto Vila Branca DE56-01SB (Partidas escalonadas) 67.000,00 

EEET Estação Elevatória de Esgoto Tratado Rio Abaixo – CHERY (EEET) DE56-01SB (Considerando Inversor) 67.000,00 
Fonte: Sotreq - Caterpillar (CAT, 2021) 

Impostos inclusos: ICMS: 13% | PIS/COFINS: 9,25% 

Valor considerando que todas as bombas são alimentadas em circuitos trifásicos.  

DE56-01SB – Grupo gerador Caterpillar de 56kVA standby, em 220Vca, trifásico, com módulo de controle e disjuntor de proteção incorporado ao Skid. Tanque de combustível 

metálico na base, com volume para autonomia de 8 horas de funcionamento, contenção de vazamentos e carenagem super silenciada. Start up, com instrução operacional in loco. 

Garantia de 48 meses em regime standby. Acompanha QTA Tetrapolar, com chave comutadora de 160A, em quadro avulso, montagem do tipo sobrepor. 

DE75-01SB – Grupo gerador Caterpillar de756kVA standby, em 220Vca, trifásico, com módulo de controle e disjuntor de proteção incorporado ao Skid. Tanque de combustível 

metálico na base, com volume para autonomia de 8 horas de funcionamento, contenção de vazamentos e carenagem super silenciada; Start up, com instrução operacional in loco; 

Garantia de 48 meses em regime standby; Acompanha QTA Tetrapolar, com chave comutadora de 250A, em quadro avulso, montagem do tipo sobrepor. 

GEP100-01SB – Grupo gerador Caterpillar de 100kVA standby, linha Olympian, em 220Vca, trifásico, com módulo de controle e disjuntor de proteção incorporado ao Skid. Tanque 
de combustível metálico na base, com volume para autonomia de 8 horas de funcionamento, contenção de vazamentos e carenagem super silenciada; Start up, com instrução operacional 

in loco; Garantia de 48 meses em regime standby; Acompanha QTA Tetrapolar, com chave comutadora de 400A, em quadro avulso, montagem do tipo sobrepor. 

GEP169-01SB – Grupo gerador Caterpillar de 1690kVA standby, linha Olympian, em 220Vca, trifásico, com módulo de controle e disjuntor de proteção incorporado ao Skid. Tanque 

de combustível metálico na base, com volume para autonomia de 8 horas de funcionamento, contenção de vazamentos e carenagem super silenciada; Start up, com instrução operacional 

in loco; Garantia de 48 meses em regime standby; Acompanha QTA Tetrapolar, com chave comutadora de 630A, em quadro avulso, montagem do tipo sobrepor. 
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E para atendimentos das metas de melhoramento, esgotamento, obras e serviços de engenharia a 

Tabela 230 apresenta os custos unitários referenciais, onde seus valores são obtidos através de composições 

de preços e/ou de pesquisa de mercado realizado e atualizados periodicamente pela SABESP. 

Tabela 230 – Planilha de custos referenciais de obras e serviços atualizado em janeiro de 2021 

Descrição Unid 
Valor 

(r$) 

ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS HPH 2,07 

REBAIX.LENÇOL FREÁT.C/PONTEIRAS - VALAS   

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS 
ATÉ 2,00 M 

M 108,51 

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS 

ATÉ 4,00 M 
M 151,92 

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS 
ATÉ 6,00 M 

M 228,11 

MOBIL. DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE   

PONTEIRAS FILTRANTES 
un 3.584,00 

ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DE SEGUNDA LINHA DE REBAIXAMENTO 
DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 2,00 M 

M 88,88 

ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DE SEGUNDA LINHA DE REBAIXAMENTO 

DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 4,00 M 
M 111,03 

ADICIONAL PARA EXECUÇÃO DE SEGUNDA LINHA DE REBAIXAMENTO 

DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 6,00 M 
M 146,14 

MEIA-CANA DE CONCRETO   

MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 200 MM M 41,64 

MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 300 MM M 49,29 

MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 400 MM M 59,05 

MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 500 MM M 94,80 

MEIA-CANA DE CONCRETO DIÂM. 600 MM M 107,47 

DRENAGEM SUBTERRÂNEA   

DRENAGEM COM TUBOS DE PVC M 50,66 

DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO M 70,45 

DRENAGEM COM MANTA NÃO-TECIDA DE POLIÉSTER M² 8,77 

DRENO VERTICAL DE PEDRISCO M 33,74 

POÇO VISITA DIÂM.1,00 M P/REDE ESGOTO   

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00 

M 
un 3.635,03 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 3,00 

M 
un 3.955,90 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 4,00 

M 
un 4.705,61 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 5,00 

M 
un 5.729,71 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 6,00 

M 
un 6.654,32 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 7,00 

M 
un 7.752,39 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,00 M un 5.167,85 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,50 M un 6.577,06 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,00 M un 8.159,83 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,50 M un 9.810,95 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 4,00 M un 10.705,60 
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Descrição Unid 
Valor 

(r$) 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,00 M ( 

S/ TROCA DE SOLO) 
un 4.741,95 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 2,50 M ( 

S/ TROCA DE SOLO) 
un 6.134,26 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,00 M ( 

S/ TROCA DE SOLO) 
un 7.660,17 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 3,50 M ( 

S/TROCA DE SOLO) 
un 9.257,18 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 4,00 M ( 

S/TROCA DE SOLO) 
un 10.172,17 

POÇO VISITA DIÂM.1,20 M P/REDE ESGOTO   

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00 

M 
un 4.960,85 

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 3,00 
M 

un 6.115,62 

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 4,00 

M 
un 6.955,33 

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 5,00 
M 

un 8.400,79 

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 6,00 

M 
un 9.554,15 

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 7,00 
M 

un 11.126,97 

POÇO VISITA DIÂM.1,00 M P/COL.TR/EM/INT.   

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00 

M 
un 3.767,35 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 3,00 

M 
un 4.603,70 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 4,00 

M 
un 5.337,89 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 5,00 

M 
un 6.141,03 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 6,00 

M 
un 6.944,17 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 7,00 

M 
un 7.747,31 

POÇO VISITA DIÂM.1,20 M P/COL.TR/EM/INT.   

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00 
M 

un 4.743,50 

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 3,00 

M 
un 5.686,09 

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 4,00 
M 

un 6.398,60 

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 5,00 

M 
un 7.357,70 

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 6,00 
M 

un 8.316,80 

POÇO DE VISITA D=1,20 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 7,00 

M 
un 9.275,90 

POÇO DE INSPEÇÃO DIÂM.0,60 M   

POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM ALVENARIA - PROF. ATÉ 1,60 M un 3.051,96 



 

Rua Miguel Leite do Amparo, 121 – Jd. Pereira do Amparo - Jacareí - SP 

                                                     Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br                                                  358 

Descrição Unid 
Valor 

(r$) 

POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM ALVENARIA - PROF. ATÉ 2,00 M un 3.668,01 

POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. 
ATÉ 1,60 M 

un 1.870,71 

POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. 

ATÉ 2,00 M 
un 2.102,50 

POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 1,60 
M 

un 2.623,64 

POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM MATERIAL PLÁSTICO - PROF. ATÉ 1,60 

M (S/ TROCA DE SOLO) 
un 2.419,99 

SERVIÇOS DE POÇOS DE INSPEÇÃO   

MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE / 

EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - POÇOS DE 

INSPEÇÃO 

un 1.387,85 

ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM - 
POÇOS DE INSPEÇÃO 

KM 6,83 

PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ATÉ 5 METROS - 

POÇOS DE INSPEÇÃO 
M 418,02 

PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 5 
METROS ATÉ 10 METROS - POÇOS DE INSPEÇÃO 

M 487,08 

PERFURAÇÃO EM SOLO COM PROFUNDIDADE ACIMA DOS 10 METROS 

INICIAIS - POÇOS DE INSPEÇÃO 
M 649,12 

EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - 
POÇOS DE INSPEÇÃO 

M² 339,61 

RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRA INDEFORMADA POR 

BLOCO APROVEITÁVEL - POÇOS DE INSPEÇÃO 
un 707,43 

DESMONTE EM SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA, UTILIZANDO 
ROMPEDOR DE AR COMPRIMIDO - POÇOS DE INSPEÇÃO 

M³ 928,24 

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE POÇOS ACIMA DE 200 

METROS - POÇOS DE INSPEÇÃO 
un 180,33 

MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, POR EQUIPE / 
EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60 KM - POÇOS DE 

INSPEÇÃO 

un 1.387,85 

ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE PARA DISTÂNCIA ACIMA DE 60KM - 
POÇOS DE INSPEÇÃO 

KM 6,83 

PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ATÉ 5 METROS - 

POÇOS DE INSPEÇÃO 
M 418,02 

PERFURAÇÃO EM SOLO - FURO COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 5 
METROS ATÉ 10 METROS - POÇOS DE INSPEÇÃO 

M 487,08 

PERFURAÇÃO EM SOLO COM PROFUNDIDADE ACIMA DOS 10 METROS 

INICIAIS - POÇOS DE INSPEÇÃO 
M 649,12 

EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - 
POÇOS DE INSPEÇÃO 

M² 339,61 

RETIRADA E ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRA INDEFORMADA POR 

BLOCO APROVEITÁVEL - POÇOS DE INSPEÇÃO 
un 707,43 

DESMONTE EM SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA, UTILIZANDO 
ROMPEDOR DE AR COMPRIMIDO - POÇOS DE INSPEÇÃO 

M³ 928,24 

LIGAÇÃO DE ESGOTO   

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, SEM CONEXÃO - DIÂM. 

150 MM - PVC 
un 110,46 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, SEM CONEXÃO - DIÂM. 

150 MM - PVC 
un 147,74 
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Descrição Unid 
Valor 

(r$) 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, SEM CONEXÃO - DIÂM. 

150 MM - PVC 
un 204,02 

LIG. DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, SEM CONEXÃO - 

DIÂM. 150 MM - PVC 
un 251,74 

LIG. DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO OPOSTO, S/  CONEXÃO - 

DIÂM. 150 MM-PVC 
un 321,28 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - CONEXÃO POSTERIOR - DIÂM. 150 

MM - PVC 
un 170,65 

FECHAMENTO   

ALVENARIA   

ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS M³ 1.098,59 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO M³ 699,46 

ALVENARIA DE TIJOLOS BAIANOS M³ 707,17 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, EM CUTELO DE TIJOLO COMUM M² 90,00 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1/2 TIJOLO COMUM M² 161,50 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1 TIJOLO COMUM M² 281,61 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1.1/2 TIJOLO COMUM M² 384,63 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1/2 TIJOLO À VISTA M² 272,72 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, 1 TIJOLO À VISTA M² 500,62 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS, ESPELHO M² 102,86 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS, CHATO M² 183,95 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM M² 71,55 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM M² 88,77 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM M² 105,24 

ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM, 

COM ARMAÇÃO E GROUT 
M² 223,26 

ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - CERÂMICO M² 253,79 

ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - CONCRETO M² 241,86 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, EM CUTELO DE TIJOLO A VISTA M² 140,39 

COLOCAÇÃO DE TIJOLO COMUM NO LEITO DE SECAGEM M² 25,91 

ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - VIDRO M² 817,64 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 

39 CM 
M² 90,91 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 

39 CM 
M² 130,01 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 

39 CM 
M² 159,03 

ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAIS CERÂMICOS 19 X 19 X 39 CM, 

COM ARMAÇÃO E GROUT 
M² 199,69 

ALVENARIA EM BLOCO DE VIDRO M² 561,00 

ALVENARIA COM ELEMENTO VAZADO - VENEZIANA DE CONCRETO M² 375,68 

MONTAGEM DE COMPORTAS E ACESSÓRIOS   

COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA ATÉ DN 200 MM - 

MONTAGEM 
un 1.410,91 

COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 250 MM ATÉ DN 400 MM 
- MONTAGEM 

un 2.803,82 

COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 450 MM ATÉ DN 600 MM 

- MONTAGEM 
un 4.217,43 

COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 700 MM ATÉ DN 800 MM 
- MONTAGEM 

un 5.657,29 
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Descrição Unid 
Valor 

(r$) 

COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 900 MM ATÉ DN 1200 

MM - MONTAGEM 
un 7.991,81 

COMPORTA EM AÇO CARBONO OU INOX - MONTAGEM M² 3.966,38 

COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO - MONTAGEM M² 2.290,38 

HASTE DE PROLONGAMENTO - MONTAGEM M 31,51 

MANCAL INTERMEDIÁRIO - MONTAGEM un 96,33 

PEDESTAL DE MANOBRA OU SUSPENSÃO ACIONAMENTO MANUAL - 
MONTAGEM 

un 1.006,40 

PEDESTAL DE MANOBRA OU SUSPENSÃO ACIONAMENTO ELÉTRICO - 

MONTAGEM 
un 1.349,45 

MONTAGEM DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA   

CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA ATÉ 15 CV - MONTAGEM CJ 2.831,69 

CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 16 CV ATÉ 50 CV - MONTAGEM CJ 7.077,18 

CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 51 CV ATÉ 100 CV - MONTAGEM CJ 10.780,55 

CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 101 CV ATÉ 200 CV - MONTAGEM CJ 15.440,47 

CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 201 CV ATÉ 500 CV - MONTAGEM CJ 23.585,28 

CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 501 ATÉ 1000 CV - MONTAGEM CJ 28.830,63 

CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 5 CV - MONTAGEM CJ 2.181,24 

CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL 6 ATÉ 15 CV - MONTAGEM CJ 3.037,50 

CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL 16 ATÉ 50 CV - MONTAGEM CJ 4.993,88 

CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL 51 ATÉ 100 CV - MONTAGEM CJ 6.883,74 

CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) ATÉ 15 CV - 

MONTAGEM 
CJ 2.613,71 

CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) 16 ATÉ 30 CV - 
MONTAGEM 

CJ 3.734,53 

CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) 31 ATÉ 60 CV - 

MONTAGEM 
CJ 5.482,34 

CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA (PARA POÇO) 61 ATÉ 100 CV - 
MONTAGEM 

CJ 6.909,04 

CONJUNTO MOTO-BOMBA PARAFUSO ATÉ DN 50 CM - MONTAGEM CJ 6.466,64 

CONJUNTO MOTO-BOMBA PARAFUSO DN 51 CM ATÉ DN 100 CM - 

MONTAGEM 
CJ 9.503,42 

CONJUNTO MOTO-BOMBA PARAFUSO DN 101CM ATÉ DN 150 CM - 

MONTAGEM 
CJ 12.474,12 

CONJUNTO MOTO-BOMBA HELICOIDAL ATÉ 10 CV - MONTAGEM CJ 1.768,76 

CONJUNTO MOTO-BOMBA HELICOIDAL 11 CV ATÉ 30 CV - MONTAGEM CJ 3.644,17 

CONJUNTO MOTO-BOMBA HELICOIDAL 31 CV ATÉ 50 CV - MONTAGEM CJ 5.031,53 

SOPRADORES E SISTEMA DE AERAÇÃO   

COMPRESSOR / SOPRADOR ATÉ 30CV - MONTAGEM CJ 3.455,27 

COMPRESSOR / SOPRADOR 31 CV ATÉ 60 CV - MONTAGEM CJ 4.524,00 

COMPRESSOR / SOPRADOR 61 CV ATÉ 100 CV - MONTAGEM CJ 5.603,00 

SISTEMA DE AERAÇÃO POR DIFUSÃO - MONTAGEM M² 75,20 

CALHA PARSHALL, STOP-LOG E VERTEDORES   

CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W ATÉ 6" - MONTAGEM un 530,73 

CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 9" ATÉ 12" - MONTAGEM un 957,24 

CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 18" ATÉ 24" - MONTAGEM un 1.343,87 

CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 36" ATÉ 48" - MONTAGEM un 1.733,98 

CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 60" ATÉ 72" - MONTAGEM un 2.263,36 

CALHA PARSHALL EM FIBRA DE VIDRO W 84" ATÉ 96" - MONTAGEM un 2.867,74 

VERTEDOR - MONTAGEM M² 186,50 
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Descrição Unid 
Valor 

(r$) 

STOP-LOG - MONTAGEM M² 331,10 

URBANIZAÇÃO   

PORTÕES,CERCAS,MUROS E ALAMBRADOS   

PORTÃO DE TELA M² 497,17 

CERCAS DE ARAME FARPADO 5 FIOS M 33,46 

CERCAS DE ARAME FARPADO 11 FIOS M 51,99 

CERCAS DE TELA TIPO ALAMBRADO - ARAME GALVANIZADO M 220,10 

MURO TIPO PALITEIRO, H = 2,00 M M 652,48 

COLOCAÇÃO DE TELA OU ALAMBRADO EM ESTRUTURA EXISTENTE M 141,48 

GRADE METÁLICA DE 3/4", ESPAÇAMENTO DE 15 CM M² 492,75 

GRADE METÁLICA DE 1/2", ESPAÇAMENTO DE 10 CM M² 462,86 

ALTEAMENTO DE PROTEÇÃO EM ARAME COM LÂMINAS - CONCERTINA 
AÇO GALVANIZADO 

M 76,99 

ALTEAMENTO DE PROTEÇÃO EM ARAME FARPADO, 10 FIOS M 105,69 

PORTÃO EM GRADES METÁLICAS DE 3/4", E = 15 CM M² 741,34 

EQUIPAMENTOS   

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA POTÊNCIA * 400HP, TENSÃO 440V, 

VAZÃO 40L/S, H=350 MCA PARA POÇOS PROFUNDOS TRIFÁSICO 
H 96,29 

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA POTÊNCIA * 150HP, TENSÃO 440V, 

VAZÃO 18L/S, H=400 MCA PARA POÇOS PROFUNDOS TRIFÁSICO 
H 42,30 

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA POTÊNCIA * 20HP, TENSÃO 440V, 

VAZÃO 10L/S, H=80 MCA PARA POÇOS PROFUNDOS TRIFÁSICO 
H 6,06 

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA POTÊNCIA * 35HP, TENSÃO 440V, 

VAZÃO 10L/S, H=100 MCA PARA POÇOS PROFUNDOS TRIFÁSICO 
H 10,28 

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA POTÊNCIA * 60HP, TENSÃO 440V, 

VAZÃO 10L/S, H=240 MCA PARA POÇOS PROFUNDOS TRIFÁSICO 
H 17,00 

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA POTÊNCIA * 90HP, TENSÃO 440V, 

VAZÃO 15L/S, H=300 MCA PARA POÇOS PROFUNDOS TRIFÁSICO 
H 23,93 

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA POTÊNCIA * 120HP, TENSÃO 440V, 

VAZÃO 16L/S, H=380 MCA PARA POÇOS PROFUNDOS TRIFÁSICO 
H 28,34 

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA POTÊNCIA * 180HP, TENSÃO 440V, 

VAZÃO 20L/S, H=350 MCA PARA POÇOS PROFUNDOS TRIFÁSICO 
H 61,34 

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA POTÊNCIA * 210HP, TENSÃO 440V, 

VAZÃO 25L/S, H=300 MCA PARA POÇOS PROFUNDOS TRIFÁSICO 
H 66,63 

CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA POTÊNCIA * 250HP, TENSÃO 440V, 

VAZÃO 25L/S, H=380 MCA PARA POÇOS PROFUNDOS TRIFÁSICO 
H 74,04 

GERADORES   

GERADOR PORTÁTIL A DIESEL POTÊNCIA=10KVA MONOFÁSICO BI-

VOLT 
H 8,67 

GERADOR PORTÁTIL A DIESEL POTÊNCIA=10KVA MONOFÁSICO BI-
VOLT - À DISPOSIÇÃO 

M 1,69 

GERADOR PORTÁTIL A DIESEL POTÊNCIA=20KVA MONOFÁSICO BI-

VOLT 
H 15,85 

GERADOR PORTÁTIL A DIESEL POTÊNCIA=20KVA MONOFÁSICO BI-
VOLT - À DISPOSIÇÃO 

M 2,62 

GERADOR/MOTOSOLDADORA POTÊNCIA=5KVA A DIESEL MONOFÁSICO 

BI-VOLT 
H 8,01 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 130KVA TRIFÁSICO SILENCIADO H 80,96 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 130KVA TRIFÁSICO SILENCIADO - À 

DISPOSIÇÃO 
H 5,00 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 180KVA TRIFÁSICO SILENCIADO H 107,06 
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Descrição Unid 
Valor 

(r$) 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 180KVA TRIFÁSICO SILENCIADO - À 

DISPOSIÇÃO 
H 6,13 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 220KVA TRIFÁSICO SILENCIADO H 127,18 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 220KVA TRIFÁSICO SILENCIADO - À 

DISPOSIÇÃO 
H 6,58 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 330KVA TRIFÁSICO SILENCIADO H 165,08 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 330KVA TRIFÁSICO SILENCIADO - À 

DISPOSIÇÃO 
H 10,56 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 400KVA TRIFÁSICO SILENCIADO H 199,45 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 400KVA TRIFÁSICO SILENCIADO - À 
DISPOSIÇÃO 

H 11,51 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 500KVA TRIFÁSICO SILENCIADO H 247,16 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 500KVA TRIFÁSICO SILENCIADO - À 

DISPOSIÇÃO 
H 13,09 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 60KVA TRIFÁSICO SILENCIADO H 39,16 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 60KVA TRIFÁSICO SILENCIADO - À 

DISPOSIÇÃO 
H 2,88 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 80KVA TRIFÁSICO SILENCIADO H 55,35 

GERADOR A DIESEL POTÊNCIA * 80KVA TRIFÁSICO SILENCIADO - À 
DISPOSIÇÃO 

H 4,17 

FONTE: Banco de Preços de Obras e Serviços de Engenharia (SABESP, 2021). 

19 SÍNTESE DAS AÇÕES E PRAZOS 

O caminho a ser percorrido pelo SAAE Jacareí nos próximos 30 (vinte) anos é colossal, 

complexo e desafiador. Assim, o planejamento deverá permanecer como ator principal. Dessa forma, 

a Tabela 231 a seguir apresenta a síntese da cronologia das ações abordadas detalhadamente nesse 

plano, para períodos de curto, médio e longo prazo.
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Tabela 231 – Resumo das Ações e cronologia do Plano Diretor de Esgoto de Jacareí 

AÇÕES 
CURTO 

(até 5 anos) 

MÉDIO 

(6 a 12 anos) 

LONGO 

(13 a 30 anos) 

Aumento do índice de habitantes com tratamento de 
esgoto por habitante 

 

 

 

Atendimento de 100% de tratamento do esgoto coletado. Contínuo 

Eliminar descarte de esgoto bruto em corpos hídricos 
 

 
 

Prever investimentos em novas tecnologias e em 
equipamentos. Junto a aquisição de novas tecnologias ou 

novas metodologias sempre prever treinamentos, 

qualificações e reciclagens para os envolvidos. 

Contínuo 

Cadastro, integração de informações e modernização da 
gestão 

Curto e Contínuo 

REDES COLETORAS 

Reduzir a quantidade de intervenções corretivas nas redes 

coletoras e ramais domiciliares de esgotos, reduzir índices 
IORC e IEE. 

Curto e Contínuo 

Atualização e cadastros Curto e Contínuo 

Substituição das tubulações de concreto e tubulações 

comprometidas. 

 

 

 

Solucionar os trechos problemáticos que ocasionam 

transbordamento e retorno a imóveis 

 
 

 

Solucionar problemas com o escoamento 
 

 
 

Identificar vazamentos e solucionar Curto e Contínuo 

Identificação das ligações clandestinas e águas pluviais na 

rede de esgoto 

 
 

 

Elaboração do Plano de manutenções emergenciais, 

preventivas e corretivas 

 

 

 

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 

Troca de peças e equipamentos danificados 
 

 
 

Dificuldades na manutenção devido ao dimensionamento 

da elevatória. (melhoria de projeto) 

 

 

 

Plano de manutenções emergenciais, preventivas e 

corretivas. 

 
 

 

Aquisição de geradores 
 

 
 

Desconformidades junto a CETESB 
 

 
 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Reparos em peças e equipamentos danificados e 

Implantações de medidores de vazão 

 
 

 

Melhorias de projetos e infraestruturas existentes 
 

 
 

Aquisição de geradores 
 

 
 

Automatização dos sistemas 
 

 
 

Desconformidades junto a CETESB 
 

 
 

Elaboração do Plano de manutenções emergenciais, 

preventivas e corretivas 

 

 

 

Promover estudos de alternativas individualizados para 

cada sistema a fim de reduzir o consumo energético 
Contínuo 

Elaboração do Plano de Gestão Integrado de Resíduos 
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20 GLOSSÁRIO 

Fossa Filtro   

Sistema de tratamento primário de esgoto com 

a combinação dos tratamentos aeróbios com 

complemento a etapa anaeróbia. 

Sumidouro   

O sumidouro é um poço sem laje de fundo que 

permite a penetração do efluente do conjunto 

séptico no solo. Os sumidouros podem ser 

construídos de tijolo maciço ou blocos de 

concreto ou ainda com anéis pré-moldados de 

concreto. 

Lagoa Facultativa    

Sistema de tratamento biológico em que a 

estabilização da matéria orgânica ocorre em 

duas camadas, sendo a superior aeróbia e a 

inferior anaeróbia, simultaneamente. 

Leitos de Secagem    

São tanques construídos em alvenaria ou 

concreto com fundo inclinado, direcionando os 

líquidos filtrados para uma rede de drenagem. 

Reduzindo a umidade naturalmente através de 

drenagem e evaporação do líquido. 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

A finalidade da ETE é a de remover os 

poluentes dos esgotos, os quais viriam causar 

uma deterioração da qualidade dos cursos 

d´água. A estação de tratamento de esgoto 

(ETE), pode dispor de alguns itens, ou todos 

eles: grade, desarenador, sedimentação 

primária, estabilização aeróbia, filtro biológico 

ou de percolação, lodos ativados, 

sedimentação secundária, digestor de lodo, 

secagem de lodo, desinfecção do efluente.  

Tratamento Primário  

Mecanismo físicos de remoção de sólidos em 

suspensão e sedimentáveis, envolvendo 

técnicas de suspensão, floculação etc.  

Tratamento Secundário  

Mecanismo de tratamentos biológicos para a 

retirada de matéria orgânica, que pose estar 

dissolvida ou em suspensão. Realizado por 

meio de métodos que aceleram o processo de 

decomposição da matéria orgânica.  

Tratamento Terciário  

Etapa onde remove os poluentes específicos, 

como os metais pesados, sólidos inorgânicos 

dissolvidos, nutrientes e patogênicos. Utiliza-

se técnicas físico-químicas ou biológicas.  

Tratamento anaeróbico  

Processo biológico em que se realiza a 

fermentação da matéria orgânica presente no 

efluente sem a presença de oxigênio no 

sistema, e cujos produtos finais além do 

efluente menos poluído são o dióxido de 

carbono e o gás metano. 

Anóxico    

São processos de tratamento biológico que 

ocorrem na ausência de oxigênio dissolvido 

livre, onde os compostos oxidados como nitrito 

e nitrato são utilizados para as reações 

metabólicas.  

Gradeamento    

Equipamento com aberturas de dimensões 

uniformes que são utilizados para reter sólidos 
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grandes contidos no esgoto. Seu objetivo é a 

retirada de materiais grosseiros, que podem 

danificar equipamentos, tubulações etc.  

Caixa de Areia    

São usadas para separar fisicamente as 

partículas de areia das partículas orgânicas que 

são mais leves. Os três tipos genéricos deste 

equipamento são as de fluxo horizontal, 

aeradas ou vórtice. 

Caixa de Gordura    

Sistema que remove gorduras e graxas 

existentes no efluente, consiste em um 

pequeno tanque com tempo de detenção 

hidráulica onde o efluente se separa da 

gordura. Essa remoção evita entupimentos de 

tubulações.  

Calha Parshall    

A Calha Parshall é um dispositivo tradicional 

para medição de vazão em canais abertos de 

líquidos fluindo por gravidade. 

Tanque de Aeração    

Sistema de aeração (ar difuso ou aeradores 

superficiais) para o fornecimento do oxigênio 

necessário ao processo de estabilização 

biológica aeróbia. 

Decantadores Primários  

É o processo sucessor a caixa de areia, e é onde 

ocorre a sedimentação das partículas mais 

pesadas.  

Decantadores Secundários  

Neste processo o efluente tem o restante dos 

seus sólidos decantados e a parte liquida já está 

sem 90% de impureza. Esta parte liquida não 

pode ser destinada ao consumo humano, a água 

será lançada nos rios, ou destinadas a usos 

como limpeza de áreas públicas etc.  

Reator UASB    

Reator anaeróbio de fluxo ascendente e um 

manto de lodo com biomassa anaeróbia, denso 

e granular no fundo, com bom gradiente de 

mistura, promovido pelo fluxo ascendente de 

efluente e pela produção de biogás. 

Elevatória   

Estação do sistema de esgotamento sanitário, 

que por meio de bombas eleva o esgoto para 

tubulações ou para outras unidades.   

Lodo Ativado Convencional  

Sistema de tratamento no qual os flocos de 

lodo recirculam com alta concentração de 

bactérias, acelerando o processo de digestão da 

matéria orgânica. 

Lodo Ativado batelada  

Processo de tratamento essencialmente 

aeróbio, onde as etapas de depuração e a 

separação dos flocos biológicos são realizadas 

em um mesmo tanque, intermitentemente. 

Adensador    

Sistema que tem como finalidade reduzir o 

volume do lodo gerado no tratamento de 

esgoto. 

Centrifuga    

Após o lodo ser adensado, a centrifuga tem a 

finalidade de remover toda a água deste lodo. 

Desinfecção    
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Processo de inativação ou destruição de 

agentes patogênicos e outros microrganismos 

indesejáveis.  

Ramal Predial 

 São os ramais que transportam os esgotos das 

casas até a rede pública de coleta.  

Coletor de Esgoto/Rede coletora  

 Recebem os esgotos das casas e outras 

edificações, transportando-os aos coletores 

troncos. 

Coletor Tronco 

 Tubulação da rede coletora que recebe apenas 

contribuição de esgoto de outros coletores.  

Interceptores 

Correm margeando cursos d´água ou canais. 

São responsáveis pelo transporte dos esgotos 

gerados na sub-bacia, evitando que os mesmos 

sejam lançados nos corpos d´água. Geralmente 

possuem diâmetros maiores que o coletor 

tronco em função de maior vazão.  

Emissário 

São similares aos interceptores, diferenciando 

apenas por não receber contribuição ao longo 

do percurso.  
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